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II Kurzfassung
Modellierung thermischer Kraftwerke vor dem Hintergrund steigender
Dynamikanforderungen aufgrund zunehmender Windenergie- und
Photovoltaikeinspeisung
Kurzfassung
Die Zielvorgaben internationaler Klimaschutzvereinbarungen erfordern unter anderem den Wech-
sel von einer CO2-intensiven Energieproduktion hin zu erneuerbaren Energien. So erfolgt in
Deutschland eine kontinuierliche Fo¨rderung von regenerativ erzeugtem Strom. Photovoltaik und
Windenergie haben hier eine besondere Bedeutung, da diese Energietra¨ger noch große Ausbau-
potentiale bieten und in Zukunft in Zeiten eines hohen natu¨rlichen Energieangebots große Teile
des deutschen Strombedarfs decken ko¨nnen. Disponiblen, thermischen Kraftwerken kommt in
diesem Zusammenhang die Aufgabe zu, den witterungsbedingten Fluktuationen der erneuerba-
ren Energien komplementa¨r zu folgen, um die aktuelle Verbraucherlast zu decken. Die Folge ist
einerseits eine zuku¨nftig dynamischere Fahrweise der konventionellen Kraftwerke und anderer-
seits der Bedarf nach hochflexiblen Anlagen, welche die zu jeder Zeit beno¨tigten Regelleistungen
vorhalten.
Die vorliegende Arbeit untersucht mit Hilfe der instationa¨ren Kraftwerksimulation die Frage-
stellung nach den zuku¨nftigen Belastungen der thermischen Kraftwerke. Daru¨ber hinaus werden
die Potentiale fu¨r eine Erho¨hung der Flexibilita¨t von bestehenden Anlagen untersucht und die
dafu¨r geeigneten Optimierungsmaßnahmen benannt. Dazu wurden zwei umfangreiche thermo-
dynamische Modelle eines Steinkohlekraftwerks und einer GuD-Anlage erstellt und validiert.
Die im Anschluss durchgefu¨hrten Simulationen zeigen die Restriktionen bei der Erho¨hung der
Anlagenflexibilita¨t auf und belegen das große Potential regelungs- und verfahrenstechnischer
Optimierungen. Die Verwendung des Lebensdauerverbrauchs dickwandiger Bauteile als Indika-
tor ermo¨glicht die Belastungen der zuku¨nftig dynamischen Fahrweise zu quantifizieren und das
Potential von neuen Leittechnik-Konzepten hinsichtlich eines schonendem Kraftwerksbetriebs
zu bewerten.
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Abstract III
Dynamic Modeling of Thermal Power Plants Focusing on Increasing
Flexibility Demand due to Extensive Feed-In of Volatile Wind and Solar
Power
Abstract
In order to be in compliance with international carbon reduction goals, amongst others a change
from a CO2-intense energy production to renewable energies is of major importance. Thus,
regeneratively produced electricity is promoted persistently in Germany. Photovoltaic and wind
power are of particular importance, since there are still significant potentials for expanding
the installed capacities. Furthermore wind and solar power will presumably cover a significant
amount of Germany’s load demand in times of strong wind or high solar radiation in the future.
Conventional power units are supposed to follow the weather induced fluctuations of intermittent
renewables in a complementary manner, in order to adjust the actual energy generation to the
customers consumption. In a result, there will be on the one hand a highly transient operation
of conventional power stations and on the other hand a need for flexible power plants, which
provide the required control reserves at all times.
The present thesis investigates the question of conventional power plants future stress levels
by using the tool of dynamic power plant simulation. Additionally, the investigations intend to
determine the potential for enhancing the flexibility of existing power plants and to name the
therefore required means of optimization. For this purpose two complex models of a hard coal
fired steam unit and a combined cycle power plant are presented and validated. The subsequently
carried out simulations show the restrictions related to increasing the flexibility and underline
the high potential of process and control-based optimizations. The evaluation of the fatigue
of thick-walled components allows for the quantification of the stress levels resulting from the
future dynamic operation. Furthermore the potential of advanced control concepts in terms of
a preservative operation could be benchmarked.
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IV Abku¨rzungsverzeichnis
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FEM Finite Elemente Methode
FKM Forschungskuratorium Maschinenbau
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HS Heißstart
HDU Hochdruckumleitstation
HDV Hochdruckumleitvorwa¨rmer
IAPWS International Association for the Properties of Water and
Steam
IF97 Industrie-Formulierung 1997
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KMW Kraftwerke Mainz Wiesbaden AG
KW Kraftwerk
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LP Lineare Programmierung
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MILP Mixed-Integer Linear Programming
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ODE Ordinary Differential Equation
OPL Optimisation Programming Language
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PSW Pumpspeicherwerk
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S Sammler
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SQL Structured Query Language
SCR Selective Catalytic Reduction
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11 Einleitung
1.1 Hintergrund und Problemdarstellung
Das Erreichen von internationalen Klimaschutzvereinbarungen erfordert von deutscher Seite u.a.
den Ausbau einer regenerativen Stromerzeugung. So erfolgt im Rahmen des deutschen Erneuer-
bare Energien Gesetz (EEG) vom 29. Ma¨rz 2000 (Novellierung am 01.08.04 und 01.01.09) [10]
eine Fo¨rderung der erneuerbaren Energien, beispielsweise sind die Netzbetreiber zur Aufnahme
und Vergu¨tung des regenerativ erzeugten Stroms verpflichtet [61].
Der Windenergie und Photovoltaik kommt in diesem Zusammenhang aufgrund ihres großen
Ausbaupotentials eine besondere Bedeutung zu. Im Fall der Windkraft wurden laut [40] in
Deutschland im Jahr 2011 Windenergieanlagen mit einer Kapazita¨t von 2.000 MW neu errichtet,
damit stieg die insgesamt installierte Leistung auf 29.200 MW an. Nahezu alle Windkraftanlagen
befinden sich dabei an Land und erreichen im Mittel etwa 2.000 bis 2.200 Volllaststunden [24].
In Zukunft wird ein anhaltender Ausbau der Windenergie erwartet, insbesondere die momentan
noch eher stockende Errichtung der Offshore-Windenergieanlagen wird sich in den kommenden
Jahren ho¨chstwahrscheinlich stark beschleunigen, da dann die Anfangsschwierigkeiten u¨berwun-
den sein werden. Diese Anlagen sollen bei idealen Bedingungen in relativ großer Entfernung zur
Ku¨ste - von mehr als 30 km - bis zu 4200 Volllaststunden aufweisen [20]. Aktuell sind jedoch
erst 208 MW dieser ertragreicheren Offshore-Anlagen installiert. Fu¨r 2020 prognostiziert die
Deutsche Energie-Agentur eine Windkapazita¨t von 14 GW offshore und 37 GW onshore [48],
[58].
Der Zubau von Photovoltaikkollektoren erfolgt in den letzten Jahren mit einer immensen Dy-
namik, die installierte Leistung der Photovoltaik erho¨hte sich bis Ende 2010 um etwa 7 GW auf
ca. 17 GW und bis Ende 2011 auf ca. 24,5 GW. In den vergangenen 5 Jahren (2007 bis 2011)
konnten dabei Volllaststundenzahlen von 902 h (2010) bis 1.026 h (2011) erreicht werden [81].
Trotz relativ starker Ku¨rzungen bei den Vergu¨tungen fu¨r Solarenergie, werden sich nach heuti-
gen Scha¨tzungen die installierten Kapazita¨ten und damit auch die eingespeiste Energiemenge in
den kommenden Jahren stetig erho¨hen, wobei jedoch die Zuwachsraten der Jahre 2010 und 2011
wahrscheinlich unerreicht bleiben werden. Trotz dieser Abschwa¨chung ist aber davon auszuge-
hen, dass die installierte Kapazita¨t der Photovoltaikkollektoren die installierte Kapazita¨t der
Windkraftanlagen in den na¨chsten Jahren einholen wird. So wird entsprechend den nationalen
Aktionspla¨nen der 27 EU-Staaten fu¨r Deutschland bis zum Jahr 2020 von einer installierten
Kapazita¨t an Photovoltaikanlagen von bis zu 51,7 GW ausgegangen [33].
Ein zentraler Aspekt der Wind- und Solarenergie ist ihr intermittierender Charakter, wie in
Abb. 1.1 gezeigt, d.h. ihre Einspeisung richtet sich nach dem natu¨rlichen Energieangebot. Wind-
kraftanlagen nutzen dabei die kinetische Energie der bodennahen Luftstro¨mungen, basierend auf
dem Druckunterschied zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten, in Folge unterliegt ihre Einspei-
sung großen saisonalen und tageszeitlichen Schwankungen. So sind einerseits mehrta¨gige Einspei-
sungen bei Nennleistungen mo¨glich, als andererseits auch wochenlange Flauten mit sehr geringer
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Abbildung 1.1: Verlauf der prognostizierten Wind- und Photovoltaikeinspeisung fu¨r einen Starkwind- und
einen Schwachwindmonat im Jahr 2020 im Vergleich zum gegenwa¨rtigem Stand [90]
Erzeugungsleistung. Die Einspeisung der Photovoltaik folgt naturgema¨ß dem Stand der Sonne
und weist einen sinusfo¨rmigen Tagesgang mit einem Maximum gegen Mittag auf. Auf Grund
der im Winter flacher verlaufenden Bahn der Sonne ist das Energieangebot deutlich geringer als
im Sommer. Diese grundsa¨tzliche Einspeisecharakteristik der Photovoltaik wird daru¨ber hinaus
stark durch die Bewo¨lkung beeinflusst. Ursache hierfu¨r ist, dass die Kollektoren prima¨r die di-
rekte, gerichtete Globalstrahlung nutzen und so reduziert sich die Effizienz der Zellen bei einer
geschlossenen Wolkendecke stark.
Um nun eine gewu¨nschte hohe Versorgungssicherheit zu gewa¨hrleisten, muss die einem typi-
schen Tagesgang folgenden Verbraucherlast zu jedem Zeitpunkt gedeckt werden, d.h. die Bereit-
stellung der Differenzleistung zwischen Last und der intermittierenden Einspeisung muss grund-
sa¨tzlich durch regelfa¨hige Kraftwerke erfolgen. Zwar ist auch der Im- und Export von regenerativ
erzeugter Energie mo¨glich, dies wird jedoch durch die Kuppelkapazita¨ten des Stromnetzes be-
grenzt. Zuku¨nftig soll zudem im Rahmen sog.
”
Smart Grids“ eine koordinierte Anpassung des
Strombedarfs ermo¨glicht werden und ist Gegenstand aktueller Forschung, z.B. [55]. Ein gewis-
ser Beitrag zur Verschiebung und Gla¨ttung auftretender Spitzen regenerativer Erzeugung kann
weiterhin durch die Nutzung einer Elektrofahrzeugflotte als Speicher [91], sowie einer zentralen
Einsatzplanung vieler kleiner Kraftwerke, sog.
”
virtueller Kraftwerke“ [53], geleistet werden. Bis
aber derartige Maßnahmen zur Anpassung der Verbraucherlast in ausreichendem Maße zur Ver-
fu¨gung stehen, mu¨ssen die konventionellen Kraftwerke den u¨berwiegenden Teil der wind- und
solarbedingten Einspeiseschwankungen ausgleichen.
So erwa¨chst aufgrund des intermittierenden Charakters der erneuerbaren Energien die Frage,
in welchem Umfang regenerativ erzeugter Strom in das Verbundnetz eingebracht werden kann
[59]? Der fu¨r die Durchleitung des prima¨r im Norden erzeugten Windstroms in die su¨dlich
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gelegenen Verbraucherzentren erforderliche Ausbau des inla¨ndischen Stromnetzes, wie in [23]
und [24] untersucht und gefordert, wird dabei unterstellt.
Trotz der geographischen Verteilung der Wind- und Photovoltaikanlagen, weisen diese nur ei-
ne geringe gesicherte Leistung auf, wodurch kaum konventionelle Erzeugungskapazita¨ten durch
erneuerbare Energien ersetzt werden ko¨nnen [77]. Die thermischen Kraftwerke des in seiner Gro¨-
ße unvera¨nderten konventionellen Kraftwerkspark werden zuku¨nftig entsprechend des gesetzlich
geregelten Vorrangs der erneuerbaren Energien vermehrt in Teillast betrieben bzw. von la¨nge-
ren Stillstandszeiten betroffen sein. Der Reduzierung der disponiblen Kraftwerksleistung sind
aber untere Grenzen gesetzt, da permanent Regelleistung fu¨r die Sicherung der Netzstabilita¨t
bereitgestellt werden muss. Weiterhin bedingt die Deckung des Wa¨rmebedarfs durch kraftwa¨r-
megekoppelte (KWK) Anlagen, eine gewisse Menge an konventioneller elektrischer Erzeugung.
Der Zielkonflikt aus einerseits der Gewa¨hrleistung der Versorgungsicherheit und andererseits
der Vermeidung von nicht-integrierbaren U¨berschu¨ssen durch erneuerbare Energien, wird um-
fangreich im dem, an der Universita¨t Rostock durchgefu¨hrten VGB-Forschungsprojekt
”
Kraft-
werksbetrieb bei Einspeisung von Windparks und Photovoltaik“ [102] untersucht. In den folgen-
den Abschnitten wird ein U¨berblick u¨ber die Kernpunkte der Studie gegeben.
1.2 Untersuchung des zuku¨nftigen Kraftwerkseinsatzes
1.2.1 Methodik der Kraftwerkseinsatzplanung
In welchem Ausmaß der zuku¨nftige Kraftwerkseinsatz durch die steigende Wind- und Solarein-
speisung beeinflusst wird, ist Gegenstand von Untersuchungen des Instituts fu¨r Energietechnik
der Universita¨t Rostock [89], [94], [90], [102].
Hierbei wird ein Modell zur Berechnung eines kostenoptimalen Kraftwerkseinsatzes verwen-
det, welches anhand der zeitlichen Verla¨ufe von Last und regenerativer Einspeisung Fahrpla¨ne
fu¨r den disponiblen Kraftwerkspark erstellt. Basis ist dabei die dem Marktgeschehen zugrun-
de liegende Merit-Order [70]. Die Einsatzplanung erfolgt jeweils im Stundenraster fu¨r einen
Tag, beru¨cksichtigt werden - je nach betrachtetem Untersuchungsjahr - bis zu 189 Kraftwerke.
Durch die Verkettung mehrerer, sich u¨berlappender Einzelsimulationen (rollierender Zeithori-
zont) ko¨nnen beliebig lange Zeitra¨ume simuliert werden. Zur realita¨tsnahen Nachbildung werden
jedem Kraftwerk Parameter wie Mindestleistungen, Mindeststillstands- und Mindestbetriebszei-
ten, maximale Lasta¨nderungsgeschwindigkeiten, Wirkungsgradreduzierungen im Teillastbetrieb,
An- und Abfahrkosten, sowie die Fa¨higkeit zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen zuge-
ordnet. Die geplanten Kraftwerkszubauten und Stilllegungen werden entsprechend [9] und [11]
beru¨cksichtigt.
Neben der Deckung der Residuallast wird auch die Bereitstellung der Prima¨r- und Sekun-
da¨rregelleistung, sowie der Minutenreserve mit einbezogen. Jedes Kraftwerk kann hier maximal
ein festgelegtes Band in positive und negative Richtung vorhalten. Die fu¨r die Lastdeckung zur
Verfu¨gung stehende Leistung der Anlagen wird entsprechend der Regelleistungsvorhaltung ein-
geschra¨nkt. Die Kraftwerkseinsatzplanung ist als gemischt-ganzzahliges lineares Optimierungs-
problem in der Programmiersprache OPL (Optimization Programming Language) der Firma
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
4 1. Einleitung
ILOG programmiert [66]. Die verwendete Software bzw. der verwendete Solver ist CPLEXr
12.2.
Weiterhin ist das blockscharfe Kraftwerkseinsatzplanungsmodell in ein vereinfachtes europa-
weiten Einsatzplanungsmodell eingebettet, was die Ermittlung der im- und exportierten Strom-
mengen erlaubt. Dieses 29 La¨nder umfassende Einsatzplanungsmodell berechnet den Einsatz
des Kraftwerksparks auf aggregierter Ebene1, sowie die sich einstellenden Austauschleistungen
an den Kuppelstellen zwischen den La¨ndern. Der Stromaustausch ergibt sich entsprechend der
Kopplung der benachbarten Ma¨rken im Rahmen der verfu¨gbaren Leitungskapazita¨t. Von einer
Betrachtung des tatsa¨chlichen Lastflusses wird auf Grund der Komplexita¨t abgesehen.
1.2.2 Erwartete Vera¨nderung des Kraftwerkseinsatzes
Im klassischen Konzept der Energieversorgung wird der Bedarf an elektrischer Energie durch kon-
ventionelle, disponible Kraftwerke gedeckt, welche sich entsprechend ihrer Brennstoffkosten und
ihrer Flexibilita¨t in Grund- , Mittel- und Spitzenlastkraftwerke einteilen lassen [43]. Typischer-
weise sind Grundlastkraftwerke, wie z.B. Kern- oder Braunkohlekraftwerke nahezu permanent
am Netz und werden zumeist stationa¨r betrieben. Selbst Mittellastkraftwerke, wie Steinkohle-
blo¨cke und GuD-Anlagen, fahren nur bei sehr geringer Verbraucherlast, wie beispielsweise am
Wochenende, ab und ko¨nnen die werkta¨glichen A¨nderungen der Mittellast durch Teillastbetrieb
abfangen. Allein die Fahrweise der Spitzenlastkraftwerke ist durch hohe Dynamik und ta¨gliches
Anfahren gekennzeichnet.
a) Winterwoche 2011
 
 
 
c) Winterwoche 2020
 
 
 
b) Sommerwoche 2011
 
 
 
d) Sommerwoche 2020
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1.2: Vera¨nderung des Kraftwerkseinsatzes infolge Wind- und Photovoltaikeinspeisung - Ver-
gleich einer Sommer- und einer Winterwoche fu¨r die Jahre 2011 und 2020 [102]
1Alle Kraftwerke eines Typs, z.B. Steinkohlekraftwerke, in einer Region werden zu einer großen Erzeugungseinheit
mit einem einheitlichen Satz an Parametern zusammengefasst.
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Abb. 1.2-a und b zeigen den Kraftwerkseinsatz fu¨r eine Sommer- und eine Winterwoche im Jahr
2011. Obwohl an einzelnen Tagen bereits eine Drosselung der konventionellen Erzeugung erfolgt,
ist grundsa¨tzlich gut die charakteristische Grund-, Mittel- und Spitzenlastfahrweise der thermi-
sche Kraftwerke erkennbar. Ein ga¨nzlich anderes Bild zeigt sich fu¨r das Jahr 2020 (Abb. 1.2-c und
d). An fast allen Tagen kommt es zu einer massiven Drosselung der konventionellen Erzeugung,
die Residuallast schrumpft bis hin zu negativen Werten. Der zuku¨nftige Betrieb der konventionel-
len Kraftwerke ist durch eine steigende Dynamik und Anfahrha¨ufigkeit, sowie einem ha¨ufigeren
Betrieb in Teillast gepra¨gt. Weiterhin wird es in Zukunft kein ausgepra¨gtes Grund-, Mittel- und
Spitzenlastverhalten mehr geben, vielmehr wird sich die von den thermischen Kraftwerken zu
deckende Residuallast aus einer Vielzahl mo¨glicher Kombinationen von Lastbedarf und Einspei-
severla¨ufen erneuerbarer Energien ergeben. Im Speziellen fu¨hrt die sinusfo¨rmige Einspeisung der
Solarenergie zur Mittagszeit zu einer Zerstu¨ckelung der Einspeisefenster konventioneller Kraft-
werke. In Konsequenz werden in Phasen hoher Sonneneinstrahlung typische Mittellastkraftwerke
statt wie bisher den Tagesgang der Last zu decken, in Zukunft nur wa¨hrend der Morgen- und
Abendstunden in Betrieb sein.
Das bedeutet, dass insbesondere Steinkohlekraftwerke und GuD-Anlagen, aufgrund ihrer Posi-
tion in der Merit-Order von den Vera¨nderungen am Energiemarkt betroffen sein werden, wohin-
gegen Braunkohleanlagen als Grundlastkraftwerke in geringerem Maße durch die regenerative
Einspeisung beeinflusst werden und zudem mittelfristig vom Kernenergieausstieg profitieren.
1.2.3 Neue Anforderungen an thermische Kraftwerke
In Abb. 1.2 wird ersichtlich, dass es bei ungu¨nstigen Kombinationen von geringer Last und ho-
her regenerativer Einspeisung trotz Pumpspeicherung (hellgru¨ne Fla¨chen) und Export (hellgraue
Fla¨chen) zu nicht integrierbaren U¨berschu¨ssen (pinke Fla¨chen) kommt, welche im Zweifelsfall
durch Abschaltungen von Windturbinen und Solarkollektoren vermieden werden mu¨ssten. Der-
artige Szenarien ko¨nnen auch auftreten, obwohl die Summe der nicht-disponiblen Einspeisung
geringer als die aktuelle Last ist. Da jedoch permanent Systemdienstleistungen wie Prima¨rregel-,
Sekunda¨rregel- und Minutenreserve sowie zuku¨nftig evtl. Reserveleistungen fu¨r die Prognosefeh-
ler der Wind- und PV-Einspeisung durch leistungsgeregelte Kraftwerke bereit gehalten werden
mu¨ssen, wird zusa¨tzlich ein gewisser sog. Must-Run-Anteil erzeugt. Dieser Must-Run-Anteil re-
sultiert zum einem aus der jeweiligen Mindestleistung des thermischen Kraftwerks, welches eine
Systemdienstleistung bereitstellt und zum anderem aus dem vorgehaltenen negativen Reservean-
teil selbst. Die Summe aller zur Bereitstellung der Regelreserven notwendigen Mindestleistungen
und die negativen Regelba¨nder ergeben damit die minimale untere Erzeugungsgrenze fu¨r den
disponiblen Erzeugungsanteil.
Eine Erho¨hung der Flexibilita¨t des thermischen Kraftwerksparks, d.h. die Absenkung der Min-
destlast und die Erho¨hung der zula¨ssigen Lasta¨nderungsgeschwindigkeit, bo¨te das Potential, die
vorzuhaltende Must-Run-Leistung zu reduzieren und einen Teil der U¨berschu¨sse der intermittie-
renden Einspeisung zu vermeiden. Kraftwerke mit einer geringen Mindestlast und einem hohen
Lastgradienten ha¨tten zudem in Zeiten hoher regenerativer Einspeisung einen Wettbewerbsvor-
teil und wa¨ren dann bevorzugt in Betrieb. Aufgrund dessen weisen sie ho¨here Volllaststunden-
zahlen auf und stellen in gro¨ßerem Maße Systemdienstleistungen bereit. Durch das Verbleiben
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am Netz in diesen Phasen vermeiden flexible Anlagen zudem Anfahrten. Andererseits ist die
Fahrweise dieser Kraftwerke durch eine besonders hohe Dynamik mit vielen und großen Last-
wechseln, sowie einem ha¨ufigen Betrieb in niedriger Teillast gekennzeichnet.
1.3 Fazit
Die geplanten Zubauten an Windkraftanlagen und Solarkollektoren lassen fu¨r die kommen-
den Jahrzehnte erhebliche A¨nderungen in der Energieerzeugungsstruktur erwarten. Thermischen
Kraftwerken kommt neben ihrer klassischen Funktion als Energieerzeuger die Aufgabe zu, der
wetterbedingten Einspeisefluktuation komplementa¨r zu folgen. Dies gilt im Speziellen fu¨r die als
Mittellastkraftwerke eingesetzten Steinkohleblo¨cke und GuD-Anlagen, sie werden zuku¨nftig ver-
mehrt als Regelkraftwerke eingesetzt werden. Die Folgen sind reduzierte Volllaststundenzahlen,
vermehrter Betrieb in Teillast und eine ho¨here Anzahl an Lastwechseln und Anfahrten. Um das
regenerative Energieangebot bestmo¨glich zu nutzen, mu¨ssen thermische Kraftwerke zudem hin-
sichtlich einer geringen Mindestlast und einer hohen Lasta¨nderungsgeschwindigkeit ertu¨chtigt
werden.
In diesem Spannungsfeld aus einerseits von vielen Lastwechseln gepra¨gten und damit ver-
schleissintensiverer Fahrweise und anderseits neuen Anforderungen an die thermischen Kraft-
werke hinsichtlich einer abgesenkten Mindestlast und einem erho¨hen Lastgradienten, bedarf es
qualifizierender Maßnahmen, um den ku¨nftigen Gegebenheiten des Energiemarktes zu entspre-
chen.
1.4 Ableitung der Aufgabenstellung
Aus der zu erwartenden, von ha¨ufigem Anfahren, Lastwechseln und Betrieb in Teillast cha-
rakterisierten Fahrweise erwa¨chst die Frage nach der Belastung der Kraftwerke durch diesen
zuku¨nftig dynamischeren Betrieb. So lassen insbesondere die steigende Anzahl an Anfahrten
und großen Lastwechseln einen erho¨hten Lebensdauerverbrauch durch Wechselbeanspruchung
der dickwandigen Bauteile erwarten.
Weiterhin bedarf es am ku¨nftigen Energiemarkt flexibler thermischer Kraftwerke, deren Min-
destlast deutlich unter den heutigen Niveau von 50 % liegt. In Kombination mit einer Ver-
dopplung der heute zula¨ssigen Lasta¨nderungsgeschwindigkeit von 2 %/min wa¨ren diese Anlagen
geeignet, um bei hoher regenerativer Einspeisung Regelleistung bereitzustellen.
Hierfu¨r gilt es zu bestimmen, welche verfahrens- und regelungstechnischen Restriktionen eine
Steigerung der Flexibilita¨t begrenzen und welche Ertu¨chtigungs- und Optimierungsmaßnahmen
das Potential bieten, die Anlagendynamik zu erho¨hen. Neben der Umru¨stung von bestehenden
Anlagen gilt es zu beantworten, welche technischen Lo¨sungen in Neuanlagen eingesetzt werden
ko¨nnen, um zuku¨nftig eine hohe Wettbewerbsfa¨higkeit sicherzustellen.
Der Fokus liegt hierbei auf Steinkohlkraftwerken und GuD-Anlagen, da sie als Mittellastkraft-
werke fu¨r die Ausregelung der erneuerbaren Energien pra¨destiniert sind. Fu¨r diese beiden Kraft-
werkstypen gilt es folgende Fragen zu beantworten:
• Welche Belastungen erwachsen aus der ku¨nftigen, dynamischen Fahrweise?
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• Was sind die verfahrens- und leittechnischen Restriktionen bei Erho¨hung der Flexibilita¨t?
• Welche Ertu¨chtigungsmaßnahmen sind fu¨r eine Flexibilisierung erforderlich und welche
Optimierungen bieten das Potential, die damit einhergehenden zusa¨tzlichen Belastungen
zu begrenzen und so einen schonenden Betrieb zu gewa¨hrleisten?
Ziel dieser Arbeit ist es daher, aufbauend auf den Vorarbeiten [39] und [64] unter Ver-
wendung der Modelica-Bibliothek ThermoPower [15], [18], [17], [16] Kraftwerksmodelle je ei-
nes Vertreters der beiden Kraftwerkstypen zu erstellen. Dies erfordert die Erweiterung der
ThermoPower-Bibliothek um Modelle fu¨r die verfahrentechnischen Komponenten des Wasser-
Dampf-Kreislaufes und der Luftstecke der beiden Referenzkraftwerke, sowie die Abbildung der
wesentlichen Funktionalita¨ten des Blockleitsystems. Die Simulation unterschiedlicher Fahr- und
Betriebsweisen ermo¨glicht im Anschluss die Ermittlung der zuku¨nftigen Belastungen und Be-
anspruchungen dickwandiger Bauteile, sowie Bestimmung von verfahrens- und regelungstechni-
schen Restriktionen. Anhand dieser Ergebnisse ko¨nnen in einem zweiten Schritt Konzepte fu¨r
Ertu¨chtigungen und Optimierungen erarbeitet und bewertet werden.
1.5 Gliederung der Arbeit
Zuna¨chst wird im Kapitel 2 der Rahmen der Untersuchungen abgesteckt. So werden die beiden
als Referenz dienenden Kraftwerke, das Steinkohle Kraftwerk Rostock und die GuD-Anlage
Mainz Wiesbaden, vorgestellt. Weiterhin wird ein U¨berblick u¨ber die erstellten Modelle und
Bewertungsalgorithmen gegeben und es werden die Kernziele dieser Arbeit dargelegt.
Im Kapitel 3 schließt sich die Beschreibung der thermodynamischen, stro¨mungsmechanischen
und physikalischen Grundlagen der Modellierung an. Daru¨ber hinaus erfolgt im Anhang die
Darlegung der im Rahmen der Modellierung verwendeten Verbrennungsrechnung, sowie der
hinterlegten Stoffdaten und Materialkennwerte, siehe Appendix E und F. Im Anschluss folgt
im Kapitel 4 ein U¨berblick der zentralen Teilmodelle, sowie der wichtigsten Komponenten der
Blockleitsysteme. Weitere regelungstechnische Komponenten werden in den Anha¨ngen G und
H vorgestellt. Die Validierung der erstellten Modelle fu¨r das Steinkohlekraftwerk und die GuD-
Anlage erfolgt in Kapitel 5.
Die Herleitung der benutzten Bewertungsmaßsta¨be fu¨r die Ermittlung der Bauteilbelastungen
ist im Anhang I dargelegt, die darauf aufbauende Analyse verschiedener heutiger und zuku¨nftiger
Szenarien folgt im Kapitel 6. Diese Untersuchungen geben einen Einblick in die zu erwartenden
Auswirkungen der zuku¨nftigen Fahrweisen, welche detailliert im Kapitel 7 vorgestellt und be-
wertet werden. Im Kapitel 8 werden im Anschluss Potentiale fu¨r eine Optimierung im Hinblick
auf eine erho¨hte Anlagenflexibilita¨t aufgezeigt. Der Aufbau einer regelungstechnischen Optimie-
rung auf Basis einer beobachtergestu¨tzten Regelung wird ausfu¨hrlich im Anhang J beschrieben.
Abschließend werden im Kapitel 9 anhand der aus den Einsatzrechnungen gewonnenen Fahrpla¨-
ne fu¨r die Jahre 2020 und 2023 der Kraftwerkseinsatz hinsichtlich des Lebensdauerverbrauchs
bewertet und dem Referenzjahr 2011 gegenu¨bergestellt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse
sowie ein Ausblick auf zuku¨nftige Arbeiten erfolgt im Kapitel 10.
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2 Umfang der thermodynamischen Untersuchungen
2.1 Untersuchte Kraftwerke
Fu¨r die Zukunft ist ein stark vera¨nderter Kraftwerkseinsatz durch eine zunehmende Einspei-
sung an regenerativer elektrischer Energie zu erwarten, dies gilt insbesondere fu¨r Deutschland.
In wieweit sich die dadurch erho¨hten Anforderungen auf die Betriebsbelastungen und Bean-
spruchungen thermischer Kraftwerke auswirken, soll am Beispiel des 550 MW Steinkohleblocks
Rostock und der 425 MW Gas- und Dampfturbinenanlage Mainz Wiesbaden untersucht werden
(vgl. Abb. 2.1). Beide Kraftwerke sind jeweils einer der modernsten Vertreter ihrer Art und sind
durch ihre lange Restlaufzeit stark von den ku¨nftigen Gegebenheiten betroffen.
Weiterhin sind diese beiden Kraftwerke aufgrund ihres geringen Alters und ihrer modernen
Bauweise geeignete Kandidaten fu¨r mo¨gliche verfahrens- und leittechnische Optimierungen, de-
ren Machbarkeit und Potentiale in einem zweiten Schritt detailliert untersucht werden soll. Nicht
zuletzt zeigen die beiden Kraftwerke aufgrund ihrer verfahrenstechnischen Restriktionen im Hin-
blick auf ihre Flexibilita¨t Ansatzpunkte fu¨r ein verbessertes Anlagenkonzept von zuku¨nftigen
Kraftwerken auf.
Abbildung 2.1: Untersuchte Kraftwerke - Steinkohlekraftwerk Rostock (links) [50] und GuD-Anlage Mainz
Wiesbaden (rechts) [5]
2.2 Steinkohle-Kraftwerk Rostock
Das Steinkohlekraftwerk Rostock ging erstmals im Jahr 1994 in Betrieb und za¨hlt heute noch
zu den modernsten Anlagen im deutschen Kraftwerkspark. Das Kraftwerk ist fu¨r die Mittellast
konzipiert und nimmt damit vorwiegend Aufgaben der Netzregelung und der Frequenzstu¨tzung
wahr [47]. Mit einem konventionellen Dampfkraftprozess ko¨nnen elektrische Leistungen von 300
bis 520 MW mit einem Lasta¨nderungsgradienten von bis zu 20 MW/min realisiert werden. Ohne
Netzregelung stehen maximal 550 MW zur Verfu¨gung. Mit einer speziellen Betriebsweise la¨sst
sich eine Schwachlast von 150 MW erreichen. U¨berdies besteht die Mo¨glichkeit der Fernwa¨rme-
auskopplung von bis zu 150 MWth.
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Abb. 1.17: Längsschnitt des 500 MW Steinkohlekraftwerks Rostock, 1994
Die intensiven Bemühungen um einen verbesserten Umweltschutz sowie die großen techni-
schen Fortschritte haben in den letzten 15 Jahren die Schadstoffbelastung aus großen Feue-
rungsanlagen um rd. 90 % verringert. Moderne fossil befeuerte Kraftwerke in Deutschland 
gehören mit Abstand zu den saubersten in der Welt.
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Abbildung 2.2: Anlagenschnitt Kraftwerk Rostock [47]
Als Brennstoff kommt u¨berwiegend u¨ber den Seeweg importierte Steinkohle unterschiedlichster
Qualita¨ten zum Einsatz. Die Kohle wird zermahlen und im Dampferzeuger staubfo¨rmig verfeuert.
Bei diesem handelt es sich um einen einzu¨gigen Zwangdurchlaufkessel nach Benson Bauart,
welcher in natu¨rlicher Gleitdruckfahrweise betrieben wird. Konstruktiv ist der Dampferzeuger
als ein Turmkessel in ha¨ngender Bauweise ausgefu¨hrt. Er ist mit vier U¨berhitzern, sowie zwei
Zwischenu¨berhitzerheizfla¨chen ausgeru¨stet. Hersteller des Dampferzeugers ist die Firma Babcock
AG bzw. die jetzige Hitachi Power Europe GmbH. Der maximal lieferbare Dampf-Massenstrom
betra¨gt 417 kg/s, dies entspricht 100 % Kessellast.
Tabelle 2.1: Betriebsdaten des Kraftwerks Rostock [47]
Blockdaten Bruttoleistung 550 MW
Nettowirkungsgrad 43,2 %
Fernwa¨rmeauskopplung 150 MJ/s
max. Nutzungsgrad 62 %
Kesselanlage Hersteller Babcock
Bauart Zwangdurchlaufkessel
Einzugbauweise
einfache Zwischenu¨berhitzung
Dampfleistung FD 417 kg/s
FD-Druck/ -Temperatur 262 bar/545 ◦C
ZU¨-Druck/ -Temperatur 53 bar/562 ◦C
Feuerung Boxerfeuerung, 4 Ebenen
komb. Kohlenstaub/O¨l
Kohlemu¨hlen 4 Walzenmu¨hlen MPS 225, Steinkohle
Dampfturbosatz Hersteller ABB
Bauart ohne Regelrad
Anzahl Geha¨use 1 HD, 1 MD, 2 ND
Betriebsart natu¨rlicher/modifizierter Gleichdruck
Der Turbosatz besteht aus einer einflutigen Hochdruckturbine, einer zweiflutigen Mitteldruck-
turbine und zwei zweiflutigen Niederdruckturbinen. Sie treiben u¨ber eine gemeinsame Welle den
Synchron-Generator an. Die Bereitstellung von Reserveleistung erfolgt durch Kondensatstopp
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und Turbinenandrosselung (Prima¨rregelung) sowie durch die Blockregelung (Sekunda¨rregelung).
Die Reinigung des Rauchgases erfolgt durch eine Entstickungsanlage nach dem SCR-Prinzip, ei-
nem Elektrofilter zum Abscheiden der Feststoffe sowie durch eine Entschwefelungsanlage. Die
wichtigen Kenndaten sind in Tab. 2.1 noch einmal zusammen gefasst.
Der dem Kraftwerk zugrunde liegende Clausius-Rankine-Prozess mit mehrstufiger Vorwa¨r-
mung und einer einfachen Zwischenu¨berhitzung erlaubt einen hohen Wirkungsgrad (ηnetto =
43, 2 %), bei gleichzeitig flexibler Kraftwerks-Fahrweise. Das korrespondierende verfahrenstech-
nische Schaltungschema des Wasser-Dampf-Kreislaufs wird in Abb. 2.3 vorgestellt.
HD-Turbine MD-Turbine ND-Turbine
Kondensator
Kondensat-
pumpe
Speisewasser-
pumpe
Speisewasser-
behälter
HDU
NDU
NDV 4
HDV 3 HDV 2 HDV 1
NDV 3 NDV 2 NDV 1
Eco
ÜH 1
ÜH 2
ÜH 3
ÜH 4
EK 1
EK 2
ZÜ 1
ZÜ 2
ZK
Abscheider
Anfahr-
flasche
Umwälz-
pumpe
Ver-
dampfer
A 7
A 6
A 5
A 4
A 3
A 2
A 1
Abbildung 2.3: Wa¨rmeschaltbild des Kraftwerks Rostock: Der Kreisprozess mit mehrstufiger Vorwa¨rmung
von Kondensat und Speisewasser sowie einfacher Zwischenu¨berhitzung stellt den heutigen
Stand der Technik dar (nach [12])
Der Prozess gestaltet sich wie im h,s-Diagramm der Abb. 2.4 gezeigt, zuna¨chst wird das mithilfe
von Turbinenanzapfdampf bereits vorgewa¨rmte Kondensat durch die Speisewasserpumpe auf bis
zu 300 bar Druck gebracht (1 bis 2) und in den Hochdruckvorwa¨rmern weiter erwa¨rmt und
abschließend in den Dampferzeuger eingebracht. Hier durchla¨uft das Medium nacheinander den
Economizer, den Verdampfer und die nachgeschalteten U¨berhitzerheizfla¨chen (2 bis 3). Nach
der anschließenden Teilentspannung des Frischdampfs in der HD-Turbine (3 nach 4) erfolgt
eine Zwischenu¨berhitzung (4 bis 5). Der ZU¨-Heißdampf wird daraufhin in den MD- und ND-
Turbinen auf Kondensatordruck entspannt (5 nach 6) und abschließend im Kondensator in die
flu¨ssige Phase u¨berfu¨hrt (6 bis 1).
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Abbildung 2.4: Dampfkraftprozess des Kraftwerks Rostock im h,s - Diagramm
2.3 GuD-Anlage Mainz Wiesbaden
Die GuD-Anlage wurde von der Fa. Siemens Power Generation errichtet und wird von der
Kraftwerke Mainz Wiesbaden AG betrieben. Der Block wurde 2001 in Betrieb genommen und
ist eines der modernsten GuD-Kraftwerke in Deutschland. Die Gasturbine erreicht eine maxima-
le elektrische Leistung von etwa 285 MW, die Dampfturbine ca. 140 MW. Außerdem ko¨nnen bei
Volllast weitere 115 MWth Fernwa¨rme ausgekoppelt werden. Die Feuerungswa¨rmeleistung liegt
bei etwa 682 MW. Die Anlage erreicht einen elektrischen Nettowirkungsgrad von 58,4 %, der
Brennstoffausnutzungsgrad kann bis zu 80 % betragen (je nach Anteil der Fernwa¨rmeauskopp-
lung). Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Die Mindestlast im
GuD-Betrieb konnte von 65 % bei der Inbetriebnahme auf mittlerweile 54 % abgesenkt wer-
den. Weitere Besonderheiten liegen in der mo¨glichen Auskopplung von Prozeßdampf fu¨r die
nahegelegene Industrie, sowie der Einspeisung von Dampf aus dem Mu¨llheizkraftwerk in den
GuD-Prozess, welches sich ebenfalls in unmittelbarer Na¨he zum Kraftwerk befindet [52].
Die Brennstoffversorgung kann sowohl mit Erdgas sowie mit leichtem Heizo¨l erfolgen, wobei
in der Praxis ausschließlich Erdgas verwendet wird, welches aus dem Hochdrucknetz entnom-
men wird. Die Gasturbinenanlage vom Typ SGT5-4000F besitzt eine Ringbrennkammer mit
24 Hybridbrennern. U¨ber die Leitschaufelverstellung wird das Verbrennungsluftverha¨ltnis nahe
der Flammabrissgrenze gehalten. Die Entspannung erfolgt in vier Turbinenstufen und gelangt
danach in den Abhitzedampferzeuger. Die Ku¨hlwasserversorgung geschieht u¨ber ein Entnahme-
bauwerk am Rhein. Die maximale Erwa¨rmung betra¨gt dabei 6 K.
Einen besonders zu beru¨cksichtigenden Punkt stellen die unterschiedlichen Betriebsweisen in
Abha¨ngigkeit von den Umgebungsbedingungen dar. Aufgrund der unterschiedlichen Luftdichte
und Feuchte kommt es je nach Jahreszeit zu unterschiedlichen Betriebsparametern, so kann die
maximale elektrische Leistung im Sommer beispielsweise 385 MW betragen, im Winter hingegen
bis zu 425 MW.
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Tabelle 2.2: Betriebsdaten Kraftwerk Mainz Wiesbaden [49]
Gasturbine Feuerungswa¨rmeleistung 682 MW
GT-Leistung 285 MW
Massenstrom Abgas 650 kg/s
Temperatur Abgas 585 ◦C
Dampfkreislauf DT-Leistung 140 MW
Frischdampftemperatur 540 ◦C
Frischdampfdruck 110 bar
Frischdampfmassenstrom 77 kg/s
Gesamtanlage Abgastemperatur 84 ◦C
Elektrische Gesamtleistung 425 MW
Wirkungsgrad 58,4 %
Die GuD-Anlage wird aufgrund von gu¨nstigen Gasliefervertra¨gen derzeit vornehmlich im
Grundlastbetrieb gefahren. Je nach Betriebspunkt kann momentan eine positive oder negati-
ve Minutenreserve von bis zu 150 MW angeboten werden.
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Abbildung 2.5: Wa¨rmeschaltbild des Kombiprozesses: Die Kombination einer Gasturbine mit einem nach-
geschalteten Dampfprozess erlaubt ho¨chste Wirkungsgrade
Der dem Kraftwerk Mainz Wiesbaden zugrunde liegende thermodynamische Prozess wird
durch eine Kombination aus Gasturbinenprozess (Joule-Prozess) und Dampfprozess (Clausius-
Rankine-Prozess) dargestellt und als Gas- und Dampfturbinenprozess (GuD) bezeichnet. Die
grundlegende Schaltungsvariante ist entsprechend [27] in Abbildung 2.5 dargestellt. Abb. 2.6
zeigt den dazugeho¨rigen Joule-Prozess der Gasturbine (links) und den Clausius-Rankine-Prozess
des nachgeschalteten Dampfkreislaufs (rechts). Hierbei geben die Prozesspunkte 1-5 den (offe-
nen) Gasturbinenkreislauf wieder, die Punkte a bis f bezeichnen den Wasser-Dampfkreislauf. In
Abb. 2.7 ist die Wa¨rmeu¨bertragung im Abhitzedampferzeuger dargestellt, die geringe Tempe-
raturdifferenz zwischen Abgas und Wasser ist thermodynamisch gu¨nstig und ist ein Grund fu¨r
den hohen Prozesswirkungsgrad.
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Abbildung 2.6: Darstellung des Gasturbinen- und des Dampfkraftprozesses der GuD-Anlage im T,s -
Diagramm
Die fu¨r den Prozess no¨tige Wa¨rmezufuhr erfolgt u¨ber die Verbrennung des meist edlen Brenn-
stoffes (BS), z.B. Heizo¨l oder Gas in der Brennkammer der Gasturbine (2 nach 3). Die dafu¨r
no¨tige Verbrennungsluft wird vom Verdichter auf ein entsprechendes Druckniveau gebracht (1
nach 2). In der Gasturbine (GT) expandiert das Abgas und verrichtet dabei Arbeit an den
Turbinenschaufeln, die u¨ber die Welle an den Generator u¨bertragen wird (3 nach 4). Nach dem
Austritt aus der Gasturbine hat das Abgas u¨blicherweise noch eine Temperatur von etwa 600 ◦C.
Beim GuD-Prozess wird die im Abgas vorhandene Energie in einem Abhitzekessel auf den an-
geschlossenen Wasser-Dampfkreislauf u¨bertragen. Dabei wird das Fluid verdampft und u¨berhitzt
(b nach c). In der HD-Turbine wird der Dampf teilentspannt (c nach d) und nach der Beimi-
schung des MD-Frischdampfes zwischenu¨berhitzt (d nach e) und anschließend in der MD und
ND-Turbine weiterentspannt. Zusa¨tzlich erfolgt in (f) eine Beimischung des ND-Frischdampfes.
Abschließend wird der Turbinenabdampf im Kondensator (g nach a) wieder kondensiert und
der Prozess beginnt mit der Druckerho¨hung in der Speisewasserpumpe von Neuem (a nach b).
Dabei wird durch die geeignete Wahl der Verdampfungsdruckniveaus des Drei-Druckprozesses
die zuvor angesprochene geringe Gra¨digkeit der Wa¨rmeu¨bertragung im Abhitzekessel erreicht.
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Abbildung 2.7: T,Q˙ - Diagramm des Abhitzekessels - die geringe Gra¨digkeit der Wa¨rmeu¨bertragung mi-
nimiert Exergieverluste und ist Voraussetzung fu¨r hohe Prozesswirkungsgrade
Nach dem Durchstro¨men des Abhitzekessels verla¨sst das Abgas den Prozess mit sehr gerin-
gen Temperaturen von teilweise unter 90 ◦C. Die Schaltungsvariante ist aus diesem Grunde
thermodynamisch sehr effizient, so dass moderne GuD-Anlagen Wirkungsgrade von ca. 60 %
erreichen.
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2.4 U¨berblick u¨ber die thermodynamische Modellierung
Um die zu erwartenden Auswirkungen einer dynamischeren Fahrweise auf die thermische Kraft-
werke einscha¨tzen zu ko¨nnen, wurden detaillierte instationa¨re, thermodynamische Modelle der
verfahrenstechnischen Seite zweier bestehender Kraftwerke erstellt.
Fu¨r die Umsetzung der Modelle wird die Programmiersprache Modelica [16], [17], [36], [62]
verwendet, als Entwicklungs- und Simulationsumgebung stellt der Simulator Dymola [30] den
Stand der Entwicklung dar. Die Wahl einer quelloffenen und ausdru¨cklich nicht auf Kraftwerks-
technik beschra¨nkten Entwicklungsumgebung bietet das Potential, das erarbeitete Wissen aus
anderen Forschungsgebieten, wie zum Beispiel der Automobil- sowie der Klima- und Ka¨ltetech-
nik zu nutzen. Diese konzeptionell inha¨rente Unterstu¨tzung von interdisziplina¨rer Forschung und
Erweiterung der bestehenden Modellbasis kommt der Aufgabenstellung, der Entwicklung eines
komplexen Gesamtkraftwerksmodels entgegen und spiegelt auch den Anspruch universita¨rer For-
schung wider.
Die Modellierung mit Modelica zeichnet sich durch ein modulares Konzept aus, was einerseits
ein Austauschen von Untermodellen ermo¨glicht, andererseits auch eine Wiederverwendung die-
ser Teilmodelle an anderer Stelle. So kann u.a. eine einfache Implementierung von optimierten
verfahrens- und leittechnischen Komponenten in ein vorhandenes Gesamtmodell erfolgen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde fu¨r die Simulation der beiden thermischen Kraftwerke jeweils
ein physikalisch basiertes Modell des verfahrenstechnischen Prozesses erstellt. Grundlage hier-
fu¨r sind eindimensional diskretisierte und ra¨umlich gemittelte Teilmodelle, welche durch ther-
modynamische Bilanz- und Zustandsgleichungen sowie weitere physikalische Gesetzma¨ßigkeiten
beschrieben werden. Das Modell des Steinkohle-Kraftwerks Rostock umfasst die nachfolgend
aufgelisteten verfahrenstechnischen Komponenten:
• Luftpfad mit Frischlu¨fter, Luftvorwa¨rmer, Dampf-Luftvorwa¨rmer, Kohlemu¨hlen
• Kessel mit Brennkammer, Rauchgaszug, Verdampfer-, Economizer- und U¨berhitzerheizfla¨-
chen
• Speisewasserpumpe
• Hochdruckvorwa¨rmstrecke
• Turbinen mit Anzapfungen und Turbinenumleitstationen
• Umwa¨lzkreislauf
Vernachla¨ssigt werden ko¨nnen die Bauteile Kondensator und ND-Vorwa¨rmer sowie die Konden-
satpumpe. Naturgema¨ß liegen die Temperaturen in diesen Bauteilen auf einem vergleichsweise
niedrigen Niveau, so dass die thermischen Belastungen dieser Komponenten gegenu¨ber denen im
Dampferzeuger und der Turbinen klein sind. Der Einfluss auf die Dynamik des Gesamtsystems
kann aufgrund der entkoppelnden Wirkung des Speisewasserbeha¨lters vernachla¨ssigt werden
Hinzu kommt, dass das Druck- und Temperaturniveau des Kondensats durch die konstanten
Zusta¨nde des Ku¨hlwassers definiert werden und damit kaum Schwankungen unterliegen1.
Um mit der Realita¨t vergleichbare simulationsgestu¨tzte Aussagen treffen zu ko¨nnen, ist das
thermodynamische Modell mit einer vereinfachten Abbildung des Blockleitsystems gekoppelt.
1Kondensatordruckschwankungen durch Ein- und Ausspeichern von Wa¨rme in den Metallmassen des Konden-
sators sind klein gegenu¨ber dem Gesamtdruckgefa¨lle u¨ber die Turbinen.
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Dieses im Modell hinterlegte Blockleitsystem ermittelt ebenso wie im realen Kraftwerk die Stell-
gro¨ßen entsprechend des Konzeptes der modellgestu¨tzten Blockregelung [84]. Hierbei benutzt
die implementierte Regelungstechnik die berechneten physikalischen Prozessgro¨ßen (z.B. Frisch-
dampftemperatur) des thermodynamischen Modells der Verfahrenstechnik als Grundlage, um
daraus Sollwerte (z.B. gewu¨nschte Wa¨rmeleistung) und Stellgro¨ßen (z.B. Speisewasserpumpen-
drehzahl) abzuleiten. Aufgrund dieser Ru¨ckkopplung mu¨ssen der Detaillierungsgrad sowie die
Genauigkeit des thermodynamischen Kraftwerkmodells verha¨ltnisma¨ßig hoch sein. Fu¨r die Vor-
steuerung und Korrektur der folgenden Elemente sind die entsprechenden Regelungsstrukturen
im Modell integriert:
• Blockfu¨hrung / Brennstoffmassenstrom
• Speisewasserpumpenregelung mit Enthalpiekorrekur und Delta-Theta-Regelung
• Dampftemperaturregelung mittels Einspritzku¨hlern
• Regelung der Umwa¨lzmenge im Anfahrbetrieb
• Regelung des Turbinenventils und der Turbinenumleitstationen
• Regelung der Mu¨hlentemperatur und des -durchsatzes
• Regelung der Luftmenge mittels Mu¨hlen- und Frischlu¨fter, sowie Drosselklappen
Durch die Zusammenschaltung der Modelle des Wasser-Dampf-Kreislaufes und des Blockleit-
systems erha¨lt man ein integrales Modell des Rostocker Kraftwerks, welches in der Lage ist,
neben der bei Leistungsbereitstellung u¨blichen Benson-Fahrweise auch den Umwa¨lzbetrieb wa¨h-
rend eines Anfahrvorganges abzubilden.
Fu¨r die GuD-Anlage wurde in analoger Weise ein Modell der Gasturbinenanlage, sowie des Ab-
hitzekessels samt dazugeho¨rigem Wasserdampfkreislauf erstellt. Auf der verfahrenstechnischen
Seite wurden folgende Komponenten abgebildet:
• Gasturbinenanlage mit Verdichter, Brennkammer und Gasturbine
• Abhitzekessel mit Naturumlaufverdampfer samt Trommel, U¨berhitzerheizfla¨chen, Vorwa¨r-
mern
• Wasserdampfkreislauf mit Speisewasserbeha¨lter, Speisewasserpumpe, Dampfturbinen, Kon-
densator und Kondensatpumpe
Aufgrund der geringeren Komplexita¨t des Wasserdampfkreislaufes ohne Anzapfungen wurde im
Gegensatz zum Steinkohlekraftwerk der gesamte Kreislauf inklusive des kalten Endes abgebildet,
was u.a. auch die Ermittlung des Einflusses der Umgebungs- bzw. der Ku¨hlwassertemperatur
auf den Dampfkraftprozess ermo¨glicht. So ko¨nnen die Randbedingungen fu¨r einen Sommer- und
Winterbetrieb abgebildet werden. Auf der leittechnischen Seite wurden die folgenden Regelungs-
strukturen implementiert und mit dem verfahrenstechnischen Modell gekoppelt:
• Leistungsregler Gasturbine
• Verdichtervorleitradregelung zur Kontrolle der Abgastemperatur am Kesseleintritt (ATK)
• Drei-Komponentenregelung
• Dampftemperaturregelung
• Regelung des Turbinenventils und der Turbinenumleitstationen
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• Speisewasserbeha¨ltertemperatur- und Fu¨llstandsregelung
Die physikalische Modellierung der Kraftwerke ermo¨glicht die Ermittlung von Prozessgro¨ßen
und Dampfzusta¨nden, wie z.B. Temperaturen, Dru¨cken und Massenstro¨men, wodurch die Gu¨te
des Kreisprozesses bewertet werden kann und Aussagen zu verfahrenstechnischen Restriktio-
nen getroffen werden ko¨nnen. Zusa¨tzlich erlauben die berechneten Temperaturverteilungen in
den Bauteilen die Ableitung einer instationa¨ren, mechanischen Vergleichsspannung. Diese wird
anhand des Lebensdauerverbrauchs nach TRD-Richtlinie [25] sowie gema¨ß Rissfortschrittsrate
nach FKM-Richtlinie [4] bewertet. Dies ist von entscheidender Bedeutung bei der Bewertung
der zuku¨nftigen Beanspruchungen durch die vera¨nderte Fahrweise.
2.5 Fokus der Untersuchungen
Um die Auswirkungen eines von erheblichen Wind- und Photovoltaikeinspeisungen dominierten
Energiemarktes auf die Fahrweise zuku¨nftiger und bestehender konventioneller Kraftwerke zu
diskutieren, werden mit den erstellten Modellen Untersuchungen zum Belastungszustand des
Kraftwerks Rostock und der GuD-Anlage Mainz Wiesbaden durchgefu¨hrt. Der Fokus liegt hierbei
auf den thermischen Beanspruchungen dickwandiger Bauteile des Kessels und der Turbinen.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Szenarienrechnungen zur Untersuchung des Betriebs bei
abgesenkter Mindestlast und erho¨hter Lasta¨nderungsgeschwindigkeit. Dabei stehen insbesondere
die verfahrenstechnischen Restriktionen und die sich einstellenden Zusatzbelastungen einzelner
Bauteile im Blickfeld. Im Anschluss daran sollen dann die Potentiale von verfahrens- und leittech-
nischen Optimierungen im Hinblick auf eine Erho¨hung der Flexibilita¨t, sowie einer Verringerung
der zusa¨tzlichen Belastungen aufgezeigt und bewertet werden.
Grundsa¨tzlich ist es das Ziel, allgemein gu¨ltige Aussagen fu¨r Steinkohlekraftwerke und GuD-
Anlagen zu treffen. So soll im geringerem Maße in detaillierter Weise auf die anlagenspezifi-
schen Charakteristika der beiden untersuchten Kraftwerke eingegangen werden, sondern eher
die grundsa¨tzlichen, prozessinha¨renten Einschra¨nkungen bei einer Steigerung der Anlagenflexi-
bilita¨t aufgezeigt werden.
2.6 Fazit
Unter Verwendung zweier moderner Kraftwerke als Referenz, dem Steinkohle Kraftwerk Ro-
stock und der GuD-Anlage Mainz Wiesbaden, wurden zwei detaillierte instationa¨re, thermo-
dynamische Modelle der verfahrenstechnischen Seite der beiden Anlagen erstellt. Diese Kraft-
werksmodelle sind mit einer vereinfachten Abbildung der Blockleitsysteme gekoppelt, um eine
realita¨tsnahe Simulation des Leistungs- und des Anfahrbetriebes zu ermo¨glichen. Durch Va-
riation der Betriebsparameter, wie der Mindestlast und dem zula¨ssigen Lastgradienten, kann
der zuku¨nftige Betrieb bei gesteigerten Dynamikanforderungen abgebildet werden. Der Fokus
der Untersuchungen richtet sich dabei auf die prinzipiellen verfahrenstechnischen Restriktionen,
mo¨gliche verfahrens- und leittechnische Optimierungsmaßnahmen, sowie die Bauteilbelastungen
bei einer zuku¨nftig hochdynamischen Fahrweise.
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Der Kraftwerksprozess der untersuchten Anlagen wird mithilfe instationa¨rer, thermodynami-
scher Modelle abgebildet. Bei diesen Modellen handelt es sich um Kreisla¨ufe, bestehend aus
verknu¨pften Komponenten, wie z.B. Wa¨rmeu¨bertragern, Ventilen, Beha¨ltern und Pumpen, wel-
che wiederum durch Bilanz-, Zustands- und Transportgleichungen beschrieben werden. In den
folgenden Abschnitten 3.2 bis 3.7 werden die zugrundeliegenden Gleichungen vorgestellt. Fu¨r
eine Beschreibung der verwendeten Verbrennungsrechnung und die Ermittlung der zustandsab-
ha¨ngigen Stoffdaten sei der geneigte Leser auf die Anha¨nge E und F verwiesen.
3.1 Erhaltungsgleichungen als Grundlage der Modellbildung
Die Grundlage fu¨r alle erstellten Teilmodelle sind die Erhaltungsgleichungen der Thermodynamik
und Stro¨mungsmechanik. Sie gelten in der allgemeinsten Formulierung sowohl fu¨r geschlossene
als auch offene Systeme. Fu¨r eine tiefergehende Betrachtung dieser Gleichungen sei auf die
entsprechende Fachliteratur verwiesen, so z.B. auf [41] und [34] fu¨r dreidimensionale, instationa¨re
Modellansa¨tze, wie sie CFD-Anwendungen zugrunde liegen, auf [87], [2], [7] fu¨r nulldimensionale
oder instationa¨re Aufgabenstellungen oder auf [57] und [26], welche sich auf den Anwendungsfall
der Turbomaschinen konzentrieren.
−→v
−→n
dA
A
τ
Abbildung 3.1: Illustrierung der Nomenklatur am Schema eines finiten Volumens beliebiger Form [41]
Beim Aufstellen der Gleichungen wird ein Kontrollvolumen τ mit der Oberfla¨che A zugrunde
gelegt. Auf dem differentiell kleinen Oberfla¨chenelement dA wird der orthogonale Einheitsvektor
−→n angesetzt. Erhaltungsgro¨ßen passieren die Systemgrenzen mit der Geschwindigkeit −→v , vgl.
Abb. 3.1.
In der integralen Schreibweise lauten die Erhaltungsgleichungen fu¨r Masse, Energie und Impuls:∫
τ
∂ρ
∂t
dτ = −
∫
A
(ρ−→v )−→n dA (3.1)∫
τ
∂(ρ(u+ ea))
∂t
dτ = −
∫
A
(
ρu−→v + ρ
2
−→v 2−→v + σ−→v +−→˙ql
)−→n dA+ ∫
τ
(
ρq˙s +
−→
k −→v
)
dτ (3.2)∫
τ
∂(ρ−→v )
∂t
dτ = −
∫
A
(
ρ−→v −→v + σ)−→n dA+ ∫
τ
−→
k dτ (3.3)
Darin ist σ der Spannungstensor, der sich aus dem Systemdruck und einem Reibungsterm zu-
sammensetzt und
−→
k fasst die auftretenden Feldkra¨fte (auch Volumenkra¨fte genannt) wie die
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Schwerkraft und die Corioliskraft zusammen. Weiterhin bezeichnet q˙l die durch Wa¨rmeleitung
an der Oberfla¨che resultierende Wa¨rmestromdichte. Im Gegensatz dazu wirkt die Wa¨rmestrom-
dichte q˙s infolge Strahlung als Quellterm auf das gesamte Volumen.
3.2 Bilanzgleichungen fu¨r durchstro¨mte Komponenten
Fu¨r die Modellierung der durchstro¨mten Bauteile wie Rohrleitungen, Turbinen, Pumpen und
Ventile wird vereinfachend von einer eindimensionalen, axialen Stro¨mung ausgegangen, da die
Zustandsgro¨ßen quer zur Stro¨mungsrichtung als homogen angenommen werden ko¨nnen. Die
Kontrollvolumina werden jeweils von den Bauteilwa¨nden und den insgesamt N Ein- und Aus-
trittsquerschnitten definiert (vgl. Abb. 3.2). So ko¨nnen die Oberfla¨chen- und Volumenintegrale
im weiteren Verlauf vereinfacht werden.
V
−→v 1
−→n 1
A1
−→v 2
−→n 2
A2
Abbildung 3.2: Illustrierung der Nomenklatur am Schema eines finiten Volumens mit definierter Ein- und
Ausstro¨mfla¨che
Modelica unterstu¨tzt die symbolische Definition von gewo¨hnlichen Differentialgleichungen, wes-
halb die partiellen Differentialgleichungen der Erhaltungsgleichungen ra¨umlich diskretisiert wer-
den mu¨ssen. Fu¨r die eindimensionale Diskretisierung der Gleichungen kann das Rohr als eine
Reihe von hintereinander geschalteten nulldimensionalen Kontrollvolumina mit definierten Ein-
und Ausstro¨mquerschnitten aufgefasst werden. Die Bilanzgleichungen, die fu¨r ein langes Rohr
mit axial inhomogenen Zustandsgro¨ßen gelten, gehen so formal in diejenigen fu¨r ein homogenes
Volumen u¨ber. Die Geometrie und damit das Volumen der Kontrollra¨ume sei u¨ber den Simula-
tionszeitraum konstant.
3.2.1 Massenbilanz
Mit den genannten Annahmen gilt fu¨r:
• das Volumenintegral ∫τ ∂ρ∂t dτ = dmdt
• das Oberfla¨chenintegral − ∫A (ρ−→v )−→n dA = ∑Ni=1(ρiAici) = ∑Ni=1 m˙i
wobei ci =
−→v i · −→n i die lokale Geschwindigkeit orthogonal zur durchstro¨mten Fla¨che ist. Damit
ergibt sich fu¨r die Massenbilanz:
dm
dt
=
N∑
i=1
m˙i (3.4)
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Bauteile, deren Volumen klein gegenu¨ber dem typischerweise durchgesetzten Volumenstrom ist,
haben kleine Zeitkonstanten und (3.4) vereinfacht sich auf den stationa¨ren Fall. Beispiele hierfu¨r
sind Turbinen und Ventile.
3.2.2 Energiebilanz
Der erste Hauptsatz der Thermodynamik bilanziert die Energie eines Systems. Dabei ko¨nnen
A¨nderungen der a¨ußeren Energien des Systems vernachla¨ssigt werden, da sich die untersuchten
Kontrollvolumina in Ruhe zum definierten Koordinatensystem befinden. Weiterhin sind die A¨n-
derungen von potentieller und kinetischer Energie der Stro¨mung zwischen Ein- und Austritt im
Allgemeinen klein - typischerweise < 1 % - gegenu¨ber den inneren Energien, weshalb sie bei der
Modellierung ebenfalls unberu¨cksichtigt sind. Fu¨r volumetrisch kleine Bauteile kann auch hier
auf die stationa¨re Lo¨sung u¨bergegangen werden.
Analog zur Massenbilanz und unter Beru¨cksichtigung der Definition fu¨r die spezifische Enthal-
pie h = u+ pv sowie der Schwerkraft als einzige auftretende Feldkraft gilt fu¨r:
• das Volumenintegral ∫τ ∂(ρu)∂t = dUdt
• das Oberfla¨chenintegral − ∫A (ρ−→v u+ σ−→v +−→˙q )−→n dA = ∑Ni=1 m˙i(hi + c2i2 ) + Q˙l + W˙t
• die Feldkra¨fte ∫τ −→k −→v dτ = ∑Ni=1 m˙igzi
• der Quellterm ∫τ ρq˙sdτ = Q˙s
Damit vereinfacht sich die Energiebilanz zu:
dU
dt
=
N∑
i=1
m˙i(hi +
c2i
2
+ gzi) + Q˙+ W˙t mit Q˙ = Q˙l + Q˙s (3.5)
Um die Kopplung zur Massenbilanz zu vermeiden und damit die Stabilita¨t des Gleichungssystems
zu erho¨hen, wird die partielle Ableitung u∂m∂t vernachla¨ssigt. Fu¨r den Nachweis der Zula¨ssigkeit
dieser Vereinfachung fu¨r die Anwendung in Rohrleitungsmodellen der Kraftwerkstechnik sei auf
[13] verwiesen.
3.2.3 Impulsbilanz
Die Impulsbilanz la¨sst sich mit den oben genannten Annahmen wie folgt vereinfachen:
d(m−→v )
dt
=
N∑
i=1
Aiρic
2
i
−→n i −
N∑
i=1
Aipi
−→n i −
N∑
i=1
Aiρigzi
−→n i +−→F R (3.6)
Hierin ist
−→
F R die auf das Fluid wirkende Reaktionskraft der Wandung infolge Reibung und
Umlenkung. Die Lo¨sung der Impulsbilanz ist nur fu¨r die ra¨umlich aufgelo¨sten Modelle der
Rohrleitungen erforderlich und auch hier wird die Gleichung auf eine Kra¨ftebilanz (Gl. 3.7)
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reduziert, um den Systemdruck vorherzusagen. Diese starke Vereinfachung schließt eine Unter-
suchung von Schallwellenausbreitung in den Rohrleitungen aus, wie sie zum Beispiel fu¨r Havarie-
Untersuchungen beim Schließen von Sicherheitsventilen vonno¨ten ist, Gegenstand der Untersu-
chung ist das Betriebsverhalten im auslegungsgema¨ßen Anfahr- und Gleitdruckbetrieb, in denen
diese Pha¨nomene ausgeschlossen werden ko¨nnen.
0 =
N∑
i=1
Aipi
−→n i +
N∑
i=1
Aiρigzi
−→n i −−→F R (3.7)
3.3 Bilanzgleichungen fu¨r geschlossene Systeme
Zentraler Punkt der Untersuchungen ist die Vorhersage und Bewertung der auftretenden Mate-
rialtemperaturen der dampffu¨hrenden Bauteile. Massenbilanz und Impulsbilanz reduzieren sich
fu¨r geschlossene Systeme auf den trivialen Fall. Die Energiebilanz fu¨r das geschlossene, homogene
System lautet:
dUi
dt
= Q˙heiz + Q˙ku¨hl mit dUi = micv(Ti)dTi (3.8)
Diese Gleichung gilt fu¨r du¨nnwandige Bauteile, die ein in La¨ngsrichtung ausgepra¨gtes Tempera-
turfeld aufweisen – wie zum Beispiel der Berohrung von Wa¨rmeu¨bertragern. Dabei wird jedes
Volumenelement der Rohrstro¨mung mit einem Element der Rohrwand gekoppelt. Die Rohrlei-
tung wird so in N axiale Volumenelemente diskretisiert, durch die ein Wa¨rmestrom in radialer
Richtung fließt. Ein Wa¨rmestrom zwischen diesen Elementen kann vernachla¨ssigt werden, da
der Temperaturgradient in radialer Richtung denjenigen in axialer Richtung wegen der guten
Temperaturleiteigenschaften von Metallen u¨bersteigt.
In Gleichung 3.8 ist Q˙heiz der durch das heiße Rauchgas zugefu¨hrte Wa¨rmestrom und Q˙ku¨hl
der vom Arbeitsmedium an die Wand abgegebene Wa¨rmestrom (im Normalbetrieb negativ).
Damit stellen die Terme Q˙ die Kopplung zwischen der Energiebilanz fu¨r die innen und außen
stro¨menden Fluide (Gleichung 3.5) und der Wand (Gleichung 3.8) dar.
Zwischen den Rohrbu¨ndeln der einzelnen Wa¨rmeu¨bertrager sind zur Mischung der verschie-
denen Kesselstra¨nge dickwandige Sammler geschaltet. Diese Sammler werden nicht beheizt und
weisen daher in axialer Richtung kaum Temperaturunterschiede auf, wohl aber in radialer Rich-
tung. Aus diesem Grund erfolgt eine radiale Diskretisierung dieser Bauteile.
3.4 Wa¨rmeleitung
Die Wa¨rmeleitung innerhalb eines festen Ko¨rpers, erfolgt nach dem Fourier’schen Gesetz. Das
Einsetzen der Wa¨rmeleitungsgleichung in die Energiebilanz fu¨r geschlossene Systeme und Be-
ru¨cksichtigung der Beziehung du = cvdT fu¨hrt zu:
∂T
∂t
= a
∂2T
∂r2
(3.9)
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wobei die hier auftretende Konstante die Temperaturleitfa¨higkeit a := λ/cpρ ist. Eine ausfu¨hr-
liche Herleitung der Differentialgleichung fu¨r das Temperaturfeld ist in [3] zu finden.
3.5 Konvektion
Der Wa¨rmeu¨bergang zwischen einem Fluid und der Wand wird quantitativ durch die Wa¨rme-
u¨bergangsgleichung nach Newton und mittels des Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten α beschrieben
und bildet damit die Kopplung zwischen den Energiebilanzen des Arbeitsmediums und denen
der Rohrwa¨nde:
Q˙ = αA∆T (3.10)
Hierin ist α der mittlere Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient, der abha¨ngig von Geometrie, Stro¨mungs-
form und Temperaturfeld mit verschiedenen Ansa¨tzen berechnet wird, welches fu¨r die unter-
schiedlichen Fa¨lle in den folgenden Abschnitten beschrieben wird.
3.5.1 Rauchgasseitiger konvektiver Wa¨rmeu¨bergang
Der Wa¨rmeu¨bergang durch Teilchentransport findet an allen vom Rauchgas u¨berstro¨mten Ober-
fla¨chen statt. Die erreichbare Wa¨rmestromdichte (3.11) wird durch einen Wa¨rmeu¨bergangsko-
effizienten α und die Temperaturdifferenz zwischen Gas und Wand bestimmt.
q˙GW,Konv = α · (TG − TW ) (3.11)
αkonv =
Nu · λ
l
(3.12)
Der Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient α wird durch die, sich an der Wandoberfla¨che ausbildenden,
hydrodynamischen Grenzschicht bestimmt. Diese wiederum ist abha¨ngig von den o¨rtlichen Ei-
genschaften des Rauchgases (λ, ρ, µ, cp), der Stro¨mungsgeschwindigkeit v sowie der Geometrie
der jeweilig u¨berstro¨mten Fla¨che. Der Einfluss dieser Sachverhalte wird durch die dimensionslose
Nusselt-Zahl (3.12) beschrieben. Diese beru¨cksichtigt sowohl den anfa¨nglich laminaren Charak-
ter der Grenzschicht, als auch den Umschlag in das darauffolgende, weiter in die Stro¨mung
hineinreichende, turbulente Gebiet.
Wie im Folgenden erla¨utert, lassen sich die Dampferzeuger-Heizfla¨chen, bezu¨glich der Nusselt-
Zahl-Berechnung, in zwei Klassen unterteilen.
Wa¨rmeu¨bertragung an parallel zur Stro¨mung befindlichen Fla¨chen
Alle in Stro¨mungsrichtung des Rauchgases orientierten Wa¨rmeu¨bertragungsfla¨chen ko¨nnen ange-
na¨hert als Stro¨mung la¨ngs einer ebenen Platte nach [38] - Abschnitt Gd berechnet werden. Neben
der Membranwand za¨hlen auch die senkrechten Tragrohre dazu. Zwar ist im [38] - Abschnitt
Ge auch eine Berechnung eigens fu¨r la¨ngsangestro¨mte Zylinder angegeben, diese bezieht sich je-
doch ausschließlich auf eine laminaren Grenzschicht. Es wird angenommen, dass im vorliegenden
Anwendungsfall, der Berechnungsfehler durch ein Vernachla¨ssigen der turbulenten Grenzschicht
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gro¨ßer ist, als der durch die Vernachla¨ssigung der Rohrkru¨mmung. Daher findet die Methode der
u¨berstro¨mten Platte auch bei den Tragrohren Anwendung. Die entsprechende mittlere Nusselt-
Zahl NuPl setzt sich nach (3.13) aus einem laminaren (3.14) und einem turbulenten (3.15) Anteil
zusammen.
NuPl =
√
Nu2lam +Nu
2
turb (3.13)
Nulam = 0, 664 ·
√
Re · 3
√
Pr (3.14)
Nuturb =
0, 037 ·Re0,8 · Pr
1 + 2, 443 ·Re−0,1 ·
(
Pr
2
3 − 1
) (3.15)
Reynolds- und Prandtl-Zahlen ergeben sich nach (3.16) und (3.17), wobei l die betrachtete
Plattenla¨nge ist. Fu¨r Stoffwerte und Geschwindigkeit v gelten, u¨ber die Plattenla¨nge, gemittelte
Werte.
RePl =
ρ · v · l
µ
(3.16)
Pr =
µ · cp
λ
(3.17)
Wa¨rmeu¨bertragung an einem Rohr quer zur Stro¨mungsrichtung
Die konvektive Wa¨rmeu¨bertragung an allen Rohrbu¨ndel-Heizfla¨chen wird durch eine erzwungene
Stro¨mung quer zu einem Rohr bewirkt und kann nach [38] - Abschnitt Gg berechnet werden.
Die mittlere Nusselt-Zahl bezieht sich dabei auf die vom Fluid u¨berstro¨mte La¨nge l, welche
dem halben Rohrumfang entspricht (3.23). Die Nusselt-Zahl fu¨r Rohrbu¨ndel NuRb (3.18) ergibt
sich dabei aus der Nusselt-Zahl fu¨r ein Einzelrohr Nu1R multipliziert mit einem geometrischen
bedingten Rohrbu¨ndel-Anordnungsfaktor fA.
zl
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tl
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Abbildung 3.3: Geometrische Parameter eines fluchtenden Rohrbu¨ndels
NuRb =
1 + (zl − 1) · fA
zl
·Nu1R fu¨r (zl < 10)
= fA ·Nu1R fu¨r (zl ≥ 10)
(3.18)
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Der Anordnungsfaktor fA ist, neben den Rohrteilungen auch vom Zwischenraumanteil ψ (3.20)
abha¨ngig. Fu¨r eine fluchtende Rohranordnung, wie in Abb. 3.3 dargestellt, wird fA nach Formel
(3.19) berechnet.
fA = 1 +
0, 7 ·
(
tl
tq
− 0, 3
)
ψ1,5 ·
(
tl
tq
+ 0, 7
)2 (3.19)
ψ = 1− pi · da
4 · tq (3.20)
Die mittlere Nusselt-Zahl fu¨r ein Rohr Nu1R (3.21) setzt sich aus den bereits bekannten lamina-
ren (3.14) und einem turbulenten (3.15) Anteil zusammen. Allerdings gilt fu¨r Rohrbu¨ndel eine
gesonderte Reynolds-Zahl ReRb (3.22), welche den Zwischenraumanteil mitberu¨cksichtigt, v ist
dabei die Geschwindigkeit im freien Querschnitt vor dem Rohrbu¨ndel.
Nu1R = 0, 3 +
√
Nu2lam +Nu
2
turb (3.21)
ReRb =
ρ · v · l
µ · ψ (3.22)
l =
pi · da
2
(3.23)
Bei schra¨g angestellten Rohrbu¨ndeln, wie dem Tragrohr-Schott, wird nur die senkrecht zur
Rohrachse verlaufende Geschwindigkeitskomponente betrachtet. Fu¨r Reynolds- und Prandtl-
Zahlen werden mittlere Stoffwerte des Mediums eingesetzt.
Fu¨r berippte Rohrbu¨ndel wird ein scheinbarer Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient αs (3.24) einge-
fu¨hrt, welcher zusa¨tzlich den Einfluss der Rippen beru¨cksichtigt [31]. Dieser setzt sich zusammen
aus dem normalen Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient fu¨r Rohrbu¨ndel αRb, der zur Wa¨rmestromdich-
te (3.11) korrespondierenden Fla¨che ARb, der unberippten Rohroberfla¨che ARb,frei sowie der
Rippenfla¨che AR und dem Wirkungsgrad der Rippen ηR.
αs = αRb · ARb,frei + ηR ·AR
ARb
(3.24)
Abb. 3.4 veranschaulicht die Geometrie der Rippe und (3.25) ff. beschreiben die Ermittlung des
Rippenwirkungsgrades.
sr
da
Anströmrichtung
br
lr
Abbildung 3.4: Rechteckrippe vom Speisewasservorwa¨rmer (ECO)
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ηR =
tanhX
X
(3.25)
X = ϕ · da
2
·
√
2 · αRb
λR · sR (3.26)
ϕRR = (ϕ
′ − 1) · (1 + 0, 35 · lnϕ′) (3.27)
ϕ′RR = 1, 28 ·
bR
da
·
√
lR
bR
− 0, 2 (3.28)
Im Falle von Kreisrippen gelten in analoger Weise Gleichungen (3.25) und (3.26), einzig ϕKR ist
fu¨r diesen Fall definiert als
ϕKR = (
dRi
da
− 1) · (1 + 0, 35 · lndRi
da
) (3.29)
Dabei ist dRi der Außendurchmesser der kreisfo¨rmigen Rippen.
3.5.2 Wasserdampfseitiger konvektiver Wa¨rmeu¨bergang
Fu¨r Einphasenrohrstro¨mung wird der Ansatz nach Dittus-Bo¨lter verwendet1 [71]:
α = 0, 023
k
D
Re0,8Pr0,4 (3.30)
Hierin sind k die Oberfla¨chenrauigkeit, D der Innendurchmesser, Re und Pr die Reynolds- bzw.
Prandtl-Zahl. Bei Zweiphasenstro¨mung wird eine erweiterte Korrelation angewendet, die den
verschlechterten Wa¨rmeu¨bergang nach dem Austrocknen der Rohrwa¨nde (Leidenfrost-Effekt)
beru¨cksichtigt. Auf eine genaue Beschreibung wird hier verzichtet, der Algorithmus ist in [71]
dokumentiert. Fu¨r die in den Zweiphasenbeha¨ltern stattfindende Kondensation an horizontalen
Rohrbu¨ndeln wird ein Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient mithilfe der Nusselt’schen Wasserhauttheorie
abgeleitet, siehe Gleichung 3.31.
α = 0, 728
[
ρf (ρf − ρg)gλ3fr
daµf (ϑSatt − ϑWand)
] 1
4
n
− 1
6
r (3.31)
Eine Herleitung und detailierte Beschreibung des Ansatzes erfolgt in [32].
3.6 Wa¨rmestrahlung
Unter Wa¨rmestrahlung versteht man elektromagnetische Strahlung in einem Bereich von 10−7
bis 10−3 m Wellenla¨nge. Jeder Ko¨rper mit einer Temperatur > 0 K emittiert und absorbiert in
diesem Frequenzspektrum. Die als Wa¨rmestrahlung abgegebene Leistung eines idealen schwar-
zen Ko¨rpers ist nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz proportional zur 4. Potenz der Temperatur.
1Von den zahlreichen in der Literatur zu findenden Korrelationen sind derzeit nur wenige in der ThermoPower-
Bibliothek implementiert. Zuku¨nftige Arbeiten sollten sich auf die in [83] vorgestellte Bibliothek stu¨tzen.
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Dieses Verhalten verdeutlicht die Relevanz der Wa¨rmestrahlung, gerade bei solch hohen Tempe-
raturen, wie sie bei einer Feuerung auftreten. Unterschiedliche Materie emittiert auch in verschie-
denem Maße Wa¨rmestrahlung. Dieses Verhalten wird durch den dimensionslosen Emissionsko-
effizient  beschrieben. Die relevanten Strahlungsquellen im Dampferzeuger sind das Rauchgas,
die darin enthaltenen Partikel sowie die Oberfla¨chen selbst.
3.6.1 Emissionsgrad
Beim reinem Rauchgas sind es im Wesentlichen Wasserdampf H2O und Kohlendioxid CO2,
welche in nennenswertem Umfang Wa¨rmestrahlung emittieren (und absorbieren). Sie strahlen
jedoch nur in einem bestimmten Frequenzspektrum (selektiv), man nennt sie daher auch Banden-
strahler. Komponenten wie Stickstoff N2 und Sauerstoff O2 sind fu¨r Wa¨rmestrahlung praktisch
durchla¨ssig (diatherm) und daher nicht relevant. Zur analytischen Berechnung des Emissions-
grades, werden der Gleichungen aus [38] - Abschnitt Kc herangezogen. Dabei wird fu¨r H2O
und CO2 je ein eigener Emissionsgrad (3.32) ermittelt. Dieser ist vom Gesamtdruck pG und der
Temperatur TG des Gases, den jeweiligen Stoffmengenanteilen yi sowie der sog. gleichwertigen
Schichtdicke sgl des Gasraumes abha¨ngig.
i = f(pG, TG, yi, sgl) (3.32)
Mit Hilfe der gleichwertigen Schichtdicke la¨sst sich, ohne Kenntnis der Raumwinkel und der
wirksamen Wellenla¨ngen, ein Emissionsgrad fu¨r beliebige Gasvolumen ermitteln. Sie ist wie
folgt definiert:
”
Eine Gas-Halbkugel mit dem Radius R = sgl soll auf dem Oberfla¨chenelement
in ihrem Mittelpunkt die gleiche spektrale Bestrahlungssta¨rke hervorrufen, wie die Strahlung
aus dem beliebig geformten Gasvolumen auf einem bestimmten Element seiner Oberfla¨che.“ [3]
Fu¨r endliche optische Schichtdicken und beliebige Geometrien kann die gleichwertige Schicht-
dicke nach (3.33) bestimmt werden, wobei V das Gasvolumen und A die in Kontakt stehende
Wandoberfla¨che bildet.
sgl = 3, 6 · V
A
(3.33)
Die fu¨r CO2 undH2O erhaltenen Emissionsgrade, ko¨nnen zu einem gemeinsamen Gas-Emissions-
grad G addiert werden (3.34). Die teilweise U¨berlappung der jeweilig wirksamen Frequenzspek-
tren erfordert jedoch einen Korrekturfaktor. Laut [31] liegt dieser in einem Bereich von 0,93 bis
0,98, wobei 0,95 eine ga¨ngige Approximation darstellt.
G = 0, 95 · (CO2 + H2O) (3.34)
Eine weitere Strahlungsquelle bilden die im Rauchgas mitgefu¨hrten Feststoffe. Sie werden all-
gemein unter dem Begriff Staub zusammengefasst und bestehen gro¨ßtenteils aus der Flugasche,
aber auch aus Koks- und Rußpartikeln. Der Emissionsgrad der Festko¨rperstrahlung St wird
nach dem Zweiflussmodell aus [38] - Abschnitt Kd berechnet. Hierdurch wird auch die Ru¨ck-
wa¨rtsstreuung bei ho¨heren Partikelbeladungen beru¨cksichtigt. In St (3.35) gehen der mittlere
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Partikeldurchmesser dSt, mittlere Staubdichte ρSt, Staubbeladung BSt (3.36) und die gleichwer-
tige Schichtdicke des Gasraumes mit ein.
St = f(dSt, ρSt, BSt, sgl) (3.35)
BSt = (xA,RG + xCu,RG) · ρRG (3.36)
Der errechnete Staub-Emissionsgrad und Gas-Emissionsgrad werden dann nach Gleichung (3.37)
zu einem gekoppelten Gas-Staub-Emissionsgrad zusammengefasst.
GSt = G + St − G · St (3.37)
Mit diesem Werten ist man in der Lage, den Anteil der vom Rauchgas emittierten Strahlung
zu berechnen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die spezielle Flammenstrahlung
in der Brennkammer, die durch glu¨hende Kohleteilchen hervorgerufen wird, nicht gesondert
betrachtet wird, da die Berechnung des Emissionsgrades des leuchtenden Flammenko¨rpers mit
einigen Unsicherheiten verbunden ist - siehe dazu [31].
3.6.2 Absorptionsgrad
Nicht nur das Rauchgas strahlt auf die Wand ein, sondern die Wand strahlt ihrerseits auch auf
das Gas zuru¨ck. Die Wand kann, ebenso wie auch die Partikel, als grauer Strahler angesehen
werden. Das bedeutet, es wird, unabha¨ngig von der Wellenla¨nge, nur ein bestimmten Teil der
maximal mo¨glichen Strahlung emittiert und absorbiert. Dieser Sachverhalt findet durch den
Emissionsgrad der Wand W Beru¨cksichtigung. Raue, oxidierte und verschmutzte Wa¨nde, wie
sie bei Feuerungen u¨blich sind, besitzen Emissionsgrade, die nur wenig kleiner als 1 sind. [31]
gibt fu¨r solche Bedingungen ein W im Bereich von 0,8 bis 0,95 an.
Die von der Wand emittierte Strahlungsleistung wird durch den Absorptionsgrad des Rauchga-
ses bestimmt. Dieser wird a¨hnlich wie der Gas-Emissionsgrad berechnet - mit dem Unterschied,
dass anstelle der Gastemperatur TG, die Wandtemperatur TW eingesetzt wird. Zusammen mit
dem Verha¨ltnis beider Temperaturen zueinander, erha¨lt man die jeweiligen Absorptionsgrade
fu¨r CO2 und H2O (3.38).
ai = f(pG, TG, TW , yi, sgl) (3.38)
Die U¨berdeckung der Einzel-Absorptionsgrade und die Kopplung mit dem Staub erfolgt ana-
log zum Emissionsgrad. Mit Kenntnis der Emissionsgrade von Gas, Staub und Wand sowie
des Gas-Absorptionsgrades, la¨sst sich nun die komplette vom Gas an die Wand u¨bertragende
Wa¨rmestromdichte (3.39) ermitteln.
q˙GW,str = GW · σ · (GSt · T 4G − aGSt · T 4W ) (3.39)
GW =
W
1− (1− aGSt) · (1− W ) (3.40)
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Da der Wa¨rmeu¨bergang durch Strahlung und der durch Konvektion physikalisch unterschiedli-
chen Gesetzen folgt, ko¨nnen beide Wa¨rmestro¨me addiert werden. Im Ergebnis erha¨lt man die
gesamte, durch Konvektion und Strahlung u¨bertragene, Wa¨rmestromdichte (3.41).
q˙ges = q˙str + q˙konv (3.41)
3.7 Druckverlust
3.7.1 Druckverlust in Rohren und Armaturen
Der Druckverlust in Rohrleitungen bzw. von Ventilen und Drosseln wird mithilfe der Druckver-
lustgleichung beschrieben:
∆p =
ρv2
2
(
ΛR
l
d
+
n∑
i=1
ζi
)
(3.42)
Der Druckverlust von Rohren wird durch die Rohrinnendurchmesser d und die Rohrla¨nge sowie
der Rohrreibungszahl ΛR quantifiziert. ΛR wiederum ist eine Funktion von der Reynolds-Zahl
und der Wandrauigkeit. Der Druckverlust von Blenden, Kru¨mmern und Formstu¨cken wird durch
die Widerstandszahl ζ, welche aus Tabellen entnommen werden kann, ausgedru¨ckt.
3.7.2 Druckverlust von in Stro¨mungsrichtung orientierten Einbauten
In Stro¨mungsrichtung orientierte Einbauten bilden einen Stro¨mungskanal, ein Beispiel hierfu¨r
sind die Tragrohre des U¨berhitzers 1. Der Druckverlust hierin kann wie der Druckverlust in einem
Rohr berechnet werden (3.42), wenn fu¨r einen beliebigen Querschnitt der hydraulische Durch-
messer dhyd eingesetzt wird. Dieser ergibt sich nach (3.44) aus der, vom Medium durchstro¨mten,
Querschnittsfla¨che Aq und dem benetzten Umfang u.
Fu¨r eine ausgebildete turbulente Stro¨mung bei hydraulisch rauer Kanaloberfla¨che ist der Wi-
derstandsbeiwert ΛK alleinig durch die Oberfla¨chenrauigkeit k bestimmt (3.43), welche bei ver-
krusteten Oberfla¨chen infolge Rauchgasexposition bis zu 4 mm betragen kann [38].
ΛK = 1 / (−2 · log
(
dhyd
k
)
+ 1, 14)2 (3.43)
dhyd =
4 ·Aq
u
(3.44)
3.7.3 Druckverlust von Rohrbu¨ndeln quer zur Stro¨mungsrichtung
Der Druckverlust ∆pRb, hervorgerufen durch die Umstro¨mung von Rohrbu¨ndeln, wird nach
(3.45) berechnet. Er steigt linear mit jeder zusa¨tzlichen Rohrreihe zl an. Der Widerstandsbei-
wert ζRb wird aus einem laminaren und turbulentem Anteil gebildet. Er ergibt sich in einer
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mehrteiligen Rechnung [31] aus den geometrischen Eigenschaften des Rohrbu¨ndels und einer
eigenen Reynolds-Zahl. (3.46)
∆pRb = ζRb · zl · ρ · v
2
2
(3.45)
ζRb = f(zl, da, tq, tl, Re) (3.46)
3.8 Vereinfachungen & Annahmen
Um den Modellaufwand zu verringern und die Rechenzeit zu verku¨rzen, werden bestimmte An-
nahmen getroffen und Vereinfachungen vorgenommen, welche nachfolgend aufgelistet und erla¨u-
tert werden.
3.8.1 Ra¨umliche Auflo¨sung des Wandwa¨rmeu¨bergangs
Bei der Modellierung des Wandwa¨rmeu¨bergangs wird unterschieden nach dick- und du¨nnwan-
digen Bauteilen sowie nach Position des Bauteils. Generell wird die Berohrung der Wa¨rme-
u¨bertrager innerhalb der Kesselda¨mmung als nach außen adiabat betrachtet, es treten keine
Verlustwa¨rmestro¨me an die Umgebung auf. Diese du¨nnwandigen Bauteile werden axial diskreti-
siert, da der Temperaturgradient in La¨ngsrichtung aufgrund der du¨nnen Wandsta¨rke sowie der
Beheizung groß gegenu¨ber dem radialen Temperaturgradienten ist.
Bei dickwandigen Bauteilen, wie z.B. den sich außerhalb der Umfassungswa¨nde des Kessels
befindenden Sammlern, Verteilern und Zyklonabscheidern, wird die Wand radial diskretisiert,
da der radiale Temperaturgradient aufgrund der großen Wandsta¨rke dominiert. Fu¨r diese Bau-
teile wird auch der fu¨r den Temperaturverlauf in den Wa¨nden mitbestimmende Wa¨rmeverlust
beru¨cksichtigt. Die Wa¨rmekapazita¨t von kurzen Verbindungsleitungen, Drosseln und Mischern
wird vernachla¨ssigt.
3.8.2 Kleine Volumina
Bei Komponenten mit einem kleinen inneren Volumen im Verha¨ltnis zum Durchfluss wurde
dieses Volumen komplett vernachla¨ssigt. Mathematisch bedeutet dies, dass die Massenbilanz in
die stationa¨re Form u¨bergeht:
0 =
n∑
i=1
m˙i (3.47)
Analoges gilt fu¨r die Energiebilanz. Derart vereinfachte Komponenten besitzen in Folge keinen
Energie- und Massenspeicher und zeigen somit auch kein Zeitverhalten mehr, d.h. sie reagieren
instantan auf Sto¨rungen. Zula¨ssig ist eine solche Vorgehensweise zum Beispiel bei Turbinen und
Drosseln, da hier die Stro¨mungsgeschwindigkeit groß ist im Vergleich zum Einspeichervermo¨gen.
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3.8.3 Vernachla¨ssigung von Verbindungsrohren
Kurze Verbindungsrohre zwischen zwei Heizfla¨chen werden nicht abgebildet, d.h. die Untermo-
delle sind somit
”
direkt“ verbunden und Sto¨rungen breiten sich in Folge dessen verzo¨gerungs-
und verlustfrei zwischen diesen zwei Komponenten aus. Dies ist solange zula¨ssig, wie die Rohr-
volumina und -reibungsverluste klein gegenu¨ber denen der modellierten Bauteile sind. Lange
Steig- und Fallrohre, wie z.B. vor Eco und ZU¨ 1 bzw. nach Verdampfer, U¨H 4 und ZU¨ 2 werden
wegen ihrer großen La¨nge und dem damit verbundenem Einfluss auf die Dynamik des Blocks
beru¨cksichtigt.
3.8.4 Mindestmassenstrom
Um die Stabilita¨t des Modells zu gewa¨hrleisten, ist bei den durchstro¨mten Komponenten immer
ein Mindestmassenstrom sicherzustellen. Alle Ventile sind daher so dimensioniert, dass sie nicht
vollsta¨ndig schließen. Im Vergleich zu den Nennmassenstro¨men sind diese Mindestmassenstro¨me
jedoch gering, sodass nur geringe Auswirkungen auf die Simulationsergebnisse zu befu¨rchten
sind.
3.8.5 Reines Wasser
Die Zusammensetzung des im Wasser-Dampfkreislauf befindlichen Fluids wird als reines Wasser
angesehen. Gelo¨ste Gase wie Sauerstoff oder Stickstoff, die in realem Wasser in geringen Mengen
vorhanden sind, spielen ebenso keine Rolle wie gelo¨ste Feststoffe (z.B. Salze). Es kann daher beim
Modell auf eine Abschla¨mmung von salzreichen Wasser, sowie auf eine Entgasung verzichtet
werden.
3.9 Fazit
Die thermodynamischen Bilanzen fu¨r Energie und Massen bilden in Kombination mit den Bezie-
hungen zur Beschreibung des Wa¨rmetransports infolge, Strahlung, Konvektion und Leitung das
Grundgeru¨st fu¨r die Modellierung thermischer Kraftwerke. Zusa¨tzlich dazu werden die Stoffda-
ten der Medien Luft, Rauchgas und Wasser sowie die Materialkennwerte der im Kraftwerksbau
verwendeten Sta¨hle beno¨tigt. Aufgrund des großen Umfangs des abzubildenden Systems werden
eine Reihe von Vereinfachungen vorgenommen. So werden beispielsweise die Zustandsa¨nderun-
gen in den Bauteilen unter Annahme einer ideal symmetrischen Stro¨mung nur in axialer Rich-
tung aufgelo¨st. Daru¨ber hinaus erfolgt die Abbildung der Verbrennung (siehe Anhang E) u¨ber
eine klassische Verbrennungsrechnung ohne Beru¨cksichtigung von dynamische Vorga¨ngen, wie
beispielsweise Schadstoffbildung oder Dissoziation von Rauchgasbestandteilen.
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4 Modellierung thermischer Kraftwerke
4.1 U¨berblick und Struktur der Gesamtmodelle
Mit Hilfe der im vorhergien Kapitel beschriebenen thermodynamischen Gleichungen und Mo-
dellansa¨tzen wurden Teilmodelle fu¨r die unterschiedlichen Komponenten der beiden zu unter-
suchenden Kraftwerke erstellt. Obwohl es eine große Vielzahl von unterschiedlichen Bauteilen,
Beha¨ltern und Aggregaten gibt, lassen sich diese dennoch zu Gruppen von Basismodellen zu-
sammenfassen, welche sich durch einen gemeinsamen Modellansatz auszeichnen. Die wichtigsten
Vertreter sind hierbei:
• Kohlemu¨hlen
• Brennkammer
• Wa¨rmeu¨bertrager
• Zweiphasenbeha¨lter
• Turbinen
• Pumpen, Lu¨fter und Verdichter
Eco
ZÜ 1
ÜH 3
ÜH 4
ZÜ 2
ÜH 2
ÜH 1
Verdampfer
Brenn-
kammer
EK 1 
EK 2 
ZK HDU 
MDU 
HD-T MD-T ND-T 
HVW 3 HVW 2 HVW 1 Speisewasser-pumpe 
Kohle-
mühlen
Frischlüfter 
Dampf-
Luvo
Luvo
Mühlen-
lüfter
Heizflächen
Ab-
scheider
Anfahr-
flasche
Umwälz-
pumpe
Brennkammer
Turbinen
Pumpen / Verdichter
Zweiphasenbehälter
Kohlemühlen
sonstige Modelle
Abbildung 4.1: Struktur des Modells des Kraftwerks Rostock
Diese Teilmodelle wurden entsprechend der verfahrenstechnischen Schaltung der Anlagen mit-
einander verbunden und ergeben so die Gesamtmodelle der beiden Kraftwerke. Abb. 4.1 und
4.2 veranschaulichen noch einmal deren Aufbau, wobei die wichtigsten Teilmodelle entsprechend
ihres Typus farblich hervorgehoben sind.
Um einen detaillierten U¨berblick u¨ber die Modelltiefe zu erhalten, werden in den folgenden
Abschnitten diese wichtigsten Teilmodelle na¨her diskutiert. Daru¨ber hinaus finden noch weitere
Teilmodelle Verwendung, wie beispielsweise fu¨r Ventile, Rohrleitungen oder Mischstellen. Auf
diese soll aber aufgrund der untergeordneten Bedeutung an dieser Stelle nicht weiter eingegangen
werden.
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Abbildung 4.2: Struktur des Modells der kombinierten Gas- und Dampfturbinenanlage Mainz Wiesbaden
4.2 Basismodelle
4.2.1 Kohlemu¨hlen
Das Kohleaufbereitungssystem, das den Transport von der Kohlehalde zu Bunker und Zuteiler,
die Fo¨rderung zur Kohlemu¨hle, den Mahl- und Sichtvorgang sowie den Transport zu den Bren-
nern umfasst, ist schematisch in Bild 4.3 dargestellt. Zur Abbildung des Zeitverhaltens dieses
Systems reicht es aus, das Zeitverhalten der Kohlemu¨hle und des Transports zu den Brennern
zu beru¨cksichtigen. Der Kohlebunker entkoppelt die Halde vom Zuteiler und die Zeitkonstanten
der Zuteiler ko¨nnen als klein gegenu¨ber der Zeitkonstanten des Mahlvorgangs und des Stoff-
transports zum Brenner angesehen werden.
Das Zeit- und Speicherverhalten einer Einzelmu¨hle soll im Folgenden mittels eines Modells
beschrieben werden, hierfu¨r wird zuna¨chst vereinfachend angenommen:
• die Kohle befindet sich entweder im gemahlenem oder ungemahlenem Zustand, d.h. eine
Unterscheidung verschiedener Partikelgro¨ßen wird nicht vorgenommen
• innerhalb der Mu¨hle herrscht eine homogene Temperaturverteilung
• die Mu¨hle ist nach außen adiabat
• die Massena¨nderung der in der Mu¨hle befindlichen Kohle hat einen geringen Einfluss auf
die Gesamtwa¨rmekapazita¨t der Kohlemu¨hle
Die Entwicklung der die Kohlemu¨hlen beschreibenden Differentialgleichung beruht im We-
sentlichen auf Annahmen, die in der Arbeit von Niemczyk et al. [68] getroffen wurden. Die
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Modell für die Vorhersage des Teillast- und Lastwechselverhaltens von Kohlemahlanlagen 
   
   
 
1 Grundlagen  2 
1 Grundlagen 
1.1 Funktionsweise des Steinkohlenaufbereitungssystems 
Die Anforderungen an ein Kohlenaufbereitungssystem richten sich nach der 
benötigten Leistung und der Art der Feuerung. Für große Leistungen wie auch im 
Kraftwerk Rostock werden Staubfeuerungen verwendet. Dabei genügt Rohkohle im 
Anlieferungszustand nicht den Anforderungen um direkt der Verbrennung zugeführt 
zu werden. Sie ist im Mittel zu groß und der Feuchtigkeitsgehalt zu hoch. Nach der 
Homogenisierung durch Zerkleinerung kann der Kohlenstaub durch Luft transportiert 
und getrocknet werden. Damit kann das Gemisch leichter gezündet und die 
Feuerung besser geregelt werden. Der Mahltrocknungsprozess ist wesentlich für die 
mögliche Laständerungsgeschwindigkeit im Kohlekraftwerk verantwortlich. Das 
Aufbereitungssystem lässt sich allgemein glie rn in Zuteiler und 
Mahltrocknungswerk (=Mühle). 
 
Das Steinkohlenaufbereitungssystem ist im vorliegenden Kraftwerk für die 
Kohlenströme in Abb. 1.1a gezeigt. Jeder der vier Kohlemühlen ist ein Zuteiler 
vorgeschaltet, welcher den eingehenden Massenstrom der Mühle zuteilt. Wird im 
Kohlebunker eines Zuteilers die minimale Füllstandshöhe unterschritten, so kann 
über das Transportband von der Halde neue Kohle heranbefördert werden. Jede der 
Mühlen versogt eine Brennerebene. Dies ermöglicht eine optimale Regelung der 
Verbrennung. 
7]WXIQKVIR^I
Abbildung 4.3: Kohleaufbereitung im Schema
Modellierung beginnt wie bei den meisten in der Literatur zu findenden Ansa¨tzen mit einer Ein-
teilung der Mu¨hle in Funktions- bzw. Speicherra¨ume und der Bilanzierung der Massenstro¨me.
Anschließend werden die Verha¨ltnisse von Massenstro¨men und den Massen in den Speicherra¨u-
men untersucht und durch vereinfachte Annahmen Ansa¨tze gefunden, die es dann ermo¨glichen,
das Modell auf drei Differentialgleichung zu reduzieren.
ω
CM
m1
m2
m3
TL
T3
m˙L
m˙2−3
m˙3−1
m˙1
m˙3
Abbildung 4.4: Speicherra¨ume und Massenstro¨me in Steinkohlemu¨hlen [68]
Die Funktionsra¨ume werden gema¨ß Abb. 4.4 eingeteilt und dann bilanziert. Dabei werden
die Funktionsra¨ume als Massenspeicher behandelt. Die zeitliche A¨nderung des Massenspeicher-
inhalts ergibt sich durch eingehende und ausgehende Massenstro¨me
dm1
dt
= m˙1 + m˙3−1 − m˙1−2 (4.1)
dm2
dt
= m˙1−2 − m˙2−3 (4.2)
dm3
dt
= m˙2−3 − m˙3−1 − m˙3 (4.3)
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hierin ist m1 die ungemahlene Kohle auf dem Teller, m2 die bereits gemahlene Kohle und m3
die Kohle in der Tragluft. Die Kopplung der Gleichungen kann unter Annahme der folgenden
Vereinfachungen hergestellt werden:
• Die Masse der ungemahlenen Kohle ist abha¨ngig von dem zugefu¨hrten Massenstrom der
Rohkohle, dem Massenstrom der vom Sichter zuru¨ckgefu¨hrten Kohlepartikel und der Mahl-
rate, welche proportional zu der auf dem Teller befindlichen Kohlemasse ist.
• Die auf dem Mu¨hlenteller vorhandene Masse gemahlener Kohle ha¨ngt von der Mahlrate
sowie der Menge von der Tragluft erfasster Kohlepartikel ab.
• Die eingespeicherte Masse an Kohlestaub in der Tragluft wird bestimmt durch den Zustrom
von gemahlener Kohle vom Teller, den die Mu¨hle verlassenden Kohlestaubmassenstrom
sowie dem vom Sichter abgetrennten Kohlestaub.
• Der Sichter trennt das Grob- und Feinkorn voneinander. Das Trennverhalten ist abha¨ngig
von der Sichterdrehzahl.
Die Temperatur des austretenden Kohlestaubmassenstromes wird anhand einer globalen Ener-
giebilanz fu¨r das Gesamtsystem Kohlemu¨hle ermittelt.
CM
dT3
dt
=m˙Lcp,LTL + xH2Om˙1cH2OT1 + (1− xH2O)m˙1cKT1
− m˙Lcp,LT3 − m˙3cKT3 − xH2Om˙1hv + Pr
(4.4)
Die wesentliche Zustro¨me sind der Enthalpiestrom der vorgewa¨rmten Prima¨rluft m˙Lcp,LTL, die
Reibleistung Pr des Mahlvorganges, sowie die Enhalpie des Brennstoff (1− xH2O)m˙1cKT1 samt
enthaltenem Wasser xH2Om˙1cH2OT1. Die vorgewa¨rmte Frischluft wird genutzt, um das im Brenn-
stoff enthaltene Wasser zu verdampfen und den Brennstoff anzuwa¨rmen. Die Wa¨rmekapazita¨ten
aller Massen der Mu¨hle werden in CM zusammengefasst.
Um den Betrieb in unterer Teillast bei Abschaltung einzelner Mu¨hlen abzubilden, werden
die vier Mu¨hlen des Kraftwerks unabha¨ngig voneinander modelliert. Die sich ergebenen Aus-
trittsmassenstro¨me der Einzelmu¨hlenmodelle werden dann jedoch zur Ermittlung des aktuellen
Gesamtbrennstoffmassenstroms aufsummiert und an das im folgenden Abschnitt beschriebene
Brennkammermodell u¨bergeben.
4.2.2 Brennkammer
Aufgrund der komplexen dreidimensionale, instationa¨ren Verbrennungsabla¨ufe innerhalb der
Brennkammer, bietet sich eine gesamtheitliche Betrachtung dieses Volumens an. Dementspre-
chend findet das einfache Prinzip des sogenannten idealen Ru¨hrkessels, aus [38] - Abschnitt
Ke, Anwendung. Dabei wird eine augenblickliche Verbrennung vorangestellt, diese findet ent-
sprechend des Brennstoffes unter den im Anhang E geschilderten Bedingungen statt. Eingang
finden die Stoffstro¨me von Luft und Brennstoff, sowie die im Brennstoff chemische gebundene
Energie in Form des Heizwertes Hu. Hieraus resultiert ein heißes Ab- bzw. Rauchgas, welches
mit seiner adiabaten Verbrennungstemperatur Tad am Brennkammereintritt vorliegt. Im Falle
der Kohleverbrennung entsteht direkt bei der Verbrennung zusa¨tzlich die abgeschiedene Bett-
asche - auch Schlacke genannt. Die Schlacke entha¨lt zudem einen bestimmten Prozentsatz an
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unverbranntem Kohlenstoff (Ruß und Koks). Ihre Enthalpie kann zur Dampferzeugung nicht
genutzt werden und stellt somit einen Verlust dar, wohingegen fu¨r die Erdgasverbrennung ein
vollsta¨ndiger Stoffumsatz angenommen wird.
Innerhalb der Kammer wird eine homogene Gastemperatur TG angenommen, welche identisch
mit der Temperatur am Brennkammerende ist. Diese stellt sich entsprechend dem Gleichgewicht
zwischen Enthalpieverlust des Ab- bzw. Rauchgases und Wa¨rmeu¨bertragung (Steinkohlekraft-
werk) an die Brennkammerwand ein. Die Gasturbinenbrennkammer wird aufgrund der Isolierung
mit keramischen Kacheln als adiabat betrachtet.
4.2.3 Heizfla¨chen
Zentrales Element eines jeden auf dem Clausius-Rankine-Prozesses basierenden thermischen
Kraftwerks ist ein Dampferzeuger, welcher eine unterschiedliche Anzahl an Heizfla¨chen besitzt.
Diese Heizfla¨chen ko¨nnen verschiedenste Geometrien aufweisen und als Gegen-, Kreuz- oder
Gleichstromwa¨rmeu¨bertrager vorliegen. Um die Heizfla¨chen im Rahmen eines Kraftwerksgesamt-
modells abzubilden, mu¨ssen die geometrischen Verha¨ltnisse der Heizfla¨chen vereinfacht werden.
a) Geometrie einer U¨berhitzer Heizfla¨che
Dampf Austritt
Dampf Eintritt
Sammler
Verteiler
Rohre der 
Heizfläche
Rauchgas 
Eintritt
Rauchgas 
Austritt
b) Reduzierte Geometrie des Modells
Dampf Austritt
Dampf Eintritt
Sammler
Verteiler
Rohre der 
Heizfläche
Rauchgas 
Eintritt
Rauchgas 
Austritt
Rauchgas
Eintritt
Rauchgas
Austritt
Dampf Austritt
Dampf Eintritt
Verteiler
Sammler
Heizflächenrohr
lhf
di,hf
da,hf
lv di,v da,v
ls di,s da,s
Abbildung 4.5: Vereinfachung der Heizfla¨chengeometrie unter der Annahme symmetrischer Stro¨mungs-
verha¨ltnisse in den parallelen Heizfla¨chenrohren
In Abb. 4.5 ist am Beispiel einer im Gegen-Kreuzstrom geschalteten U¨berhitzerheizfla¨che mit
dazugeho¨rigem Verteiler und Sammler die komplexe Geometrie illustriert. Zu Erkennen ist zum
Einen, dass nicht alle Heizfla¨chenrohre die gleiche Form und La¨nge aufweisen und dass es auf-
grund der Einbaulage, z.B. zentral oder am Rand befindlich, zu asymmetrischen Beheizungen
kommen kann. Weiterhin liegt im Kessel ein dreidimensionales und instationa¨res Stro¨mungs- und
Temperaturfeld vor, welches z.B. im Falle der Kohlestaubfeuerung, durch Feuerungsschieflagen
heiße und kalte Rauchgasstra¨hnen aufweisen kann. Auch verursachen stromaufwa¨rts gelegene
Rohrbu¨ndel aufgrund ihres turbulenten Nachlaufes eine inhomogene Anstro¨mung nachfolgender
Heizfla¨chen.
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Um den auf der Gasseite stattfindende Wa¨rmeu¨bergang im Rahmen eines Kraftwerksgesamt-
modells abbilden zu ko¨nnen, wird vereinfachend eine ideal symmetrische Rauchgasstro¨mung
angenommen. Folglich wird das dreidimensionale Stro¨mungsfeld auf eine axiale Abha¨ngigkeit
reduziert, wodurch die zuvor genannten Feuerungsschieflagen oder Fehlbeheizungen unberu¨ck-
sichtigt bleiben. Konsequenterweise werden auch alle parallelen Dampfstro¨me in den einzelnen
Heizfla¨chenrohren als symmetrisch betrachtet und die Rohrgeometrie wird auf reinen Gleich-
oder Gegenstrom reduziert.
Mit den in Abb. 4.5 eingefu¨hrten geometrischen Abmessungen
• Anzahl der parallelen Heizfla¨chenrohre nhf
• gemittelte La¨nge der Heizfla¨chenrohre lhf
• Innen- und Aussendurchmesser der Heizfla¨chenrohre di,hf und da,hf
• Geometrie des Verteilers mit La¨nge lv, sowie Innen- und Aussendurchmesser di,v und da,v
• Abmessungen des Sammlers mit La¨nge ls, sowie Innen- und Aussendurchmesser des Samm-
lers di,s und da,s
• im Fall von gerippten Heizrohren zusa¨tzlich die Rippengeometrie und -abmessungen
und den Stoffdaten der innen und außen stro¨menden Medien, sowie den Eigenschaften des ver-
wendenden Rohrmaterials (vgl. Anhang F), sowie den Stro¨mungseigenschaften, wie Geschwin-
digkeit, Turbulenzgrad und Stro¨mungsrichtung, ist die Berechnung des Wa¨rmeu¨bergangs mittels
halb empirischer Korrelationen entsprechend Abschnitt 3.5 und 3.6 mo¨glich.
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Abbildung 4.6: Struktur des Heizfla¨chenmodells am Beispiel eines U¨berhitzers
In Abb. 4.6 ist der Aufbau des Modells eines Wa¨rmeu¨bertragers dargestellt und soll einen
U¨berblick u¨ber die Modellierung auf System-Ebene vermitteln. So wird eine Heizfla¨che durch
mehrere Teilmodule repra¨sentiert: Ein Ab- bzw. Rauchgassegment fu¨r die Abbildung des gas-
seitigen Wa¨rmeu¨bergangs infolge Konvektion und Strahlung, ein Modul fu¨r die Wa¨rmeleitung
in den Rohrwa¨nden und einem weiteren Submodell fu¨r die Modellierung der eindimensionalen
Rohrstro¨mung und der an der Rohrinnenfla¨che auftretenden konvektiven Wa¨rmeu¨bertragung.
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Die vor und nach den Heizfla¨chen angeordneten Ein- und Austrittssammler sind fu¨r die zu
untersuchende Fragestellung von besonderer Bedeutung. Die in diesen Bauteilen auftretenden
ra¨umlichen und zeitlichen Temperaturschwankungen sind maßgeblich fu¨r die zula¨ssigen Lastgra-
dienten. Daher wird die Wa¨rmezu- und abfuhr in den dickwandigen Sammlern ebenfalls beru¨ck-
sichtigt. Die Bauteilwand wird dabei nur in radialer Richtung ra¨umlich diskretisiert. Wandtempe-
ratura¨nderungen la¨ngs der Stro¨mungsrichtung werden vernachla¨ssigt, da die Sammler unbeheizt
sind.
Fu¨r die Beru¨cksichtigung der abgasseitigen Verschmutzung und Korrosion der Heizfla¨che wird
ein Abschwa¨chungsfaktor in Gleichung (3.41) eingefu¨hrt, welcher als Dirtlevel (DL) bezeichnet
wird. Er entspricht einer relativen Absenkung des Wa¨rmestromes zwischen Rauchgas und Wand.
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Abbildung 4.7: Ermittelter Verschmutzungsgrad der Heizfla¨chen des Kraftwerks Rostock
Fu¨r kohlebefeuerte Anlagen fu¨hrt die Bedeckung mit Asche, Ruß und Koks-Partikeln zu einem
deutlichen Wa¨rmeleitungswiderstand, der den u¨bertragenen Wa¨rmestrom herabsetzt. Um dem
entgegen zu wirken, werden im Kraftwerksbetrieb alle Heizfla¨chen periodisch von ausfahrbaren
Lanzenbla¨sern mit Dampf, Wasser oder Luft gereinigt. Tendenziell steigt der Grad der Ver-
schmutzung mit der Rauchgastemperatur an. Je ho¨her die Temperatur, desto weicher werden
die Festko¨rper im Rauchgas und neigen eher zum Anlagern. In der Brennkammer wird demnach
ein hoher Verschmutzungsgrad erwartet, welcher zum Dampferzeuger-Ende hin abnimmt.
Der fu¨r jede Heizfla¨che durch Kalibrierung ermittelte Verschmutzungsgrad geht aus Abb. 4.7
hervor. Gut ersichtlich ist die Tendenz der Verschmutzungszunahme bei hohen Rauchgastem-
peraturen. Der Einbruch beim Verdampfer-Unterteil (VD1) ist der Idealisierung der Brennkam-
mer geschuldet. Zum einen bewirkt die konstante Wa¨rmestromdichte des ra¨umlich gemittelten
Modells der Brennkammer gegenu¨ber dem realen, ho¨henabha¨ngigen Verlauf, eine vera¨nderte
Wa¨rmeaufnahme und Siedeverlauf. Zum anderen fu¨hrt die Vernachla¨ssigung der Membranwand-
Rohrkru¨mmung, zu einer ca. 20 % kleineren Brennkammerwandfla¨che. Dadurch verringert sich
der u¨bertragene absolute Wa¨rmestrom und es bedarf keiner so hohen DL-Werte zum Austarie-
ren.
Zum Vergleich der ermittelten DL-Werte sind die nach [20] verwendeten bzw. empfohlenen
Werte aufgetragen. Die Abweichung zu diesen Werten ließe sich durch eine U¨berbewertung der
Wa¨rmeu¨bertragung durch Vernachla¨ssigung oder Idealisierung der Geometrie.
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Abbildung 4.8: Heizrohre des Abhitzedampferzeugers mit Korrosionsschicht
Fu¨r die Ergasfeuerung ist von keiner Verschmutzung der Rohrbu¨ndel durch Ruß oder Asche
auszugehen, jedoch ist auf fotografischen Aufnahmen der Heizrohre deutlich eine Korrosions-
schicht erkennbar (siehe Abb. 4.8), welche sich negativ auf die Wa¨rmeu¨bertragung auswirkt.
Somit werden geringe Dirtlevel mit Werten von 0,05 bis 0,1 angenommen.
4.2.4 Zweiphasenbeha¨lter
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Abbildung 4.9: Typische Bauformen von Zwei-Phasen-Beha¨ltern in Kraftwerken
Zweiphasenbeha¨lter sind zentrale Elemente unter den verfahrenstechnischen Komponenten des
Wasserdampfkreislaufes. Sie ko¨nnen unterschiedliche geometrische Formen und Lagen aufwei-
sen und sind teilweise mit stro¨mungstechnischen Einbauten oder Wa¨rmeu¨bertragern versehen.
Abb. 4.9 gibt einen U¨berblick u¨ber die gebra¨uchlichsten Vertreter.
Am Beispiel einer Dampftrommel soll im Folgenden die Modellierung der Zweiphasenbeha¨lter
erla¨utert werden. Die Dampftrommeln haben eine zylindrische Form mit horizontaler Ausrich-
tung. Die Struktur und die Nomenklatur ist in Abbildung 4.10 dargestellt. Auf die Modellierung
einer Abschla¨mmung wird hier verzichtet, da das Wasser als rein angesehen wird.
Bilanzierung von Energie und Masse
Unter der Annahme einer homogenen Dampf- und Wassertemperatur werden entsprechend Ab-
schnitt 3.2 Masse und innere Energie der Dampf- und Wasserphase separat bilanziert. Diese
Trennung erlaubt die Modellierung von Zusta¨nden außerhalb des thermodynamischen Gleichge-
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Abbildung 4.10: Veranschaulichung des Modellansatzes fu¨r Zweiphasenbeha¨lter am Beispiel der Trommel
wichtes zwischen Wasser- und Dampfphase. Die Massenbilanzen fu¨r die flu¨ssige (f) und fu¨r die
Dampfphase (d) stellen sich wie folgt dar:
dmd
dt
=
n∑
i=1
m˙i · xi + m˙ver − m˙kon (4.5)
dmf
dt
=
n∑
i=1
m˙i · (1− xi)− m˙ver + m˙kon (4.6)
Hierbei benennt der Index ver die Verdampfung und kon die Kondensation. Die Zu- und Abflu¨sse
ergeben entsprechend Abb. 4.9:
• i = 1 bzw. ein fu¨r den Zustrom von Speisewasser
• i = 2 bzw. fall fu¨r das in die Fallrohre stro¨mende Wasser
• i = 3 bzw. steig fu¨r das aus den Steigrohren zuru¨ckstro¨mende Wasser-Dampf-Gemisch
• i = 4 bzw. aus fu¨r den in die U¨berhitzer stro¨menden Sattdampf
Die eintretenden Massenstro¨me werden dabei entsprechend ihrer Wasser- und Dampfanteile
getrennt und der jeweiligen Phase zugeordnet. Fu¨r austretenden Massenstro¨me ergibt sich der
Dampfanteil durch die Lage des Rohranschlusses im Verha¨ltnis zum Beha¨lterfu¨llstand. Die Ener-
giebilanzen fu¨r die beiden Phasen ergeben sich, beginnend mit der Bilanzierung der Dampfphase
dUd
dt
=
n∑
i=1
m˙i · xi · hi + m˙verh′′ − m˙konh′ − Q˙d,f − Q˙d,wa (4.7)
dUf
dt
=
n∑
i=1
m˙i · (1− xi) · hi − m˙verh′′ + m˙konh′ + Q˙d,f − Q˙f,wa (4.8)
Die Wechselwirkungen der Fluidphasen mit der Trommelwand (wa) beschra¨nken sich auf den
Wa¨rmeu¨bergang, welcher u¨ber folgende Gleichungen beschrieben wird. Fu¨r den Wa¨rmeu¨bergang
zwischen Dampf zur Wand ergibt er sich als:
Q˙d,wa = αd,wa ·Ad,wa · (Td − Twa) (4.9)
Universita¨t Rostock
4.2 Basismodelle 39
Und fu¨r den Wa¨rmeu¨bergang von der flu¨ssigen Phase zur Wand:
Q˙f,wa = αf,wa ·Af,wa · (Tf − Twa) (4.10)
Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Ermittlung der Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten
αd,wa und αf,wa zu, auf dessen Berechnung im folgenden Abschnitt genauer eingegangen werden
soll.
Wa¨rmeu¨bergang an der Beha¨lterwand und an innenliegenden geku¨hlten Rohren
Der Wa¨rmeu¨bergang zwischen Wasser und Beha¨lterwand wird als freie Konvektion betrachtet,
was die Berechnung des Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten αf,wa entsprechend [38] erlaubt. Fu¨r die
Wa¨rmeu¨bertragung zwischen Wand und Dampf kommt es fu¨r den Fall einer Wandtemperatur
unterhalb der Sattdampftemperatur zur Kondensation des Dampfes an den Wa¨nden. Die Mo-
dellierung dieses Pha¨nomens erfolgt unter der Annahme von Filmkondensation entsprechend der
Nußelt’sche Wasserhauttheorie, siehe Abschnitt 3.5.2. Im Fall einer Wandtemperatur u¨ber der
Dampftemperatur erfolgt die Wa¨rmeu¨bertragung alleinig durch Konvektion. Entscheidend ist,
dass im ersten Fall der Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient 10 bis 100 mal gro¨ßer ist als im zweiten Fall.
Wechselwirkungen an der Phasengrenze
Ein besonderes physikalisches Pha¨nomen stellt die Wechselwirkung der beiden Phasen im Be-
ha¨lter dar. Das Thema ist recht komplex, da diese durch stro¨mungstechnische Einbauten massiv
beeinflusst wird, beispielsweise wird im Fall des Speisewasserbeha¨lters das Kondensat u¨ber eine
sog. Storkbrause eingebracht. Durch die feine Zersta¨ubung des Kondensats in die Dampfphase
wird eine sehr guter Energieaustausch zwischen den Phasen ermo¨glicht und somit eine ausrei-
chende Erwa¨rmung des Speisewassers sichergestellt.
Jedoch auch im Fall einer freien Oberfla¨che lassen sich fu¨r die Modellierung des Wa¨rmeu¨ber-
gangs in der Literatur verschiedene Aussagen finden. So wird in [35] angenommen, Wechselwir-
kungen zwischen den beiden Phasen seien vernachla¨ssigbar. Andere Autoren, beispielsweise [32]
oder [16] geben Berechnungsmethoden u¨ber empirische Koeffizienten an, welche im Weiteren
kurz erla¨utert werden sollen. Die Wechselwirkungen kann auf zwei Arten erfolgen, die verein-
fachend separat behandelt werden. Zuna¨chst la¨sst sich bei einer Temperaturdifferenz zwischen
beiden Phasen ein Wa¨rmestrom nach folgender Gleichung beschreiben:
Q˙d,f = αd,f ·Ad,f · (Td − Tf ) (4.11)
Der Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten αd,f la¨sst sich nach unterschiedlichen Ansa¨tzen ermitteln.
So la¨sst sich der Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten entsprechend [38] u¨ber die Anna¨herung einer
freien Konvektion u¨ber einer ebenen Fla¨che mit Hilfe von Vergleichskennzahlen beschreiben.
Der ermittelte Wert aber ist im Vergleich zu Literaturwerten sehr gering und somit als nicht
plausibel anzusehen. Die Ursache liegt in der Vernachla¨ssigung des sta¨ndigen Stoffaustausch
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zwischen den Phasen an der Grenzfla¨che. Unter Beru¨cksichtigung dieses Sachverhaltes la¨sst sich
nach [21] ein Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient ermitteln.
Weiterhin kann es infolge von Zustandsa¨nderungen zu Kondensation oder Verdampfung im
Beha¨lter kommen, treibende Kraft hierfu¨r ist die U¨berhitzung der Wasserphase bzw. die Unter-
ku¨hlung der Dampfphase. Der Massenstrom der Kondensation bzw. Verdampfung wird somit
u¨ber die Differenz der Enthalpie der Phase zur Siede- h′ und Tauenthalpie h′′, sowie einer Zeit-
konstante τ beschrieben:
m˙ver = mf
1
τver
· hf − h
′
h′′ − h′ (4.12)
m˙kon = md
1
τkon
· h
′ − hd
h′′ − h′ (4.13)
Eine Quantifizierung dieser Zeitkonstanten ist aufgrund mangelnder Literaturaussagen schwierig.
Auf eine weitere Vertiefung wird jedoch verzichtet, da die Pha¨nomene fu¨r das Gesamtsystem
nicht von entscheidender Bedeutung sind. Die thermodynamische Kopplung der beiden Phasen
ist jedoch wichtig, um ein Auseinanderdriften der Stoffwerte zu vermeiden und so die Stabilita¨t
des Systems zu gewa¨hrleisten.
4.2.5 Turbinen
Bilanzgleichungen
Die Bilanzierung von Masse und Energie fu¨r Turbinen erfolgt entsprechend der Gleichungen 3.4
und 3.5. Vereinfachend ist das Energie- und Massenspeichervermo¨gen im Dampf vernachla¨ssigt
und die Druckdifferenz stellt sich entsprechend des Dampfkegelgesetzes ohne Beru¨cksichtigung
der Impulsstro¨me ein. Die Turbinenleistung W˙t resultiert aus der Energiebilanz, welche sich
entsprechend der zuvor geta¨tigten Annahmen auf die Form reduziert
W˙t = m˙(h1 − h2)− Q˙ (4.14)
hier ist Q˙ der Wa¨rmestrom zwischen Dampf und Turbinenwelle, auf den im Folgenden noch
genauer eingegangen wird. Die Austrittsenthalpie h2 kann mittels des isentropen Turbinenwir-
kungsgrad ηis errechnet werden:
ηis =
h1 − h2,real
h1 − h2,is (4.15)
Dabei ist h2,is die Austrittsenthalpie bei isentroper Expansion, die sich anhand des Austritts-
druckes u¨ber die hinterlegten Stoffwertefunktionen berechnen la¨sst. Der Turbinenwirkungsgrad
ist eine Funktion vieler verschiedener Gro¨ßen, wie beispielsweise Druck, Temperatur, Massen-
strom oder Last. Vereinfacht wurde im Modell eine reine Lastabha¨ngigkeit hinterlegt. Die Wir-
kungsgrade u¨ber Last sind in Tab. 4.1 dargestellt.
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Tabelle 4.1: Turbinenwirkungsgrade u¨ber Last fu¨r die HD- und MD- Stufe der Dampfturbinen der GuD-
Anlage Mainz Wiesbaden
Turbinenleistung [MW]
121 131 147
ηiMD[%] 90,17 90,41 90,72
ηiHD[%] 89,37 89,91 90,07
Abbildung der hydraulischen Kennlinie
Der Zusammenhang zwischen Druckdifferenz u¨ber der Turbinenstufe und Massenstrom kann mit
hoher Genauigkeit durch das Dampfkegelgesetz nach Stodola wieder gegeben werden:
m˙ = Kt · √p1 · ρ1 ·
√
1− 1
PR
2 (4.16)
mit
Kt = m˙∗ ·
√
p∗1√
p∗21 − p∗22 ·
√
ρ∗1
(4.17)
und
PR =
p1
p2
. (4.18)
Fu¨r na¨here Informationen zu Vereinfachungen und Annahmen des Dampfkegelgesetzes wird auf
die Literatur verwiesen (z.B. Sigloch [80]).
Besonderheiten der Gasturbine
Bei der Modellierung der Gasturbine werden die Energiebilanz (4.14) und die Expansionsglei-
chung (4.15) wie bei der Dampfturbine aufgestellt. Statt der Stoffdaten fu¨r Wasserdampf wird
lediglich auf Stoffwerte des Abgases zuru¨ckgegriffen. Die Berechnung der Dru¨cke bei Teillast
erfolgt in analoger Weise wie bei der Dampfturbine durch das Stodola’sche Dampfkegelgesetz
(4.16).
Wa¨rmeu¨bertragung an die Welle
Die Wa¨rmekapazita¨t der Turbinenwelle ist signifikant und ist speziell im instationa¨ren Betrieb
sowie wa¨hrend des Anfahrens von Bedeutung. Die Berechnung des Temperaturfeldes in der
Turbinenwelle erfolgt nach Gleichung 3.9.
Der zuvor erwa¨hnte Wa¨rmestrom Q˙ wird vereinfachend u¨ber Newtons Gesetz der Wa¨rmu¨ber-
tragung (3.10) und einen Nusseltansatz zur Bestimmung der mittleren Wa¨rmeu¨bergangskoeffi-
zienten ermittelt, da der Aufwand fu¨r eine CFD-basierte Modellierung im Rahmen der eindi-
mensionalen Modellierung den Zugewinn an Rechengenauigkeit nicht rechtfertigt.
Fu¨r den Zweck einer betriebsbegleitenden Temperaturu¨berwachung ist die Gu¨te des Modells
ausreichend hoch und gut geeignet. Die hier verwendete empirische Gleichung zur Berechnung
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der Nusselt-Zahl stammt aus einem technischen Bericht des italienischen Energieunternehmens
ENEL [14]. Sie beruht auf der einfachen Dittus-Boelter-Korrelation, beru¨cksichtigt bei der
Reynolds-Zahl-Berechnung sowohl die Meridian- als auch die Umfangskomponente der Abso-
lutgeschwindigkeit. Die Meridiankomponente wird mit dem Term
Re =
2 · m˙
pi · η · dW (4.19)
und die Umfangskomponente mit dem Term
Re =
ω · dW · (dG − dW ) · ρ
4 · η (4.20)
beru¨cksichtigt. In der Nusselt-Berechnung erfolgt dann die Addition der beiden Terme.
Nu = 0, 023 ·
[(
2 · m˙
pi · η · dW
)2
+
(
ω · dW · (dG − dW ) · ρ
4 · η
)2]0,4
· Pr0,4 (4.21)
Der Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient berechnet sich mit:
α =
Nu · λ
dG − dW (4.22)
Die Differenz zwischen Geha¨use- und Wellendurchmesser stellt dabei die charakteristische La¨nge
dar.
4.2.6 Pumpen, Lu¨fter und Verdichter
Bilanzgleichungen
Die Bilanzierung von Masse- und Energie fu¨r Pumpen, Lu¨fter und Verdichter erfolgt entspre-
chend der Gleichungen 3.4 und 3.5, wobei alle Aggregate als nach außen hin adiabat betrachtet
werden. Im Falle von Pumpen wird aufgrund der hohen Dichte von Wasser auch das innere
Volumen der Pumpe beru¨cksichtigt. Daraus folgt fu¨r die Massenbilanz:
dm
dt
= m˙1 − m˙2 (4.23)
Und fu¨r die Energiebilanz:
dU
dt
= h1m˙1 − h2m˙2 + W˙t (4.24)
Der Energiebedarf sowie der Eintrag von Verlustwa¨rme ins Fluid ergeben sich ebenso aus dem
hydraulischen Wirkungsgrad ηis der Stro¨mungsmaschine.
ηis =
h1 − h2,is
h1 − h2,real (4.25)
Universita¨t Rostock
4.3 Blockleitsystem Kraftwerk Rostock 43
Aufgrund der im Vergleich zur Turbine umgekehrten Energieflussrichtung ist Gleichung (4.25)
reziprok zum Turbinenwirkungsgrad definiert.
Abbildung der Stro¨mungscharakteristik mittels Kennfelder
Das Verhalten von Pumpen, Lu¨ftern und Verdichtern wird mithilfe von Kennfeldern beschrieben.
Hierbei wird der resultierende Volumenstrom bei vorgegebener Drehzahl und Druckdifferenz aus
Tabellenwerten interpoliert. In Abb. 4.11 ist dies am Beispiel einer Kondensatpumpe gezeigt.
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Abbildung 4.11: 3D-Kennfeld einer Kondensatpumpe
Als Besonderheit bei thermischen Stro¨mungsmaschinen wie z.B. dem Verdichter, dem Mu¨hlen-
oder Frischlu¨fter ist zu nennen, dass eine Regelung nicht mittels Drehzahla¨nderung durch einen
Frequenzumrichter erfolgt, sondern durch Verstellung des Leitschaufelwinkels. Folglich ist der
resultierende Massenstrom eine Funktion des Druckverha¨ltnisses sowie des Leitschaufelwinkels.
4.3 Blockleitsystem Kraftwerk Rostock
4.3.1 U¨berblick u¨ber das abgebildete Blockleitsystem
Blockleitsysteme haben die Aufgabe, das Zusammenwirken von Kessel, Turbine und Genera-
tor bestmo¨glich miteinander zu koordinieren, um so einen effizienten und sicheren Betrieb zu
gewa¨hrleisten. Grundsa¨tzlich gilt es die eingehende Leistungsanforderung des Lastverteilers zu
einer korrespondierenden Feuerungsleistung weiterzuverarbeiten, sowie den Speisewassermassen-
stroms an den jeweiligen Lastpunkt anzupassen. Neben diesen Kernfunktionalita¨ten besteht die
Leittechnik aus einer Vielzahl von untergeordneten Steuer- und Regelkreisen fu¨r die Fu¨hrung
der zahlreichen Komponenten und Hilfsaggregate. Der Umfang wird zusa¨tzlich durch die An-
forderung nach einer hohen Betriebssicherheit in jedem Arbeitspunkt vergro¨ßert, so dass ein
Blockleitsystem prinzipiell eine sehr hohe Komplexita¨t aufweist.
Im Rahmen der Modellierung wurde ein vereinfachtes Abbild des Blockleitsystems erstellt, wel-
ches die Steuer- und Regelung der verfahrenstechnischen Komponenten des Kraftwerksmodell
ermo¨glicht, um so einen realistischen Betrieb widerzugeben. Abb. 4.12 zeigt die Struktur des im
Modell des Kraftwerks Rostock hinterlegten Blockleitsystems. Neben der zuvor angesprochenen
Verarbeitung des Leistungssollwertes zu einer gewu¨nschten Wa¨rmeleistung, der sog. Blockfu¨h-
rung, sind die Hauptregelkreise des Wasserdampfkreislaufs und der Frischluftstrecke samt ihrer
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Abbildung 4.12: U¨bersicht u¨ber die im Modell des Kraftwerks Rostock hinterlegte Leittechnik
Unterkomponenten abgebildet. In den folgenden Abschnitten soll das Grundkonzept der Block-
fu¨hrung, sowie die wichtigsten im Modell hinterlegten Steuer- und Regelkreise na¨her vorgestellt
werden, weitere Funktionalita¨ten sind im Anhang G zu finden.
4.3.2 Konzept der modellgestu¨tzten Blockregelung
Heutiger Stand der Technik ist das modellgestu¨tzte Blockregelkonzept nach [84]. Dieses Kon-
zept beinhaltet eine prozessmodellgestu¨tzte Vorsteuerung mit dynamischer Sollwertfu¨hrung fu¨r
den Frischdampfdruck und die Generatorwirkleistung. Idealerweise ist das U¨bertragungsverhal-
ten vom realen Kraftwerksblock und Prozessmodell identisch, so dass die dynamisch gefu¨hrten
Sollwerte gleich den Istwerten sind. Somit greift der Leistungs- und/oder Druckregler gar nicht
oder nur schwach in den Prozess ein. Die Vorteile dieses Blockregel- und Fu¨hrungskonzeptes sind
insbesondere:
• Wesentliche Verbesserung der Dynamik, ohne die Stabilita¨t zu beeinflussen
• Zusa¨tzliche Freiheitsgrade bei der Optimierung von Fu¨hrungs- und Sto¨rverhalten
• Geringere Regelarbeit der Stellglieder, dadurch materialschonenderer Betrieb
• Vorsteuerung und Regelung ko¨nnen unabha¨ngig voneinander optimiert werden
• Entkopplung von Regelkreisen fu¨r Druck, Speisewasser, Brennstoff und Turbine
Zur Beherrschung gro¨ßerer Netzsto¨rungen wird der Brennstoffsollwert gezielt u¨bersteuert, und
zwar so, dass die zusa¨tzlich bereitzustellende Wa¨rmeleistung der Fehlenergie entspricht, die sich
durch die verzo¨gert wirksame Leistungserho¨hung des Dampferzeugers ergibt.
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Die Blockregelung erfolgt durch Stelleingriffe an den Kessel u¨ber die Brennstoff-Fu¨hrungsregel-
ung und an die Speisewasserpumpe u¨ber die Speisewasser-Fu¨hrungsregelung sowie an die Turbine
u¨ber die Turbinenregelung unter Beru¨cksichtigung dynamischer Modelle fu¨r den Frischdampf-
druck und die Generatorwirkleistung. Die Enthalpie am Eintritt des U¨berhitzers ist ein Maß
fu¨r das Gleichgewicht zwischen der Beheizung des Kessels und dem Speisewassermassenstrom.
Sie wirkt korrigierend auf die Brennstoffzufuhr und bestimmt die dynamisch richtige Zufuhr des
Speisewassers, so dass keine Scha¨den an den U¨berhitzerheizfla¨chen auftreten ko¨nnen.
Beim Betrieb der Anlage stellt jede Bewegung von Steuerschiebern, Ventilen und Antrieben
einen gewissen Verschleißprozess dar. Je ha¨ufiger und intensiver korrigierende Eingriffe durch das
Leitsystem vorgenommen werden, umso ho¨her sind die daraus resultierenden Verschleißkosten.
Abweichungen der einzelnen Regelgro¨ßen von ihren Sollwerten verursachen bei reiner Sollwertre-
gelung einen erho¨hten Verschleiß der Stellglieder. Durch das gezielte Steuern des Kraftwerkspro-
zesses sollen die notwendigen Reglereingriffe der Blockregelung weitestgehend minimiert werden.
Abbildung 4.13: Grundprinzip der modellgestu¨tzten Blockregelung
Aus diesem Grund wurde, wie heute bei anderen modernen Anlagen ebenfalls u¨blich, ein Pro-
zessmodell in die Blockleittechnik integriert. Dieses Prozessmodell, beim Kraftwerk Rostock
als
”
Pra¨diktor“ (wo¨rtl.
”
vorausschauend“) bezeichnet, stellt eine dynamische Nachbildung des
Kraftwerksprozesses dar. Es bildet den dynamischen Vorgang des Mahlens der Kohle, deren
Verbrennung und die U¨bertragung der Wa¨rmeenergie an den Wasser-Dampf-Kreislauf sowie die
Leistungsumsetzung in der Turbine in den verschiedenen Arbeitspunkten nach. Das schemati-
sche Grundprinzip dieses Konzeptes wird in Abb. 4.13 verdeutlicht. Die Ausgangssignale der
Pra¨diktoren werden mit den tatsa¨chlichen Istwerten der Anlage verglichen. Die verbleibenden
Abweichungen werden an die entsprechenden Regelkreise weitergeleitet und dadurch die zuge-
ho¨rigen Stellgro¨ßen durch den eigentlichen Regler korrigiert. Durch das gezielte Steuern mit
Hilfe des Prozessmodells wird außerdem eine weitestgehende Entkopplung der einzelnen Regler
voneinander ermo¨glicht.
4.3.3 Blockfu¨hrung und Vorsteuerung
Die Blockfu¨hrung erzeugt zuna¨chst Vorsteuergro¨ßen. Die Steuergro¨ße PZiel wird aus dem Sekun-
da¨rregelsignal PSek des Netzreglers und der Fahrplanleistung des Lastverteilers gebildet. Hierbei
wird eine Leistungs- und Transientenbegrenzung zur Einhaltung der Anlagengrenzwerte vorge-
nommen. Das Signal von PSek wird nur bei aktiviertem Sekunda¨rregelbetrieb beru¨cksichtigt. Bei
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Prima¨rregelbetrieb wird mit Hilfe der aktuellen Netzfrequenz fN , bzw. der Netzfrequenzabwei-
chung ∆fN , der Prima¨rregelanteil ermittelt. Da im Rahmen der Untersuchungen das Kraftwerk
ausschließlich im natu¨rlichen Gleitdruckbetrieb gefahren wird, d.h. es erfolgt keine Leistungs-
regelung mittels Turbinenstellventil (
”
MODAN AUS“), sind die Regelpfade der Prima¨rregelung
vereinfachend nicht weiter beru¨cksichtigt. Im Anschluss an die Gradientenbegrenzung der Ziel-
leistung erfolgt die Vor- bzw. U¨bersteuerung der Wa¨rmeleistung WL u¨ber ein DT1-Glied mit
dem Ziel die Tra¨gheit des Prozess (hauptsa¨chlich der Mahlprozess in den Mu¨hlen und die Wa¨r-
meu¨bertragung im Kessel) zu kompensieren [86]. Die in dem Modell hinterlegte Blockfu¨hrung mit
dem im na¨chsten Abschnitt beschriebenen Prozessmodell und Korrekturregler ist in Abb. 4.14
dargestellt.
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Abbildung 4.14: U¨bersicht der modellierten Blockfu¨hrung - Vorsteuerung und Korrektur des Brennstoff-
massenstroms entsprechend der Zielleistung [86]
4.3.4 Korrektur des Brennstoffmassenstroms
Im natu¨rlichen Gleitdruckbetrieb ist allein das Prozessmodell bzw. der Pra¨diktor der Genera-
torleistung aktiv. Er bildet das Zeitverhalten der Kohlemu¨hlen und des Kessels ab und erzeugt
so aus den Vorsteuergro¨ßen WLV S den Verlauf des Sollwertes der Generatorleistung PG,Soll.
Die Struktur der Pra¨diktoren besteht im Wesentlichen aus einer PT4-Verzo¨gerungsstrecke. Die
Besonderheit liegt hierbei in der Anpassungsfa¨higkeit der Zeitkonstanten an den jeweiligen Ar-
beitspunkt. Damit wird zum Einen eine lastabha¨ngige und zum Anderen eine richtungsabha¨n-
gige Adaptierung der Zeitkonstanten mo¨glich. Die Richtungsabha¨ngigkeit bezieht sich auf das
Anheben oder Absenken der Leistung.
Die Abweichung zwischen den vom Pra¨diktor ermittelten Wert der Generatorleistung wird
nachfolgend mit dem Istwert verglichen und auf den Leistungskorrektur gegeben, mo¨glichen
Abweichungen wird mittels einer Korrektur des Brennstoffmassenstrom entgegengewirkt.
Wie bereits im vorangegangen Abschnitt erwa¨hnt, entsprechen bei ideal eingestellten Zeitkon-
stanten in den Pra¨diktoren die Sollwerte direkt den Istwerten. Auf Grund dieser Philosophie
ko¨nnen die eigentlichen Regler auf das Sto¨rverhalten hin optimiert werden. Im Idealfall grei-
fen sie also nur bei prozessspezifischen Sto¨rgro¨ßen ein. Bei solchen Sto¨rgro¨ßen kann es sich
beispielsweise um Verunreinigungen des Brennstoffs hinsichtlich des Brennwertes oder Tempera-
turschwankungen im Dampferzeugerkreislauf handeln. Die Nachbildung des Kraftwerksprozesses
durch das Prozessmodell ermo¨glicht eine Koordinierung der ansonsten unabha¨ngig voneinander
arbeitenden Sollwertregelungen. Stabilita¨tsprobleme, verursacht durch die relativ tra¨gen Kohle-
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feuerungen und Schwankungen des integral wirkenden Kessels, ko¨nnen weitestgehend verhindert
werden [84].
Abschließend wird der Brennstoffmassenstrom durch die Enthalpieregelung, auf die im weiteren
noch genauer eingegangen wird, korrigiert. Das Ziel ist hierbei, durch die kreuzweise Korrektur
der Feuerleistung und des Speisewassermassenstroms Beheizungs- und Heizwertschwankungen
der Kohle zu kompensieren.
4.3.5 Fu¨hrung der Speisewassermenge
Vorsteuerung der Speisewasserpumpe
Der zur Ku¨hlung des Dampferzeugers beno¨tigte Speisewassermassenstrom ist na¨herungsweise
proportional zum Brennstoffmassenstrom. Zur Verbesserung der Dynamik wird das Eingangs-
signal WLV S u¨ber ein PD-Glied geschaltet. Der Sollwert des Speisewassermassenstroms wird
aus der Summe des aus dem Brennstoff-Vorsteuerwert gebildeten Vorsteuersignals m˙Sp und dem
Ausgangssignal ∆m˙Sp der Enthalpieregelung (siehe folgender Abschnitt) gebildet. Zu beach-
ten ist hierbei, dass gegebenenfalls Umrechnungen von per Unit in reale Gro¨ßen vorgenommen
werden. Die zur Fo¨rderung dieses Massenstroms bei aktueller Druckdifferenz u¨ber die Pumpe
∆p notwendige Drehzahl wird u¨ber ein Kennfeld (siehe Abb. 4.15) berechnet. Die Generierung
der Druckdifferenz geschieht innerhalb des thermodynamischen Modells, das hier nicht weiter
beschrieben wird. Der Ausgangswert der Drehzahlsteuerung ist der Drehzahlsollwert nSoll.
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Abbildung 4.15: Kennfeld zur Steuerung der Speisewasserpumpen
Im Umwa¨lzbetrieb bzw. wa¨hrend des Anfahrens sichern die Speisewasserpumpen eine ausrei-
chende Ku¨hlung des Verdampfers und speisen daher die im Verdampfer verdampfte und in die
U¨berhitzer-Heizfla¨chen gestro¨mte Menge nach. Der aktuelle Sollwert des Speisewassermassen-
stroms ist demnach die Differenz aus Mindest-Verdampferdurchfluss m˙V D,min und dem aktuellen
Umwa¨lzmassenstrom m˙UW .
Korrektur der Speisewasserdrehzahl (Enthalpie-und Delta-Theta-Regelung)
Die Enthalpie-Reglung weist eine PID-Regler-Struktur auf. Ihr Eingangssignal wird aus der
Differenz des aktuellen Enthalpiewertes und der fu¨r den aktuellen Arbeitspunkt u¨blichen Ent-
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Abbildung 4.16: Kennlinie fu¨r die Enthalpie-Korrekturregelung
halpie gebildet. Zur Bestimmung des Enthalpiewertes in Abha¨ngigkeit vom Arbeitspunkt ist ein
Kennfeld hinterlegt. In diesem Kennfeld wird mit Hilfe von Stu¨tzwerten durch lineares Interpo-
lieren der Enthalpiewert berechnet. Im Umwa¨lzbetrieb bei Kessellasten von unter 33 % ist die
Enthalpieregelung deaktiviert.
Um den ersten HD-Einspritzku¨hler im Arbeitsbereich zu halten, ist zusa¨tzlich eine sog. Delta-
Theta-Regelung implementiert. Diese korrigiert den Sollwert der Enthalpie-Regelung bei zu ho-
her oder niedriger Einspritzmenge bzw. Temperaturdifferenz u¨ber den ersten HD-Dampfku¨hler
und erlaubt so eine Anpassung an unterschiedliche Verschmutzungsgrade der ersten U¨berhitzer-
heizfla¨che. Die Vorsteuerung, sowie die Enthalpie- und Delta-Theta-Regelung der Speisewasser-
pumpe sind in Abb. 4.17 noch einmal als Gesamtu¨bersicht dargestellt.
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Abbildung 4.17: Vorsteuerung der Speisewasserpumpe sowie Korrektur durch Enthalpie- und Delta-
Theta-Regelung [74]
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4.4 Blockleitsystem der GuD-Anlage Mainz Wiesbaden
Ebenso wie bei klassischen Dampfkraftwerken wird in einer GuD-Anlage der Kombiprozess durch
ein Blockleitsystem gefu¨hrt und u¨berwacht. Das Leitsystem steuert dabei wa¨hrend des Leistungs-
betriebes, sowie wa¨hrend des An- und Abfahrens der Anlage alle wichtigen Prozessgro¨ßen, wie
z.B. Feuerungsleistung, Turbinenaustrittstemperatur oder Frischdampfmassenstrom. Die zwei
Teilkreisla¨ufe des Kraftwerkes ko¨nnen weitestgehend unabha¨ngig voneinander gesteuert werden.
Der Regelung des Gasturbinenprozess erfolgt u¨ber die Ho¨he des Brennstoff- und des Frischluft-
massenstroms, der nachgeschaltete Dampfkraftprozess wird entsprechend des Energieangebotes
des Gasturbinenabgases durch Anpassung der Speiswassermenge geregelt. Neben diesen Hauptre-
gelkreisen fu¨r Luft, Brennstoff und Speisewassermenge gibt es noch weitere wichtige Leittechnik-
komponenten, so die Speisewasserbeha¨lterfu¨llstands- und Temperaturregelung, die Frischdampf-
temperaturregelung sowie die Anfahrregelung der Turbinen und der Turbinenumleitstationen,
einen U¨berblick gibt Abb. 4.18.
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Abbildung 4.18: U¨bersicht u¨ber die im Modell der GuD-Anlage hinterlegte Leittechnik
In den folgenden Abschnitten soll auf die Struktur und Wirkungsweise der Hauptleittechnik-
komponenten na¨her eingegangen werden, weitere Regelkreise werden im Anhang H vorgestellt.
4.4.1 Leistungs- und Brennstoffregelung Gasturbine
Leistungsbetrieb
Die Funktion des Leistungsreglers besteht in der Anpassung der Brennstoffmassenstroms an
die gewu¨nschte Blockleistung. Hierzu wird zuna¨chst die vom Lastverteiler angeforderte Zielleis-
tung entsprechend des zula¨ssigen Lastgradientens zu einem Blockleistungssollwert verarbeitet.
Aufgrund der geringen Tra¨gheit und der hohen Regelgu¨te des Gasturbinen-Prozessen ist im Ge-
gensatz zum kohlegefeuerten, klassischen Dampfprozess kein Prozessmodell fu¨r die Tra¨gheit der
Kohlemu¨hlen bzw. der Wa¨rmeu¨bertragung im Kessel no¨tig. Hier erfolgt eine direkte Regelung
der Brennstoffmenge entsprechend der Differenz zwischen Soll- und Ist-Leistung. Die Tra¨gheit
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des Dampfprozesses wird dabei durch die hohe Dynamik der Gasturbine kompensiert. Die Struk-
tur der Regelung ist in Abb. 4.19 gezeigt.
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Abbildung 4.19: Schema der Blockfu¨hrung - Regelung des Brennstoffmassenstroms entsprechend der Ziel-
leistung
Anfahrregelung
Um die Gasturbine anfahren zu ko¨nnen, muss sie zu Beginn von einem Anfahrumrichter hochge-
schleppt werden. Ist die Zu¨nddrehzahl erreicht, beginnt die Eindu¨sung von Brennstoff und das
Feuer wird gezu¨ndet. Weiter unterstu¨tzt vom Anfahrumrichter wird der Brennstoffmassenstrom
und die Drehzahl erho¨ht bis die Selbstdrehzahl erreicht ist. Ab diesem Punkt liefert die Gastur-
bine genu¨gend Leistung, um selbststa¨ndig die Drehzahl weiter zu erho¨hen und den Verdichter
anzutreiben. Wa¨hrend dieses Anlaufvorgangs ist der Hochlaufregler im Eingriff, welcher durch
Steigerung des Brennstoffmassenstrom die Drehzahl gleichma¨ßig auf die Nenndrehzahl erho¨ht.
Ist die Drehzahl der Turbine u¨ber einen vordefinierten Zeitraum nahezu stabil bei Nenndrehzahl,
wird die Synchronisation mit dem Verbundnetz gestartet. Nachdem der Generator synchroni-
siert wurde, kommt der Leistungsregler in den Eingriff und regelt anhand des vorgegebenen
Leistungssollwertes des Lastverteilers die Leistung der Gasturbine [78].
4.4.2 Abgastemperaturregelung
Abgastemperaturregelung im Leistungsbetrieb
Die Abgastemperaturregelung regelt u¨ber die Stellung des Verdichtervorleitrades den Luftmas-
senstrom durch die Gasturbine und damit die Abgastemperatur am Eintritt des Abhitzedamp-
ferzeugers. Dies ermo¨glicht konstante Temperaturverha¨ltnisse im Abhitzekessel unabha¨ngig von
der Leistung der Gasturbine. Der Dampfteil der GuD-Anlage kann daher u¨ber weite Lastbereiche
im Wirkungsgradoptimum betrieben werden. Die Reglerstruktur ist in Abb. 4.20 dargestellt.
In Teillast erlaubt das geringere Druckverha¨ltnis der Gasturbine durch die fallenden Turbinen-
eintrittstemperaturen eine Erho¨hung der Abgastemperatur am Austritt der Turbine, d.h. der
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Abbildung 4.20: Schema der Abgastemperaturregelung - Die Vera¨nderung der Stellung des Verdichtervor-
leitrades erlaubt die Anpassung des Frischluftmassenstrom sowie der Abgastemperatur
am Kesseleintritt
Sollwert der Abgastemperatur wird unterhalb von 75 % Last um 15 K angehoben. Diese sog.
ATK-U¨berho¨hung wirkt sich positiv auf den Teillastwirkungsgrad des Dampfprozesses aus.
Abgastemperaturregelung wa¨hrend des Anfahrens
Bei einer Gasturbinenleistung von unter ca. 50 % befindet sich die Stellung Verdichterleitschau-
feln am minimalen Anschlag, wodurch die Turbinenaustrittstemperatur proportional zu Gastur-
binenleistung ist. Wa¨hrend des Anfahrens wird der Anstieg der Abgastemperatur durch Begren-
zung der Lastaufnahme der Gasturbine realisiert und so wird sichergestellt, dass wa¨hrend des
Anfahrens die Belastungen der dickwandigen Bauteile im Abhitzekessel durch Thermospannun-
gen innerhalb der zula¨ssigen Grenzen gehalten werden. Es liegen in zahlreichen Bauteilen wie
Sammlern und Trommelwa¨nden Temperaturmessstellen in verschiedenen Wandpunkten vor, um
die zula¨ssigen Gradienten zu ermitteln [78]. Die Regelung der Abgastemperatur erfolgt wa¨hrend
eines Starts in drei Phasen:
Hochfahren der Gasturbine Die Abgastemperatur der Gasturbine steigt mit Erho¨hung des
Brennstoffmassenstroms und Verringerung des Luftu¨berschusses an.
Anlaufen der Dampfproduktion In dieser Phase wird die Abgastemperatur durch die Tempe-
ratur des u¨berhitzten Wasserdampfes im HD-U¨berhitzer zuzu¨glich einer Differenz in Form
eines Freibetrages vorgegeben.
Normalbetrieb Hat die Dampfproduktion einen bestimmten Sollwert erreicht, wird die Abgas-
temperatur in der zuvor geschilderten Weise durch Vera¨nderung der Vorleitschaufelstellung
geregelt.
4.4.3 Dreikomponentenregelung
Die Fu¨llstandsregelung der Trommeln (Niederdruck, Mitteldruck und Hochdruck) des Kraft-
werks Mainz Wiesbadens erfolgt als Dreikomponentenregelung, wie sie in [54] beschrieben wird.
Hierbei wird zuna¨chst die Differenz des Fu¨llstandes und einer Sollwertfunktion (SWF) ermit-
telt. Des Weiteren wird der Speisewassermassenstrom vor dem Vorwa¨rmer bestimmt und mit
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
52 4. Modellierung thermischer Kraftwerke
dem abgehenden Dampfmassenstrom verglichen. Die Differenz wird zur vorher ermittelten Diffe-
renz aus Fu¨llstand und Sollwert addiert. Die so ermittelte Regelabweichung wird nun auf einen
proportional-integral wirkenden Regler (PI) aufgeschaltet. Dieser verstellt das Regelventil so,
dass die Regelabweichung reduziert wird. Die Dreikomponentenregelung sorgt also dafu¨r, dass
die drei Regelgro¨ßen Fu¨llstand, Zufluss und Abfluss auf dem entsprechenden Sollwertniveau
gehalten werden. Das entsprechende Regelschema ist in Abbildung 4.21 dargestellt.
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trommel
Vorwärmer
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Speisewasserventil
Abbildung 4.21: Prinzipschema der Dreikomponentenregelung [54]
Wa¨hrend des Anfahrens des Dampfkessels ist die Dreikomponentenregelung zu einer Fu¨ll-
standsregelung reduziert. Hierbei wird keine Differenz aus Zu- und Abflussmassenstrom aufge-
schlagen, ansonsten ist das Grundprinzip identisch.
4.5 Fazit
Trotz der Vielzahl der Bauteile und Aggregate im Kraftwerk lassen sich diese zu Gruppen zu-
sammenfassen, welche durch einen gleichen Modellansatz charakterisiert sind. So gibt es eine
u¨berschaubare Anzahl von Basismodellen, wie z.B. Zweiphasenbeha¨lter oder Heizfla¨chen. Durch
eine flexible Parametrierung ko¨nnen so entsprechende Teilmodelle wiederverwendet werden und
anschließend zu einem modular aufgebauten Gesamtmodell verschaltet werden.
Ein zentraler Punkt ist die Kopplung des verfahrenstechnischen Modells mit einem Abbild des
Blockleitsystems. Fu¨r eine realistische Nachbildung des Kraftwerksbetriebs mu¨ssen die Haupt-
regelkreise fu¨r die Brennstoff- und Luftbereitstellung, sowie fu¨r den Wasserdampfkreislauf hin-
terlegt sein. Die Gu¨te der hinterlegten Leittechnik muss aufgrund der Ru¨ckkopplung mit dem
thermodynamischen Modell entsprechend hoch sein.
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5.1 Kraftwerk Rostock
5.1.1 Betrachtetes Szenario und Randbedingungen
Um die Gu¨te des erstellten Modells zu u¨berpru¨fen, wurden im Kraftwerk Rostock aufgezeichne-
te Messdaten zum Vergleich herangezogen. Als Validierungsszenario wurde ein Warmstart des
Kraftwerks, d.h. Anfahren nach einem 37-stu¨ndigem Stillstand, gewa¨hlt. Wa¨hrend des stark in-
stationa¨ren Starts la¨sst sich das dynamische Verhalten des Modells gut bewerten. Im Anschluss
an den Start erfolgen zwei positive Lastwechsel auf 95 % Nenn-Leistung. Fu¨r die Initialisie-
rung werden dabei die Zusta¨nde der Medien und der Bauteile entsprechend der Messdaten zum
Zeitpunkt der Zu¨ndung als feste Anfangsbedingung vorgegeben.
Als Randbedingung wird der Verlauf der gewu¨nschten Zielleistung (siehe Abb. 5.1) verwendet,
welcher vom Leitsystem zu einem Sollwert Wa¨rmeleistung verarbeitet wird und anschließend
an die Kohlemu¨hlen bzw. O¨lbrenner u¨bergeben wird. Trotz der Vereinfachungen des im Modell
hinterlegten Blockleitsystems wird eine gute U¨bereinstimmung mit dem im Kraftwerk erzeugten
Sollwert erzielt. Gewisse Abweichungen ko¨nnen jedoch durch schwankende Brennstoffqualita¨t,
verschleißabha¨ngie Kohlemu¨hlendynamik oder Heizfla¨chenverschmutzungen verursacht werden.
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Abbildung 5.1: Definition des Validierungszenarios - gewu¨nschte Zielleistung vom Lastverteiler und sich
daraus ergebener Sollwert Wa¨rmeleistung
Neben der gewu¨nschten Netto-Leistung wird dem Modell zusa¨tzlich die Kohlezusammensetzung
als Randbedingung vorgegeben. Da Steinkohle kein homogener Brennstoff mit gleichbleibender
Zusammensetzung ist, unterliegen die Wasser- und Ascheanteile im Modell zufa¨lligen Schwan-
kungen von ± 1 %. Das dynamische Verhalten des Gesamtprozess wird im Wesentlichen von
dem Mahlprozess in den Kohlemu¨hlen, sowie der thermischen Tra¨gheit des Kessels bestimmt,
was eine separate Validierung dieser beiden Teilsysteme wu¨nschenswert machen wu¨rde. Leider
ist dies jedoch nicht mo¨glich, da eine Messung der dynamischen Systemantwort der Kohlemu¨h-
len, des Kohlestaubmassenstroms vor der Brennkammer, nur mit hohem Aufwand und geringer
Genauigkeit mo¨glich ist. Aus diesem Grund ist im Kraftwerk Rostock kein derartiges Messsys-
tem vorhanden und die Validierung kann nur fu¨r das Gesamtkraftwerk anhand der gemessenen
Dampfparameter, sowie der Generatorleistung erfolgen.
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5.1.2 Dampfdru¨cke und Massenstro¨me
Zuna¨chst soll der Frischdampfdruck mit der entsprechenden Messung verglichen werden, siehe
Abb. 5.2 linke Seite. Der Dampfdruck am Kesselaustritt stellt sich entsprechend dem Verha¨lt-
nis von Beheizung zu Speisewassermassenstrom ein. Nach 50-minu¨tigem Festdruckbetrieb bei
maximal 90 bar befindet sich der Kessel im Gleitdruckbetrieb und der Frischdampfdruck steigt
proportional mit der Last. Eine gute U¨bereinstimmung zwischen Messung und Simulation ist
zu erkennen. Abweichungen (z.B. zwischen 40 und 70 min) erkla¨ren sich durch unterschiedliche
Feuerungsleistungen.
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b) Massenstro¨me am Kesselein- und Austritt
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Abbildung 5.2: Validierungsergebnisse: Vergleich des berechneten und gemessenen Frischdampfdruckes
und der Massenstro¨me am Economizereintritt und U¨berhitzer 4 Austritt
In analoger Weise sind die Wasser- und Dampfmassenstro¨me am Kesselein- und -austritt in
Abb. 5.2 im rechten Diagramm dargestellt. In den ersten 50 min befindet sich der Kessel im
Umwa¨lzbetrieb und eine minimale Menge von 143 kg/s stro¨mt in den Economizer ein, wobei
nach dem Verdampfer der nicht verdampfte Anteil Wasser abgetrennt und u¨ber einen Umwa¨lz-
kreislauf zuru¨ckgefu¨hrt wird. Anschließend erfolgt die Umschaltung in den Bensonbetrieb und
die Speisewasser- sowie die Frischdampfmassenstro¨me steigen proportional mit der Last.
5.1.3 Dampftemperaturen
Um die korrekte Wiedergabe des modellierten Wa¨rmeu¨bergangs vom Abgas zu den einzelnen
Heizfla¨chen zu u¨berpru¨fen, werden die errechneten Dampftemperaturen am Austritt jeder Heiz-
fla¨che mit den entsprechenden Messungen verglichen. Im Folgenden wird eine Auswahl dargestellt
und diskutiert. In linken Diagramm von Abb. 5.3 werden die Wasser- und Dampftemperatur am
Kesseleintritt sowie am Verdampferaustritt u¨ber die Zeit aufgetragen.
Wa¨hrend die simulierte Verdampferaustrittstemperatur eine gute U¨bereistimmung mit der
Messung zeigt - der mittlere relative Fehler betra¨gt 3,3 %, zeigt die Economizereintrittstem-
peratur zu Beginn eine maximale Abweichung von 28 %. Dies wird verursacht durch eine unter-
schiedliche Umwa¨lzmenge, welche in Abb. 5.2 als Differenz von Verdampferdurchfluss (Eco ein)
und Frischdampfmassenstrom zu erkennen ist. In der Simulation fu¨hrt eine geringere Umwa¨lz-
menge zwischen 10 und 30 min zu einem gro¨ßeren Zustrom von kaltem Speisewasser und damit
zu einem Abfall der Economizereintrittstemperatur. Im Bensonbetrieb jedoch ist eine sehr gute
U¨bereinstimmung der Kesseleintrittstemperaturen mit einem maximalen Fehler von 5,2 % zu
erkennen. Der Verlauf der Temperatur am Austritt von U¨berhitzer 1 (siehe Abb. 5.3 linke Seite)
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zeigt vergleichbare Resultate, somit kann festgestellt werden, dass das Modell in der Lage ist,
den Wa¨rmeu¨bergang sowie das zeitliche Verhalten des Kessels wiederzugeben.
a) Fluidtemperaturen am Eco-Eintritt und am VD-Austritt
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b) Dampftemperaturen in HD-U¨berhitzern
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Abbildung 5.3: Validierungsergebnisse: Vergleich der berechneten und gemessenen Fluidtemperaturen am
Eintritt Economizer, am Verdampferaustritt, sowie am Austritt nach dem ersten und
vierten U¨berhitzer
Im gleichen Diagramm sind die simulierten sowie die gemessenen Frischdampftemperaturen
abgebildet. Zu Beginn des Anfahrens bei geringer Durchstro¨mung der Frischdampfleitung, liegt
eine inhomogene Temperaturverteilung vor, die bei nicht exakt bekannter Messstelle eine Validie-
rung erschwert. Jedoch liegt die Messung zwischen den berechneten Temperaturen am Austritt
des letzten U¨berhitzers sowie der Turbineneintrittstemperatur. Im Gleitdruckbetrieb hingegen
ist wiederum eine sehr gute U¨bereinstimmung mit der Messung festzustellen. Dies wird ermo¨g-
licht durch das Abbilden der kaskadierten Dampftemperaturregelung mit den dazugeho¨rigen
Einspritzku¨hlern, welche die Temperaturschwankungen am Kesselaustritt minimieren.
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b) Einspritzmenge HD-Dampfku¨hler 2
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Abbildung 5.4: Validierungsergebnisse: Vergleich der berechneten und gemessenen Einspritzmengen des
ersten und zweiten Einspritzku¨hlers hinter dem ersten und dritten U¨berhitzer
In Abb. 5.4 wird anhand der Einspritzmassenstro¨me des Einspritzku¨hler 1 zwischen U¨berhit-
zer 1 und 2 und des Einspritzku¨hlers 2 zwischen U¨berhitzer 3 und 4 gezeigt, dass die hinterlegte
Temperaturregelung vergleichbare Gu¨te mit der im realen Kraftwerk vorliegenden Regelungs-
technik hat. Zwar stimmen die gemessenen und simulierten Einspritzmassenstro¨me nicht zu
jedem Zeitpunkt u¨berein, jedoch werden die integralen Einspritzmengen durch das Modell ab-
gebildet und die Verla¨ufe zeigen eine vergleichbare Dynamik.
5.1.4 Generatorleistung
Abschließend wird in Abb. 5.5 der Verlauf der Netto-Generatorleistung dargestellt, welcher durch
die Dynamik des gesamten Prozessen beeinflusst wird. Aufgrund der Gu¨te der U¨bereinstimmung
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la¨sst sich schließen, dass die dominierenden und relevanten Effekte vom Modell wiedergegeben
werden und das unter Beru¨cksichtigung der Prozessunsicherheiten eine hohe Genauigkeit erzielt
wurde.
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Abbildung 5.5: Vergleich der simulierten Netto-Generatorleistung mit der korrespondierenden Messung
5.2 GuD-Anlage Mainz Wiesbaden
5.2.1 Beschreibung des Szenarios und Randbedingungen
Um die Qualita¨t des erstellten Modells der GuD-Anlage zu pru¨fen und die Richtigkeit der spa¨ter
abgeleiteten Auswertungen zu gewa¨hrleisten, werden die Ergebnisse der Simulation mit Messda-
ten aus dem realen Betrieb des Kraftwerks verglichen. Als Referenzszenario wurde der Heißstart
des Kraftwerks vom 11. Ma¨rz 2009 gewa¨hlt. Die Initialisierung sowie die Zusta¨nde an den Modell-
grenzen wurden ebenfalls mit Hilfe dieser Messdaten bestimmt. Der Startpunkt der Simulation
wurde durch das Zu¨nden der Gasturbine definiert. In dem gewa¨hlten Validierungsszenario wird
das Kraftwerk nach einem siebenstu¨ndigen Stillstand angefahren und auf die minimale Last von
rund 54 % gebracht. Neben der Stillstandsdauer sind die weiteren wesentliche Einflussgro¨ßen auf
den Kraftwerksbetrieb, insbesondere den Gasturbinenprozess die Lufttemperatur und -feuchte,
sowie die Ku¨hlwassertemperatur, welche als Randbedingungen vorgegeben werden.
Entsprechend der in der Leittechnik hinterlegten Logik erfolgt nun zuna¨chst der Anlauf der
Gasturbine, welche nach Erreichen der Nenndrehzahl mit dem Netz synchronisiert wird. Im
Anschluss erfolgt eine Lastaufnahme auf ca. 120 MW, im gleichen Zuge steigen die die Ab-
gastemperaturen von 300 auf 580 ◦C. Nach dem Erreichen dieser Leistung befindet sich die
Gasturbine an der unteren Grenze des Leitschaufelregelbereichs. Mit steigenden Abgastempera-
turen und -massenstro¨men kommt es zur Dampfbildung im Abhitzekessel und nach Erreichen
der fu¨r die Turbine geeigneten Dampfparameter wird diese angestoßen und synchronisiert. Am
Ende des Validierungsszenarios befindet sich die Anlage im regula¨ren GuD-Betrieb.
5.2.2 Gasturbine
Abb. 5.6 zeigt den Verlauf der Wa¨rmeleistung wa¨hrend des Heißstarts, gut zu erkennen sind die
zuvor erwa¨hnten drei Phasen, Anlauf der Gasturbine im Zeitraum von der Zu¨ndung bis zur 4.
Minute, anschließend die Lastaufnahme bis zur 22. Minute und dem darauf folgenden Betriebs
bei konstanter Leistung wa¨hrend des Anfahren des Dampfprozesses.
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Abbildung 5.6: Gegenu¨berstellung der gemessenen und errechneten Wa¨rmeleistung der Gasturbine
Grundsa¨tzlich zeigt sich eine gute U¨bereinstimmung der Simulationsergebnisse mit den Mes-
sungen, jedoch ist zwischen der 4. und der 17. Minute eine Unterscha¨tzung der Wa¨rmeleistung
bzw. des Brennstoffmassenstroms ersichtlich. Dieser wird von der Leittechnik entsprechend der
gewu¨nschten Gasturbinenleistung eingestellt und ist daher u¨ber den Gasturbinen- und Verdich-
terwirkungsgrad an die Generatorleistung gekoppelt. In dem betreffenden Zeitintervall befindet
sich die Gasturbine in einem sehr niedrigen Lastbereich, d.h. die Verdichter- und Turbinen-
wirkungsgrade mu¨ssen aus den fu¨r den regula¨ren Lastbetrieb verfu¨gbaren Daten extrapoliert
werden und sind daher mit Unsicherheiten behaftet. Weiterhin wird die Gasturbine bei die-
ser geringen Last mit einem hohen Luftu¨berschuss gefahren, die Folge ist eine unvollsta¨ndige
Verbrennung in Verbindung mit in Teillast zunehmenden CO-Emissionen. Daraus resultiert ein
erho¨hter Brennstoffbedarf fu¨r die Bereitstellung der gleichen Feuerungsleistung im Vergleich zu
einer vollsta¨ndigen Umsetzung, welche das Modell unterstellt. Eine genaue Quantifizierung der
Anteile der jeweiligen Effekte gestaltet sich jedoch schwierig, da keine Temperaturmessungen am
Brennkammeraustritt vorliegen. Da der Bereich unterhalb von 300 MW Feuerungsleistung jedoch
fu¨r die weiteren Untersuchungen nicht von Bedeutung ist und nur beim Anfahren durchfahren
wird, soll auf eine tiefergehende Untersuchung verzichtet werden.
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b) Verdichteraustritts- und Abgastemperatur
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Abbildung 5.7: Validierungsergebnisse der Gasturbine: Vergleich des berechneten und gemessenen Abgas-
massenstroms und der Temperatur am Verdichteraustritt und am Abhitzekesseleintritt
Der Verla¨ufe des vom Modell berechneten Abgasmassenstroms, wie in Abb. 5.7-a dargestellt,
zeigt bis auf die ersten Startminuten gute U¨bereinstimmung mit den korrespondierenden Mes-
sungen. Da der Massenstrom nicht direkt gemessen wird, erfolgt eine Ermittlung mit Hilfe des
O2-Anteils im Abgas. Aufgrund des geringen Durchsatzes wa¨hrend der ersten Minuten nach der
Zu¨ndung ist diese Berechnung jedoch mit erho¨hten Unsicherheiten behaftet und dadurch eine ge-
naue Validierung der ersten Minuten nach dem Start schwierig. Auch bei der Gegenu¨berstellung
der Verdichteraustrittstemperatur und Abhitzedampferzeuger-(AHDE)-Eintrittstemperatur zei-
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gen sich Abweichungen in den ersten Minuten, die sich durch den geringen Durchsatz und die
Unsicherheiten der isentropen Wirkungsgrade von Verdichter und Turbine in niedrigster Teillast
erkla¨ren.
5.2.3 Dampfdru¨cke und Massenstro¨me
Im Folgenden sollen zur Validierung vornehmlich Daten des Hoch- und Mitteldruckstrecke ver-
wendet werden. Dies hat zweierlei Gru¨nde, zum einen sind dort die Temperaturen und Dru¨cke
ho¨her als im Niederdruckteil, weshalb die HD- und MD-Bauteile thermisch ho¨heren Belastungen
ausgesetzt sind. Zum zweiten sind die Massenstro¨me und die Leistungen rund zehnmal gro¨ßer
als im ND-Teil, daher sind der Hochdruck- und Mitteldruckteil fu¨r die Dynamik des Gesamt-
prozesses von entscheidender Bedeutung. Der Druckverlauf wa¨hrend des Anfahrens wird von
folgenden Aspekten beeinflusst:
Dampfproduktion Entsprechend der in den einzelnen Heizfla¨chen u¨bertragenen Wa¨rmestro¨me
kommt es zur Verdampfung bzw. U¨berhitzung von Speisewasser, in Folge vergro¨ßert sich
dessen Volumen und der Druck im System steigt.
Umleitventilstellung Die Stellung der Ventile in den Turbinenumleitstationen regeln den Druck-
anstieg im Kessel und bestimmen in Konsequenz die Ho¨he des Frischdampfmassenstroms.
Speisewassermassenstrom In Abha¨ngigkeit des Trommelfu¨llstandes erfolgt die Nachspeisung
des Verdampfers mit Speisewasser.
a) HD- und MD-Frischdampfdruck
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b) HD- und MD-Frischdampfmassenstro¨me
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Abbildung 5.8: Validierungsergebnisse: Vergleich der berechneten und gemessenen HD- und MD- Frisch-
dampfdru¨cke sowie der korrespondierenden Massenstro¨me
In Abb. 5.8-a sind die Simulationsergebnisse des Dampfdruckes im Hochdruck- und Mittel-
druckteil und die Messwerte gegenu¨bergestellt. Fu¨r beide Verla¨ufe ist sowohl qualitativ als auch
quantitativ eine gute U¨bereinstimmung zu erkennen. Gleiches gilt auch fu¨r den HD-Frischdampf-
massenstrom, welcher mit geringen Abweichungen dem Verlauf der Messung folgt und im sta-
tiona¨ren Betrieb im Mittel um 2 kg/s u¨ber den Messwert liegt. Der MD-Frischdampfmassen-
strom wird im stationa¨ren Betrieb tendenziell unterscha¨tzt, da aufgrund der leicht erho¨hten
HD-Dampfproduktion im Modell sich das Energieangebot fu¨r den weiter hinten liegenden MD-
Verdampfer reduziert hat.
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5.2.4 Naturumlauf
Einen entscheidenden Aspekt bei der Modellierung des Abhitzekessels stellt die richtige Wie-
dergabe der Verha¨ltnisse in den Naturumlaufverdampfern dar. Da es jedoch im Kraftwerk an
dieser Stelle keine Messung gibt, ist eine Validierung der Simulationsergebnisse schwierig. Als
Vergleichswerte sollen hier Literaturwerte fu¨r die Umlaufzahl herangezogen werden. Zu beach-
ten sei bei den Simulationsergebnissen, dass sich die GuD-Anlage zum Ende des Szenarios bei
ihrer Mindestlast und damit bei rund 54 % Last befindet. In diesem Betriebspunkt lassen sich
nach Einstellen eines konstanten Naturumlaufmassenstroms anhand der gezeigten Ergebnisse in
Abb. 5.9 ein Dampfgehalt von xHD = 0, 095 fu¨r den HD-Teil und xMD = 0, 03 fu¨r den MD-
Teil ableiten. Daraus ergeben sich Umlaufzahlen von UHD = 11 fu¨r den HD-Verdampfer, bzw.
UMD = 33 fu¨r den MD-Verdampfer. Diese Werte entsprechen gro¨ßenordnungsma¨ßig aus der
Literatur bekannten Werten [42].
a) Dampfgehalt Steigrohre
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b) Verdampfermassenstrom
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Abbildung 5.9: Parameter des Naturumlaufes: Darstellung der Naturumlaufmassenstro¨me sowie des
Dampfgehalts in den Steigrohren fu¨r den HD- und den MD-Verdampfer
5.2.5 Dampftemperaturen
Um die im Abhitzekessel vom Abgas auf die Heizfla¨chen und schließlich auf das Arbeitsmedium
u¨bertragenen Wa¨rmemenge im Verlauf des Starts zu validieren, werden die Dampftemperaturen
im HD- und MD-Teil mit den Messwerten verglichen, wie in Abb. 5.10 ersichtlich.
a) Dampftemperaturen in der HD-Trommel und nach HD-U¨H 4
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b) Dampftemperaturen in der MD-Trommel und nach ZU¨ 2
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Abbildung 5.10: Validierungsergebnisse: Vergleich der berechneten und gemessenen Dampftemperaturen
in der HD- und MD-Trommel sowie am Austritt des HD-U¨berhitzers 4 und des Zwi-
schenu¨berhitzers 2
Wie aus der Abbildung zu entnehmen, wird der Verlauf der Temperatur in den Trommeln
sehr gut wiedergegeben. Da sich in Diesen ein Wasserdampfgemisch im thermischen Gleichge-
wicht befindet, entspricht die Temperatur der Sattdampftemperatur des Trommeldruckes. Die
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HD- und ZU¨-Frischdampftemperaturen folgen, u¨ber eine gewisse Gra¨digkeit gekoppelt, dem Ver-
lauf der Gasturbinenaustrittstemperatur. Da zu Anfang noch keine Durchstro¨mung der Frisch-
dampfleitungen vorliegt, wird in den Messdaten die Temperatur eines stehendes Dampfvolumens
ausgewiesen. Mit beginnender Durchstro¨mung na¨hern sich dann die korrespondierenden Werte
von Messung und Simulation einander an und stimmen im weiteren Verlauf sehr gut u¨berein.
Somit kann abschließend zusammengefasst werden, dass die in den einzelnen Heizfla¨chen des
HD- und des MD-Teils u¨bertragenen Wa¨rmestro¨me weitestgehend mit den realen Verha¨ltnissen
korrelieren.
5.2.6 Generatorleistung der Gas- und Dampfturbine
Abb. 5.11 zeigt zum Abschluss die Verla¨ufe der simulierten und der gemessenen Generatorleis-
tungen der Gas- und der Dampfturbinen (DT). Gut sind die einleitend erwa¨hnten Phasen des
Gasturbinenanlaufs, der Lastaufnahme und des Anfahrens des Abhitzekessel zu erkennen.
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Abbildung 5.11: Vergleich der simulierten Gesamtnettoleistung sowie der Dampfturbinenleistung mit der
korrespondierenden Messung
Der gezeigte Verlauf der von der Simulation ermittelten Generatorleistung weist eine hohe Gu¨te
auf, sowohl im stationa¨ren als auch im instationa¨ren Betrieb. So kann zusammengefasst werden,
dass das Modell die wesentlichen physikalischen Mechanismen abbildet und im Hinblick auf die
Aufgabenstellung eine ausreichende Genauigkeit aufweist.
5.3 Fazit
Fu¨r die Validierung der erstellten Kraftwerksmodelle wurden jeweils ein Anfahrvorgang als Ver-
gleichsszenario gewa¨hlt. Die instationa¨re Fahrweise wa¨hrend des Starts eignet sich insbesondere,
um das dynamische Verhalten der Kraftwerksmodelle zu bewerten. Die Simulationsergebnisse
zeigen eine gute qualitative und quantitative U¨bereinstimmung mit den herangezogenen Mess-
daten trotz der auf den Prozess einwirkenden Unsicherheiten, wie Heizwertschwankungen oder
Heizfla¨chenverschmutzungen. Allerdings sind der Modellgu¨te aufgrund der Annahme einer ideal-
symmetrischen Stro¨mung Grenzen gesetzt, so bleibt der Einfluss von beispielsweise Feuerungs-
schieflagen unberu¨cksichtigt. Im Hinblick auf die Aufgabenstellung bieten die erstellten Modelle
die erforderliche Gu¨te, um die Dynamik des Kraftwerksprozess abzubilden. Damit sind die Mo-
delle ein sinnvolles und aussagekra¨ftiges Werkzeug, um im Nachgang anhand von Druck- und
Temperaturverla¨ufen die instationa¨ren mechanischen und thermischen Spannungen in den dick-
wandigen Bauteilen des Kessels und der Turbine zu berechnen.
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6 Bewertung zuku¨nftiger Kraftwerksbeanspruchungen
6.1 Grundbeanspruchungen infolge Lastanforderung
Die im Anhang I dargelegten Bewertungsmaßsta¨be fu¨r Wechselbelastungen sollen im Folgenden
herangezogen werden, um den zuku¨nftigen, durch regenerative Einspeisung beeinflussten Kraft-
werksbetrieb, zu bewerten. Der Lebensdauerverbrauch von Kraftwerkskomponenten bei einer
gegebenen Lastanforderung ist hierbei abha¨ngig von der Ho¨he, sowie der Anzahl der Wechselbe-
lastungen in dem untersuchten Zeitintervall. Ziel ist es nun, die Scha¨digung einzelner Wechsel-
belastungen zu ermitteln, welche dann u¨ber einen Untersuchungszeitraum aufsummiert werden
ko¨nnen.
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Abbildung 6.1: Heutige und zuku¨nftige Lastanforderungen an das Kraftwerk Rostock in dem Referenz-
fahrplan der Auswertung
Beispiele fu¨r solche Wechselbelastungen sind Anfahrvorga¨nge, Lastrampen oder unkonventio-
nelle Fahrweisen, wie zum Beispiel das Parken des Kraftwerk bei niedriger Last. Abb. 6.1 zeigt
einen mo¨glichen Fahrplan fu¨r das untersuchte Steinkohlekraftwerk, im welchem die zuvor ge-
nannten Grundbeanspruchungen enthalten sind. Zu Beginn ist das Kraftwerk abgeschaltet und
fa¨hrt an auf eine Zielleistung von 50 %. Im Anschluss daran folgt ein fu¨nfstu¨ndiger Betrieb mit
positiven und negativen Lastrampen innerhalb des heute gefahrenen Lastbereiches zwischen 50
und 100 %. Danach folgen mehrere unkonventionelle Fahrweisen, wie eine Absenkung der Last
fu¨r zwei Stunden auf die untere Grenze des stabilen Bensonbetriebs bei 37 % und anschließend
ein
”
Absenken in Umwa¨lzbetrieb“, d.h. ein Parken fu¨r zwei Stunden bei 30 % Last. Entsprechend
dieses Referenzfahrplans ergeben sich folgende Grundbeanspruchungen:
• Anfahrvorgang (Warm- oder Heißstart)
• kleiner Lastwechsel mit 25 % Lasta¨nderung
• großer Lastwechsel mit 50 % Lasta¨nderung
• sehr großer Lastwechsel mit 63 % Lasta¨nderung
• Parken im Umwa¨lzbetrieb bei 30 % Last
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Aufgrund des Mindestlastniveaus von heute u¨blicherweise 50 % setzt sich die heutige Kraft-
werksbeanspruchung aus den ersten drei Grundbeanspruchungen zusammen. Die beiden letzten
Beanspruchungen ergeben sich aus den zuku¨nftigen Lastanforderungen und kommen so als mo¨g-
liche Grundbeanspruchungen fu¨r den zuku¨nftigen Kraftwerksbetrieb dazu.
Neben der Ho¨he und der Art der Lastanforderung wird die Ho¨he des Lebensdauerverbrauchs
zusa¨tzlich von weiteren Faktoren beeinflusst. Da die thermischen Spannungen mit steigender
Lasta¨nderungsgeschwindigkeit zunehmen, spielt der Lastgradient eine entscheidende Rolle fu¨r
die Ho¨he des resultierenden Lebensdauerverbrauchs.
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Abbildung 6.2: Heutige und zuku¨nftige Lastanforderungen an die GuD-Anlage Mainz Wiesbaden in dem
Referenzfahrplan der Auswertung
Fu¨r die GuD-Anlage sieht ein vergleichbarer Fahrplan leicht modifiziert aus, hier gibt es in
Phase II entsprechend der heutigen Mindestlast von 54 % nur maximale Lastwechsel von 46 %.
In Phase III werden dann fu¨r die zuku¨nftigen Anforderungen repra¨sentativ drei sehr große Last-
wechsel von 55 %, 60 % und schlussendlich 70 % Lasta¨nderung untersucht, siehe Abb. 6.2.
Aufgrund der Ausfu¨hrung des Kessels als Naturumlaufdampferzeuger entfa¨llt hier die Fahrweise
”
Parken im Umwa¨lzbetrieb“.
Mit dieser Methodik soll unter Beru¨cksichtigung der genannten Einflu¨sse im Weiteren die
Belastungen heutiger und zuku¨nftiger Fahrweisen fu¨r die beiden untersuchten Kraftwerkstypen
quantifiziert und bewertet werden.
6.2 Steinkohle-Kraftwerk Rostock
6.2.1 Referenzszenario bei heutiger Lasta¨nderungsgeschwindigkeit
Entsprechend der heutigen gefahrenen Lastgradienten wird auf Basis des zuvor vorgestellten
Fahrplans ein Referenzszenario abgeleitet. Die Beanspruchungen in Phase I und II spiegeln den
aktuellen Betrieb wider und dienen als Vergleich fu¨r alle weiteren Untersuchungen. In den beiden
oberen Diagrammen der Abb. 6.3 sind die Verla¨ufe der Netto-Leistung sowie der Wa¨rmeleistung
(WL) infolge der Leistungsanforderung des Fahrplans dargestellt. Im unteren Diagrammen sind
der negative Lastwechsel von 63 % Amplitude und das Absenken in den Umwa¨lzbetrieb vergro¨-
ßert aufgetragen, deren Dynamik von besonderem Interesse sind.
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a) Ziel- und Nettoleistung
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b) Wa¨rmeleistung
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c) Detailansicht 63 % Lastwechsel
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d) Detailansicht
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Abbildung 6.3: Verla¨ufe der Generator- und Wa¨rmeleistung des Referenzszenarios
Gut zu erkennen ist die Dynamik des Kraftwerksprozesses am Verlauf der Wa¨rme- und Ge-
neratorleistung in Abb. 6.3-a und b. Einen vertieften Blick auf die Dynamik eines sehr großen
Lastwechsels erlaubt Abb. 6.3-c. So zeigt sich im fluktuierenden Verlauf der Wa¨rmefreisetzung
der Effekt des Abschaltens einer Mu¨hlenebene. Weiterhin ist zu beobachten, dass sich bei 37 %
Last die Generatorleistung zo¨gerlich auf den neuen Sollwert einstellt, so ist zwar die Lastram-
pe 40 Minuten nach Beginn der Lastabsenkung beendet, die Generatorleistung erreicht jedoch
erst nach weiteren 20 Minuten den neuen Arbeitspunkt. In Abb. 6.3-d ist zu erkennen, dass es
unterhalb von 50 % Last zu einem Schwingen der Wa¨rmeleistung kommt, verursacht durch die
sich in Teillast vergro¨ßernden Zeitkonstanten und der zusa¨tzlich als Sto¨rung einwirkende, zuvor
angesprochene Abfahrt einer Mu¨hlenebene.
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b) Dampfdru¨cke im Kessel
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Abbildung 6.4: U¨berblick u¨ber die Dampfmassenstro¨me und -dru¨cke im Kessel fu¨r das Referenzszenario
Die in Abb. 6.4 gezeigten Dampfmassenstro¨me und -dru¨cke zeigen gut die proportionale Zu-
nahme von Frischdampfdruck- und -massenstrom mit steigender Last im Gleitdruckbetrieb.
Weiterhin ist das Umschalten auf den Bensonbetrieb 60 Minuten nach dem Start anhand der
Angleichung des Verdampferdurchflusses an den Frischdampfmassenstrom zu erkennen.
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a) Dampftemperaturen im HD-Teil
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b) Dampftemperaturen im Zwischenu¨berhitzer
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c) Detailansicht Frischdampftemperatur
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d) Einspritzmengen der Einspritzku¨hler
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Abbildung 6.5: Temperaturen und Einspritzmengen der Temperaturregelung im Fall des Referenzszena-
rios
Die Diagramme a und b der Abb. 6.5 geben einen U¨berblick u¨ber die Dampftemperaturen im
Kessel. Ersichtlich ist das lastabha¨ngige Gleiten der Verdampfungsendtemperatur in Folge des
lastproportionalen Dampfdruckes am Verlauf der Verdampferaustrittstemperatur. Im Gegensatz
dazu wird die Frischdampftemperatur durch die Einspritzku¨hler (EK) konstant gehalten, um so
einen hohen Wirkungsgrad in allen Lastpunkten zu gewa¨hrleisten und um thermischen Stress
fu¨r die HD-Turbine zu vermeiden. Gleiches gilt auch fu¨r die Zwischenu¨berhitzeraustrittstem-
peratur, jedoch gelingt ein Halten aufgrund der Heizfla¨chenkonfiguration nicht, wodurch es zu
einem Abfall der ZU¨-Austrittstemperaturen mit Verringerung der Last kommt. Die Detailan-
sicht des Verlaufs der Frischdampftemperatur (Abb. 6.5-c) erlaubt die Beurteilung der Regelgu¨te
der Einspritzku¨hlerregelung. Wa¨hrend die Schwankungen im Lastband zwischen 50 und 100 %
kleiner als 6,7 K sind, vergro¨ßert sie sich bei Absenkung der Last auf 37 % auf 20,5 K. Weiterhin
zeigen sich in der Phase des Wechsels von 37 % auf Volllast sehr große Stellamplituden der
Einspritzku¨hler, siehe Abb. 6.5-d.
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Abbildung 6.6: Referenzszenario: Rauchgastemperatur vor dem Katalysator der Rauchgasentstickung
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Um die Einhaltung der Emissionsrichtlinien zu gewa¨hrleisten, wird eine Rauchgastemperatur
von 315 ◦C vor dem Katalysator der Rauchgasentstickung beno¨tigt. Mit kleiner werdender Last
fa¨llt, wie in Abb. 6.6 gezeigt, auch die Rauchgastemperatur am Kesselaustritt, wodurch es bei
geringer Last zu einem Unterschreiten der geforderten Mindesttemperatur kommt. Eine flexible
Betriebsweise erlaubt unter Umsta¨nden einen Betrieb des DeNox-Katalysators bei 290 ◦C fu¨r
8 Stunden. Diese Thematik wird im Abschnitt 7.1.2 genauer beleuchtet.
Fu¨r das Referenzszenario ergeben sich fu¨r die Grundbeanspruchungen die in Abb. 6.7-a dar-
gestellten Lebensdauerverbra¨uche und Rissausbreitungen. Es kann festgestellt werden, dass die
Sammler (S) und Verteiler (V) der HD-U¨berhitzer, sowie der Zyklon und die Anfahrflasche am
meisten gescha¨digt werden, wohingegen die Verteiler und Sammler der Zwischenu¨berhitzer kaum
oder nicht beansprucht werden. Die Ho¨he der Beanspruchung ha¨ngt hierbei nicht nur von der
einwirkenden Belastung aus Drucka¨nderung und Temperaturgradient ab, sondern auch von der
Vulnerabilita¨t des Bauteils. So ist der Zyklon aufgrund seines großen Innendurchmessers und der
daraus resultierenden ho¨heren Wandsta¨rke sehr empfindlich gegenu¨ber Temperatura¨nderungen
und weist daher ho¨here Ermu¨dungen auf als beispielsweise der thermisch hochbelastete Sammler
des U¨berhitzers 4.
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b) Risswachstum
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Abbildung 6.7: Lebensdauerverbrauch und Risswachstum fu¨r die Grundbeanspruchungen im Fall des Re-
ferenzszenarios
Wie zu erwarten, verursacht der Warmstart1 im Vergleich den ho¨chsten Lebensdauerverbrauch
mit maximal 0,0137 % im Fall des Zyklons und mit 0,0065 % als Mittelwert fu¨r die hochbelaste-
ten Bauteile der HD-Strecke. Dies entspricht einer ertragbaren, mittleren Zykluszahl von rund
15.380 Anfahrten. Interessanterweise weisen die mittleren Bauteilbelastungen der HD-Strecke im
Fall des Heißstarts sowie des Parkens im Umwa¨lzbetriebs mit 0,0023 und 0,0024 % nahezu die
gleichen Gro¨ßenordnungen auf. Weiterhin kann abgeleitet werden, dass Lastwechsel kleiner 40 %
so gut wie keine Ermu¨dung verursachen, da die Spannungsamplituden der Lastwechsel unterhalb
der Dauerfestigkeit liegen. Im Gegensatz zum Lebensdauerverbrauch durch Wechselerscho¨pfung
verursachen auch die geringen Spannungsamplituden kleiner Lastwechsel eine weitere Scha¨di-
gung von bereits vorgescha¨digten Bauteilen in Form eines Risswachstums (vgl. Abb. 6.7-b).
1Nur noch u¨bertroffen von den Ermu¨dungen wa¨hrend eines Kaltstarts, welcher hier jedoch aufgrund seiner
geringen Ha¨ufigkeit nicht weiter betrachtet wird.
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6.2.2 Szenario erho¨hter Lastgradient
Im folgenden Abschnitt wird der Einfluss eines verdoppelten Lastgradienten auf den Kraftwerks-
betrieb untersucht. In analoger Weise wie in Abschnitt 6.2.1 wird eine Leistungsanforderung
entsprechend des Referenzfahrplans bedient, wie in Abb. 6.8-a ersichtlich.
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Abbildung 6.8: Verla¨ufe der Generator- und Wa¨rmeleistung des Szenarios
”
doppelter Lastgradient“
Die gesteigerte Dynamik des Prozesses als Folge der erho¨hten zula¨ssigen Lasta¨nderungsge-
schwindigkeit ist gut am Verlauf des Soll- und Istwertes der Feuerungsleistung, sowie anhand
der Netto-Generatorleistung zu erkennen (vgl. Abb. 6.8-a und b). Weiterhin zeigt sich in der
Detailansicht 6.8-c die Dynamik eines sehr großen Lastwechsels bei doppelten Lastgradienten.
Hier zeigt sich, dass eine Verdopplung des Lastgradientens nicht ga¨nzlich in eine entsprechend
gesteigerte Anlagendynamik umgemu¨nzt werden kann. Zwar ist das Ende der Lastrampe schon
nach 20 Minuten erreicht, was einem mittleren Lastgradienten von 3,25 %/min entspra¨che, jedoch
schwingt sich die Generatorleistung erst nach weiteren 20 Minuten auf die neue Zielleistung ein,
wodurch die reale Lasta¨nderungsgeschwindigkeit deutlich geringer ausfa¨llt. Dies gilt in vergleich-
barer Weise auch fu¨r das in Abb. 6.8-d gezeigte
”
Absenken in den Umwa¨lzbetrieb“.
Die in Abb. 6.9 gezeigten Dampfmassenstro¨me und -dru¨cke zeigen entsprechend des erho¨h-
ten Lastgradients beschleunigte Zustandsa¨nderungen wa¨hrend der Lasta¨nderungen im Vergleich
zum Referenzszenario, weiterhin ist an der Differenz des Massenstroms am Eco-Eintritt zum
Frischdampf-Massenstrom zwischen 720 und 860 Minuten gut das Umschalten auf den Umwa¨lz-
betrieb zu erkennen.
Die Verla¨ufe der Dampftemperaturen in Abb. 6.10-a und b geben Aufschluss u¨ber die Prozess-
gu¨te im Fall des verdoppelten Lastgradientens. So ist in den transienten Phasen gut ein U¨ber-
und Unterschwingen der Temperaturen zu erkennen. Deutlich werden diese Schwankungen in
der Detailansicht des Verlaufes der Frischdampftemperatur (siehe Abb. 6.10-c), so betragen sie
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Abbildung 6.9: U¨berblick u¨ber die Dampfmassenstro¨me und -dru¨cke im Kessel fu¨r das Szenario
”
doppelter
Lastgradient“
im regula¨ren Lastband 10,7 K, aber in Kombination von verdoppeltem Lastgradient mit sehr
großen Lastwechseln kommt es zum U¨berschreiten des Sollwertes um 32 K, im Vergleich zum
Szenario
”
einfacher Lastgradient“ erho¨ht sich damit der maximale Regelfehler um 59,7 (zwischen
50 und 100 % Last) bzw. 56,1 % (unterhalb von 50 % Last).
a) Dampftemperaturen im HD-Teil
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b) Dampftemperaturen im Zwischenu¨berhitzer
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c) Detailansicht Frischdampftemperatur
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d) Einspritzmengen der Einspritzku¨hler
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Abbildung 6.10: Temperaturen und Einspritzmengen der Temperaturregelung im Fall eines doppelten
Lastgradienten
Die Ursache hierfu¨r liegt in der unzureichenden Gu¨te des Verha¨ltnis von Beheizung zu Ku¨hlung
im dynamischen Betrieb, was zu einem U¨berschreiten des Regelbereiches der Einspritzku¨hler
fu¨hrt (vgl. Abb. 6.10-d). So spritzen sie beim Wechsel von 37 % auf 100 % Last die maximale
Einspritzmenge ein und ko¨nnen daru¨ber hinaus nicht weiter regeln. Auch zeigt sich, dass bei einer
Last unterhalb von 37 % die Frischdampftemperaturen nicht gehalten werden ko¨nnen, wodurch
auch die Einspritzmengen der Dampfku¨hler auf null zuru¨ckgehen und keine Temperaturregelung
mehr mo¨glich ist.
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Fu¨r den Verlauf der Rauchgastemperatur vor dem Katalysator der Rauchgasentstickung (siehe
Abb. 6.11) zeigt sich ein vergleichbares Bild zum einfachen Lastgradienten, ebenso kommt es
zur Unterschreitung der geforderten Temperatur unterhalb der Last von 50 %.
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Abbildung 6.11: Szenario
”
doppelter Lastgradient“: Rauchgastemperatur vor dem Katalysator der Rauch-
gasentstickung
In Abb. 6.12 sind die Ermu¨dungen fu¨r den Wechsel in den Umwa¨lzbetrieb, sowie eines 63 %,
eines 50 % und eines 25 % Lastwechsels mit doppeltem Lastgradienten abgebildet. Qualitativ
zeigen sich analoge Ermu¨dungen sowie Rissausbreitungen wie im Fall des einfachen Lastgradi-
enten. Quantitativ haben sich die Lebensdauerverbra¨uche der Lastwechsel erho¨ht. So fa¨llt die
mittlere Ermu¨dung fu¨r die Bauteile der HD-Strecke im Fall Absenkens der Last auf 30 % um
9,6 % ho¨her aus. Ein unter doppelten Lastgradienten gefahrener 63 % Lastwechsel verursacht
einen um 30,7 % ho¨here Ermu¨dung als bei heute gefahrenen Lasta¨nderungsgeschwindigkeiten,
ebenso hat sich die mittlere Bauteilermu¨dung des 50 % Lastwechsels um den Faktor 1,25 erho¨ht,
bleibt jedoch insgesamt auf sehr geringen Niveau.
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b) Risswachstum
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Abbildung 6.12: Lebensdauerverbrauch und Risswachstum fu¨r die Grundbeanspruchungen im Fall eines
doppelten Lastgradienten
Fu¨r die im Diagramm 6.12-b dargestellten Risswachstumsraten zeigen sich im Vergleich zum
einfachen Lastgradienten a¨hnliche Werte, hier wird keine zusa¨tzliche Beanspruchung durch die
Erho¨hung des Lastgradienten ausgewiesen.
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6.3 GuD-Anlage Mainz Wiesbaden
6.3.1 Referenzszenario bei heutiger Lasta¨nderungsgeschwindigkeit
In diesem Abschnitt soll der Betrieb der GuD-Anlage Mainz Wiesbaden bei dem aktuell gefah-
renen Lastgradienten von 2,4 %/min untersucht werden. Die Anlage erha¨lt als Lastanforderung
den in Abb. 6.2 vorgestellten Fahrplan mit einer Auswahl an verschieden großen Lastwechseln.
Das Anfahren des Kraftwerks (Phase I) und der Betrieb zwischen 54 und 100 % Last (Phase II)
entsprechen der heutigen Fahrweise, wohingegen die großen Lastwechsel in Phase III erst mit
einer Absenkung der heutigen Mindestlast auftreten ko¨nnen.
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b) Istwert Wa¨rmeleistung
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Abbildung 6.13: Verla¨ufe der Generator- und Wa¨rmeleistung fu¨r das Referenzszenario
Abb. 6.13-a zeigt die Verla¨ufe der elektrischen Leistungen der Gasturbine sowie der Gesamtan-
lage im Vergleich zur angeforderten Fahrplanleistung. Der Anteil der Gasturbinenleistung an der
Anlagengesamtleistung liegt hier typischerweise bei zwei Dritteln. In Abb. 6.13-b ist der Verlauf
der Feuerungsleistung gezeigt, grundsa¨tzlich sind die Lastwechsel durch eine sehr gleichma¨ßige
A¨nderung der Brennstoffmenge gekennzeichnet. Charakteristisch ist ebenso eine leichte U¨ber-
bzw. Untersteuerung der Wa¨rmeleistung gegen Ende eines Lastwechsels, um die Tra¨gheit des
Dampfprozesses zu kompensieren.
In den Diagrammen der Abb. 6.14 sind die Dru¨cke und die Massenstro¨me des Gasturbinenpro-
zesses und des Dampfkreislaufs gezeigt. Der im Diagramm a dargestellte Abgasmassenstrom wird
durch das Verdichtervorleitrad von 682 kg/s bei Volllast auf 448 kg/s bei der heutigen Mindestlast
von 54 % reduziert. Bei einer weiteren Reduzierung der Last bleiben die Massenstro¨me nahezu
konstant, da sich das fu¨r die Drosselung zusta¨ndige Verdichtervorleitrad am minimalen Anschlag
befindet. Proportional mit dem Luftmassenstrom fa¨llt auch der Verdichtungsenddruck, da beide
u¨ber die Schluckfa¨higkeit der Gasturbine miteinander gekoppelt sind. Unterhalb der minimalen
Verdichtervorleitradstellung kommt es trotz konstanter Abgasmassenstro¨me zu einem weiteren
Abfall des Druckverha¨ltnisses durch fallende Turbineneintrittstemperaturen, wodurch sich der
Abgasvolumenstrom bei gleichen Massenstrom weiter verringert.
In Abb. 6.14-c und d sind die Dampfmassenstro¨me und -dru¨cke des HD-, MD-, und ND-
Kreislaufs dargestellt. Auch hier verhalten sich die Dru¨cke und Massenstro¨me proportional zur
Last, so fallen HD-Dampfdruck und -massenstrom von 103,1 bar und 74 kg/s bei Volllast auf
75 bar und 52 kg/s bei der heutigen Mindestlast von 54 %. Bei einer Absenkung der Mindestlast
auf 30 % kommt es dann zu einer weiteren Reduktion auf 47,1 bar und 35 kg/s. Die Dampf-
dru¨cke und -massenstro¨me des MD- und ND-Systems sind deutlich geringer, zeigen aber ebenso
lastproportionales Verhalten.
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a) Abgasmassenstrom
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c) Dampfmassenstro¨me
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Abbildung 6.14: Luft-, Abgas-, und Dampfmassenstro¨me sowie Dru¨cke im Fall des Referenzszenarios
Der Verlauf der Luft- und Abgastemperaturen wird in Abb. 6.15 gezeigt. Dargestellt ist die Ver-
dichtungsendtemperatur, welche mit dem Verdichtungsverha¨ltnis und demzufolge mit der Last
proportional ansteigt. Weiterhin ist der Verlauf der Abgastemperatur am Eintritt des Abhitze-
dampferzeugers (AHDE) dargestellt, welche durch die Regelung des Luftmassenstroms zwischen
75 und 100 % Last auf 565 ◦C und zwischen 50 bis 75 % Last auf 580 ◦C gehalten wird.
Bei niedrigen Lastpunkten kommt es dann zu einem Abfall der Abgastemperaturen, so wu¨r-
de diese bei 30 % Last nur noch 463 ◦C betragen. Die Abgastemperatur am Austritt des
Abhitzedampferzeugers liegt bei rund 80 ◦C. Die Frischdampf- und Zwischenu¨berhitzeraustritts-
temperaturen sind u¨ber eine Gra¨digkeit von rund 30 K an die Abgastemperatur gekoppelt und
fallen demzufolge gleichermaßen unterhalb von 54 % Last ab. In den Dampftrommeln liegt ein
Gemisch aus siedender Flu¨ssigkeit und Sattdampf vor, somit entsprechen die Temperaturen der
druckabha¨ngigen Verdampfungstemperatur. Der Dampfdruck in den Trommeln wiederum ergibt
sich aus der Schluckfa¨higkeit der Dampfturbinen und steigt mit gro¨ßer werdenden Dampfmas-
senstro¨men und Kessellast.
Als Folge der Vera¨nderung der Frischluft-, Abgas-, und Dampfzusta¨nde ergeben sich die in
Abb. 6.16 gezeigten Wirkungsgrade der Gasturbine, des Abhitzekessels sowie der resultierende
Gesamtwirkungsgrad. Der Wirkungsgrad der Gasturbine ist eine Funktion des Verdichtungs-
verha¨ltnis, große Verha¨ltnisse sind hierbei thermodynamisch gu¨nstig. Eine Verringerung des
Druckverha¨ltnissen von 17,7 bei Volllast auf 11,2 bei der heutigen Mindestlast fu¨hrt zu einer
Verschlechterung des Gasturbinenprozesswirkungsgrades von auf 39 auf 31 %, bei einer weiteren
Absenkung der Last auf 30 % kommt es zu einer Verschlechterung auf 25 %.
Der Wirkungsgrad des Dampfprozesses ist im Wesentlichen abha¨ngig von den Frischdampf- und
ZU¨-Dampfparametern und betra¨gt bei Volllast rund 32,3 %. Durch eine Erho¨hung der Abgastem-
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b) Dampftemperaturen im HD-Teil
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c) Dampftemperaturen im MD-Teil
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d) Dampftemperaturen im ND-Teil
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Abbildung 6.15: Luft-, Abgas-, und Dampftemperaturen fu¨r das Referenzszenario
peratur am Eintritt des Kessel um 15 K zwischen 54 und 75 % Last erho¨ht sich der Wirkungsgrad
des Dampfprozess in diesem Bereich leicht um 0,8 Prozentpunkte. Erst bei noch geringerer Last
und mit fallenden Frischdampftemperaturen reduziert sich auch der Wirkungsgrad des Dampf-
kreislaufs und liegt bei 30 % Last schlussendlich bei 28,9 %. Der Gesamtwirkungsgrad der Anlage
resultiert aus den Wirkungsgraden der beiden Teilprozesse und ist durch einen Abfall von 57,6
auf 52,7 % bei einer Absenkung der Last von 100 auf 54 % gekennzeichnet. Bei einem Betrieb
in niedriger Teillast bei 30 % wu¨rde sich der Wirkungsgrad auf 44,6 % reduzieren.
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Abbildung 6.16: Referenzszenario: Verlauf des Netto-, Gasturbinen- und Abhitzekesselwirkungsgrades
Aufgrund der großen Anzahl der Heizfla¨chen des Abhitzekessels sollen die Belastungen nur fu¨r
zwei ausgewa¨hlte hochbelastete Bauteile gezeigt werden, den Sammler des HD-U¨berhitzers 4
und die HD-Trommel, siehe Tab. 6.1. Die dickwandigen Bauteile der MD- und ND-Strecke
sind aufgrund der dort herrschenden niedrigeren Dampftemperaturen und -dru¨cke naturgema¨ß
geringer belastet und sollen daher nicht weiter betrachtet werden.
Fu¨r die beiden betrachteten Bauteile sind deutliche unterschiedliche Beanspruchungen erkenn-
bar, wa¨hrend der thermisch hochbelastete Sammler des U¨berhitzers 4 nur geringe Materialer-
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Tabelle 6.1: Lebensdauerverbrauch und Risswachstum fu¨r Grundbeanspruchungen im Fall des Referenz-
szenarios
Grundbean-
spruchung
Lebensdauerverbrauch Risswachstum
HD U¨H 4 S HD Trommel HD U¨H 4 S HD Trommel
Heißstart 1, 27 · 10−3 % 3, 29 · 10−7 % 1, 90 ·10−3 mm 4, 96 ·10−4 mm
70 % Lastwechsel 1, 46 · 10−3 % 8, 33 · 10−8 % 2, 02 ·10−3 mm 5, 40 ·10−4 mm
60 % Lastwechsel 5, 05 · 10−4 % 1, 11 · 10−7 % 1, 10 ·10−3 mm 2, 94 ·10−4 mm
55 % Lastwechsel 2, 15 · 10−4 % 1, 19 · 10−7 % 7, 52 ·10−4 mm 2, 01 ·10−4 mm
46 % Lastwechsel 3, 91 · 10−5 % 1, 40 · 10−7 % 4, 33 ·10−4 mm 1, 16 ·10−4 mm
25 % Lastwechsel 9, 13 · 10−9 % 1, 64 · 10−7 % 9, 36 ·10−5 mm 2, 51 ·10−5 mm
mu¨dungen und Risswachstumsraten zeigt, ist die Trommel signifikant ho¨her beansprucht. Dies
begru¨ndet sich durch den deutlich gro¨ßeren Innendurchmesser der Trommel im Vergleich zum
Sammler, welcher eine deutlich ho¨here Wandsta¨rke erfordert. Diese wiederrum ist nun spu¨rbar
anfa¨lliger gegenu¨ber Thermospannungen. Auf diese Besonderheit des Naturumlaufdampferzeu-
gers wird in den folgenden Kapiteln noch detailliert eingegangen.
6.3.2 Szenario erho¨hter Lastgradient
Die Auswirkungen eines verdoppelten Lastgradientens von 4,8 % pro Minute auf den Kombi-
prozess sollen im Folgenden untersucht werden. Hierzu wird ebenso wie im vorherigen Abschnitt
die Leistungsanforderung des Referenzfahrplans abgefahren, wie in Abb. 6.17-a dargestellt. Die
erho¨hte Prozessdynamik durch die erho¨hten zula¨ssigen Lasta¨nderungsgeschwindigkeit wird an-
hand des Verlaufs der Feuerungsleistung (siehe Abb. 6.17-b) und der Netto-Generatorleistung
ersichtlich.
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b) Istwert Wa¨rmeleistung
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Abbildung 6.17: Verla¨ufe der Generator- und Wa¨rmeleistung fu¨r das Szenario
”
doppelter Lastgradient“
Um eine gleichma¨ßige Leistungsa¨nderung bei erho¨hten Gradienten sicherzustellen und die ther-
mische Tra¨gheit des Abhitzekessels zu kompensieren, erho¨ht sich die U¨ber- und Untersteuerung
der Gasturbine am Ende eines Lastwechsel um ca. 28 % im Vergleich zum Referenzszenario.
Die in Abb. 6.18 und Abb. 6.19 dargestellten Massenstro¨me und Dru¨cke sind im stationa¨ren
Betrieb identisch mit den korrespondierenden Werten des Referenzszenarios, allerdings haben
sich die Druck- und Temperatura¨nderungsgeschwindigkeiten in den transienten Phasen erho¨ht,
dies hat großen Einfluss auf die spa¨ter betrachteten Spannungen in den dampffu¨hrenden Bautei-
len. So erho¨ht sich beispielsweise der Druckgradient in der HD-Trommel von rund 1,7 auf 2,7 bar
pro Minute und der Temperaturgradient von 1,6 auf 2,5 K pro Minute.
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b) Verdichtungsendruck
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c) Dampfmassenstro¨me
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d) Dampfdru¨cke
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Abbildung 6.18: Luft-, Abgas-, und Dampfmassenstro¨me sowie Dru¨cke im Fall des Szenario
”
doppelter
Lastgradient“
Im Gegensatz zu Steinkohlekraftwerk verlaufen die Dampftemperatura¨nderungen wa¨hrend der
Lastwechsel auch bei verdoppelten Lastgradienten sehr gleichma¨ßig, was sich durch die hohe
Regelgu¨te der Erdgasfeuerung begru¨ndet. Allerdings erzeugt die U¨ber- bzw. Untersteuerung der
a) Luft- und Abgastemperaturen
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b) Dampftemperaturen im HD-Teil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0
100
200
300
400
500
600
Zeit in h
Te
m
pe
ra
tu
r i
n 
°C
 
 
HD Trommel
HD ÜH 4 Aus
c) Dampftemperaturen im MD-Teil
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d) Dampftemperaturen im ND-Teil
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Abbildung 6.19: Luft-, Abgas-, und Dampftemperaturen fu¨r das Szenario
”
doppelter Lastgradient“
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Gasturbine zur U¨berwindung der thermischen Tra¨gheit des Abhitzekessels im gewissen Rahmen
U¨ber- und Unterschwinger der Frischdampf- und Zwischenu¨berhitzeraustrittstemperatur.
Die Wirkungsgrade entsprechen ebenso wie die Prozessparameter im stationa¨ren Zustand den
Werten des Referenzszenarios. Allerdings la¨sst sich am Verlauf des Dampfprozesswirkungsgrades
wa¨hrend des instationa¨ren Betriebs gut der Einfluss der thermischen Tra¨gheit der Bauteile und
des Dampfes quantifizieren. So erho¨ht sich der momentane Wirkungsgrad bei Lastabsenkung
durch die eingespeicherte Energie, wohingegen bei Lastaufnahme diese Energie wieder einge-
bracht werden muss.
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Abbildung 6.20: Szenario
”
doppelter Lastgradient“: Verlauf des Netto-, Gasturbinen- und Abhitzekessel-
wirkungsgrades
Die korrespondierenden Lebensdauerverbra¨uche und Risswachstumsraten fu¨r das Szenario
”
ver-
doppelter Lastgradient“ sind in Tab. 6.2 aufgefu¨hrt. Wie schon beim Referenzszenario wird
deutlich, dass der Sammler des U¨berhitzers 4 sehr schwach beansprucht wird und selbst beim
Heißstart von a¨ußerst geringen Ermu¨dungen betroffen ist, wohingegen die großvolumige HD-
Dampftrommel um Gro¨ßenordnungen ho¨here Lebensdauerverbra¨uche aufweist.
Tabelle 6.2: Lebensdauerverbrauch und Risswachstum fu¨r Grundbeanspruchungen im Fall eines doppel-
ten Lastgradienten
Beanspruchung Lebensdauerverbrauch Risswachstum
HD U¨H 4 S HD Trommel HD U¨H 4 S HD Trommel
Heißstart 1, 30 · 10−3 % 3, 70 · 10−7 % 1, 93 ·10−3 mm 5, 03 ·10−4 mm
70 % Lastwechsel 1, 70 · 10−3 % 1, 55 · 10−8 % 2, 05 ·10−3 mm 5, 47 ·10−4 mm
60 % Lastwechsel 5, 80 · 10−4 % 1, 67 · 10−7 % 1, 11 ·10−3 mm 2, 98 ·10−4 mm
55 % Lastwechsel 2, 47 · 10−4 % 1, 69 · 10−7 % 7, 66 ·10−4 mm 2, 05 ·10−4 mm
46 % Lastwechsel 4, 38 · 10−5 % 1, 87 · 10−7 % 4, 44 ·10−4 mm 1, 19 ·10−4 mm
25 % Lastwechsel 1, 48 · 10−8 % 1, 83 · 10−7 % 9, 64 ·10−5 mm 2, 58 ·10−5 mm
Im Vergleich zum Referenzszenario wird ersichtlich, dass die Ermu¨dungen der Trommel um
rund 20 % u¨ber denen des Betriebs bei heutigen Lastgradienten liegen. Im Gegensatz dazu fu¨hrt
eine Verdopplung des Lastgradienten nur zu einer um 3,1 % erho¨hten Rissfortschrittsrate im
Fall eines bereits vorgescha¨digten Bauteils.
6.4 Fazit
Um die Belastungen des dynamischen Betriebs bewerten zu ko¨nnen, wurde ein Referenzfahrplan
mit verschiedenen Grundbeanspruchungen, wie Lastwechseln und Anfahrten, erstellt. Fu¨r den
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zuku¨nftigen Betrieb sind dabei vergro¨ßerte Lastwechsel bei ho¨heren Lasta¨nderungsgeschwindig-
keiten charakteristisch. Die sich aufgrund der Fahrweise ergebenen Bauteilspannungen ermo¨gli-
chen das Scha¨digungspotential bzw. den Lebensdauerverbrauch der einzelnen Grundbeanspru-
chungen zu ermitteln und ermo¨glichen so einen quantitativen Vergleich der Beanspruchungen
des heutigen und zuku¨nftigen Betriebs. Weiterhin geben die sich bei den unterschiedlichen Ar-
beitspunkten sowie wa¨hrend der Lastwechsel einstellenden Druck- und Temperaturverla¨ufe einen
ersten Eindruck u¨ber die Herrausforderungen, die sich bei einer Erho¨hung der Anlagenflexibilita¨t
ergeben.
Auf die Konsequenzen hinsichtlich der Betriebsfu¨hrung und der Ho¨he der Bauteilbelastungen,
die sich durch Erho¨hung der zula¨ssigen Lasta¨nderungsgeschwindigkeit und der Absenkung der
Mindestlast fu¨r Steinkohlekraftwerke und GuD-Anlagen ergeben, soll im sich anschließenden
Kapitel ausfu¨hrlich eingegangen werden.
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7 Restriktionen bei der Flexibilisierung von thermischen
Kraftwerken
7.1 Steinkohlekraftwerke
7.1.1 Erho¨hung des Lastgradienten
Die im vorherigen Kapitel vorgestellten Simulationen zum heutigen und zuku¨nftigen Kraftwerks-
einsatz haben gezeigt, dass bei einer Steigerung des Lastgradienten Auswirkungen auf die Re-
gelgu¨te des Prozesses zu erwarten sind. Grundsa¨tzlich ist die Zielstellung zu jedem Zeitpunkt,
speziell wa¨hrend der Phase der Lasta¨nderung, das Verha¨ltnis von Beheizung zu Ku¨hlung zu ge-
wa¨hrleisten. Je ho¨her nun der zula¨ssige Lastgradient, desto weniger Zeit bleibt fu¨r die korrektiv
arbeitenden Regler, wie die Enthalpieregelung (vgl. Abschnitt 4.3.5) und die Einspritzku¨hlerre-
gelung (vgl. Anhang G.3), um mo¨gliche Sto¨rungen und Prozessunsicherheiten auszuregeln. Dies
soll im Folgenden einmal anhand der Abb. 7.1 genauer erla¨utert werden.
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Abbildung 7.1: Problematik der Erho¨hung des Lastgradienten am Beispiel eines Lastsprungs
Auf einen Zielleistungssprung folgt das Kraftwerk entsprechend seines zula¨ssigen Lastgradien-
ten mit einem rampenfo¨rmigen Sollwerta¨nderung der Wa¨rmeleistung. Aufgrund des Zeitverhal-
tens der Kohlemu¨hlen kommt es zu einer verzo¨gerten Brennstoffbereitstellung und Wa¨rmefrei-
setzung, die Zeitkonstanten liegen hier typischerweise bei 2 bis 3 Minuten. Die fu¨r die Ku¨hlung
des Kessels verantwortliche Speisewasserpumpe ist im Gegensatz dazu signifikant dynamischer
und kann innerhalb weniger Sekunden einen neuen Arbeitspunkt ansteuern. Im optimalen Fall
folgt die Menge Speisewasser der Wa¨rmefreisetzung, hierfu¨r muss jedoch die Drehzahla¨nderung
der Speisewasserpumpe entsprechend dem Zeitverhalten der Kohlemu¨hlen verzo¨gert erfolgen.
Mo¨gliche Abweichungen, wie zum Beispiel einer verschleißabha¨ngigen Mahldynamik der Koh-
lemu¨hlen, werden durch Korrektur von Speisewassermenge und Wa¨rmeleistung durch die Ent-
halpieregelung kompensiert. Dieser Regler ist jedoch verha¨ltnisma¨ßig langsam eingestellt, um im
Zusammenspiel mit der tra¨gen Regelstrecke nicht zu schwingen. Weiterhin erfolgt eine nachge-
schaltete Korrektur der Dampftemperatur mittels Einspritzku¨hler.
Wird nun der Lastgradient erho¨ht, erfordert dies ein genaueres Abbilden des Zeitverhaltens von
Mu¨hlen und Kessel, damit die Korrekturorgane im Regelbereich bleiben und eine ausreichende
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Regelgu¨te gewa¨hrleistet werden kann. Dies soll nun noch einmal quantitativ anhand von Abb. 7.2
belegt werden. Dargestellt sind fu¨r den Fall des einfachen und verdoppelten Lastgradienten der
Eingriff der Enhalpiekorrektur, sowie die Einspritzmengen der nachgeschalteten Einspritzku¨hler.
a) Korrektur der Wa¨rmeleistung durch Enthalpieregler
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b) Korrektur durch HD Einspritzku¨hler 1
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c) Korrektur durch HD Einspritzku¨hler 2
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Abbildung 7.2: Einfluss der Erho¨hung des Lastgradienten auf die Korrekturorgane
An den Verla¨ufen der korrigierten Wa¨rmeleistung ist zu erkennen, dass sich in der Phase der
konventionellen Lastanforderungen zwischen der 3. und der 8. Stunde der Korrektureingriff von
maximal 1,88 % auf 3,3 % erho¨ht. In der Phase der zuku¨nftigen Lastanforderungen (8. bis
15. Stunde) wa¨chst der Korrektureingriff im Fall des positiven Lastwechsels von 37 % auf 100 %
Last von 3,3 % auf 5,9 % an. Diese extreme Auslenkung des Reglers reduziert zu Beginn des
Lastwechsels die Speisewassermenge als Reaktion auf die erst verzo¨gert einsetzende Wa¨rmefrei-
setzung. Im weiteren Verlauf des Lastwechsels, nach dem U¨berwinden der anfa¨nglichen Tra¨gheit
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der Kohlemu¨hlen, wird der Korrektureingriff wieder reduziert. Im Fall des doppelten Lastgra-
dienten erfolgt die Ru¨ckfu¨hrung der Auslenkung zu langsam, so dass in der zweiten Ha¨lfte des
Lastwechsels die nachgeschalteten Einspritzku¨hler in ihre Stellgro¨ßenbeschra¨nkung laufen (siehe
Abb. 7.2-b und c) und die Frischdampftemperatur, dargestellt in Abb. 7.3, u¨ber den Sollwert
hinaus ansteigt.
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Abbildung 7.3: Einfluss der Erho¨hung des Lastgradienten auf die Regelgu¨te der Frischdampftemperatur
Abschließend kann gesagt werden, dass im Fall des doppelten Lastgradienten im instationa¨ren
Betrieb keine optimale Fu¨hrung von Beheizung zu Ku¨hlung mehr gewa¨hrleistet ist und damit
ein starker Eingriff der Korrekturorgane bis an die Grenze des Regelbereiches erforderlich ist
und es in Folge dessen zum U¨berschwingen der Frischdampftemperatur kommt.
7.1.2 Absenkung der Mindestlast
In dem Referenzfahrplan der Auswertung wurden die beiden Lastpunkte, 37 % Last als unteren
Punkt des Schwachlastbetriebes, sowie 30 % Last als Parken im Umwa¨lzbetrieb untersucht. Im
folgenden Abschnitt sollen nun die Besonderheiten dieser Betriebsweise dargestellt werden, so er-
geben sich zwangsla¨ufig aus dem niedrigen Lastpunkt niedrige Dampfdru¨cke und -temperaturen,
welche wiederum zu einem vera¨nderten Spannungszustand in den dickwandigen Bauteilen fu¨hren.
Im Anschluss daran wird auf die verfahrenstechnische Anforderung einer Mindestrauchgastem-
peratur fu¨r den Katalysator der Rauchgasentstickung eingegangen und abschließend werden die
Auswirkungen auf den Teillastwirkungsgrad dargestellt.
Lastabha¨ngige A¨nderung der Dampfzusta¨nde im Kessel
Charakteristischerweise wachsen in der Gleitdruckfahrweise Dampfdruck und Massenstrom pro-
portional mit steigender Last, im Umkehrschluss ergeben sich so fu¨r sehr niedrige Teillastpunkte
geringe Dampfdru¨cke. Fu¨r die Temperaturen verha¨lt es sich etwas komplizierter. Wa¨hrend die
Frischdampftemperaturen mittels der Einspritzku¨hler u¨ber weite Bereiche konstant gehalten
werden und erst mit sehr geringer Last abfallen, entsprechen die Temperaturen am Verdamp-
feraustritt sowie in den ersten U¨berhitzern der druckabha¨ngigen Verdampfungsendtemperatur
und verhalten sich folglich ebenso wie der Dampfdruck proportional zur Last. Diese Lastab-
ha¨ngigkeit der Dampfzusta¨nde wird noch einmal fu¨r ausgewa¨hlte Stellen in folgender Tab. 7.1
aufgefu¨hrt.
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Tabelle 7.1: Lastabha¨ngige A¨nderung der Dampfzusta¨nde im Kessel
Last 30 % 37 % 50 % 100 %
Verdampferaustritt 305 ◦C 325 ◦C 382 ◦C 435 ◦C
97 bar 103 bar 147 bar 280 bar
Frischdampf 524◦C 530 ◦C 545 ◦C 545 ◦C
90 bar 95 bar 134 bar 262 bar
ZU¨-Austritt 532 ◦C 535 ◦C 540 ◦C 565 ◦C
12 bar 21 bar 29 bar 52 bar
Erkennbar ist die große Drucka¨nderung in der gesamten HD-U¨berhitzerstrecke als Folge des
Gleitdruckbetriebs, ebenso wie eine große lastabha¨ngige Temperatura¨nderung am Verdamp-
feraustritt durch die druckabha¨ngige Verdampfungsendtemperatur. Diese Druck- und Tempe-
ratura¨nderungen im Kessel wa¨hrend der Lastwechsel sind unvermeidbar und werden durch Ab-
senkung der Mindestlast in ihrer Amplitude versta¨rkt.
Spannungen und Lebendauerverbrauch durch Lastwechsel
Die im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten Druck- und Temperatura¨nderungen im Kessel
fu¨hren zu A¨nderungen des Spannungszustandes in den dickwandigen Bauteilen. In Abb. 7.4
werden fu¨r die Spannungsverla¨ufe der mechanischen und thermischen Bauteilspannungen des
Referenzszenarios fu¨r den einfachen und den doppelten Lastgradienten am Beispiel des Zyklon-
abscheiders und des U¨berhitzer 4 Sammlers aufgetragen.
a) Zyklonabscheider 1x Lastgradient
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b) Zyklonabscheider 2x Lastgradient
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c) U¨berhitzer 4 Sammler 1x Lastgradient
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d) U¨berhitzer 4 Sammler 2x Lastgradient
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Abbildung 7.4: Einfluss der Erho¨hung des Lastgradienten auf die Bauteilspannungen am Beispiel des
Zyklonabscheiders und des U¨berhitzer 4 Sammlers
Fu¨r beide Bauteile ist zu erkennen, dass die Drucka¨nderungen der Lastpunkta¨nderungen signifi-
kante Spannungsamplituden erzeugen, welche proportional mit steigender Gro¨ße der Lastwechsel
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zunehmen. Diese Spannungsamplituden ergeben sich aus der Gleitdruckfahrweise und sind nicht
minimierbar.
Im Fall des Zyklonabscheiders ergeben sich aus den Lastpunkta¨nderungen auch Temperatur-
a¨nderungen infolge seiner Position hinter dem Verdampfer und der druckabha¨ngigen Verdamp-
fungsendtemperatur. Die entstehenden Thermospannungen sind aber nicht allein abha¨ngig von
dem Betrag der Temperatura¨nderung, sondern von der A¨nderungsgeschwindigkeit, da erst hier-
durch die fu¨r die Thermospannung verantwortlichen Temperaturdifferenzen zwischen Innen- und
Außenseite der Wandung entstehen. Somit sind die Thermospannungen durch Lastwechsela¨nde-
rungen proportional zum Lastgradienten. Ihr Anteil an der Gesamtspannung ist im Leistungs-
betrieb zwischen 50 und 100 % Last selbst bei verdoppelten Lastgradienten gering im Vergleich
zum Aufheizvorgang wa¨hrend des Anfahrens, jedoch bei Lastwechseln in niedriger Teillast sind
die Amplituden der Thermospannungen betra¨chtlich. Zusa¨tzlich kommt es aufgrund der im vor-
herigen Abschnitt erla¨uterten mangelnden Regelgu¨te neben den zwangsla¨ufig wa¨hrend der Last-
wechsel auftretenden A¨nderungen der Materialtemperaturen auch zu Schwankungen bzw. zu
einem U¨berschießen dieser Temperaturen. Dadurch werden spu¨rbare Mehrbelastungen durch
prinzipiell vermeidbare Wechselbeanspruchungen erzeugt. Somit sollte es Ziel einer schonenden
Fahrweise sein, Temperaturschwankungen wa¨hrend der Lastwechsel zu minimieren.
Aus der Summe der Thermospannung und der mechanischen Spannung in einem Bauteil er-
gibt sich nun fu¨r einen Lastwechsel eine Gesamtspannungsamplitude, deren Ho¨he wiederum fu¨r
den Verbrauch von Lebensdauer ausschlaggebend ist. Entscheidend hier ist der stark nichtli-
neare Zusammenhang zwischen Spannung und resultierender Ermu¨dung, wie auch in Abb. 7.5
ersichtlich.
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Abbildung 7.5: Die Wo¨hlerlinie fu¨r hochfeste Sta¨hle erlaubt die Ermittlung des aus den Lastwechseln
resultierenden Lebendauerverbrauchs [25]
So erzeugt der normaler Lastbetrieb zwischen 50 % bis 100 % mit entsprechenden Zustands-
a¨nderungen keinen bzw. nur sehr geringen Lebensdauerverbrauch, da die Spannungsamplituden
unterhalb der Dauerfestigkeit liegen. Theoretisch wu¨rden selbst die ho¨chstbelasteten Bauteile der
HD-Strecke im Kraftwerk 434 Tsd. 50 % Lastwechsel ertragen, wenn das Kraftwerk mit einfachen
Lastgradienten gefahren wird. Bei doppelten Lastgradienten wa¨ren es noch 408 Tsd. Lasta¨nde-
rungen. Lastwechsel gro¨ßer als 50 % u¨berschreiten dann jedoch die Dauerfestigkeitsgrenze und
erzeugen demzufolge Lebensdauerverbrauch. Hier kommt es dann zu einer exponentiellen Zu-
nahme der Erscho¨pfung mit steigenden Spannungsamplituden. So ertra¨gt das Kraftwerk dann
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71.000 bzw. 54.700 65 % Lastwechsel, respektive fu¨r einfachen und verdoppelten Lastgradienten.
Bei noch gro¨ßeren Lasta¨nderungen geht die Zahl der ertragbaren Lastwechsel weiter zuru¨ck, so
ertra¨gt das Kraftwerk 41.400 mal bei einfachen Lastgradienten das Parken im Umwa¨lzbetrieb,
bzw. 39.800 mal bei verdoppelter Lasta¨nderungsgeschwindigkeit. Noch gro¨ßere Lebensdauer-
verbra¨uche ergeben sich fu¨r Anfahrvorga¨nge, so betragen die Anzahl ertragbarer Starts 43.300
Heißstarts und 15.400 Warmstarts.
Tabelle 7.2: Anzahl der ertragbaren Lastspiele fu¨r die untersuchten Grundbeanspruchungen
Grundbean-
spruchung
Last-
gradient
ho¨chstbelastetes
Bauteil
Mittelwert fu¨r Bau-
teile der HD-Strecke
Warmstart 7.300 15.400
Heißstart 25.400 43.300
Parken im Umwa¨lz- 1 x 10.900 41.400
betrieb 2 x 9.400 39.800
63 % Lastwechsel 1 x 16.000 71.000
2 x 14.400 54.700
50 % Lastwechsel 1 x 110 Tsd. 434 Tsd.
2 x 108 Tsd. 408 Tsd.
25 % Lastwechsel 1 x 440 Mio. 621 Mio.
2 x 421 Mio. 546 Mio.
Neben den hier betrachteten dickwandigen Verteilern und Sammlern des Kessel gibt es noch
weitere Bauteile, die durch Wechselbelastungen stark beansprucht werden. An dieser Stelle wa¨ren
unter anderem noch die HD-Turbinenventile (Schnellschluss- sowie Regelventile) zu nennen, wel-
che ebenso aufgrund ihrer großen Wandsta¨rken Wechselermu¨dungen auf vergleichbaren Niveau
der HD-Verteiler und Sammler unterliegen. Daru¨ber hinaus ist die Turbinenwelle ein Bauteil,
welches hohen Belastungen unterliegt. Da die Welle aber im Gegensatz zu den vorher genannten
Bauteilen von außen umstro¨mt wird, kommt ihr eine Sonderrolle zu, die im folgenden Abschnitt
nochmal getrennt betrachtet wird.
Belastungen der Turbinenwelle
Die Turbinenwellen sind ebenso wie die dickwandigen Verteiler und Sammler im Kessel aufgrund
ihrer Massivita¨t durch Wa¨rmespannungen beansprucht, als Folge der Temperaturdifferenzen zwi-
schen dem Welleninnerem und der Wellenoberfla¨che. Aus diesem Grund werden im Kraftwerk die
thermischen Spannungen in der Turbinenwelle u¨berwacht und mittels eines Freibetrages1 u¨ber
die Reduzierung des zula¨ssigen Last- und Turbinenventilo¨ffnungsgradienten begrenzt. Im Modell
werden die Turbinenspannungen entsprechend der Gleichungen nach Anhang I.5 ermittelt.
Die ho¨chsten Belastungen der Turbinenwelle treten beim Kalt- oder Warmstart auf, die Be-
lastungen wa¨hrend des Leistungsbetriebs im heute u¨blichen Lastbereich zwischen 50 % und
100 % sind vernachla¨ssigbar gering, aufgrund der geregelten Frischdampftemperatur. Jedoch
im Falle einer Absenkung der Mindestlast unterhalb von 40 % kommt es zu einem Abfall der
Frischdampftemperatur (vgl. Abb. 7.3), wodurch die Turbinenwelle mit fallender Dampftempe-
1Der Freibetrag ist die auf die zula¨ssige Bauteilspannung bezogene aktuelle Materialspannung und wird als
anschauliche prozentuale Gro¨ße in der Leitechnik verwendet.
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ratur beaufschlagt wird. Der resultierende Spannungsverlauf fu¨r den einfachen und verdoppelten
Lastgradienten ist in Abb. 7.6 ersichtlich.
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Abbildung 7.6: Spannung der HD-Turbinenwelle entsprechend des Referenzfahrplanes fu¨r den einfachen
und verdoppelten Lastgradienten
Es wird deutlich, dass die Turbinenwelle in niedriger Teillast im Zeitraum von der 8. bis zur
15. Stunde merklich sta¨rker belastet wird im Vergleich zum Betrieb zwischen 50 und 100 %
Last (zwischen der 3. und 8. Stunde). Jedoch sind die maximalen Spannungsamplituden bei sehr
großen Lastwechseln bzw. beim
”
Parken im Umwa¨lzbetrieb mit 57 MPa im Fall des einfachen
Lastgradienten und mit 81 MPa bei doppelten Lastgradienten im Vergleich den Beanspruchungen
wa¨hrend des Warmstartes (die ersten 3 Stunden) mit rund 300 MPa um 81 % bzw. 73 % geringer
und zudem noch innerhalb des Dauerfestigkeitsbereich (vgl. Abb. 7.5).
Weiterhin bestu¨nde auch die Mo¨glichkeit, den Sollwert fu¨r die Frischdampftemperatur mit
fallender Last zu reduzieren, so dass der Abfall der Dampftemperatur am Eintritt der Turbinen
geregelt erfolgt und so eine schonendere Fahrweise fu¨r die Turbinenwelle realisiert werden kann.
Wirkungsgradabfall u¨ber Last
Im diesem Abschnitt soll der Wirkungsgradabfall in der Teillast und dessen Ursachen quantifi-
ziert und diskutiert werden. Dafu¨r sollen zuna¨chst bei einer gewa¨hlten Last von 83 % nahe des
Nennpunktes die Anteile der einzelnen Verluste des Prozesses beziffert werden. Hierzu wird der
Energie- und Exergiefluss des Kraftwerksprozesses betrachtet.
In der linken Darstellung von Abb. 7.7 ist der Energiefluss des Gesamtprozesses dargestellt.
Die mit Abstand gro¨ßte Energieabgabe tritt im Kondensator mit rund 47,8 % auf. Weitere gro¨-
ßere Verluste sind der Abgasverlust mit etwa 5,1 % und der Eigenbedarf mit rund 3,4 %. Die
restlichen Verluste sind im Vergleich deutlich geringer. Dazu za¨hlen gasseitige Verluste durch
Unverbranntes, Strahlung und Schlacke sowie wasserdampfseitig die Wa¨rmeverluste in den Vor-
wa¨rmern, sowie mechanische und Generatorverluste.
Zusa¨tzlich zeigt Abb. 7.7 die Enthalpiestro¨me der Turbinenanzapfungen, welche zur Vorwa¨r-
mung des Speisewassers dienen, und die technische Arbeit, die durch die Speisewasserpumpe als
Teil des Eigenbedarfs auf das Speisewasser u¨bertragen wird. Des Weiteren ist der Enthalpiestrom
fu¨r die Vorwa¨rmung der Verbrennungsluft dargestellt. Die allein energetische Bilanzierung des
Prozesses ist jedoch nur bedingt aussagekra¨ftig, da die Irreversibilita¨ten der Energieumwandlun-
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gen nicht erfasst werden und somit die Gu¨te des Prozesses nicht bewertet werden kann, hierfu¨r
ist eine exergetische Betrachtung notwendig.
Verbrennung 
Wärme-übertragung 
Speisewasser-vorwärmung 
Luftvorwärmung 
Abgas 
Rohrleitungen 
Dampfturbine 
Kondensator 
2,3 %
mechanische Verluste 
Generator-Verluste
Nutzenergie 42,2 %Nutzenergie 42,2 %
Verbrennungs-luft 13,5 %
Eigenbedarf 1,2 %
Brennstoff 100,0 % Brennstoff 100,0 %
0,1 %
48,1 %
0,5 %
0,5 %
2,2 % Eigenbedarf 
0,5 %
0,5 %
2,1 %
1,1 %
4,5 %
1,4 %
0,8 %
0,5 %
20,0 %
0,3 %
Unverbranntes
Speisewasser 33,1 %
5,1 %
Schlacke
Strahlung
0,3 %
0,4 %
0,1 %
0,4 %
0,1 %
22,8 %
Verbrennungs-luft 5,4 %
Eigenbedarf 1,1 %
Speisewasser 9,7 %
Abbildung 7.7: Darstellung der Umwandlungsverluste im Steinkohlekraftwerk Rostock an Hand von
Energie- (links) und Exergiefluss (rechts)
Die Exergie ist der Teil einer Energiemenge, der sich in technische Arbeit umwandeln la¨sst,
so ist insbesondere Wa¨rme nicht vollsta¨ndig in Nutzarbeit umwandelbar. Durch irreversible
Prozesse, wie Reibung und Wa¨rmeu¨bertragung kommt es zu einem Exergieverlust, wodurch sich
der Anteil an gewinnbarer Nutzarbeit verringert. Somit ist der Exergieverlust ein Maß fu¨r die
Gu¨te des Prozesses einer technischen Anlage [45].
In der rechten Darstellung von Abb. 7.7 wird der Exergiefluss des Gesamtprozesses dargestellt.
Im Kraftwerk sind die wesentlichen Exergieverluste die Verbrennung und die Wa¨rmeu¨bertra-
gung vom Rauchgas auf den Dampf bei einer Temperaturdifferenz von ca. 1000 K, welche jeweils
22,8 % und 20,0 % der Brennstoffexergie vernichten. Dies ist der Grund warum im Kraftwerk
eine betra¨chtliche Menge nicht mehr umwandelbarer Abwa¨rme abfa¨llt, die im Kondensator ab-
gefu¨hrt werden muss. Weitere auf der Gasseite auftretende Exergieverluste erfolgen durch den
Abgasstrom mit 0,8 % und durch die Wa¨rmeu¨bertragung im Luftvorwa¨rmer mit 0,5 %. Es ist
zu erkennen, dass der Exergieverlust durch das Abgas deutlich geringer ist als der Energiever-
lust, bedingt durch das geringe Temperaturniveau des Abgases. Im Luftvorwa¨rmer (LuVo) tritt
zusa¨tzlich ein Exergieverlust durch die Gra¨digkeit der Wa¨rmeu¨bertragung auf. Weiterhin ent-
stehen gasseitige Exergieverluste durch Unverbranntes, Schlacke und Strahlung auf, welche aber
mit deutlich unter einem Prozent geringe Gro¨ßenordnungen aufweisen.
Im Wasser-Dampf-Kreislauf setzt sich der Exergieverlust hauptsa¨chlich aus den Reibungsver-
lusten in den Turbinen mit 4,5 %, dem verbleibenden Exergiepotential des Turbinenabdampfes
mit 2,1 %, der Wa¨rmeu¨bertragung in den Vorwa¨rmern mit 1,1 %, sowie den Druckverlusten im
Kessel und in den Rohrleitungen mit 1,4 % zusammen. Die mechanischen Verluste und Gene-
ratorverluste sind im Vergleich gering. Der Eigenbedarf stellt einen Verlust von etwa 2,3 % dar.
Weiterhin zeigt Abb. 7.7 den Exergiegehalt aller Turbinenanzapfungen, die zur Vorwa¨rmung
genutzt werden, sowie die Exergiemenge, die dem Speisewasser durch die Speisewasserpumpe
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
84 7. Restriktionen bei der Flexibilisierung von thermischen Kraftwerken
zugefu¨hrt wird. Weiterhin ist der Exergiestrom, welcher in dem Luftvorwa¨rmer vom Abgas auf
die Verbrennungsluft u¨bertragen wird, dargestellt.
Nach der Diskussion der Verlustanteile im Nennpunkt sollen nun die Teillastfa¨lle bei 30 %,
37 % und 50 % Last mit dem Referenzfall bei 83 % verglichen werden. Hierzu sind in Abb. 7.8
die Anteile der Exergieverluste des Kraftwerksprozesses fu¨r die Teillastfa¨lle und den Referenzfall
dargestellt. Die Exergieverluste sind prozentual auf die durch die Verbrennung der Steinkohle
zugefu¨hrte Brennstoffenthalpie bezogen. Die Exergieverluste durch Strahlung, Schlacke und Un-
verbranntes besitzen fu¨r alle Lastfa¨lle prozentual den gleichen Wert. Eine Verschlechterung des
Ausbrandes in Teillast wird nicht unterstellt. Auch der Verlust durch Strahlung wird fu¨r alle
Lastfa¨lle als prozentual konstant angenommen.
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Abbildung 7.8: Vergleich der Exergieverluste des Gesamtprozesses fu¨r die untersuchten Lastpunkte
Der Exergieverlust des Abgases steigt mit fallender Last, da der Luftu¨berschuss von 1,2 bei
Volllast auf 1,64 bei 30 % Kessellast ansteigt und somit auch der Rauchgasmassenstrom im
Verha¨ltnis zum Brennstoffmassenstrom steigt. Analog verha¨lt sich der Exergieverlust der Wa¨r-
meu¨bertragung im LuVo, auch hier steigen die prozentualen Exergieverluste mit den im Verha¨lt-
nis gro¨ßeren Massenstro¨men. Der Exergieverlust der Verbrennung steigt mit abnehmender Last,
begru¨ndet durch die verringerte adiabate Verbrennungstemperatur infolge steigendem Luftu¨ber-
schuss bei geringerer Last. Je niedriger die Verbrennungstemperatur, desto gro¨ßer ist auch der
mit der Verbrennung verbundene Exergieverlust. Der Exergieverlust der Wa¨rmeu¨bertragung
vom Rauchgas auf den Wasser-Dampf-Kreislauf ist proportional zur auftretenden Temperatur-
differenz. Mit abnehmender Last fa¨llt zuna¨chst die Zwischenu¨berhitzertemperatur und ab 37 %
dann auch die Frischdampftemperatur, wodurch der Exergieverlust in Teillast gro¨ßer wird. Dem
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entgegen wirkt der Abfall der adiabaten Verbrennungstemperatur, welcher zwischen 100 % und
50 % Last nur gering ist, unterhalb von 50 % Last jedoch progressiv erfolgt.
Fu¨r die Exergieverluste des Wasser-Dampfkreislaufs ist zu erkennen, dass sich der prozentuale
Exergieverlust durch abgefu¨hrte Wa¨rme im Kondensator unter Abnahme der Last leicht redu-
ziert. Da mit abnehmender Last die Kondensatortemperaturen geringer werden, sinkt auch die
mit der Wa¨rme abgefu¨hrte Exergie und somit der Exergieverlust. Weiterhin ist zu erkennen, dass
die Exergieverluste der ND- und HD-Vorwa¨rmern mit geringer werdener Last zuru¨ckgehen. Dies
ist mit einer kleineren Gra¨digkeit im Teillastbetrieb und somit einer geringeren Irreversibilita¨t
infolge der Wa¨rmeu¨bertragung zu erkla¨ren.
Die bezogenenen Druckverluste im Kessel nehmen mit sinkender Last ab, da die quadratisch
mit dem Massenstrom korrelierenden Druckdifferenzen u¨berproportional abfallen. Die Exergie-
verluste der HD- und MD-Turbinen verhalten sich relativ konstant u¨ber die Lastpunkte. Da-
gegen steigt der Exergieverlust der ND-Turbine mit abnehmender Last signifikant an. Da die
ND-Turbine in Teillast bis weit in das Zweiphasengebiet hinein entspannt, sinkt der Wirkungs-
grad der Turbine stark ab. Demzufolge steigen die Exergieverluste an. Mechanischer Verlust
und Generatorverlust verhalten sich konstant u¨ber den Lastbereich. Hier wird ein konstanter
mechanischer und Generatorwirkungsgrad angenommen.
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Abbildung 7.9: Vergleich der Zusammensetzung des Eigenbedarfs fu¨r die untersuchten Lastpunkte, ba-
sierend auf [63]
In Abb. 7.9 wird der auf die Feuerungsleistung bezogene Eigenbedarf des Kraftwerks fu¨r die
Teillastfa¨lle von 30 %, 35 % und 50 % sowie fu¨r den Referenzfall von 83 % dargestellt. Es ist zu
erkennen, dass sich der Eigenbedarf der Kohlemu¨hlen mit Abnahme der Last prozentual leicht
verringert, begru¨ndet durch die Abschaltung einzelner Mu¨hlen unterhalb von 50 %. Der Ver-
brauch der großen Gebla¨se ist prozentual nahezu konstant bzw. nimmt in Teillast zu. Zwar fa¨llt
der Druckverlust in den Stro¨mungskana¨len quadratisch mit der Reduzierung der Massenstro¨me
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in Teillast, dem entgegen wirkt jedoch eine Erho¨hung des Luftu¨berschusses in Teillast und ein
sich verschlechternder Wirkungsgrad der Gebla¨se in Teillast. Die Komponenten der Abgasnach-
behandlung wie der Elektrofilter und die Rauchgasentschwefelungsanlage zeichnen sich durch
ein lastunabha¨ngigen Verbrauch aus. Allerding werden in Teillast stufenweise eine der parallelen
REA-Pumpen abgeschaltet. Dennoch steigt der prozentuale Verbrauch in Teillast an.
Die Speisewasser-Pumpen stellen die gro¨ßten Verbraucher des Kraftwerks dar. Ihr Eigenbe-
darf reduziert sich in Teillast u¨berproportional durch die quadratisch fallenden Druckverluste.
Zudem sind dien Pumpe drehzahlgeregelt, wodurch der Teillastwirkungsgrad nur gering abfa¨llt,
zusa¨tzlich wird in Teillast eine der beiden parallelen Aggregate abschaltet, wodurch der kombi-
nierte Wirkungsgrad der beiden Pumpen u¨ber weite Lastbereiche nahezu konstant bleibt. Der
Eigenbedarf der Kondensat- und Kondensatreinigungspumpe hingegen verhalten sich nahezu
lastproportional. Der Eigenbedarf der Hauptku¨hlwasserpumpen steigt in Richtung Teillast pro-
zentual leicht an, da diese ungeregelt laufen, jedoch wird auch hier in Teillast eine der beiden
parallelen Pumpen abgestellt.
Unterhalb der Kessellast von 33 % wird die Umwa¨lzpumpe in Betrieb genommen und tritt
als zusa¨tzlicher Verbraucher in Erscheinung. Die restlichen Verbraucher des Kraftwerks ergeben
kumuliert einen Anteil 0,45 % bei 83 % Last und 1,25 % bei 37 % Last.
Als Ergebnis fa¨llt mit abnehmender Kessellast gleichzeitig auch der Gesamtwirkungsgrad des
Kraftwerks. Die zu Grunde liegenden Hauptursachen sind der Abfall der Zwischenu¨berhitzer-
und Frischdampftemperatur, sowie der steigende Luftu¨berschuss, welcher zu einer prozentua-
len Erho¨hung der Frischluft- und Rauchgasmassenstro¨me fu¨hrt. Des Weiteren reduzieren sich
die isentropen Wirkungsgrade der Turbinen in Richtung Teillast. Ebenso ist der relative Anteil
des Eigenbedarfs in Teillast gro¨ßer, da ungeregelte Verbraucher einen lastunabha¨ngigen Ver-
brauch haben, welcher sich nur im geringen Maße durch die Abschaltung paralleler Aggregate
verringert. Große Verbraucher wie z. B. der Frischlu¨fter und der Saugzug sind zwar durch eine
Laufschaufelverstellung geregelt, trotzdem kommt es im Teillastbetrieb zu einer Verschlechte-
rung des Wirkungsgrades. Einzig drehzahlgeregelte Verbraucher wie die Speisewasserpumpen
haben einen nahezu lastunabha¨ngigen Wirkungsgrad.
Tabelle 7.3: Wirkungsgradabfall u¨ber Last
Last 30 % 37 % 50 % 100 %
Wirkungsgrad 37,5 % 39,5 % 40,6 % 43 %
Abschließend zeigt Tab. 7.3 die berechneten Kraftwerkswirkungsgrade fu¨r die untersuchten
Lastpunkte. Zu erkennen ist ein moderater Abfall des Netto-Wirkungsgrades bei Absenkung der
Last bis 37 %. Bei noch geringeren Lastpunkten erfolgt dann ein starker Abfall der Frischdampf-
temperaturen und das Umschalten auf den Umwa¨lzbetrieb, wodurch sich der Wirkungsgrad
rapide verschlechtert.
Erforderliche Rauchgastemperatur fu¨r den DeNox Katalysatorbetrieb
Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte sind kohlegefeuerte Anlagen typischerweise mit einem
Rauchgasentstickungssystem ausgestattet. Stand der Technik ist hierbei ein SCR-Katalysator,
der in der Regel zwischen Economizer und Luftvorwa¨rmer platziert ist. Hier werden die Stick-
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oxide unter Eindu¨sung von Harnstoff katalytisch zu Stickstoff umgewandelt. Das optimale Tem-
peraturfenster fu¨r die selektive katalytische Reaktion liegt zwischen 280 bis 400 ◦C. Unterhalb
dieser Temperatur kommt es zu einem vermehrten Ammoniak-Schlupf [69].
Weiterhin kommt es bei niedrigen Temperaturen zu unerwu¨nschten Nebenreaktionen, so bildet
sich in Abha¨ngigkeit des Schwefelgehaltes der verwendeten Kohle Ammoniumsulfat- bzw. Am-
moniumhydrogensulfatsalze, welche zur Verschmutzung und Verstopfung der Katalysatorporen
fu¨hren und so die Konversionsrate verringern. Aus diesem Grund werden die SCR-Katalysatoren
heute typischerweise in einem Temperaturfenster von 300 bis 400 ◦C betrieben. Die Versalzung
mit Ammoniumsulfat ist zwar thermisch reversibel, hierfu¨r muss jedoch fu¨r la¨ngere Zeit der Ka-
talysator bei mehr als 300 ◦C, vorzugsweise 350 ◦C betrieben werden. Die Regenerationsdauer
ha¨ngt hierbei vom SO2- und SO3-Gehalt des Abgases, sowie von der Regenerationstempera-
tur ab [75]. Diese Tatsache erlaubt fu¨r einen Zeitraum von ca. acht Stunden den Betrieb des
Katalysators zwischen 280 und 300 ◦C .
Tab. 7.4 zeigt den Abfall der Rauchgastemperaturen u¨ber die Last. Im Fall des Kraftwerks
Rostock wird mit entsprechender Sicherheit eine Mindesttemperatur von 315 ◦C am Eintritt der
Rauchgasentstickung gefordert, so dass prinzipiell die Last unterhalb von 50 % kritisch bezu¨glich
dieser Restriktion ist.
Tabelle 7.4: Abfall der Abgastemperatur u¨ber Last
Last 30 % 37 % 50 % 100 %
Abgastemperatur 280 ◦C 285 ◦C 315 ◦C 375 ◦C
Jedoch gibt es diverse Mo¨glichkeiten der Beeinflussung der Abgastemperatur. So la¨sst sich
beispielsweise durch Verlagern der Flamme in die oberen Brennerebenen die an den Verdampfer
u¨bertragene Wa¨rmemenge reduzieren. Der Ausbrand verschiebt sich nach oben und der untere
Teil des Verdampfers wird weniger beheizt und die Abgastemperatur am Kesselaustritt steigt.
Auch lassen sich die Abgastemperaturen durch das Fahren eines vergro¨ßerten Luftu¨berschusses
erho¨hen. Mithilfe dieser Methoden kann die erforderliche Abgastemperatur bis minimal 37 %
Last gehalten werden.
Daru¨ber hinaus ga¨be es noch Mo¨glichkeiten mittels Zusatzfeuerungen oder Wa¨rmeverschiebe-
systemen die Abgastemperatur zu stu¨tzen. Im Fall von Neubauten kann durch einen wasser-
oder rauchgasseitgen Economizerbypass die Katalysatortemperatur sicher geregelt werden [69].
7.1.3 Weitere Restriktionen bei der Flexibilisierung
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der thermodynamischen Untersuchungen des Gesamtprozesses
und der Bewertung der Reglerdynamik hinsichtlich der Flexibilisierung des Kraftwerkseinsatzes.
Daru¨ber hinaus gibt es noch eine Vielzahl nicht untersuchter weiterer Aspekte, die bei einer
Absenkung der Mindestlast und bei einer Erho¨hung des Lastgradienten beru¨cksichtigt werden
mu¨ssen bzw. Anpassungs- und Optimierungsmaßnahmen erfordern. An dieser Stelle sei eine
Auswahl von Restriktionen erwa¨hnt, von denen jedoch nicht jede Anlage gleichermaßen betroffen
ist.
Im Fall der Feuerung kann es bei Feuerungswa¨rmeleistungen unter 40 % zu Instabilita¨ten der
Verbrennung kommen. Die Brennerflammen beginnen zu pulsieren und ko¨nnen bei weiterer Ab-
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senkung der Last sogar kurzeitig abreißen. Als Folge gelangt ungezu¨ndeter Kohlestaub in den
oberen Teil des Kessels, wo es zu Verpuffungen kommen kann. Weiterhin sinken die Stro¨mungs-
geschwindigkeiten der Prima¨rluft am Brenneraustritt, so dass die Gefahr von Ru¨ckzu¨ndungen
besteht. Abhilfe hierfu¨r ko¨nnen Modifikationen am Brenner schaffen, wie z.B. die Nachru¨stung
von Zahnkra¨nzen, Flammenhalterringen oder geringfu¨gige A¨nderungen der Luftzufu¨hrung [69].
Aus Sicherheitsgru¨nden sind Kohlekraftwerke u¨blicherweise mit zwei parallelen Speisewasser-
pumpen ausgeru¨stet, wobei im oberen Lastbereich beide Aggregate parallel laufen. Die Um-
schaltung von ein auf zwei Speisewasserpumpen im Teillastbereich kann zu Schwankungen der
Speisewassermenge fu¨hren. Im untersuchten Kraftwerk erfolgt der Umschaltvorgang auf den
Zweipumpenbetrieb bei 65 % Last und somit im heute gefahrenen regula¨ren Lastbereich und ist
unkritisch.
Eine Erho¨hung des Lastgradienten fordert eine ebenso schnelle Steigerung der Luftzufuhr, um
jederzeit eine vollsta¨ndige Verbrennung zu gewa¨hrleisten. Im gleichen Maße muss das Saugzug-
gebla¨se nachgefu¨hrt werden, um den Feuerraumdruck konstant zu halten. Ist nun die Regelung
des Saugzuges nicht optimal mit der Frischluftregelung abgestimmt, kann es zu Schwankungen
des Feuerraumdruckes kommen.
Weiterhin kann der Betrieb bei sehr geringen Kessellasten von unter 25 % durch die Dampf-
turbinen begrenzt werden, durch die verschlechterte Anstro¨mung in Teillast sinkt der Umset-
zungsgrad und die Abdampftemperatur steigt. Bei rund 15 % Last wu¨rden dann schließlich die
Turbinenentwa¨sserungsventile o¨ffnen. Soll die Last noch weiter abgesenkt werden, mu¨sste der
Frischdampf um die HD-Turbine herum direkt auf die MD- und ND-Stufen geleitet werden.
Hierfu¨r mu¨ssen die Frischdampfventile des HD-Teil nahezu geschlossen werden. Die HD-Turbine
wird nun u¨ber die Welle im Leerlauf angetrieben und befindet sich im Ventilationsbetrieb. Der
verbleibende Dampfmassenstrom ist fu¨r die Ku¨hlung der Schaufeln nicht ausreichend und es
kommt zur U¨berhitzung. Ein derartiger HD-Turbinenbypass wu¨rde dann eine direkte Evakuie-
rungsleitung von dem HD-Geha¨use zum Kondensator erfordern, um das unzula¨ssigen Aufheizen
der HD-Turbine durch die Leerlaufventilation zu verhindern.
7.2 GuD-Anlagen
7.2.1 Erho¨hung des Lastgradienten
Die zula¨ssige Lasta¨nderungsgeschwindigkeit der GuD-Anlage wird ebenso wie beim klassischen
Dampfkraftwerk durch die thermischen Spannungen in den dickwandigen Bauteilen des Abhit-
zekessels begrenzt. Die Gasturbine hingegen wa¨re in der Lage im Solobetrieb deutlich ho¨here
Lastgradienten zu fahren, ohne durch eine erho¨hte Bauteilermu¨dung betroffen zu sein. Im Ge-
gensatz zu dem Bensonkessel des Steinkohlekraftwerks Rostock besitzt die GuD-Anlage einen
Naturumlaufabhitzedampferzeuger. Dieser beno¨tigt bauartbedingt großvolumige und dickwan-
dige Dampftrommeln2 (siehe Abb. 7.10), welche aufgrund ihrer großen Wandsta¨rke empfindlich
gegenu¨ber Thermospannungen sind.
2Die Dampftrommeln werden bei einem Naturumlaufkessel fu¨r die Abtrennung des Dampfes von nicht verdampf-
tem Wasser am Austritt der Verdampferheizfla¨che beno¨tigt.
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Abbildung 7.10: Dickwandige Dampftrommeln des Kraftwerks Mainz Wiesbadens u¨ber den Heizfla¨chen
des Abhitzekessels
Allerdings besteht bei der GuD-Anlage nicht das im Abschnitt 7.1.1 beschriebene Problem
der tra¨gen und mit Unsicherheiten behafteten Kohlefeuerung. Die Erdgasfeuerung weist ein ho-
he Regelgu¨te auf, so dass die Bauteiltemperatura¨nderungen wa¨hrend der Lastwechsel nahezu
gleichma¨ßig erfolgen. Im Bezug auf die Bauteilspannungen entspricht dies dem optimalen Fall,
was aber auch im Umkehrschluss bedeutet, dass hier keine Mo¨glichkeit einer weiteren Reduzie-
rung der Materialspannungen besteht.
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b) HD-Trommel 2x Lastgradient
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c) U¨berhitzer 4 Sammler 1x Lastgradient
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d) U¨berhitzer 4 Sammler 2x Lastgradient
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Abbildung 7.11: Einfluss der Erho¨hung des Lastgradienten auf die Bauteilspannungen am Beispiel der
Beanspruchung der HD-Trommel und des U¨berhitzer 4 Sammlers wa¨hrend einer Lasta¨n-
derung von 54 % auf 100 %
Somit geht eine Erho¨hung der zula¨ssigen Lasta¨nderungsgeschwindigkeit unweigerlich mit ei-
ner Erho¨hung der Thermospannungen einher, was in Folge zu einem vermehrten Lebensdau-
erverbrauch fu¨hrt. Die Auswirkungen einer Verdopplung des aktuell gefahrenen Lastgradien-
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ten von 2,4 %/min auf die Bauteilspannungen soll in Abb. 7.11 am Beispiel der hochbelasteten
HD-Trommel, sowie des HD-Frischdampfsammlers gezeigt werden. Die Amplituden der Ther-
mospannungen steigen zwar signifikant, aufgrund der an die Drucka¨nderung gekoppelten Tem-
peratura¨nderung kommt es nur zu einer ma¨ßigen Erho¨hung der Gesamtspannungsamplitude.
Somit wa¨chst die Ermu¨dung der einzelnen Lastwechsel nur moderat. Bei einer weiteren Erho¨-
hung u¨bersteigt die Amplitude der Thermospannung dann die der Druckspannung und es ist
von einer starken Zunahme der Bauteilbelastung auszugehen. Fu¨r einige ausgewa¨hlte Bautei-
le sind die sich ergebenen Bauteilerscho¨pfungen in Tab. 7.5 fu¨r einen großen Lastwechsel von
Mindestlast auf Volllast dargestellt.
Tabelle 7.5: Auswirkung der Verdopplung des zula¨ssigen Lastgradientens auf die Anzahl der ertragbaren
Lastspiele fu¨r einige ausgewa¨hlte Bauteile des Abhitzekessels
Bauteil ertragbare Lastspielzahl relative A¨nderung
1x Lastgradient 2x Lastgradient
HD-Trommel 3,6 Mio. 3,1 Mio. -14 %
Sammler U¨H 4 755,2 Mio. 537,4 Mio. -29 %
MD-Trommel 1.485 Mio. 1.348 Mio. -10 %
Sammler ZU¨ 2 941,9 Mio. 755,2 Mio. -20 %
ND-Trommel 2.085 Mio. 1.825 Mio. -12 %
Die HD-Trommel weist wie zu erwarten deutlich gro¨ßere Ermu¨dungen als die Sammler der
Heizfla¨chen auf, welche ca. um den Faktor 170 gro¨ßer ist. Die Steigerung der zula¨ssigen Lasta¨n-
derungsgeschwindigkeit fu¨hrt fu¨r die ho¨chstbelastete HD-Trommel zu 1,16-fachen Ermu¨dung.
Fu¨r die Sammler zeigt sich eine a¨hnliche Steigerung, welche aber absolut auf niedrigem Niveau
verbleibt.
7.2.2 Absenkung Mindestlast
Die Mindestlast von GuD-Anlagen wird durch die Gasturbine begrenzt. Mit kleiner werdender
Last mu¨ssen die Luftmassenstro¨me reduziert werden, um die Abgastemperaturen am Austritt
der Gasturbine konstant zu halten. Dies ist jedoch im Fall des Kraftwerks Mainz Wiesbadens
nur bis zu einer Last von 54 % mo¨glich, da sich dann das fu¨r die Drosselung zusta¨ndige Vor-
leitrad am minimalen Anschlag befindet. Unterhalb dieser Last kommt es dann zu einem Ab-
fall der Frischdampftemperaturen mit den daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf
den Wirkungsgrad des Dampfkraftprozesses. Zusa¨tzlich steigen in Teillast durch den vergro¨ßer-
ten Luftu¨berschuss die CO-Emissionen, diese lassen sich aber im gewissen Rahmen durch eine
Luftvorwa¨rmung oder einer Erho¨hung des Ku¨hlluftmassenstroms der Turbinenschaufelku¨hlung
reduzieren.
In dem Referenzfahrplan der GuD-Anlage wurden unterhalb der heute gefahren Last die drei
Lastpunkte 45 %, 40 % und 30 % untersucht. Im folgenden Abschnitt sollen nun die sich hieraus
ergebenen Konsequenzen dargestellt werden. So ergeben sich fu¨r die niedrigen Lastpunkte niedri-
ge Dampfdru¨cke und -temperaturen, welche wiederum zu einen vera¨ndertem Spannungszustand
in den dickwandigen Bauteilen fu¨hren. Im Anschluss daran werden die Auswirkungen auf den
Teillastwirkungsgrad dargestellt.
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Lastabha¨ngige A¨nderung der Luft-, Abgas-, und Dampfzusta¨nde
Mit Verringerung der Last verkleinert sich das Druckverha¨ltnis der Gasturbine, damit einher
geht ein Abfall der Verdichtungsendtemperatur. Die Turbinenaustrittstemperatur bleibt wie zu-
vor erla¨utert zwischen 100 und 54 % Last konstant und verringert sich erst bei noch niedrigeren
Lasten. Die Frischdampf- und Zwischenu¨berhitzeraustrittstemperaturen sind u¨ber eine bestimm-
te Gra¨digkeit an die Turbinenaustrittstemperatur gekoppelt und verringern sich folglich ebenso
unterhalb von 54 % Last.
Entsprechend der Gleitdruckfahrweise verhalten sich der Dampfdruck und der Dampfmassen-
strom proportional zur Kessellast, d.h. es ergeben sich fu¨r niedrige Teillastpunkte dementspre-
chend geringere Dampfdru¨cke. Die Dampftemperaturen in den Trommeln ergeben sich aus der
druckabha¨ngigen Verdampfungsendtemperatur und verhalten sich folglich ebenso wie der Dampf-
druck proportional zur Last. Diese Lastabha¨ngigkeit der Luft- und Dampfzusta¨nde ist in Tab. 7.6
illustriert.
Tabelle 7.6: Lastabha¨ngige A¨nderung der Luft-, Abgas-, und Dampfzusta¨nde
Last 30 % 40 % 45 % 54 % 100 %
Verd. Austritt 334 ◦C 343 ◦C 347 ◦C 358 ◦C 418 ◦C
9,6 bar 10,1 bar 10,3 bar 11,2 bar 17,8 bar
GT Austritt 458 ◦C 526 ◦C 558 ◦C 580 ◦C 565 ◦C
1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar
HD-Trommel 262 ◦C 278 ◦C 285 ◦C 292 ◦C 315 ◦C
48,2 bar 61,9 bar 68,7 bar 76,7 bar 105,3 bar
U¨H-Austritt 449 ◦C 506 ◦C 531 ◦C 541 ◦C 520 ◦C
47,1 bar 60,5 bar 67,2 bar 75,0 bar 103,1 bar
ZU¨-Austritt 448 ◦C 508 ◦C 536 ◦C 547 ◦C 527 ◦C
13,5 bar 16,7 bar 18,2 bar 20,3 bar 29,1 bar
Deutlich wird eine enge Kopplung der Frischdampf- und ZU¨-Austrittstemperaturen an die
Turbinenaustrittstemperatur der Gasturbine. Weiterhin erkennbar ist die große Drucka¨nderung
in der HD-Strecke durch den Gleitdruckbetrieb, ebenso wie eine großen Temperatura¨nderung
in der Trommel als Folge einer druckabha¨ngigen Verdampfungsendtemperatur. Die Amplitude
diese Druck- und Temperatura¨nderungen wird durch eine Absenkung der Mindestlast in analoger
Weise wie im Bensonkessel des Kraftwerks Rostock versta¨rkt. Beispielsweise betra¨gt die Druck-
und Temperatura¨nderung bei einem Lastwechsel von Volllast auf die heutige Mindestlast von
54 % 28,6 bar und 22 K. Bei einem Lastwechsel von 100 % auf 30 % Last wu¨rde sich die
Drucka¨nderung um 101,4 % auf 57,6 bar vergro¨ßern und die Temperatura¨nderung um 145 %
auf 54 K erho¨hen.
Spannungen und Lebendauerverbrauch durch Lastwechsel
In diesem Abschnitt sollen die sich entsprechend der Druck- und Temperatura¨nderungen im
Kessel einstellenden Spannungen in der dickwandigen Bauteilen bewertet werden. In Abb. 7.12
werden die Verla¨ufe der mechanischen und thermischen Bauteilspannungen entsprechend der
Fahrweise des Referenzszenarios bei einfachen und verdoppelten Lastgradienten am Beispiel der
HD-Dampftrommel und des U¨berhitzer 4 Sammlers aufgetragen.
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a) HD-Trommel 1x Lastgradient
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b) HD-Trommel 2x Lastgradient
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c) U¨berhitzer 4 Sammler 1x Lastgradient
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d) U¨berhitzer 4 Sammler 2x Lastgradient
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Abbildung 7.12: Einfluss der Absenkung der Mindestlast auf die Bauteilspannungen am Beispiel der HD-
Trommel und des U¨berhitzer 4 Sammlers - jeweils fu¨r einfachen und verdoppelten Last-
gradienten
Deutlich sind die unterschiedlichen Beanspruchungen beider Bauteile zu erkennen, die HD-
Trommel ist doppelt so großen Spannungsamplituden wie der Frischdampfsammler ausgesetzt.
Dies gilt sowohl fu¨r die Amplituden der Druck- als auch der Thermospannungen. Entsprechend
der Gleitdruckfahrweise sind die Ho¨he der mechanischen Spannungsamplituden durch die Gro¨ße
der Lasta¨nderung bestimmt.
Tabelle 7.7: Anzahl der ertragbaren Lastspiele fu¨r die untersuchten Grundbeanspruchungen
Grundbean-
spruchung
Lastgradient ho¨chstbelastetes
Bauteil
Heißstart 1 x 83.200
2 x 81.200
70 % Lastwechsel 1 x 94.500
2 x 81.800
60 % Lastwechsel 1 x 279 Tsd.
2 x 235 Tsd.
55 % Lastwechsel 1 x 659 Tsd.
2 x 539 Tsd.
46 % Lastwechsel 1 x 3.611 Tsd
2 x 3.128 Tsd.
25 % Lastwechsel 1 x 14.600 Mio.
2 x 8.760 Mio.
Sowohl fu¨r die Trommel als auch fu¨r den Frischdampfsammler steigen die Thermospannungen
bei den sehr großen Lastwechsel im Vergleich zu den Lastwechseln des heutigen Betriebs an.
Dies begru¨ndet sich durch das in Teillast vergro¨ßernde Verha¨ltnis von Temperatura¨nderung zu
Universita¨t Rostock
7.2 GuD-Anlagen 93
Lastpunkta¨nderung. Hierdurch erho¨ht sich der Temperaturgradient bei gleichbleibender Lasta¨n-
derungsgeschwindigkeit.
In vergleichbarer Weise wie fu¨r das Steinkohlekraftwerk sollen im Folgenden die sich aus den
Spannungsamplituden der Lastwechsel ergebenden Bauteilermu¨dungen dargestellt werden, siehe
Tab. 7.7. Es zeigt sich eine deutlich Zunahme des Lebensdauerverbrauchs mit Erho¨hung der
Lastwechselamplitude, so verursacht ein 70 % Lastwechsel eine 38-fach ho¨heren Lebensdauer-
verbrauch als der heute maximal mo¨gliche Lastwechsel von 46 %.
Wirkungsgradabfall u¨ber Last
Im diesem Abschnitt sollen die Vera¨nderungen des Wirkungsgrades im Teillastbetrieb untersucht
werden. Zuna¨chst soll jedoch der Kombiprozess im Volllastpunkt energetisch und exergetisch
bewertet werden, um die unterschiedlichen Verluste quantitativ benennen zu ko¨nnen.
Exergetisch gesehen liegen die großen Verluste (Abb. 7.13) in der
• Nichtumkehrbarkeit der Verbrennung (etwa 27,6 %)
• Nichtumkehrbarkeit des Wa¨rmeu¨bergangs im Abhitzedampferzeuger (etwa 2,7 %)
• reibungsbehafteten Zustandsa¨nderung im Verdichter (2,2 %) sowie in der Gas- und Dampf-
turbine (3,0 % und 2,0 %)
Verbrennung 
DruckverlustBrennkammer 
Gasturbine 
WärmeübertragungAbhitzekessel 
Abgas Druckverlust  & DrosselungDampfkreislauf Dampfturbine 
Verdichter 2,2 %
Kondensator 
0,4 %
mechanische Verluste 
Generator-Verluste
Nutzenergie 58,3 %
Verdichter 37,9 %
Eigenbedarf 0,4 %
Nutzenergie 58,3 %
Verdichter 40,2 %
Eigenbedarf 0,4 %
Brennstoff 100,0 % Brennstoff 100,0 %
7,7 %
32,6 %
0,6 %
0,6 %
0,4 % Eigenbedarf 
0,6 %
0,6 %
1,5 %
2,0 %
0,2 %
0,9 %
2,7 %
3,0 %
0,3 %
27,6 %
Abbildung 7.13: Gegenu¨berstellung des Energieflußes (links) und des Exergieflußes (rechts) fu¨r die GuD-
Anlage
Dagegen sind die Exergieverluste durch das Abgas (0,9 %) und den Kondensator (1,5 %)
aufgrund der niedrigen Temperaturniveaus recht unbedeutend, trotz der im Vergleich deutlich
ho¨heren Energiestro¨me. Weitere Verluste sind:
• Druckverluste in der Brennkammer (BK) der Gasturbine (0,3 %) und innerhalb des Was-
serdampfkreislaufs (0,2 %)
• mechanische Verluste durch Lagerreibung (0,6 %)
• Generatorverluste (0,6 %)
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• Eigenbedarf des Kraftwerks, z.B. Speise-, Kondensat-, und Ku¨hlwasserpumpen (0,8 %)
[46]
In Teillast kommt es zu einer deutlichen Verringerung des Gasturbinenwirkungsgrades, wohin-
gegen der Wirkungsgrad des Abhitzekessel relativ konstant bleibt und erst bei geringen Lasten
unterhalb von rund 50 % abfa¨llt, siehe Tab. 7.8. Bei einer Reduzierung der Last vom Nennpunkt
auf die heutige Mindestlast bei 54 % hat sich der Nettowirkungsgrad des Gesamtprozesses um
4,7 Prozentpunkte verringert. Wird nun die Last weiter auf 45, 40 oder gar 30 % abgesenkt,
kommt es zu einer Reduzierung um 6,8 %, 8,5 % bzw. 12,8 % im Vergleich zum Volllastpunkt.
Tabelle 7.8: Wirkungsgradabfall des kombinierten Gas- und Dampfturbinenprozesses u¨ber Last
Last 30 % 40 % 45 % 54 % 100 %
Wirkungsgrad GT 24,9 % 26,7 % 28,8 % 31,1 % 39,1 %
Wirkungsgrad AHDE 28,9 % 31,8 % 33,0 % 33,5 % 32,3 %
Gesamtwirkungsgrad 44,6 % 48,9 % 50,6 % 52,7 % 57,6 %
Die Verschlechterung des Gasturbinenwirkungsgrades hat zwei wesentliche Gru¨nde, zum einen
kommt es in Teillast zu einer Verringerung des Druckverha¨ltnis und als zweites nimmt das Luft-
verha¨ltnis im Teillastbetrieb zu. In Folge verringern sich die Temperaturen am Brennkammer-
und Turbineneintritt, wodurch sich das Exergieangebot des Abgases fu¨r die Gasturbine verrin-
gert.
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Abbildung 7.14: Vergleich der auf die Brennstoffenergie bezogenen Exergieverluste fu¨r die untersuchten
Lastpunkte
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Weiterhin mu¨ssen bei niedrigen Lastpunkten auf den Brennstoffmassenstrom bezogen gro¨ßere
Luftmassenstro¨me gefo¨rdert werden, wodurch die Verluste im Verdichter und in der Turbine
zunehmen. Der gro¨ßere Luftu¨berschuss fu¨hrt auch zu einer Erho¨hung der Abgasverluste.
Innerhalb der Verlustanteile des Wasserdampfprozesses kommt es in Teillast zu einer leich-
ten Erho¨hung der Exergieverluste in den Dampfturbinen, die Ursache ist hier ein geringerer
Umsetzungsgrad bei niedrigen Massenstro¨men, ebenso verschlechtert sich leicht der Kesselwir-
kungsgrad. Die weiteren Anteile, wie die Druckverluste im Kessel sowie der mechanische und
der Generatorwirkungsgrad sind nahezu lastunabha¨ngig. Die Exergieverluste des Kondensators
verringern sich sogar leicht im Teillastbetrieb, aufgrund des geringeren Durchsatzes kommt es
zu einer Wa¨rmeabfuhr auf einem thermodynamisch gu¨nstigeren, niedrigeren Temperaturniveau.
Zusammenfassend la¨sst sich sagen, dass der kombinierte Gas- und Dampfprozess einen sehr
hohen Wirkungsgrad aufweist, allerdings auch durch einen im Vergleich zum klassischen Dampf-
kraftprozess ho¨heren Teilllastwirkungsgradabfall gekennzeichnet ist. Dieser ergibt sich unmittel-
bar aus der Verringerung der Druck- und Temperaturniveaus des Gasturbinenprozesses, wodurch
es kaum Mo¨glichkeiten der Teillastwirkungsgradverbesserung gibt.
7.3 Fazit
Eine Erho¨hung der Flexibilita¨t von thermischen Kraftwerken ist durch eine Reihe von verfahrens-
technischen und regelungstechnischen Restriktionen begrenzt, hier ergeben sich unterschiedliche
Problemstellungen fu¨r die beiden untersuchten Kraftwerkstypen.
Kohlekraftwerke weisen aufgrund ihrer tra¨gen und mit Unsicherheiten behafteten Feuerung
eine begrenzte Regelgu¨te auf, welche sowohl eine Absenkung der Mindestlast als auch eine
Erho¨hung der zula¨ssigen Lasta¨nderungsgeschwindigkeit begrenzt. Erst bei deutlich geringerer
Mindestlast greifen dann auch verfahrenstechnische Restriktion, wie Feuerungsstabilita¨t oder die
Unterschreitung der Mindestrauchgastemperatur fu¨r die katalytische Entstickung, welchen aber
durch Umru¨stmaßnahmen begegnet werden kann. Ebensolche Spielra¨ume gibt es bei Erho¨hung
des Lastgradientens, bei ideal gleichma¨ßiger Temperatura¨nderung wa¨ren theoretisch Lasta¨nde-
rungsgeschwindigkeiten mo¨glich, welche rund zwei bis drei Mal u¨ber den aktuell gefahrenen
liegen.
GuD-Anlagen sind in ihrer Mindestlast durch ihre Gasturbine begrenzt. An der unteren Grenze
des heute gefahrenen Lastbandes kommt es zum Abfallen der Abgastemperaturen am Turbinen-
austritt, so dass in Folge auch die Frischdampftemperaturen absinken. Die Folge ist prima¨r
ein sich verschlechternder Wirkungsgrad, prinzipiell ist eine weitere Absenkung der Last aber
mo¨glich. Diese wird erst bei rund 40 % Last durch das U¨berschreiten der gesetzlichen Emis-
sionsgrenzwerte begrenzt, aufgrund der mit Verringerung der Last steigenden CO-Emissionen
der Gasturbine. Die zula¨ssige Lasta¨nderungsgeschwindigkeit ist in gleicher Weise wie bei klassi-
schen Dampfkraftwerken durch die thermischen Spannungen in den dickwandigen Bauteilen des
Dampfkessels begrenzt. Der typischerweise als Naturumlaufdampferzeuger ausgefu¨hrte Abhitze-
kessel ist aufgrund seiner großvolumigen Trommeln vulnerabler gegenu¨ber Thermospannungen,
so dass kesselseitig nur geringe Spielra¨ume bestehen, den Lastgradienten zu erho¨hen.
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8 Optimierungsvorschla¨ge zur Steigerung der Flexibilita¨t
8.1 Steinkohle-Kraftwerk Rostock
Aufbauend auf den im vorherigen Kapitel analysierten Einschra¨nkungen, wie z.B. den verfahrens-
technischen Restriktionen oder der reduzierten Regelgu¨te, welche aus dem Betrieb mit erho¨htem
Lastgradienten und abgesenkter Mindestlast resultieren, sollen nun Optimierungsmaßnahmen
zur Abmilderung dieser Effekte vorgestellt werden.
In Abschnitt 8.1.1 wird eine Freigabe des Lastgradienten bei negativen Lasta¨nderungen aus
dem Vollastpunkt pra¨sentiert. Die in Abschnitt 8.1.2 und 8.1.3 diskutierten leittechnischen Op-
timierungen zielen auf eine Verbesserung des Verha¨ltnisses von Beheizung zu Ku¨hlung wa¨hrend
des transienten Betriebs. Eine beobachtergestu¨tzte Frischdampftemperatur-Regelung (siehe Ab-
schnitt 8.1.4) erlaubt eine Verringerung der dynamischen Regelfehler und bietet so wie die bei-
den vorherigen Optimierungen die Mo¨glichkeit zur Steigerung des Lastgradienten. Das Potential
dieser regelungstechnischen Optimierungen wird im Abschnitt 8.1.5 anhand einer Simulations-
rechnung untersucht. Der Vergleich mit der nicht optimierten Anlage erlaubt eine Bewertung der
erzielten Verbesserung der Regelgu¨te. In den Abschnitt 8.1.6 bis 8.1.9 werden verfahrenstechni-
sche Optimierungen zur Erho¨hung der Flexibilita¨t vorgestellt. Der Einsatz des hier vorgeschlage-
nen innenberippten Verdampfers, sowie die Erho¨hung der Stra¨ngigkeit der Dampfleitungen und
Dampfsammler beschra¨nkt sich jedoch auf Neubauprojekte.
8.1.1 Asymmetrischer Lastgradient
Bei einer positiven Lasta¨nderung auf den Volllastpunkt kommt es durch die dynamische U¨ber-
steuerung der Wa¨rmeleistung zur U¨berlast. Um einen schonenden Betrieb zu gewa¨hrleisten,
werden die Lastgradienten zwischen 88 und 100 % Last reduziert, was auch die proportional
zum Lastgradienten auftretende U¨bersteuerung verringert. Der zula¨ssige Lastgradient u¨ber die
Last sowie die sich daraus ergebenden Wa¨rmeleistungen fu¨r positive und negative Lastwechsel
sind in Abb. 8.1 aufgetragen.
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Abbildung 8.1: Erho¨hung der negativen Lasta¨nderungsgeschwindigkeit durch einen asymmetrischen Last-
gradienten
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Aufgrund einer symmetrischen Auslegung werden jedoch auch die negative Lastgradienten im
oberen Lastbereich begrenzt. Die negativen Lastwechsel sind jedoch unkritisch, da in diesem Fall
die Wa¨rmleistung dynamisch untersteuert wird und so prinzipiell keine U¨berlast auftreten kann.
Werden nun die Lastgradienten in negativer Richtung freigegeben, reduziert sich die Dauer der
Lasta¨nderung von 100 auf 50 % Last um 37 %, von ehemals 30,6 auf nun 19,2 Minuten, ohne
dabei zusa¨tzliche Belastungen fu¨r den Kessels zu verursachen.
8.1.2 Beru¨cksichtigung Mu¨hlendynamik fu¨r Speisewassermenge
Im Kapitel 7.1.1 wurde die Bedeutung einer genauen Fu¨hrung der Speisewassermenge entspre-
chend dem Verlauf der Wa¨rmefreisetzung, speziell bei erho¨hten Lastgradienten herausgestellt.
Zur Beleuchtung des Problems soll im Folgenden noch einmal kurz die aktuelle Umsetzung der
Vorsteuerung der Grundmenge Speisewasser vorgestellt werden. Im stationa¨ren Betrieb ist die
Speisewassermenge proportional zum Sollwert der Wa¨rmeleistung, welcher bei konstanter Fahr-
weise auch dem Istwert der Wa¨rmleistung entspricht. Im dynamischen Betrieb ist jedoch die
Ist-Wa¨rmeleistung durch das Zeitverhalten der Kohlemu¨hlen verzo¨gert im Vergleich zum Soll-
wert der Wa¨rmeleistung. Dieses Zeitverhalten wird fu¨r die Vorsteuerung der Speisewassermenge
durch ein Pra¨diktor im Blockleitsystem beru¨cksichtigt. Hierfu¨r wird das Signal
”
Sollwert Wa¨r-
meleistung“ aufgespalten und zum großen Teil u¨ber ein Verzo¨gerungsglied erster Ordnung und
der restliche Teil direkt gefu¨hrt. Die beiden Teilsignale werden dann wieder addiert, wodurch
sich die Grundkurve Speisewasser ergibt. Dies ist in Abb. 8.2 noch einmal am Beispiel einer
sprungfo¨rmigen A¨nderung des Sollwertes der Wa¨rmeleistung veranschaulicht.
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Abbildung 8.2: Dynamische Vorsteuerung der Grundmenge Speisewasser entsprechend der verzo¨gerten
Wa¨rmefreisetzung
Die Abweichung des Pra¨diktors zur realen Wa¨rmefreisetzung, dargestellt durch die schwarze
Kurve (IW WL) muss von Enthalpiekorrektur und Einspritzku¨hler abgefangen werden, erkenn-
bar ist, dass der Pra¨diktor im Kraftwerk Rostock (Vorsteuerung SWP, KW HRO) nur unzurei-
chend das Zeitverhalten ho¨herer Ordnung der Kohlemu¨hlen abbildet, wodurch ein großer Kor-
rektureingriff von No¨ten ist. Als Vergleich zu der Umsetzung im Kraftwerk Rostock ist einmal
der Pra¨diktor aus dem Kraftwerk Skaerbaekvaerket Unit 3 (SKV 3) in Da¨nemark dargestellt,
welcher ein Verzo¨gerungsglied zweiter Ordnung ist und somit besser den Verlauf der Wa¨rmefrei-
setzung trifft. Abschließend la¨sst sich feststellen, dass die Verwendung eines Pra¨diktors ho¨herer
Ordnung eine Verbesserung der Vorsteuerung der Speisewassermenge ermo¨glicht, was in Folge
eine Erho¨hung der Lastgradienten erlaubt.
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8.1.3 Kohlenstaubmassenstrommessung
Wie ausfu¨hrlich in Abschnitt 7.1.1 diskutiert, ist es bei Erho¨hung des Lastgradienten notwendig
die Prozessunsicherheiten der Wa¨rmefreisetzung und -u¨bertragung zu minimieren, um die nach-
geschalteten Korrekturregler in ihrem Regelbereich zu halten. So ist der Brennstoffaustrag aus
den Kohlemu¨hlen, speziell im dynamischen Betrieb, mit vielen Unsicherheiten behaftet, wie z.B.
dem Verschleißzustand der Mu¨hle oder der Brennstoffqualita¨t und -zusammensetzung. Entspre-
chend der konventionellen Blockfu¨hrung erfolgt die Korrektur einer Abweichung des Brennstof-
faustrags erst mit der Enthapie- und Leistungskorrektur, somit kann eine Sto¨rung erst mit dem
Sichtbarwerden in den Dampfzusta¨nden bzw. anhand der Generatorleistung detektiert werden.
Eine Messung des Kohlestaubmassenstroms mittels Mikrowellen, wie in [22] beschrieben, wu¨rde
es erlauben, mo¨gliche Abweichungen direkt zu korrigieren und so unno¨tige Temperaturschwan-
kungen zu minimieren.
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Abbildung 8.3: Auftrennung des Leistungspra¨diktors mithilfe einer Kohlenstaubmassenstrommessung
und Ermo¨glichung einer direkten Korrektur von Sto¨rungen auf den Mahlprozess
Wie in Abb. 8.3 dargestellt, kann eine Auftrennung des Leistungspra¨diktors in zwei separa-
te Pra¨diktoren erfolgen, jeweils fu¨r das Zeitverhalten der Kohlemu¨hlen und des Kessels. Diese
unmittelbare Regelung der Wa¨rmeleistung erlaubt eine genauere Kontrolle der Brennstoffbereit-
stellung und der Wa¨rmefreisetzung, speziell bei Mu¨hlenan- und Abfahrten im Lastbereich von
35 bis 50 % Last. In Konsequenz wu¨rde ein derartiges Messsystem eine Erho¨hung der Lastgradi-
enten zwischen 35 und 50 % Last erlauben und somit z.B. auch das Anbieten von Regelleistung
in diesem Lastbereich ermo¨glichen.
8.1.4 Beobachtergestu¨tzte Einspritzku¨hlerregelung
Eine entscheidende regelungstechnische Komponente mit Potential zur Erho¨hung der Kraft-
werksflexibilita¨t ist die Frischdampftemperaturregelung. Ihre Aufgabe ist das Regeln der Dampf-
temperatur am Kesselaustritt auf einen konstanten Sollwert, welcher einerseits zur Erreichung
eines optimalen Wirkungsgrades so hoch wie mo¨glich sein soll, andererseits jedoch durch die
zula¨ssigen Bauteiltemperaturen begrenzt wird. Fu¨r das Halten des Sollwertes muss der Regler
Fehler im Verha¨ltnis von Wa¨rmefreisetzung zu Speisewassermenge korrigieren, was sich speziell
bei ho¨hen Lasta¨nderungsgeschwindigkeiten zunehmend schwierig gestaltet, aufgrund der tra¨gen
und mit Unsicherheiten behafteten Dynamik des Kessels und der Kohlemu¨hlen.
Stand der Technik ist eine kaskadierte PI-Regelung [54], welche sich durch eine hohe Robust-
heit gegenu¨ber Sto¨rungen des U¨berhitzerprozesses, wie z.B. schwankende Abgastemperaturen
oder zunehmende Verschmutzung der Heizfla¨che auszeichnet, jedoch eine geringe Dynamik auf-
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weist. Moderne modellgestu¨tzte Ansa¨tze bieten das Potential diesen Nachteil zu u¨berwinden
und eine verbesserte Regelgu¨te auch unter hoher Dynamik zu erzielen. Ermo¨glicht wird dies
durch ein in der Leittechnik hinterlegtes vereinfachtes, physikalisches Modell des U¨berhitzers,
dem sog. Beobachter, sowie der Scha¨tzung der auf den Prozess einwirkenden Sto¨rungen. Im An-
hang J ist das zugrundeliegenden physikalische Modell sowie die Implementierung des Reglers
ausfu¨hrlich beschrieben. Die Regelgu¨te einer derartigen beobachtergestu¨tzte Regelung wird im
Folgenden unter Verwendung des detaillierten Kraftwerksmodell im Vergleich zur konventionel-
len PI-Regelung bewertet.
Vergleich mit konventioneller PI-Dampftemperaturregelung
Um die Leistungsfa¨higkeit des hier vorgeschlagenen Reglers umfa¨nglich zu bewerten, wird die
Regelqualita¨t im Folgenden in verschiedenen Betriebspunkten untersucht. Der Fokus liegt hier-
bei im Vergleich der beobachtergestu¨tzten Regelung, im folgenden Regler 2 genannt mit dem
konventionellen PI Regler (Regler 1) im instationa¨ren Betrieb unter den heute u¨blichen Lastgra-
dienten von 2 %/min, sowie unter einem mo¨glicherweise zuku¨nftig erho¨hten Lastgradienten von
4 %/min. Weiterhin werden die Regler im stationa¨ren Betrieb in dem minimalen und maximalen
Betriebspunkt des heutigen Arbeitsbereichs bei 50 und 100 % Last getestet, da das Regelver-
halten maßgeblich durch die Kessellast beeinflusst wird. Zusa¨tzlich ko¨nnen auf den Prozess zwei
mo¨gliche Sto¨rungen einwirken, A¨nderungen der Dampftemperatur am Eintritt sowie Fluktua-
tionen der Abgastemperatur.
Um das Ausregelverhalten gegenu¨ber diesen beiden Sto¨rungen getrennt zu bewerten, wer-
den im Folgenden zuna¨chst in dem ersten Szenario die Auswirkungen dampfseitiger Sto¨rungen
untersucht. Im Anschluss daran folgt ein zweites Szenario zur Untersuchung rauchgasseitiger
Sto¨rungen auf den Prozess.
Im ersten Testszenario wird in jeder Betriebsphase ein nahezu instantaner Sprung der Dampfein-
trittstemperatur von 10 K als Sto¨rung vorgegeben, wobei die Absta¨nde der einzelnen Spru¨nge
lang genug gewa¨hlt wurden, um mo¨gliche U¨berlagerungen zu vermeiden. Zusa¨tzlich fa¨llt wa¨h-
rend des instationa¨ren Betriebes in Phase II die Abgastemperatur proportional mit der Last um
220 K.
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Abbildung 8.4: Bewertungsszenario mit dampfseitigen Temperatursto¨rungen in verschiedenen Arbeits-
punkten sowie einem negativen Lastwechsel mit unterschiedlichen Gradienten fu¨r den
Vergleich des vorgeschlagenen Reglerkonzeptes mit dem konventionellen kaskadiertem PI-
Regler
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Somit wurde, wie in Abb. 8.4 zu sehen, ein Szenario mit drei Phasen gewa¨hlt, zuna¨chst einem
stationa¨ren Betrieb bei 100 % Last (Phase I), dann einem negativen Lastwechsel mit 2 %/min
auf die Mindestlast von 50 % (Phase II, a), sowie abschließend einem konstanten Betrieb bei
Mindestlast (Phase III). Im rechten Diagramm der Abb. 8.4 ist ein Betrieb mit doppelten Last-
gradienten untersucht (Phase II, b). Der Vergleich der Regler wurde unter Verwendung des
detaillierten Modelica-Modells als Prozess-Modell durchgefu¨hrt.
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b) verdoppelter Lastgradient
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Abbildung 8.5: Regelgu¨te der beiden Regler im Vergleich unter Anwesenheit von dampfseitigen Tempe-
ratursto¨rungen
Das sich ergebende Folgeverhalten der beiden Regler ist in Abb. 8.5 dargestellt. Zu erkennen ist
ein signifikant verbessertes Regelverhalten des Reglers 2 in allen Phasen, selbst unter erho¨htem
Lastgradienten. Der Regelfehler ist im Vergleich zu Regler 1 von maximal 3,95 K auf 0,3 K redu-
ziert. Speziell im dynamischen Betrieb ist Regler 1 nicht in der Lage, die Frischdampftemperatur
nahe am Sollwert zu halten, wohingegen Regler 2 die Dampftemperatur am Auslass innerhalb
enger Grenzen ha¨lt und die Sto¨rung in weniger als einer Minute kompensiert.
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Abbildung 8.6: Korrespondierender Stellgro¨ßeneingriff der beiden Regler unter Anwesenheit von dampf-
seitigen Temperatursto¨rungen
Die entsprechenden Einspritzmengen, welche in Abb. 8.6 gezeigt sind, lassen erkennen, dass
trotz der stark verbesserten Regelgu¨te, keine merklich gro¨ßeren Stelleingriffe des Reglers 2 im
Vergleich zum konventionellen Regler no¨tig sind. Weiterhin werden zu keinem Zeitpunkt die
Stelleingriffsbeschra¨nkungen erreicht.
In analoger Weise wie fu¨r das erste Szenario soll nun die Regelgu¨te der beiden Regler bei Auf-
treten von rauchgasseitigen Temperatura¨nderungen verglichen werden. Hierzu wird eine nahezu
sprungfo¨rmige A¨nderung der Rauchgastemperatur vorgegeben, wie in Abb. 8.7 zu sehen. Die
Dampftemperatur bleibt hingegen konstant bei 505 ◦C. Auch dieses Szenario unterteilt sich in
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drei Phasen, zu Beginn Volllastbetrieb, anschließend ein negativer Lastwechsel und zum Schluss
ein stationa¨rer Betrieb bei 50 % Last. Im Diagramm 8.7-b ist die Kombination einer rauchgas-
seitigen Sto¨rung mit einem Lastwechsel unter verdoppelten Lastgradienten gezeigt.
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b) verdoppelter Lastgradient
30 40 50 60 70
0
20
40
60
80
100
120
Zeit in min
 
 
700
800
900
1000
1100
1200
1300
Phase II, b
K
es
sl
la
st
 in
 %
R
au
ch
ga
st
em
pe
ra
tu
r i
n 
°C
Abbildung 8.7: Bewertungsszenario mit rauchgasseitigen Temperatursto¨rungen in verschiedenen Arbeits-
punkten sowie einem negativen Lastwechsel mit unterschiedlichen Gradienten fu¨r den
Vergleich des vorgeschlagenen Reglerkonzeptes mit dem konventionellen kaskadiertem PI-
Regler
Das Folgeverhalten der beiden Regler bei Rauchgastemperatura¨nderungen wird in Abb. 8.8
dargestellt. Auch hier ist ein verbessertes Regelverhalten des Reglers 2 in allen Phasen zu er-
sichtlich. Der Regelfehler des Reglers 1 betra¨gt rund 4,4 K, sowohl fu¨r den einfachen als auch
den verdoppelten Lastgradienten. Im Fall des Reglers 2 betra¨gt die maximale Abweichung vom
Sollwert 1,6 K, was einer Verringerung von 63,4 % im Vergleich zum Regler 1 entspricht. Zu-
dem beno¨tigt der konventionelle Regler eine betra¨chtliche Zeit, um die Dampftemperatur am
Austritt des U¨berhitzers wieder an den Sollwert anzugleichen. A¨nderungen der Rauchgastempe-
ratur, welche entweder durch Sto¨rungen oder durch Lastwechsel verursacht werden, mu¨ssen von
dem tra¨ge eingestellten Fu¨hrungsregler kompensiert werden, was die geringe Gu¨te im Vergleich
zur Ausregelung der Dampftemperatursto¨rungen erkla¨rt, welche von dem schnelleren Folgereg-
ler ausgeglichen werden. Im Gegensatz dazu versteht Regler 2 das lastabha¨ngige System- und
Sto¨rverhalten des U¨berhitzers und ist somit in der Lage eine deutlich verbesserte Regelgu¨te zu
erzielen, insbesondere wa¨hrend des dynamischen Betriebes.
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Abbildung 8.8: Regelgu¨te der beiden Regler im Vergleich unter Anwesenheit von rauchgasseitigen Tem-
peratursto¨rungen
In Abb. 8.9 sind die Mengen an eingespritzten Ku¨hlwasser gezeigt. Regler 2 zeigt eine schnel-
le Antwort auf die Sto¨rungen, welche die verbesserte Regelgu¨te erkla¨ren. Auch hier sind keine
merklich gro¨ßeren Stellamplituden oder ein Erreichen der Stellbegrenzungen erkennbar. Weiter-
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a) einfacher Lastgradient
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0
5
10
15
20
25
Zeit in min
 
 
Einspritz  menge Regler 1
Einspritz  menge Regler 2
M
as
se
ns
tro
m
 in
 kg
/s
b) verdoppelter Lastgradient
30 40 50 60 70
0
5
10
15
20
25
Zeit in min
 
 
M
as
se
ns
tro
m
 in
 k
g/
s
Abbildung 8.9: Korrespondierender Stellgro¨ßeneingriff der beiden Regler unter Anwesenheit von rauch-
gasseitigen Temperatursto¨rungen
hin kann eine nahezu konstante Diskrepanz der beiden Einspritzmengen wa¨hrend der Lasta¨n-
derung festgestellt werden, verursacht durch die langsame Anpassung des Fu¨hrungsreglers des
konventionellen Reglers an die sich a¨ndernde Abgastemperatur.
Zusammenfassend la¨sst sich als Ergebnis formulieren, dass sich mit der verbesserten Regelgu¨te
des hier vorgestellten Reglerkonzeptes die Temperaturschwankungen einer zuku¨nftigen dynami-
scheren Fahrweise begrenzen lassen. In Folge reduzieren sich auch die thermischen Spannungen
in den dickwandigen Bauteilen, wodurch zusa¨tzlicher Lebensdauerverbrauch als Folge eines er-
ho¨hten Lastgradienten minimiert werden kann.
8.1.5 Szenario Kraftwerk mit optimierter Leittechnik
Die in den Abschnitten 8.1.1 bis 8.1.4 vorgestellten Optimierungsmaßnahmen sollen nun hinsicht-
lich ihres Potentials zur Begrenzung der Mehrbelastungen des dynamischen Betriebes bewertet
werden. Hierzu wurde im einem Simulationsszenario das Kraftwerk mit der optimierten Leittech-
nik versehen und entsprechend des Referenzfahrplans bei verdoppelten Lastgradienten gefahren.
Um den Einfluss der Verbesserungsvorschla¨ge auf die Regelgu¨te bewerten zu ko¨nnen, erfolgt ein
Vergleich der Simulationsergebnisse mit den Szenarienrechnungen des nicht optimierten Kraft-
werk bei einfachen und verdoppelten Lastgradienten.
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b) positiver 63 % Lastwechsel
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Abbildung 8.10: Auswirkungen der Erho¨hung des Lastgradienten auf den Verlauf der Enthalpie am Ver-
dampferaustritt wa¨hrend eines positiven Lastwechsels und Potential zur Begrenzung der
Schwankungen durch eine optimierte Leittechnik
Ein entscheidendes Bewertungskriterium fu¨r die Regelgu¨te ist die Enthalpie am Verdamp-
feraustritt. Ungleichgewichte von Beheizung zu Ku¨hlung, respektive von Wa¨rmefreisetzung zu
Speisewassermenge im dynamischen Betrieb lassen sich hier gut identifizieren, da an dieser Stelle
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noch kein Korrektureingriff durch die Einspritzku¨hler vorliegt. In Abb. 8.10 sind die Verla¨ufe
der Verdampfer-Austrittsenthalpie des Kraftwerks mit optimierter Regelungstechnik bei ver-
doppelter zula¨ssiger Lasta¨nderungsgeschwindigkeit im Vergleich zum Ist-Stand bei einfachen
und verdoppelten Lastgradienten gezeigt.
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b) positiver 63 % Lastwechsel
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Abbildung 8.11: Eingriffe der Enthalpiekorrektur wa¨hrend positiver Lastwechsels fu¨r die untersuchten
Varianten
Deutlich zu erkennen ist, dass sich die Regelgu¨te fu¨r den 63 % Lastwechsel massiv verschlech-
tert im Vergleich zum heute gefahrenen maximalen Lastwechsel von 50 %. Die Auswirkungen
der Erho¨hung des Lastgradienten auf die Regelgu¨te sind hingegen moderat. Weiterhin ist fest-
zuhalten, dass der U¨berschwinger der Enthalpie im Szenario
”
optimiertes Kraftwerk“ zu Beginn
des 63 % Lastwechsels deutlich geringer ausfa¨llt.
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b) Temperaturen nach U¨berhitzer 2 - 63 % Lastwechsel
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c) Temperaturen nach U¨berhitzer 4 - 50 % Lastwechsel
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d) Temperaturen nach U¨berhitzer 4 - 63 % Lastwechsel
10 20 30 40 50
500
520
540
560
580
Zeit in min
Te
m
pe
ra
tu
r i
n 
°C
 
 
1x Lastgradient
2x Lastgradient
2x Lastgradient Opt
Abbildung 8.12: Gegenu¨berstellung der Temperaturverla¨ufe fu¨r die Bauteile der HD-U¨berhitzer wa¨hrend
positiver Lastwechsel
Infolge der Schwankungen bzw. der Abweichungen der Enthalpie am Verdampferaustritt kor-
rigiert die Enthalpiekorrekturregelung die Speisewassermenge und die Wa¨rmeleistung, wie in
Abb. 8.11 zu sehen. Der Korrektureingriff vergro¨ßert sich erwartungsgema¨ß bei Erho¨hung des
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Lastgradienten um 71 % bzw. 82 %, respektive fu¨r den 50 % bzw. 63 % Lastwechsel. Fu¨r die
Variante des optimierten Kraftwerks zeigt sich fu¨r den 50 % Lastwechsel ein minimal gro¨ßerer
Ausschlag im Vergleich zum Ist-Stand, fu¨r den 63 % Lastwechsel fa¨llt dieser Ausschlag jedoch
um 18,7 % geringer aus und ist insgesamt durch einen gleichma¨ßigeren Verlauf gekennzeichnet.
Die A¨nderungen sowie die Schwankungen der Enthalpie am Verdampferaustritt wa¨hrend der
Lastwechsel breiten sich in die nachgeschalteten HD-U¨berhitzer aus, wie anhand der in Abb. 8.12
gezeigten Temperaturverla¨ufe fu¨r den Sammler der U¨berhitzer 2 und 4 ersichtlich. Allerdings
werden die Schwankungen durch die beiden HD-Dampfku¨hler, welche nach dem U¨berhitzer 1
und 3 platziert sind, geda¨mpft. Die korrespondierenden Einspritzmassenstro¨me sind in Abb. 8.13
gezeigt.
Infolge der Lastpunkta¨nderung und der damit einhergehenden Dampfdruckerho¨hung kommt
es zu einem Anstieg der Dampftemperatur in der HD-Strecke. Auf Ho¨he des Sammlers des
U¨berhitzers 2 betra¨gt die A¨nderung 40 bzw. 55 K. Im Sinne einer schonenden Fahrweise ist es
nun wu¨nschenswert, einen mo¨glichst gleichma¨ßigen Temperaturanstieg zu gewa¨hrleisten, um die
thermischen Bauteilspannungen mo¨glichst gering zu halten.
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b) Einspritzmenge EK 1 - 63 % Lastwechsel
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c) Einspritzmenge EK 2 - 50 % Lastwechsel
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d) Einspritzmenge EK 2 - 63 % Lastwechsel
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Abbildung 8.13: Vergleich der Einspritzmengen der HD-Dampfku¨hler wa¨hrend positiver Lastwechsel
Die Temperaturverla¨ufe der Dampftemperaturen nach dem U¨berhitzer 2 bei einem 50 % Last-
wechsel sind in allen drei Varianten durch einen gleichma¨ßigen Anstieg gekennzeichnet, im Fall
des Kraftwerks mit optimierter Regelung ist zusa¨tzlich die Temperaturamplitude geringer, auf-
grund eines gea¨nderten Teillastverhaltens der beobachtergestu¨tzten Einspritzku¨hlerregelung und
der resultierenden Einspritzmenge des Dampfku¨hlers 1. Wa¨hrend des sehr großen Lastwechsels
von 37 % auf 100 % Leistung sind infolge von Beheizungsungleichgewichten sowohl fu¨r den ein-
fachen als auch fu¨r den verdoppelten Lastgradienten große Temperaturanstiege zu erkennen,
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welche im Fall des optimierten Kraftwerks durch eine verbesserte Vorsteuerung der Speisewas-
sermenge deutlich reduziert werden.
Im Fall des konventionellen Lastwechsel ist anhand der geringen Schwankungen der Frisch-
dampftemperatur in Abb. 8.12-c zu erkennen, dass die Einspritzku¨hler gut in der Lage sind,
die auftretenden Fehlbeheizungen zu kompensieren und so die Frischdampftemperaturen in en-
gen Grenzen zu halten. Jedoch ist eine deutlich u¨berlegene Regelgu¨te der beobachtergestu¨tzten
Einspritzku¨hlerregelung gegenu¨ber der konventionellen PI-Regelung zu sehen.
Wa¨hrend des 63 % Lastwechsels bei verdoppelten Lastgradienten ist in Abb. 8.13-b und d
ersichtlich, dass beide Dampfku¨hler an ihrer Stellgrenze entlang fahren und so ein U¨berschwingen
der Frischdampftemperatur nicht mehr verhindern ko¨nnen. Die Simulationsergebnisse zeigen,
dass eine optimierte Speisewasservorsteuerung die Dampfku¨hler la¨nger im Regelbereich halten
kann und so unzula¨ssige U¨berschreitungen der Frischdampftemperatur deutlich verringern kann,
siehe Abb. 8.12-d.
a) Zyklon - 50 % Lastwechsel
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b) Zyklon - 63 % Lastwechsel
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c) U¨berhitzer 2 Sammler - 50 % Lastwechsel
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d) U¨berhitzer 2 Sammler - 63 % Lastwechsel
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e) U¨berhitzer 4 Sammler - 50 % Lastwechsel
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f) U¨berhitzer 4 Sammler - 63 % Lastwechsel
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Abbildung 8.14: Vergleich der Spannungen fu¨r ausgewa¨hlte Bauteile wa¨hrend positiver Lastwechsel
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
106 8. Optimierungsvorschla¨ge zur Steigerung der Flexibilita¨t
In Abb. 8.14 sind die korrespondierenden Spannungsverla¨ufe in den dickwandigen Bauteilen
gezeigt. In den oberen Diagrammen sind die Spannungszusta¨nde des Zyklons gezeigt, welcher
aufgrund seiner Einbauposition hinter dem Verdampfer direkt von Beheizungsungleichgewichten
betroffen ist. Die Spannungen steigen in beiden Fa¨llen proportional mit der Last, aufgrund des
steigenden Innendruckes. U¨berlagert wird dieser Anstieg durch ein Unterschwingen der Spannung
zu Beginn des Lastwechsels infolge der sich beim Aufheizen einstellenden Temperaturdifferenzen
im Bauteil, welche tempora¨r eine Druckspannung an der Innenfaser induzieren. Im Vergleich wird
ersichtlich, dass die Gesamtspannungsamplitude bei optimierter Leittechnik geringer ausfa¨llt,
insbesondere wa¨hrend des 63 % Lastwechsels.
Die Diagramme 8.14-c und d zeigen in analoger Weise die Spannungsverla¨ufe des U¨berhitzer 2
Sammlers, welcher aufgrund seiner Lage durch die Temperaturregelung des HD-Dampfku¨hlers 1
profitiert. Wa¨hrend hier im Fall des konventionellen Lastwechsels keine Verringerung der Bauteil-
spannung durch eine optimierte Leittechnik erzielt wird, verringert sich die Spannungsamplitude
wa¨hrend des sehr großen Lastwechsels von 217 MPa auf 162 MPa und liegt damit auf dem Niveau
des einfachen Lastgradientens.
Am Ende der HD-U¨berhitzerstrecke sind die Schwankungen durch den zweiten HD-Dampfku¨hler
zwischen U¨berhitzer 3 und 4 weiter reduziert, so dass die thermischen Spannungen im Fall des
konventionellen Lastwechsels sehr gering ausfallen. Das Szenario
”
optimierte Leittechnik“ zeigt
aufgrund der ausgezeichneten Regelgu¨te eine gleichfo¨rmige A¨nderung des Spannungszustandes
infolge des Innendrucks ohne jedwegige Thermospannungen. Wa¨hrend des sehr großen Lastwech-
sels (vgl. Abb. 8.14-f) zeigen sich signifikante Thermospannungen, da selbst der Einspritzku¨hler 2
nicht in der Lage ist das Beheizungsungleichgewicht zu kompensieren. Die verbesserte Vorsteue-
rung im Zusammenspiel mit der beobachtergestu¨tzten Einspritzku¨hlerregelung verringert jedoch
die Spannungsamplitude des Lastwechsels um 12,2 % von 164 MPa auf 144 MPa.
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Abbildung 8.15: Lebensdauerverbrauch und Risswachstum fu¨r die Grundbeanspruchungen im Fall des
optimierten Kraftwerks bei erho¨htem Lastgradienten
Die sich aus den Lastwechseln ergebenen Lebensdauerverbra¨uche und Rissfortschrittsraten sind
in Abb. 8.15 dargestellt. Grundsa¨tzlich ergeben sich vergleichbare Ermu¨dungen wie im Szenario
”
verdoppelter Lastgradient“ (vgl. Abb. 6.12). Mit Hilfe der optimierten Leittechnik gelingt es
jedoch den Lebensdauerverzehr zu minimieren, dies gilt insbesondere fu¨r die sehr großen Last-
wechsel und das
”
Parken im Umwa¨lzbetrieb“.
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Dieser Sachverhalt wird noch einmal anschaulich in Tab. 8.1 illustriert, dargestellt ist hier die
Anzahl der ertragbaren Lastspiele fu¨r das optimierte Kraftwerk, sowie die relative A¨nderung der
Lastspielzahl im Vergleich zum Szenario
”
verdoppelter Lastgradient“. Insbesondere die durch die
großen Lastwechsel stark belasteten Bauteile am Verdampferaustritt (z.B. Zyklon) profitieren
im starken Maße von einer verbesserten Speisewasservorsteuerung und so steigt die Anzahl der
ertragbaren Lastspiele um 33 % bzw. 18 %, respektive fu¨r das
”
Parken im Umwa¨lzbetrieb“ und
den sehr großen Lastwechsel.
Tabelle 8.1: Anzahl der ertragbaren Lastspiele bei Betrieb unter doppelten Lastgradienten bei Nachru¨s-
tung von optimierter Leittechnik und Vergleich mit dem nicht optimierten Kraftwerk
Grundbean-
spruchung
ho¨chstbelastetes Bauteil Mittelwert fu¨r HD-Bauteile
absolut relativ absolut relativ
Warmstart 7.300 100 % 15.400 100 %
Heißstart 25.400 100 % 43.300 100 %
Parken im Umwa¨lz-
betrieb
12.500 133 % 39.800 100 %
63 % Lastwechsel 17.000 118 % 71.000 131 %
50 % Lastwechsel 110 Tsd. 102 % 443 Tsd. 109 %
25 % Lastwechsel 398 Mio. 95 % 524 Mio. 96 %
8.1.6 Innenberippter Verdampfer
In Bensonkesseln wird der Verdampferdurchfluss typischerweise mit geringer werdender Last
reduziert. Jedoch gibt es einen Mindestdurchfluss, der nicht unterschritten werden darf, da sonst
Austrocknung des Flu¨ssigkeitsfilms an der Wand der Verdampferrohre droht. Dieser Vorgang ist
abha¨ngig von der Massenstromdichte
m˙∗ = m˙
A
(8.1)
welche sich als Quotient des Massenstroms m˙ durch das Rohr und seiner Querschnittsfla¨che
A ergibt. Diese Austrocknung des Flu¨ssigkeitsfilms an der Wand nennt man Siedekrise 1. Art,
damit wird der U¨bergang vom Blasen- zum Filmsieden beschrieben. Die Folge ist ein Anstieg
der Rohrwandtemperatur aufgrund des isolierend wirkenden Dampffilms an der Wand, wodurch
es zur Zersto¨rung der Heizfla¨che kommen kann [31].
Abbildung 8.16: Innenberipptes Verdampferrohr [31]
Mit innenberippten Rohren, wie in Abb. 8.16 dargestellt, verschiebt sich die Siedekrise zu ho¨-
heren Dampfgehalten, somit kann die Massenstromdichte gesenkt werden. Die zula¨ssigen Mas-
senstromdichten werden fu¨r die verschiedenen Rohrtypen in Tab. 8.2 gegenu¨bergestellt.
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
108 8. Optimierungsvorschla¨ge zur Steigerung der Flexibilita¨t
Tabelle 8.2: Zula¨ssige Masstromdichte von glatten und innenberippten Rohren [31]
Belastung Verdampfer-Ausfu¨hrung Massenstromdichte
in kg/m2s
Volllast vertikale Rohranordnung 1500 . . . 2000
Schraubenband 2000 . . . 2500
beripptes Rohr, vertikal 1000 . . . 1500
Minimallast vertikale Rohranordnung 400 . . . 600
Schraubenband 700 . . . 800
beripptes Rohr, vertikal 250 . . . 350
Die geringeren mo¨glichen Massenstromdichten erlauben ein Reduzierung der Benson-Mindestlast
im Falle von Kraftwerk Rostock von 34 % auf 20 % Kessellast. Aufgrund der großen Kosten kann
die Verwendung eines derartigen Verdampfers nur im Fall von Kraftwerksneubauten erfolgen.
Ein weiterer Vorteil der innenberippten Rohre wa¨re dann der Wechsel von schraubenfo¨rmig
gewundenen Glattrohren zu selbsttragenden, innenberippten Senkrechtberohrung, was den kon-
struktiven Aufwand reduzieren wu¨rde [31].
8.1.7 Indirekte Steinkohle-Staubfeuerung
Eine Mo¨glichkeit, das tra¨ge und mit Unsicherheiten behaftete Zeitverhalten der Kohlemu¨hlen zu
vermeiden, ist das Konzept der indirekten Feuerung. In [51] wird ein Anlagenschema vorstellt,
bei dem der Mahlprozess von der Feuerung u¨ber ein Staubsilo entkoppelt wird. Wie in Abb. 8.17
gezeigt, wird zwischen Mu¨hlen und Brenner ein Staubsilo geschaltet, welches konstant von einer
Kohlemu¨hle befu¨llt wird. Diese Entkopplung erlaubt eine von den Mu¨hlen unabha¨ngige Laststei-
gerung und -absenkung, weiterhin kann beim Anfahren schon vor Bereitschaft der Mu¨hlen mit
Kohle gefeuert werden, so dass im gewissen Umfang Edelbrennstoff beim Anfahren des Kessels
eingespart werden kann. Zudem ko¨nnen die Mu¨hlen zu weiten Teilen im energetischen Optimum
gefahren werden.
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Abbildung 8.17: Aufbau einer indirekten Steinkohle-Staubfeuerung [51]
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Voraussetzung fu¨r diese Feuerung sind Brenner, welche mit einer hohen Kohlebeladung der
Prima¨rluft betrieben werden ko¨nnen, um den Aufwand der Wiederfluidisierung des gespeicherten
Kohlestaubes zu minimieren. Der in [92] beschriebene Brenner ermo¨glicht eine Beladung von 0,5
bis 15 kg Kohlestaub je kg Prima¨rluft und kann so durch eine indirekte Feuerung betrieben
werden. Die Erho¨hung der zula¨ssigen Beladung fu¨hrt daru¨ber hinaus auch zu einer Erweiterung
des Regelbereichs von heute 1:3,5 auf 1:16, wodurch der Kessel im gesamten Lastbereich mit
allen Brennern betrieben werden kann und weiterhin Feuerungsleistungen bis minimal 10 %
sicher realisiert werden ko¨nnen.
8.1.8 Mehrstra¨ngigkeit
Die zula¨ssige Lasta¨nderungsgeschwindigkeit erho¨ht sich mit der Verringerung der Wandsta¨rken
der dickwandigen Bauteile im Kessel. Eine Verringerung der Wandsta¨rke wa¨re somit im Hinblick
auf einen Flexibilisierung von Vorteil. Die Mindestwandsta¨rke ist proportional zum erforderlichen
Innendurchmesser, da dieser die mit dem Innendruck beaufschlagte Fla¨che bestimmt und folglich
auch die resultierenden Zugspannungen im Bauteil. Der Innendurchmesser wiederum resultiert
aus einem geforderten Frischdampfmassenstrom, welcher bei gegebenem Druck und Temperatur
eine bestimmte Querschnittsfla¨che fu¨r die Durchstro¨mung beno¨tigt, damit die Druckverluste
nicht zu stark anwachsen.
Eine Erho¨hung der Stra¨ngigkeit, also der Anzahl der parallelen Sammler und Abscheider,
wu¨rde eine Reduzierung der Innendurchmesser erlauben, da sich die no¨tige Querschnittsfla¨che
pro Sammler reduziert. So halbiert sich zum Beispiel beim U¨bergang von einer 2-stra¨ngigen
Anlage auf eine 4-stra¨ngige Ausfu¨hrung die no¨tige Querschnittsfla¨che, der korrespondierende
Durchmesser reduziert sich in Folge um den Faktor 1/
√
2. Die Wanddicke der nun doppelt
vorhandenen parallelen Sammler kann nun ebenso um den gleichen Faktor verringert werden
[51].
8.1.9 Drehzahlregelung großer Verbraucher
Die in Abschnitt 7.1.2 gezeigten Anteile der großen elektrischen Verbraucher im Kraftwerk las-
sen erkennen, dass die Pumpen und Gebla¨se den Großteil des Eigenbedarfes ausmachen. Die
großen Pumpen im Kraftwerk werden bereits drehzahlgeregelt und sind daher weitestgehend
auch fu¨r den Teillastbetrieb optimiert. Bei den durch Leitschaufelverstellung geregelten Gebla¨-
sen hingehen ergeben sich diesbezu¨glich noch hinreichend große Verbesserungsmo¨glichkeiten fu¨r
die Teillastoptimierung. Eine Option zur Verbesserung des Teillastverhaltens bietet bei Gebla¨sen
eine Drehzahlregelung. Hierbei werden Frischlu¨fter und Saugzug durch einen Frequenzumrich-
ter an die jeweils geforderte Last angepasst. Beispielsweise lassen sich bei einen Betriebspunkt
von 40 % Last, durch die Drehzahlregelung der Wirkungsgrad um etwa 0,25 Prozentpunkte
gegenu¨ber einer ungeregelten Ausfu¨hrung des Saugzuges und des Frischlu¨fters verbessern [51].
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8.2 GuD-Anlage Mainz Wiesbaden
Grundsa¨tzlich zeichnen sich erdgasgefeuerte GuD-Anlagen im Vergleich zu kohlegefeuerten An-
lagen durch eine hohe Genauigkeit der Brennstoffzufuhr aus, ebenso entfallen die Unsicher-
heiten bei der Wa¨rmeu¨bertragung durch Verschmutzung der Heizfla¨chen. Folglich ist die in
Abschnitt 7.1.1 beschriebene Problematik der Ausreglung der Prozessunsicherheiten im dyna-
mischen Betrieb stark entscha¨rft.
Bauartbedingt ist jedoch die mit einem Naturumlaufabhitzedampferzeuger ausgeru¨stete GuD-
Anlage Mainz Wiesbaden aufgrund der großvolumigen Dampftrommeln sta¨rker durch thermische
Spannungen wa¨hrend der Lasta¨nderungen betroffen als eine vergleichbare Anlage mit einem Ben-
sondampferzeuger. In Konsequenz ist die Erho¨hung des Lastgradienten nur unter Inkaufnahme
eines gro¨ßeren Lebensdauerverbrauchs mo¨glich.
Fu¨r eine Absenkung der Mindestlast wird in Abschnitt 8.2.1 eine Verringerung des Mindest-
luftmassenstrom durch eine Luftvorwa¨rmung mittels Anti-Icing-System vorgeschlagen. Daru¨ber
hinaus besteht im Rahmen von Neubauten die Mo¨glichkeit, einen Benson-Kessel als Abhitze-
dampferzeuger oder ein vera¨ndertes HD-Trommeldesign zu verwenden, wodurch bauartbedingt
eine ho¨here Lasta¨nderungsgeschwindigkeit gefahren werden kann, wie im Abschnitt 8.2.2 be-
schrieben.
8.2.1 Vorwa¨rmung der Umgebungsluft
Die Mindestlast einer GuD-Anlage ist unter anderem durch einen Mindestluftvolumenstrom defi-
niert. Dieser wird mittels einem Verdichtervorleitrad geregelt, jedoch ist ab einer Last von aktuell
54 % die Leitschaufelstellung am Anschlag und daru¨ber hinaus ist keine weitere Drosselung mo¨g-
lich (vgl. Abschnitt 4.4.2). Bei einer weiteren Lastabsenkung wu¨rde es nun zum Abfallen der
Abgastemperatur am Abhitzekesseleintritt kommen. Eine Mo¨glichkeit, den Luftmassenstrom bei
konstanter Abgastemperatur weiter zu verringern besteht darin, die Luft vor dem Verdichter-
eintritt zu erwa¨rmen, so kann bei konstantem Volumenstrom der Massenstrom und damit das
Luftverha¨ltnis reduziert werden.
Wasser-Glykol-Kreislauf
Speisewasser-
behälter
Verdichter Brenn-
kammer
Gas-
turbine
Erdgas
Frischluft
Lufterhitzer
Abgas
Zwischen-
wärmeüber-
trager
Abbildung 8.18: Verfahrenstechnische Schaltung des Anti-Icing-Systems der GuD-Anlage Mainz Wies-
baden - Luftvorwa¨rmung ermo¨glicht Verringerung des Mindestfrischluftmassenstroms
durch den Verdichter
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Eine solche Luftvorwa¨rmung ist als sog. Anti-Icing-System zur Verhinderung von Vereisungen
am Verdichtereintritt bei niedrigen Außentemperaturen vorhanden. Dieses System besteht aus
einem Wasser-Glykol-Kreislauf, welcher in einem Zwischenwa¨rmeu¨bertrager durch 110 ◦C heißes
Speisewasser auf 60 ◦C erwa¨rmt wird und dann u¨ber einen Lufterhitzer die Luft vorwa¨rmt, das
verfahrenstechnische Schema zeigt Abb. 8.18. Das System hat eine Leistung von 4162 kW, was
bei 54 % Last einer Erwa¨rmung der Frischluft um 11,4 K entspricht. In Folge reduziert sich die
Dichte sowie der Massenstrom um ca. 4 % und die Mindestlast kann um diesen Betrag abgesenkt
werden. Als Nachteil einer Luftvorwa¨rmung ist jedoch zu nennen, dass aufgrund der geringeren
Luftdichte der Vedichtungsaufwand und die Leistungsaufnahme des Verdichters steigt und so
die Mindestlastabsenkung durch einen geringen Wirkungsgradverlust erkauft wird.
U¨ber dieses bereits installierte Anti-Icing-System hinaus gibt es die Mo¨glichkeit einen Luft-
vorwa¨rmer mit 20 MW thermischer Leistung zu installieren. Ein derartiger Luftvorwa¨rmer soll
im Folgenden mit dem Anti-Icing-System und der Variante
”
keine Luftvorwa¨rmung“ fu¨r die
Lastpunkt 45, 40 und 30 % verglichen werden, siehe Tab. 8.3.
Tabelle 8.3: Vergleich eines 20 MW Luftvorwa¨rmer mit dem vorhandenen 4,2 MW Anti-Icing-Sytem
und der Variante
”
keine Luftvorwa¨rmung“ hinsichtlich des Potentials zur Absenkung der
Mindestlast
Last ohne Vorwa¨r-
mung
Anti-Icing-
System
Luftvorwa¨rmer
Temp. Verd. Ein 45 % 15 ◦C 15,8 ◦C 15,8 ◦C
40 % 15 ◦C 25,3 ◦C 30,8 ◦C
30 % 15 ◦C 25,3 ◦C 68,3 ◦C
Temp. AHDE Ein 45 % 563 ◦C 565 ◦C 565 ◦C
40 % 530 ◦C 553 ◦C 565 ◦C
30 % 463 ◦C 483 ◦C 565 ◦C
Temp. HD Aus 45 % 530 ◦C 533 ◦C 533 ◦C
40 % 504 ◦C 524 ◦C 534 ◦C
30 % 449 ◦C 466 ◦C 535 ◦C
Nettowirkungsgrad 45 % 50,7 % 50,7 % 50,7 %
40 % 49,0 % 49,3 % 50,0 %
30 % 44,6 % 45,2 % 48,4 %
Sowohl der Luftvorwa¨rmer als auch das Anti-Icing-Sytsem bieten ein gewisses Potential, die
Dampftemperaturen auch unterhalb der heutigen Mindestlast zu halten, was zu einem besseren
Wirkungsgrad des nachgeschalteten Dampfprozesses fu¨hrt. Hierdurch verbessert sich trotz des
ho¨heren Verdichtungsaufwandes der Gesamtwirkungsgrads der Anlage. Bei 40 % Last entspra¨che
diese Erho¨hung 0,3 bzw. 1 %. Bei 30 % Last wa¨re dann schlussendlich eine Vorwa¨rmtemperatur
von 68 ◦C erforderlich, um die Abgastemperaturen am Kesseleintritt zu halten, dies wu¨rde einer
thermischen Leistung von 18,9 MW entsprechen. Ein derartiger Vorwa¨rmer wu¨rde entsprechend
große Wa¨rmeu¨bertragerfla¨chen erfordern, um die Gra¨digkeit zwischen den Medien gering zu hal-
ten. Ein negativer Nebeneffekt wa¨re dann ein sta¨ndiger Druckverlust im Luftkanal, so dass die
Verbesserung des Teillastwirkungsgrades mit einer gewissen Volllastwirkungsgradverschlechte-
rung einher geht.
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8.2.2 Bensonabhitzekessel
Wie in Abschnitt 7.2.1 diskutiert, sind die thermischen Spannungen in den großvolumigen und
infolgedessen mit großen Wandsta¨rken versehenen Dampftrommeln Ursache fu¨r die Begrenzung
der Lastgradienten, wie in Abb. 8.19 ersichtlich. Um den bauartbedingten Nachteil des Natur-
umlaufdampferzeugern mit der hinter dem Verdampfer platzierten Dampftrommel zu umgehen,
bietet sich fu¨r Neubauprojekte die Verwendung eines Bensondampferzeugers an. Das Wasser
durchla¨uft hier in einem Durchgang Vorwa¨rmer, Verdampfer und U¨berhitzer und eine Dampf-
trommel ist nicht vorhanden.
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b) Benson-Zwangsdurchlaufdampferzeuger mit Anfahreinrichtung
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Abbildung 8.19: Vergleich der Dampferzeugerbauformen - Bensonkessel ko¨nnen auf großvolumige, dick-
wandige Dampftrommeln verzichten und besitzen statt dessen mehrere deutlich kleinere
mit geringeren Wandsta¨rken versehende Zyklone fu¨r eine Anfahrumwa¨lzung [42]
Die im September 2011 in Betrieb genommene 600 MW GuD-Anlage Irsching 4 besitzt einen
derartigen Bensonabhitzekessel und ist in der Lage, Lastrampen mit bis zu maximal 35 MW/min zu
fahren. Dies entspricht einer Lasta¨nderungsgeschwindigkeit von 5,8 %/min [79] und ist damit eine
Verdopplung des Lastgradienten einer vergleichbaren Anlage mit konventionellen Naturumlauf-
dampferzeuger. Daru¨ber hinaus gibt es auch alternativ Konzepte, in einem Naturumlaufkessel
eine zweistufige Dampftrennung mittels einer verkleinerten Trommel und einem nachgeschalte-
ten externen Zyklon zu realisieren. Diese verkleinerte Trommel wurde dann deutlich geringere
Wandsta¨rken aufweisen und wa¨re dann ebenso deutlich unempfindlicher gegenu¨ber Lasta¨nde-
rungen [67].
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9.1 Steinkohlekraftwerk Rostock
Anhand der in Kapitel 7 gewonnenen Erkenntnisse u¨ber die Ho¨he des Lebensdauerverbrauches
der einzelnen Lastwechsel und Anfahrvorga¨nge, sollen nun die Jahreslebensdauerverbra¨uche fu¨r
den zuku¨nftigen Kraftwerkseinsatz bestimmt werden. Die Ermittlung erfolgt dabei fu¨r die Jahre
2020 und 2023 sowie fu¨r das Referenzjahr 2011. Das Jahr 2023 ist hierbei von besonderem
Interesse, da es die Marktverha¨ltnisse nach Vollendung des Kernenergieausstiegs widerspiegelt.
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Abbildung 9.1: A¨nderung des Fahrweise des Kraftwerks Rostock fu¨r die Jahre 2020 und 2023 im Ver-
gleich zum Referenzjahr 2011 und Darstellung des Einflusses einer Flexibilisierung auf die
Betriebsstundenzahl
Abb. 9.1 zeigt die Jahresdauerlinien des Kraftwerks Rostock fu¨r die betrachteten Szenarien, so
ist einerseits der Betrieb entsprechend der heutigen Dynamikparameter fu¨r die Jahre 2011, 2020
und 2023 dargestellt. Zusa¨tzlich erfolgt fu¨r die Jahre 2020 und 2023 ein Vergleich mit einer fle-
xiblen Anlage, welche eine Mindestlast von 35 % und einem Lastgradienten von 4 %/min aufweist.
Fu¨r 2011 ergibt sich eine Volllaststundenzahl von 7493 h, der Block befindet sich gro¨ßtenteils
im Grundlastbetrieb. Fu¨r 2020 und 2023 ist diese mit 3416 h und 4143 h deutlich geringer.
Eine Flexibilisierung des Kraftwerks mittels einer Absenkung der Mindestlast und einer Er-
ho¨hung der zula¨ssigen Lasta¨nderungsgeschwindigkeit hat zwar nur einen geringen Einfluss auf
die Volllaststundenzahl, wirkt sich jedoch positiv auf die Betriebsstundenzahl aus. Der Block
fa¨hrt vermehrt in Teillast und ha¨lt aufgrund seines hohen Lastgradientens ein breites Band an
Sekunda¨rregelung vor. Die geleisteten Jahresvolllast- und Betriebsstunden, sowie die vorgehal-
tene Menge an Regelleistung der unterschiedlichen Szenarien werden nochmal u¨berblickshaft in
Tab. 9.1 dargestellt.
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Tabelle 9.1: Jahresbetrieb des Kraftwerks Rostock fu¨r die untersuchten Szenarien
Jahr 2011 2020 2023
Variante Ist-Stand Ist-Stand Flex. Ist-Stand Flex.
Betriebsstunden 7.797 h 3.889 h 5.978 h 4.565 h 7.007 h
Volllaststunden 7.560 h 3.416 h 3.414 h 4.143 h 4.110 h
vorgehaltene
Prima¨rregelung 168 GWh 172 GWh 254 GWh 158 GWh 300 GWh
vorgehaltene
Sekunda¨rregelung 44 GWh 74 GWh 625 GWh 80 GWh 733 GWh
Die Dynamik der Fahrweisen der einzelnen Szenarien und die Anzahl der Anfahrvorga¨nge wer-
den in Abb. 9.2 gegenu¨bergestellt. In Diagramm 9.2-a sind die Lastwechsel (LW) des reinen
Fahrplanbetriebs dargestellt, das rechte Diagramm zeigt die Lastwechsel bei einem maximalen
Abruf der Prima¨r- und Sekunda¨rregelung. Aufgrund der breiten Regelba¨nder des flexibilisierten
Kraftwerks sind die Lastwechsel des reinen Fahrplanbetriebs deutlich kleiner als die Lastwechsel
bei Abruf von Regelleistung. Grundsa¨tzlich ist zuku¨nftig in allen Szenarien mit einer Zunahme
der Startanzahl, sowie einer Erho¨hung der Lastwechselzahl zu rechnen. Bedeutsam ist an dieser
Stelle die im Fall einer Flexibilisierung neu dazu kommenden Lastwechsel gro¨ßer 50 % Nennleis-
tung. Im Hinblick auf die Gesamterscho¨pfung der hochbelasteten Bauteile ist ferner die starke
Zunahme der Warmstartha¨ufigkeit kritisch, da diese sehr hohe Bauteilermu¨dungen verursachen
(vgl. Tab. 7.2).
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Abbildung 9.2: Vera¨nderung der Anzahl von Starts und Lastwechsel des Kraftwerks Rostock fu¨r die Jahre
2020 und 2023 im Vergleich zum Referenzjahr 2011 und Darstellung des Einflusses einer
Flexibilisierung
Entsprechend der Ha¨ufigkeit der Grundbeanspruchungen ko¨nnen nun die Gesamtscha¨digungen
fu¨r die untersuchten Jahre ermittelt werden. Abb. 9.3 zeigt den Vergleich der Gesamtscha¨digun-
gen fu¨r die einzelnen Grundbeanspruchungen, weiterhin wird der summarische Lebensdauerver-
brauch fu¨r das gesamte Jahr dargestellt. Ebenso wie in der vorherigen Abbildung wird der reine
Fahrplanbetrieb mit dem Fall einer maximalen Regelleistungsabforderung verglichen. Um eine
Vergleichbarkeit bei unterschiedlichen Betriebsstunden zu gewa¨hrleisten, ist zusa¨tzlich der auf
1000 Volllaststunden normierte Lebensdauerverbrauch ausgewiesen.
Deutlich erkennbar ist der große Anteil der Warmstarts (WS) an der Gesamterscho¨pfung in
allen Szenarien. Die summarische Ermu¨dung durch Heißstarts (HS) ist aufgrund der geringen
Anzahl deutlich kleiner. Weiterhin wird ersichtlich, dass das im Hinblick auf eine flexible Fahr-
weise ertu¨chtigte Kraftwerk aufgrund seiner geringen Mindestlast in Phasen hoher regenerativer
Einspeisung am Netz verbleiben kann und so einen Teil der Anfahrten vermeidet.
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Abbildung 9.3: Resultierender Lebensdauerverbrauch fu¨r die untersuchten Szenarien und Bewertung des
Potentials von leittechnischen Optimierungen auf die Verringerung des Lebensdauerver-
brauches
Die Ermu¨dungen der Lastwechsel kleiner 50 % haben einen verschwindend geringen Anteil an
den Gesamtermu¨dungen, wohingegen durch die sehr großen Lastwechsel im Fall einer Flexibili-
sierung merkliche Zusatzbelastungen zu erwarten sind. Fu¨r das Jahr 2020 wa¨ren sie unter der
Annahme eines maximalen Regelleistungsabrufes fu¨r 76,4 % der Gesamtjahresermu¨dung verant-
wortlich. Eine optimierte Leittechnik bo¨te dank einer schonenderen Fahrweise das Potential, den
Jahreslebensdauerverzehr um 0,68 Prozentpunkte zu reduzieren, was einer Reduzierung im Ver-
gleich zur nicht optimierten Anlage um 14,1 % entspra¨che. Es muss in diesem Zusammenhang
betont werden, dass die Annahme eines maximalen Regelleistungsabrufes eine sehr konservative
Abscha¨tzung ist und dass der sich tatsa¨chlich einstellende Jahreslebensdauerverbrauch zwischen
den in Diagramm 9.3-a und b gezeigten Werten liegen wird, jeweils in Abha¨ngigkeit der Cha-
rakteristik des Regelleistungsabrufs.
Die Fahrweise im Jahr 2023 ist durch eine leicht geringere Anzahl von Warmstarts und einer
geringfu¨gig ho¨heren Anzahl an großen Lastwechseln gekennzeichnet. Dies fu¨hrt zu geringfu¨gig
vera¨nderten Jahreslebensdauerverbra¨uchen von 1,96 % im Fall eines nicht flexibilisierten Kraft-
werks und von 4,7 % fu¨r den Fall einer abgesenkten Mindestlast und einer erho¨hten zula¨ssigen
Lasttransiente, siehe Abb. 9.3-b. Auch hier kann die Jahresermu¨dung um 0,8 % mittels opti-
mierter Leittechnik reduziert werden.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der zuku¨nftige Betrieb durch eine hohe Dynamik
und Anfahrha¨ufigkeit gekennzeichnet ist. Hierbei erzeugen die Warmstarts einen signifikanten
Anteil an der Gesamtermu¨dung. Wird das Kraftwerk in Zukunft flexibler gefahren, erho¨ht sich
die Wettbewerbsfa¨higkeit, was sich weniger in ho¨heren Volllaststundenzahlen, jedoch in ver-
mehrter Bereitstellung von Regelleistung widerspiegelt. So wu¨rde ein Steinkohlekraftwerk vom
Typ
”
Rostock“ bei einer Mindestlast von 35 % und einem Lastgradienten von 4 %/min acht- bis
neunmal mehr Sekunda¨rregeleistung anbieten als ein vergleichbares Kraftwerk entsprechend der
heute gefahrenen Parameter. Mit der Steigerung der Flexibilita¨t erho¨ht sich jedoch auch deutlich
der Lebensdauerverbrauch, verursacht durch die nun hinzugekommenen sehr großen Lastwech-
sel. Dieser kann jedoch um rund ein Fu¨nftel durch eine schonendere Fahrweise mit Hilfe einer
optimierten Regelungstechnik vermindert werden (vgl. Tab. 8.1).
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9.2 GuD-Anlage Mainz Wiesbaden
In gleicher Weise wie im vorherigen Abschnitt sollen die Jahreslebensdauerverbra¨uche fu¨r den
Kraftwerkseinsatz der GuD-Anlage dargestellt werden. Auch hier wird der aus den Szenarien-
rechnungen ermittelte Betrieb fu¨r die Jahre 2020 und 2023 mit dem Referenzjahr 2011 vergli-
chen, wie in Abb. 9.4 ersichtlich. In der Variante
”
Flexibilisiert“ wurde die Mindestlast auf 40 %
reduziert und die zula¨ssige Lasta¨nderungsgeschwindigkeit von 2,4 auf 4,8 %/min verdoppelt.
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Abbildung 9.4: A¨nderung der Fahrweise der GuD-Anlage Mainz Wiesbaden fu¨r die Jahre 2020 und 2023
im Vergleich zum Referenzjahr 2011 und Darstellung des Einflusses einer Flexibilisierung
auf die Betriebsstundenzahl
Fu¨r 2011 ist eine Volllaststundenzahl von 2767 h ermittelt worden, der Betrieb erfolgt hier
zu zwei Dritteln im oberen Lastbereich. Fu¨r das Jahr 2020 wird eine massive Reduktion der
Volllaststundenzahl auf 413 h prognostiziert. Fu¨r das Jahr 2023 steigen die Volllaststundenzahl
aufgrund des vollzogenen Kernenergieausstieges wieder leicht auf 1065 h an. Wu¨rde die Min-
destlast des GuD-Kraftwerks abgesenkt und der Lastgradient verdoppelt werden, bestu¨nde das
Potential von 1296 Volllaststunden fu¨r das Jahr 2020 bzw. von 1937 h fu¨r 2023. Weiterhin eignet
sich die Anlage nun bevorzugt fu¨r den Einsatz als Regelkraftwerk und ha¨lt mit 238 GWh im
Jahr 2020 und 344 GWh im Jahr 2023 rund neun- bzw. sechsmal mehr Sekunda¨rregelung vor
als eine entsprechende konventionell gefahrene Anlage, siehe auch Tab. 9.2.
Tabelle 9.2: Jahresbetrieb der GuD-Anlage Mainz Wiesbaden fu¨r die untersuchten Szenarien
Jahr 2011 2020 2023
Variante Ist-Stand Ist-Stand Flex. Ist-Stand Flex.
Betriebsstunden 3.551 h 599 h 2.387 h 1.470 h 3.404 h
Volllaststunden 2.767 h 413 h 1.296 h 1.065 h 1.937 h
vorgehaltene
Prima¨rregelung 152 GWh 18 GWh 57 GWh 51 GWh 94 GWh
vorgehaltene
Sekunda¨rregelung 142 GWh 26 GWh 238 GWh 65 GWh 344 GWh
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Die in Abb. 9.5 gezeigte Startanzahl fu¨r die zuku¨nftigen Szenarien verha¨lt sich proportional
zur Betriebsstundenzahl. Allerdings kommt es zu einer Verschiebung zu mehr Warmstarts und
weniger Heißstarts. Fu¨r die Anzahl der Lastwechsel ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Wird das
Kraftwerk weiterhin entsprechend der heutigen Parameter gefahren, so kann sich die Anzahl der
Lastwechsel sogar verringern, bedingt durch eine niedrigere Volllaststundenzahl. Im Fall einer
Absenkung der Mindestlast und einer Erho¨hung des Lastgradienten wu¨rde dann jedoch eine
betra¨chtliche Anzahl von sehr großen Lastwechseln als neue Belastung hinzukommen.
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Abbildung 9.5: Vera¨nderung der Anzahl von Starts und Lastwechsel der GuD-Anlage Mainz Wiesbaden
fu¨r die Jahre 2020 und 2023 im Vergleich zum Referenzjahr 2011 und Darstellung des
Einflusses einer Flexibilisierung
Wie aus Abb. 9.6 hervorgeht, ist die aus dem ganzja¨hrigen Betrieb resultierende Bauteiler-
mu¨dung klar gepra¨gt durch die Anfahrvorga¨nge. Selbst unter der Annahme einer maximalen
Abforderung der Regelleistung verursachen sie immer noch mehr als 77 % (Szenario
”
2023 Fle-
xibilisiert“) des gesamten Lebensdauerverbrauches. Die Lastwechsel kleiner 46 % verursachen nur
verschwindend geringe Bauteilerscho¨pfung und sind daher vernachla¨ssigbar. Selbst die großen
Lastwechsel in Verbindung mit einer abgesenkten Mindestlast tragen nur zu 17 (2020) bzw. 22 %
(2023) zum gesamten Jahreslebensdauerverbrauch bei.
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Abbildung 9.6: Resultierender Lebensdauerverbrauch fu¨r die untersuchten Szenarien
Als Fazit fu¨r GuD-Anlagen vom Typ
”
Mainz Wiesbaden“ erho¨ht sich zuku¨nftig der spezifische
Lebensdauerverzehr im Mittel um den Faktor 1,94. Die Hauptursache hierfu¨r ist die je Volllast-
stunde gestiegene Zahl von Warmstarts, wohingegen die großen Lastwechsel nur rund ein Fu¨nftel
des Jahreslebensdauerverbrauch verursachen.
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10 Zusammenfassung
10.1 Fazit der Arbeit
In dieser Arbeit wurden instationa¨re Kraftwerksmodelle fu¨r ein Steinkohlekraftwerk und eine
kombinierte Gas- und Dampfturbinenanlage vorgestellt. Diese Modelle erlauben die thermodyna-
mische Analyse des Kraftwerksprozesses und die Untersuchung der Bauteilbelastungen wa¨hrend
des dynamischen Betriebes anhand des Lebensdauerverbrauchs der dickwandigen Bauteile des
Kessels. Mit dieser Methodik ist es mo¨glich, zuku¨nftige Fahrweisen bei abgesenkter Mindestlast
und erho¨hter zula¨ssiger Lasta¨nderungsgeschwindigkeit zu bewerten und weiterhin das Potenti-
al von verfahrens- und leittechnische Optimierungen hinsichtlich eines schonenderen Betriebs
ermitteln.
Zu diesem Zweck wurde eine vorhandene, quelloffene Modell-Bibliothek erweitert und erfolg-
reich angewendet. Die beiden erstellten Gesamtmodelle wurden umfangreich anhand von Messda-
ten aus den Referenzkraftwerken validiert. Die dabei erzielte Genauigkeit ist von hoher Qualita¨t
und erlaubt die Beantwortung der eingangs formulierten Fragestellungen. Die nachgeschaltete
Verwendung von der Literatur entnommenen technischen Richtlinien zur Ermittlung der Bauteil-
belastung erwiesen sich dabei als effektives Instrument zur Bewertung des Kraftwerksbetriebs.
Der Lebensdauerverbrauch infolge Wechselerscho¨pfung wurde dabei als Indikator verwendet, um
verschiedene Fahrweisen und leittechnische Konzepte miteinander zu vergleichen.
Anhand der beiden Kraftwerksmodelle konnte erfolgreich das Potential der beiden Anlagen
hinsichtlich einer Erho¨hung der Flexibilita¨t gezeigt werden. Fu¨r Steinkohlekraftwerke, welche
urspru¨nglich fu¨r hauptsa¨chlich stationa¨ren Betrieb zwischen 50 und 100 % Nennlast konzipiert
wurden, konnten große Spielra¨ume zur Steigerung der Flexibilita¨t nachgewiesen werden. So ist
prinzipiell bei vertretbaren Umbaumaßnahmen ein Betrieb zwischen 35 % und Volllast bei ver-
doppelten Lastgradienten mo¨glich. Um bei diesen Betriebsparametern einen schonenden Betrieb
zu gewa¨hrleisten, ist jedoch eine optimierte Leittechnik von No¨ten.
Ziel muss dabei eine Ermittlung oder Scha¨tzung der momentanen Feuerungsleistung und der
an die einzelnen Heizfla¨chen u¨bertragenen Wa¨rmestro¨me sein. Diese sind im instationa¨ren Be-
trieb aufgrund des tra¨gen Zeitverhaltens der Mu¨hlen und des Kessels verzo¨gert und durch die
prozessbedingten Unsicherheiten, wie Kohlequalita¨t und einen vera¨nderlichen Verschmutzungs-
grad der Heizfla¨chen durch Ruß und Flugasche beeinflusst. Neue Regelungskonzepte erlauben
das Zeitverhalten der Komponenten im Kraftwerk u¨ber physikalische Modelle zu erfassen und
Sto¨rgro¨ßen wie Kohlequalita¨t und Verschmutzungsgrad durch Beobachter zu scha¨tzen. So zeig-
te eine im Rahmen dieser Arbeit entworfene beobachtergestu¨tzte Regelung das Potential die
Regelfehler, speziell im dynamischen Betrieb, zu reduzieren und so bei gleichbleibender Bauteil-
belastung den Lastgradienten zu erho¨hen. In Kombination mit weiteren Maßnahmen, wie z.B.
einer verbesserten dynamischen Vorsteuerung des Prozesses, konnte mithilfe des Kraftwerksmo-
dells gezeigt werden, dass der Lebensdauerverzehr der Lastwechsel um rund 20 % vermindert
werden kann. Fu¨r zuku¨nftige Steinkohlekraftwerke ermo¨glicht die Verwendung eines in der Lite-
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ratur vorgestellten innenberippten Verdampfers und einer indirekten Feuerung in Kombination
mit modernster Brennertechnik eine Mindestlast von 15 % bei einen Lastgradienten von 7 %/min.
Da erdgasgefeuerte GuD-Anlagen eine hohe Prozessgu¨te aufweisen, ist hier keine weitere rege-
lungstechnische Optimierung no¨tig bzw. mo¨glich, aber aufgrund der bauartbedingten ho¨heren
Empfindlichkeit des Naturumlaufabhitzekessels ist eine Erho¨hung der zula¨ssigen Lasta¨nderungs-
geschwindigkeit jedoch nur unter Inkaufnahme von gro¨ßeren Ermu¨dungen mo¨glich. Allerdings
zeigen die Untersuchungen, dass es hier noch gewisse Spielra¨ume gibt, so fu¨hrt ein verdoppel-
ter Lastgradient zu einer moderaten Erho¨hung des Lebensdauerverbrauchs um rund 20 %. Fu¨r
die Absenkung der Mindestlast konnte anhand der durchgefu¨hrten Rechnungen demonstriert
werden, dass eine Luftvorwa¨rmung das Potential bietet, den unteren Lastpunkt des untersuch-
ten GuD-Kraftwerks bei gleichbleibenden Frischdampftemperaturen von heute 54 % um bis zu
10 % zu senken. Fu¨r neue GuD-Kraftwerke bietet ein Bensonabhitzekessel Potential den Last-
gradienten zu erho¨hen. Alternative Konzepte verfolgen den Ansatz u¨ber ein vera¨ndertes HD-
Trommeldesign die Empfindlichkeit des Kessels gegenu¨ber thermischen Spannungen und hohen
Lastgradienten zu verringern.
Fu¨r den zuku¨nftigen Kraftwerksbetrieb sind generell ein erho¨hter Lebensdauerverbrauch durch
ha¨ufigere Starts und zuku¨nftig gro¨ßere Lastwechsel zu erwarten. Inwieweit ein einzelnes Kraft-
werk von diesen Vera¨nderungen betroffen ist, ha¨ngt jedoch stark von den Flexibilita¨t der jewei-
ligen Anlage ab. Kraftwerke mit einer geringen Mindestlast und einem hohen Lastgradienten
haben in Zeiten hoher regenerativer Einspeisung einen Wettbewerbsvorteil und sind dann be-
vorzugt im Betrieb. Aufgrund dessen weisen sie ho¨here Volllaststundenzahlen auf und stellen im
gro¨ßerem Maße Systemdienstleistungen bereit. Durch das Verbleiben am Netz in diesen Phasen
vermeiden flexible Anlagen zudem Anfahrten. Andererseits ist die Fahrweise dieser Kraftwerke
durch eine besonders hohe Dynamik und einen ha¨ufigen Betrieb in niedriger Teillast gekenn-
zeichnet. Aufgrund dieser dynamischen Fahrweise wu¨rde sich der Jahreslebensdauerverbrauch
eines Steinkohlekraftwerks vom Typ
”
Rostock“ um den Faktor 8 von 0,4 auf rund 3,24 % pro
Jahr erho¨hen, trotz halbierter Volllaststundenzahl. Ein derartig hoher Wert wu¨rde bei einer
geplanten Betriebsdauer von 40 Jahren einen vorzeitigen Verschleiß bedeuten. Eine schonende
Fahrweise, ermo¨glicht durch eine optimierte Leitechnik, bietet das Potential den Jahreslebens-
dauerverbrauch der hochbelasteten Bauteile von 3,22 auf 2,75 % zu senken. Fu¨r GuD-Anlagen
ergeben sich nicht derartig gravierende Vera¨nderungen, so erho¨ht sich zuku¨nftig ebenso die Bau-
teilermu¨dung je Volllaststunde um den Faktor 1,8, allerdings relativiert sich diese Erho¨hung
aufgrund der geringeren Auslastung, so dass sich der absolute Wert des Lebensdauerverzehrs
nur um rund 12 % vergro¨ßert.
Abschließend kann gesagt werden, dass fu¨r die Bewertung ku¨nftiger Kraftwerksbeanspruchun-
gen mit der instationa¨ren Kraftwerkssimulation ein leistungsfa¨higes Instrument gefunden wurde,
welches aufgrund ihres systemischen Ansatzes einen guten U¨berblick u¨ber die zu erwartenden
Mehrbelastungen gibt. Hochgenaue Ermittlung der Belastung einzelner Bauteile bleiben aller-
dings 3D-CFD bzw. FEM-Untersuchungen vorbehalten.
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10.2 Ausblick
Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse u¨ber die zuku¨nftig erho¨hten Bauteilermu¨dungen,
sowie der vermehrte Einsatz der beiden untersuchten Anlagen als Regelkraftwerke, werfen eine
Reihe von weiteren Fragen auf. Unter anderem, wie hoch die zusa¨tzlichen Beanspruchungen durch
den Abruf von Regelleistung im Vergleich zum reinen Fahrplanbetriebes sind. Die Beantwortung
dieses Aufgabenkomplexes ist Inhalt eines Folgeprojektes des Lehrstuhls fu¨r Technische Ther-
modynamik und des Instituts fu¨r Elektrische Energietechnik der Universita¨t Rostock. Fu¨r eine
realita¨tsnahe Abbildung der Kraftwerke im Regelbetrieb mu¨ssten die entsprechenden Prima¨rre-
gelkreise, sowie die Verfahrentechnik fu¨r Turbinenandrosselung und Kondensatstau im Modell
hinterlegt werden. Aufgrund der modularen Strukturierung der existierenden Gesamtmodelle,
sowie der u¨bersichtlichen Organisation der Teilmodelle in Bibliotheken, ist es durch Erweite-
rung der Kraftwerksmodelle bzw. durch Anpassung einzelner Komponenten mo¨glich, auch diese
Fragestellungen zu beantworten.
Daru¨ber hinaus ru¨ckt immer mehr die Frage nach den zuku¨nftigen Belastungen der Braun-
kohlekraftwerke in den Fokus. Zwar sind diese mittelfristig nicht in dem Maße wie Steinkohle-
kraftwerke und GuD-Anlagen von einer hoch dynamischen Fahrweise betroffen, jedoch wird sich
dies voraussichtlich mit weiter fortschreitenden Zubau der erneuerbaren Energien ab ca. 2025
a¨ndern. Zusa¨tzlich ist im Speziellen die Dynamik der Braunkohlekraftwerke aufgrund der hohen
Stoffstro¨me begrenzt. Bei der Modellierung einer Braunkohleanlage ko¨nnten eine Vielzahl der
im Steinkohlekraftwerksmodell verwendeten Untermodelle weiter benutzt werden. Die Wahl der
Programmiersprache Modelica als Basis fu¨r die Kraftwerksmodellierung bietet daher einen guten
Ausgangspunkt fu¨r weitere Arbeiten.
So wird Modelica aufgrund der grundsa¨tzlich Eignung zur Modellierung großer heterogener Sys-
teme bei steigenden Leistungsfa¨higkeit der Solver zunehmend ha¨ufiger auf dem Feld der Kraft-
werkstechnik sowohl universita¨r als auch von der Industrie eingesetzt. Die Zielstellungen ko¨nnen
dabei sehr unterschiedlich sein, in einem Verbundprojekt der deutschen Energieversorgunger
mit der TU Hamburg Harburg erfolgt eine Untersuchung der Auswirkungen einer nachgeschal-
teter CO2-Abtrennung auf die Dynamik des Kraftwerksprozesses. Hierbei bietet die universelle
Einsetzbarkeit von Modelica die Chance alle Teilsysteme, wie Wasser-Dampf-Kreislauf, Rauch-
gasstrecke, CO2-Post-Combustion Prozess sowie CO2 -Verdichtungsprozess in einem integralen
Modell zu vereinen. In der Industrie wird Modelica fu¨r die Beantwortung praxisnaher Frage-
stellungen, wie der Ermittlung der thermischen Belastungen der Kesselwa¨nde im dynamischen
Betrieb verwendet. Ein zu diesem Zweck erstelltes Brennraummodell wird in [37] vorgestellt.
Langfristig bietet ein sich aktuell in der Entwicklung befindlicher in Modelica integrierter Op-
timierungsalgorithmus [1] großes Potential fu¨r die weitergehende Bearbeitung der Thematik der
Reduzierung der Bauteilbelastungen im dynamischen Betriebs. Unter der Vorgabe einer Zielfunk-
tion, wie z.B. einer minimalen Zeitdauer fu¨r einen Lastwechsel unter Beachtung der zula¨ssigen
Bauteilspannungen ko¨nnen so optimale Trajektorien fu¨r die Sollwerte von Feuerungsleistung und
Dampftemperaturen gefunden werden. So wird in [19] fu¨r den Anfahrprozess einer GuD-Anlage
eine Optimierung des zeitlichen Verlaufes der Feuerungsleistung untersucht. Allerdings sind auf-
grund der aktuell noch begrenzten Leistungsfa¨higkeit dieses Optimierungsalgorithmuses starke
Modellvereinfachungen erforderlich, die eine Nutzung derzeitig noch einschra¨nken.
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E Verbrennungsrechnung
E.1 Brennstoff Steinkohle
Die Verbrennung von Kohle ist ein komplexer Prozess. Abbildung E.1 zeigt die wesentlichen
Vorga¨nge beim Abbrand eines Kohlekorns. Bei Wa¨rmeeintrag verdampft zuna¨chst das enthalte-
ne Wasser. U¨ber 300 ◦C beginnen dann die Kohlepartikel auszugasen (Pyrolyse) und die dabei
freigesetzten flu¨chtigen Bestandteile verbrennen. Letztendlich brennt der Kohlenstoff im verblei-
benden Koksteilchen ab und u¨brig bleiben alle nicht brennbaren Bestandteile (Asche).
Abbildung E.1: Ablauf der Kohleverbrennung [31]
Pyrolyse und Koksabbrand ha¨ngen von einer Vielzahl chemischer und physikalischer Para-
meter ab. Eine detaillierte Verbrennungsrechnung mit dem zeitlichen Ablauf der wesentlichen
Reaktionsvorga¨nge gestaltet sich daher aufwendig und ist in Anbetracht der Aufgabenstellung
nicht zwingend erforderlich. Aus diesem Grund beschra¨nkt sich diese Arbeit auf die klassische
Verbrennungsrechnung [82], [8], mit der die entstehenden Rauchgasprodukte ermittelt werden.
Voraussetzung hierfu¨r, ist die Kenntnis der Brennstoffzusammensetzung.
Eine Elementaranalyse gibt Aufschluss u¨ber die einzelnen Kohle-Bestandteile wie Kohlenstoff
C, Wasserstoff H, Schwefel S, Sauerstoff O, Stickstoff N , das innerhalb der Kohle gebundene
Wasser W und die Asche A.
xC + xH + xS + xO + xN + xW + xA = 1 [kg/kgBr] (E.1)
Gleichung (E.1) zeigt die entsprechende Massenbilanz der Rohkohle. Spricht man hingegen von
Trockenkohle ist xW = 0, die Kohle also wasserfrei (wf). Wird auf die Reinkohle Bezug genom-
men, ist zusa¨tzlich xA = 0 und die Kohle demnach wasser- und aschefrei (waf). Im Rahmen
dieser Arbeit wird stets mit Rohkohle ohne zusa¨tzliche externen Feuchtegehalt gearbeitet.
Typische Zusammensetzungen von Steinkohlen sind [31] entnommen. Die dort aufgefu¨hrten
Flu¨chtigen Bestandteile (FB) entsprechen allen Komponenten, die bei einer schnellen Erhitzung
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auf 900 ◦C (nach DIN 51720) ausgasen. Sie sind abha¨ngig vom Inkohlungsgrad und haben
Einfluss auf den Verbrennungsablauf. Die Kohlenasche besteht neben der eigenen Pflanzenasche
fast ausschließlich aus abgelagerten Mineralstoffen. Wie in Tab. E.1 zu sehen, unterscheidet sich
die Zusammensetzung von Stein- und Braunkohleaschen teils erheblich voneinander. Auf eine
genaue Aufschlu¨sselung der Bestandteile wird verzichtet, da die Zusammensetzung der Asche
fu¨r die Verbrennungsrechnung nicht relevant ist.
Tabelle E.1: Bestandteile von Kohleaschen [31]
Die fu¨r die Verbrennung beno¨tigte Luft wird als feucht angenommen und besitzt eine Zusam-
mensetzung nach (E.2).
xN2 + xO2 + xH2O = 1 [kg/kgL] (E.2)
Die brennbaren Bestandteile der Kohle sind Kohlenstoff, Schwefel und Wasserstoff. Bei voll-
sta¨ndiger Oxidation regieren sie zu Kohlendioxid, Schwefeldioxid und Wasser:
C +O2 → CO2 (E.3)
S +O2 → SO2 (E.4)
H2 +
1
2
O2 → H2O (E.5)
Bei der Oxidation des Kohlenstoffs an der Partikeloberfla¨che bildet sich meist Kohlenmonoxid
CO als Zwischenprodukt. Durch den gewollten ku¨nstlichen Luftmangel der ersten untersto¨-
chiometrischen Verbrennungsstufe kann es nicht vollsta¨ndig weiter zu Kohlendioxid CO2 auf-
oxidieren. Durch zusa¨tzliche Lufteinblasungen in der Ausbrandzone und oberhalb der Brenner
wird jedoch nachtra¨glich ein ausreichendes Luftangebot gewa¨hrleistet, so dass die Verbrennung
am Brennkammeraustritt als weitestgehend abgeschlossen betrachtet werden kann. Bei mittle-
ren und hohen Kessellasten begu¨nstigt zudem ein entsprechendes Temperaturniveau von u¨ber
1100 ◦C eine vollsta¨ndige Umwandlung. Bei niedrigen Kessellasten wird einer vermehrten CO-
Bildung, aufgrund niedriger Temperaturen, mit einer Erho¨hung des Luftverha¨ltnisses entgegen-
gesteuert. Eine unvollsta¨ndige Verbrennung, in Form von CO-Bildung wird deshalb in diesem
Modell vernachla¨ssigt. Stattdessen wird von einem bestimmten Teil nicht verbranntem Kohlen-
stoff in Form von Koks oder Ruß ausgegangen, welcher sich mit der Asche vermischt.
Die bei der Verbrennung zersta¨ubte Kohlenasche wird nicht komplett vom Rauchgas mitge-
nommen. Etwa 10 bis 20 % der Asche werden als Bettasche oder Schlacke unmittelbar durch
Universita¨t Rostock
E.1 Brennstoff Steinkohle 137
den Brennkammer-Trichter abgeschieden. Der Rest vermischt sich mit dem Rauchgas und bildet
die Flugasche.
Nach Empfehlungen [20], werden die beiden geschilderten Sachverhalte durch folgenden Fak-
toren bei der Verbrennungsrechnung beru¨cksichtigt:
• Anteil an unverbranntem Kohlenstoff in der Asche fu = 0,02
• Anteil der Flugasche an der Gesamtasche fa = 0,90
Der Anteil an unverbranntem Kohlenstoff xCu ergibt sich aus (E.6) und muss vom urspru¨ng-
lichen Kohlenstoff xC abgezogen werden.
xCu =
1
1
fu
− 1 · xA [
kgC/kgBr] (E.6)
Mit Kenntnis dieses Anteils und den in (E.3) bis (E.5) beteiligten Stoffmengen und ihren mo-
laren Massen, la¨sst sich so der Mindestsauerstoffbedarf (E.7) ermitteln. Zusammen mit der aus
(E.2) bekannten Luftzusammensetzung erha¨lt man den Mindestluftbedarf (E.8). Durch das last-
abha¨ngig einzuregelnde und damit vorgegebene Luftverha¨ltnis λ kann man auf die tatsa¨chliche
Luftbedarf (E.9) schließen.
Omin = 2, 6642 · (xC − xCu) + 0, 9979 · xS + 7, 9367 · xH − xO [kgO/kgBr] (E.7)
Lmin =
Omin
xO2
[kgL/kgBr] (E.8)
L = Lmin · λ = m˙L
m˙Br
[kgL/kgBr] (E.9)
Weiterhin lassen sich die, auf den eingesetzten Brennstoff bezogenen, Massen der Rauchgaskom-
ponenten ermitteln:
mˆCO2 = 3, 6642 · (xC − xCu) [kgCO2/kgBr] (E.10)
mˆSO2 = 1, 9979 · xS [kgSO2/kgBr] (E.11)
mˆH2O = 8, 9367 · xH + xW + xH2O · L [kgH2O/kgBr] (E.12)
mˆO2 = xO2,L · L−Omin [kgO2/kgBr] (E.13)
mˆN2 = xN + xN2,L · L [kgN2/kgBr] (E.14)
mˆA = xA · fa [kgA/kgBr] (E.15)
mˆCu = xCu · fa [kgC/kgBr] (E.16)
In Summe bilden sie die gesamte Rauchgasmasse pro eingesetztem Kilogramm Brennstoff
(E.17). Werden die sieben spezifischen Einzelmassen jeweilig durch die spezifische Rauchgas-
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masse dividiert, erha¨lt man die Rauchgaszusammensetzung in Form von Massenanteilen (E.18).
Folglich sind alle no¨tigen Daten zum Errechnen der Rauchgaseigenschaften bekannt.
mˆRG =
∑
mˆi,RG [kgRG/kgBr] (E.17)
xi,RG =
mˆi,RG
mˆRG
[kgi/kgRG] (E.18)
Die chemisch gebundene Energie, welche durch die Kohle freigesetzt wird, kann na¨herungsweise
aus der Kohlezusammensetzung (E.1) gewonnen werden. [31] gibt fu¨r den Heizwert folgende
Formel, mit einer Fehlerabweichung von weniger ± 2 %, an:
Hu =34, 8 · (xC − xCu) + 93, 8 · xH + 10, 46 · xS
+ 6, 28 · xN − 10, 8 · xO − 2, 45 · xW [MJ/kgBr]
(E.19)
Unberu¨cksichtigt bei der Verbrennungsrechnung bleiben, wie schon erwa¨hnt, dynamische Vor-
ga¨nge, wie Schadstoffbildung oder Dissoziation (endotherme Zerfall bestimmter Rauchgasbe-
standteile bei hoher Temperatur).
E.2 Brennstoff Erdgas
Aufgrund seiner geringen Verunreinigungen ist Erdgas ein sehr hochwertiger Brennstoff, welcher
zum einen nahezu vollsta¨ndig verbrennt und dabei keine Ruß- und Staubemissionen freisetzt.
Erdgase bestehen hauptsa¨chlich aus Methan, unterscheiden sich aber je nach Lagersta¨tte in
ihrer weiteren chemischen Zusammensetzung. Neben dem Hauptbestandteil besteht Erdgas aus
weiteren Alkanen, wie Ethan, Propan, Butan oder Pentan, sowie Inertgasen, wie beispielsweise
Kohlendioxid oder Stickstoff und entha¨lt weiterhin auch organische Schwefelverbindungen und
Wasser.
Aufgrund der nachteiligen Eigenschaften der Schwefelverbindungen bei der Verbrennung wer-
den diese nach der Fo¨rderung abgetrennt. Zusa¨tzlich werden auch Feststoffe und Wasser entfernt.
Das Erdgas wird entsprechend seiner Zusammensetzung in verschiedene Klassen eingeteilt. Erd-
gas der Qualita¨t H (von engl. high ,hoch’) hat einen ho¨heren Methangehalt (87 bis 99 Vol. %),
wa¨hrend Erdgas L (von engl. low ,niedrig’) bei Methananteilen von 80 bis 87 Vol.% gro¨ßere
Mengen an Stickstoff und Kohlenstoffdioxid entha¨lt.
Das im Kraftwerk Mainz Wiesbaden verwendete Erdgas weist einen Heizwert von 48,5 MJ/kg
auf. Da zwischen den Einzelgasen des Brenngases keine chemischen Reaktionen stattfinden,
ergibt sich der Heizwert entsprechend der Anteile der enthaltenen Einzelgase. Entsprechend der
bekannten Einzelheizwerte [31] ergibt sich unter der Annahme von 1 % Inertgasen, vereinfachend
als CO2 angenommen, ein Volumenanteil von 95,1 % Methan yCH4 und ein Anteil von 3,9 %
la¨ngerkettiger Alkane yCmHn , welche fu¨r die weitere Betrachtung als reines Ethan angenommen
werden. Dies deckt sich gut mit entsprechenden Literaturwerten fu¨r russisches Erdgas [31]. Die
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Reaktionsgleichung fu¨r die die vollsta¨ndige, sto¨chiometrische Verbrennung der Spezies Methan
und Ethan mit Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser lauten
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (E.20)
2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O (E.21)
Der minimale Sauerstoffbedarf Omin ergibt sich dann entsprechend der Volumenanteile, sowie
den molaren Massen M des Erdgases und des Sauerstoffs
Omin = (2yCH4 + 3, 5yC2H6)
MO2
MBr
[kgO/kgBr] (E.22)
MBr = yCH4MCH4 + yCH4MC2H6 + yCO2MCO2 [kg/kmol] (E.23)
MBr ist hierbei die molare Masse des Brennstoffes und setzt sich aus den molaren Massen
der Brenngaskomponenten entsprechend ihres Volumenanteils zusammen. Unter Verwendung
der bekannten Luftzusammensetzung entsprechend Gleichung (E.2) la¨sst sich in analoger Wei-
se zum Brennstoff Kohle entsprechend (E.8) der Mindestluftbedarf Lmin berechnen, sowie bei
bekanntem Luftverha¨ltnis λ nach (E.9) auf den tatsa¨chliche Luftbedarf L schließen.
Ebenso lassen sich die auf den eingesetzten Brennstoff bezogenen Massen der Abgaskompo-
nenten ermitteln:
mˆCO2 = (yCO2 + yCH4 + 2yCH4) ·
MCO2
MBr
[kgCO2/kgBr] (E.24)
mˆH2O = xH2O,L · L+ (2yCH4 + 3yC2H6) ·
MH2O
MBr
[kgH2O/kgBr] (E.25)
mˆO2 = xO2,L · L−Omin [kgO2/kgBr] (E.26)
mˆN2 = xN2,L · L [kgN2/kgBr] (E.27)
Nun la¨sst sich vergleichbar zu Kapitel E.1 die gesamte Abgasmasse pro eingesetztem Kilogramm
Brennstoff (E.17) errechnen, weiterhin ergeben sich die Massenanteile des Abgases durch die
Division der vier spezifischen Einzelmassen jeweilig durch die spezifische Abgasgesamtmasse
entsprechend (E.18).
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F Stoffdaten und Materialkennwerte
F.1 Frischluft und Rauchgas
Die verwendete Modelica Medien-Bibliothek umfasst die Eigenschaften von rund 1241 ein- oder
mehratomiger chemischer Verbindungen. Die in der Datenbank hinterlegten Eigenschaften und
Koeffizienten ermo¨glichen z.B. die Berechnung der spezifische Werte von Enthalpie, Entropie
und Wa¨rmekapazita¨t entsprechend [65]. Daru¨ber hinaus existieren eine Reihe zusa¨tzlicher Ei-
genschaften (z.B. kritischer Druck), mit deren Hilfe sich Viskosita¨t und Wa¨rmeleitfa¨higkeit, fu¨r
37 ausgewa¨hlte ideale Gase, ermitteln lassen. Weiterhin lassen sich beliebige Mischungen der
eingetragenen chemischen Verbindungen realisieren.
Die Frischluft wird als Zusammensetzung der Spezies N2, O2 und H2O abgebildet. Das Rauch-
gas wird als Mischung der Komponenten N2, CO2, SO2, O2 und H2O betrachtet und wird
abzu¨glich des Ascheanteiles xA definiert. Der Enthalpiestro¨me von Asche und unverbrannter
Kohle im Rauchgas werden vereinfacht mittels spezifischer Wa¨rmekapazita¨ten bestimmt.
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Abbildung F.1: Mollier-h,s-Diagramm fu¨r Wasserdampf: Die Stoffwerte fu¨r Wasser und Dampf sind gema¨ß
des Industrie-Standards IAPWS IF97 implementiert; diese Funktionsdatenbank ist Teil
der Modelica Standard-Bibliothek
Die Bestimmung der Zustandsgro¨ßen von Wasser bzw. Dampf erfolgt mittels Zustandsfunk-
tionen entsprechend dem Standard IF97. Die IAPWS Industrie-Formulierung 1997 besteht aus
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einem Satz von Gleichungen fu¨r verschiedene Zustandsbereiche, wobei insgesamt der Bereich
0 ◦C ≤ T ≤ 800 ◦C und 0,0061 bar ≤ p ≤ 1000 bar abgedeckt wird [28]. Der Hochtempera-
turbereich der IF97 (800 ◦C ≤ T ≤ 2000 ◦C bei einem Druck von bis zu 100 bar1) wird im
Kraftwerksbereich nicht erreicht.
F.3 Sta¨hle
Fu¨r die Vorhersage von Bauteilbelastungen werden aktuelle, temperaturabha¨ngige Werkstoff-
kennwerte beno¨tigt. Die Auswahl an Materialmodellen umfasst die weit verbreiteten warmfesten
Sta¨hle St35.4, 15NiCuMoNb5, 15Mo3, 10CrMo9-10, 13CrMo4-4, 10CrMo9-10 und die hochwarm-
festen Sta¨hle X20CrMoV12-1, X10CrMoVNb91. Die beno¨tigten mechanischen und thermischen
Werkstoffeigenschaften wurden [85] entnommen, hierzu za¨hlen:
• mittlere spezifische Wa¨rmekapazita¨t c
• linearer La¨ngenausdehnungskoeffizient α
• Wa¨rmeleitfa¨higkeit λ
• Querkontraktionszahl ν
• Streckgrenze Re
• Zugfestigkeit Rm
• Elastizita¨tsmodul E
• Dichte ρ
1die Revision von 2007 [29] erweitert den Hochtemperaturbereich nochmals bis auf 500 bar
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G Weitere Funktionalita¨ten des
Steinkohlekraftwerk-Blockleitsystems
G.1 Regelung der Kohlemu¨hlen
Der Mahlprozess und das sich daran anschließende Fluidisieren des Kohlestaubes in den Koh-
lemu¨hlen wird durch vier Regeleingriffe gefu¨hrt. Zuna¨chst wird den Mu¨hlen entsprechend der
gewu¨nschten Wa¨rmeleistung ein Massenstrom an ungemahlener Kohle zugefu¨hrt, welcher durch
Vera¨nderung der Zuteilerdrehzahl geregelt wird. Proportional zum Brennstoffmassenstrom wird
die Mu¨hle von vorgewa¨rmter Prima¨rluft durchstro¨mt, welche das gemahlene Korn erfasst und
weitertransportiert. Aufgrund der Gefahr der Selbstentzu¨ndung flu¨chtiger Bestandteile wird die
Austrittstemperatur der kohlestaubhaltigen Prima¨rluft mittels der Beimischung von Kaltluft
geregelt, wie in Abb. G.1 dargestellt.
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Kaltluftklappen-
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Heißluftklappen-
Regelung
Zuteilerdrehzahl
SW Temperatur
nach Sichter
SW Primärluft-
volumenstrom
Zuteiler
Kohle-
mühle
Heißluft-
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Kaltluft-
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WLSoll
Abbildung G.1: Regelung der Kohlemu¨hle - Heiß- und Kaltluftklappen regeln die Prima¨rluftmenge und
-temperatur [74]
Weiterhin kann der Kohleaustrag durch Verstellung der Sichterdrehzahl beeinflusst werden,
beispielsweise zur Erho¨hung der Dynamik bei Lastaufnahme. Dies geht allerdings zu Lasten der
Mahlfeinheit und so wird die Sichterdrehzahl im untersuchten Kraftwerk konstant gehalten.
G.2 Regelung der Frischluftmenge
Der Frischlu¨fter hat die Aufgabe den fu¨r die Verbrennung erforderlichen Luftdurchsatz sicher-
zustellen und die Druckverluste der Frischluftstrecke, insbesondere die des Luftvorwa¨rmers, zu
kompensieren. Hierbei erha¨lt der Frischlu¨fter einen konstanten U¨berdruck hinter dem Luftvor-
wa¨rmer als Sollwert. Die Regelung des mit konstanter Drehzahl laufenden Aggregats wird da-
bei durch eine Leitschaufelverstellung umgesetzt. Die eigentliche Regelung der Frischluftmenge
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Abbildung G.2: Regelung der Frischluftmenge u¨ber die Frischlu¨fterdrehzahl und die Frischluftklappen-
stellung [74]
erfolgt dann durch Frischluftklappen, welche durch den vom Frischlu¨fter bereitgestellten U¨ber-
druck im Arbeitsbereich gehalten werden. Dies veranschaulicht auch noch einmal die Abb. G.2.
In gleicher Art und Weise stellt der Mu¨hlenlu¨fter einen (ho¨heren) U¨berdruck bereit, um den
Druckverlust der Kohlemu¨hlen zu u¨berwinden und die Heiß- und Kaltluftklappen der Prima¨r-
luftstrecke im Regelband zu halten.
G.3 Einspritzku¨hlerregelung
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Abbildung G.3: Regelschema fu¨r die Dampftemperaturregelung mit zwei hintereinander liegenden Ein-
spritzku¨hlern [54]
Zum langsam wirkenden Einstellen der Frischdampftemperatur wird der Speisewassermassen-
strom entsprechend der Last eingestellt und durch die Enthalpie-Regelung korrigiert (vgl. Ab-
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schnitte 4.3.5). Um die Temperaturen vor der HD- und MD-Turbine im kurzen Zeitbereich
konstant zu halten, wird an mehreren Stellen ku¨hles Speisewasser eingespritzt. Die Regelung
der Frischdampftemperatur und der Temperatur am Austritt der Zwischenu¨berhitzer ist gema¨ß
Klefenz [54] ausgefu¨hrt. Im Folgenden sei beispielhaft die Frischdampftemperatur-Regelung er-
la¨utert.
Um auch bei der relativ großen U¨berhitzerstrecke ein gutes dynamisches Verhalten zu ermo¨g-
lichen, wird an zwei Stellen, jeweils nach U¨berhitzer 1 und 3, ku¨hles Speisewasser eingespritzt.
Das Regelschema ist in Abbildung G.3 dargestellt. Ziel einer solchen kaskadierten Schaltung ist
es, den zweiten Einspritzku¨hler durch den ersten im Regelband zu halten. Dazu wird die Dif-
ferenztemperatur (Ta1 − Te2) u¨ber dem letzten Einspritzku¨hler konstant gehalten, indem dem
Regler fu¨r den ersten Einspritzku¨hler eine Fu¨hrungsgro¨ße aufgeschaltet wird, die aus dem Fu¨h-
rungswert fu¨r Te2 und dem konstanten (oder auch betriebspunktabha¨ngigen) Sollwert fu¨r die
Temperaturdifferenz u¨ber den hinteren Einspritzku¨hler gebildet wird.
G.4 Regelung des Umwa¨lzmassenstroms
Wa¨hrend des Anfahrbetriebes oder bei sehr geringen Kessellasten von unter 33 % besteht die
Gefahr einer unzureichenden Durchstro¨mung der Verdampferrohre, was zu unzula¨ssigen Ma-
terialtemperaturen fu¨hren kann. Aus diesem Grund ist der Kessel mit einem Umwa¨lzkreislauf
ausgestattet, welcher durch die Ru¨ckfu¨hrung nicht verdampften Wassers einen Mindestverdamp-
ferdurchfluss sicherstellt. Dieses durch die Zyklone abgeschiedene Wasser sammelt sich dann in
einer sogenannten Anfahrflasche.
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Umwälz-
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Umwälz-
regelventil
Abbildung G.4: Regelung des Umwa¨lzmassenstrom mithilfe eines Drosselventils in Abha¨ngigkeit des Fu¨ll-
stands der Anfahrflasche [74]
Die Umwa¨lzmenge wird dabei u¨ber die Ho¨he des Flaschenwasserstandes geregelt und ist somit
proportional zum nicht verdampften Anteil des Massenstroms am Verdampferaustritt. Bei zu
niedrigem Wasserstand wird die Umwa¨lzmenge zuru¨ckgefahren und die Speisewassermenge wird
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erho¨ht, so dass in Summe der Verdampferdurchfluss 143 kg/s betra¨gt. Bei erho¨htem Wasserstand
wird der Umwa¨lzmassenstrom erho¨ht und der Speisewasserstrom entsprechend verringert, vgl.
hierzu Abb. G.4.
G.5 Regelung der Turbinenumleitstationen
Die Turbinenumleitstationen haben die Aufgabe wa¨hrend des Anfahrprozesses den HD- und
ZU¨-Frischdampf an den Turbinen vorbeizuleiten, bis eine ausreichende Dampfqualita¨t, d.h. ein
Frischdampfdruck von 90 bar und eine U¨berhitzung von 15 K, vorliegt. Weiterhin ermo¨glichen
sie einen gleichma¨ßigen Druckanstieg im Kessel wa¨hrend des Anfahrens mittels Drosselung des
Frischdampfmassenstroms. Daru¨ber hinaus regeln sie die Dampftemperatur mit Hilfe einer Was-
sereinspritzung und verhindern so eine unzula¨ssig hohe ZU¨- bzw. Kondensatoreintrittstempera-
tur. Die korrespondierenden Regelkreise sind noch einmal in Abb. G.5 u¨bersichtlich dargestellt.
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Abbildung G.5: Schema der Druck- und Temperaturregelung der Turbinenumleitstationen - Wa¨hrend
des Anfahrens wird der Dampf u¨ber die Turbinenumleitstatioen an den Turbinen vorbei
geleitet und mittels einer Wassereinspritzung geku¨hlt [74]
HDU-Druckregelung
Die Regelung des Frischdampfdruckes erfolgt nach einem je nach Startart verschiedenen Fahrplan
und unterteilt sich in mehrere Phasen. Der Beginn bzw. das Ende einer Phase richtet sich nach
dem Erreichen bestimmter Kriterien wie z.B. einem U¨berschreiten eines bestimmten Druckes
oder eines Massenstromes.
Phase 1 Zu Beginn eines Warm- oder Heißstarts sind sowohl HDU als auch das HD-Turbinen-
ventil komplett geschlossen. Die HDU bleibt solange zu bis eine entsprechend dem Druck
im Hochdruckteil (siehe Tab. G.1) kritische Druckdifferenz u¨ber die HDU erreicht wu¨rde.
Phase 2 Nun wird die Mindeststellung von 5 % angefahren und die Druckdifferenz u¨ber die
HDU wird gehalten, bis die Frischdampfmenge 3 % des Volllastmassenstroms bzw. 12 kg/s
u¨berschreitet.
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Tabelle G.1: Mindestdruckdifferenz u¨ber HDU fu¨r das O¨ffnen der Ventile in Abha¨ngigkeit des Kessel-
drucks [73]
HD Druck ∆p u¨ber HDU
0 bar 3,0 bar
30 bar 5,0 bar
60 bar 7,5 bar
90 bar 9,0 bar
Phase 3 Anschließend wird der Frischdampfdruck mit einem definierten Gradienten in 30 min
im Fall eines Warmstarts bzw. in 15 min in Fall eines Heißstarts auf 90 bar erho¨ht.
Phase 4 Die HDU ha¨lt den Frischdampfdruck bei 90 bar. Bei stabilem Frischdampfdruck und
nach dem Erreichen der Geha¨usebetriebstemperatur beginnt sich das HD-Turbinenventil
nach einem bestimmten Fahrplan entsprechend der Startart zu o¨ffnen und u¨bernimmt einen
steigenden Anteil des Frischdampfmassenstroms. Im gleichen Maße beginnt die HDU sich
zu schließen.
Phase 5 Die HDU ist nun komplett geschlossen und der gesamte Frischdampf fließt durch die
HD-Turbine. Nun werden die Feuerleistung und in Folge dessen der Frischdampfdruck und
-massenstrom entsprechend der zula¨ssigen Gradienten gesteigert.
HDU-Temperaturregelung
Die HD-Umleitstation ist mit einer Wassereinspritzung versehen, um die HD-Abdampftempe-
raturen wa¨hrend des Anfahrens sicher zu begrenzen und so unzula¨ssig hohe Zwischenu¨berhit-
zeraustrittstemperaturen zu verhindern. Die Temperatur am Auslass der HDU wird aus diesem
Grund entsprechend einer Kennlinie als Funktion des Temperatursollwerts am Austritts des
Zwischenu¨berhitzer geregelt.
NDU-Druckregelung
Die Phasen der NDU Druckregelung die wa¨hrend eines Starts nacheinander durchlaufen werden,
sind im folgenden aufgefu¨hrt.
Phase 1 Zu Beginn eines Starts sind die NDU und das MD-Turbinenventil geschlossen. Die
NDU beginnt bei einem Druck von 2,6 bar zu o¨ffnen.
Phase 2 Der Druck von 2,6 bar wird gehalten bis die 20 % Stellung des Ventils erreicht ist.
Phase 3 Die 20 % Stellung des Druckregelventils bleibt bestehen, bis der Druck von 11,7 bar
vor der NDU erreicht ist.
Phase 4 Nach dem Stabilisieren des Druckes bei 11,7 bar und nach dem Erreichen der Geha¨use-
betriebstemperatur beginnt das MD-Turbinenventil entsprechend des Starttyps zu o¨ffnen
und u¨bernimmt einen steigenden Anteil des Frischdampfmassenstroms.
Phase 5 Die NDU ist nun komplett geschlossen und der gesamte Frischdampf fließt durch die
MD und ND Turbine und es wird auf die natu¨rliche Gleitdruckkennlinie u¨bergegangen.
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Anschließend werden die Feuerleistung und in Folge dessen der Frischdampfdruck und
-massenstrom entsprechend der zula¨ssigen Gradienten gesteigert.
NDU-Temperaturregelung
Die Temperatur am Auslass der NDU wird mit mithilfe der Einspritzung von Ku¨hlwasser in den
Dampfstrom auf ca. 60 ◦C bzw. auf Kondensatoreintrittstemperatur geregelt.
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H Weitere Funktionalita¨ten des Blockleitsystems der
GuD-Anlage
H.1 Speisewasserbeha¨lterfu¨llstands- und Temperaturregelung
Der Speisewasserbeha¨lter hat die Aufgabe den Dampferzeuger mit vorgewa¨rmten und auf Druck
gebrachten Speisewasser zu versorgen, sowie das angefallene Kondensat aufzunehmen und zu
sammeln. Um diese Aufgabe erfu¨llen zu ko¨nnen, werden sowohl der Fu¨llstand als auch die
Temperatur u¨berwacht und geregelt. Die Fu¨llstandsregelung hat einen vergleichbaren Aufbau
zur Drei-Komponenten-Regelung (siehe Abschnitt 4.4.3), auch hier wird der Fu¨llstand mit dem
gewu¨nschten Sollwert verglichen, sowie die Differenz aus Speisewasser und nachstro¨menden Kon-
densat aufgeschlagen. Als Besonderheit erfolgt noch eine Korrektur des Fu¨llstandssollwert bei
zu hohen oder zu niedrigem Kondensatorfu¨llstand entsprechend einer Kennlinie.
Die Temperaturregelung nutzt ND-Frischdampf bzw. Hilfsdampf, um die Speisewassertempe-
ratur zu stu¨tzen oder zu erho¨hen. Die Regelung ist typischerweise nur wa¨hrend des Anfahrens
im Eingriff, da wa¨hrend des Leistungsbetriebes die Vorwa¨rmung des Kondensates durch den
Kondensatvorwa¨rmer ausreichend ist, um die Temperatur im Speisewasserbeha¨lter auf dem ge-
wu¨nschten Niveau zu halten. Die Struktur der beiden Regelkreise ist in Abbildung H.1 ersichtlich.
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Abbildung H.1: Prinzipschema der Speisewasserbeha¨lterfu¨llstands- und Temperaturregelung [6]
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H.2 Einspritzku¨hlerregelung
Die Einspritzku¨hlerregelung dient der Bereitstellung konstanter Dampftemperaturen vor der
HD- und der MD-Turbine. Die Einspritzku¨hler sind zwischen den U¨berhitzerheizfla¨chen und den
Turbinen angeordnet. Bei zu hohen Dampftemperaturen wird ku¨hleres Wasser mit den Parame-
tern des Speisewassers eingespritzt. Das Prinzipschema des Regelkreises ist in Abbildung H.2
dargestellt.
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Abbildung H.2: Schema der Einspritzku¨hlerregelung des Abhitzekessels [6]
H.3 HD-, MD- und ND-Umleitregelung
Die Regelung der Turbinenumleitstationen spielt beim Anfahrvorgang des Kraftwerks eine wich-
tige Rolle. Die Umleitstationen stellen einen Bypass zu den entsprechenden Turbinen dar und
sind solange geo¨ffnet, bis die gewu¨nschten Dampfparameter vorliegen. U¨ber die Regelung wird
im wesentlichen der Druck im entsprechenden System (HD, MD und ND) dem Sollwert ange-
passt. Dazu za¨hlen geregelte O¨ffnen entsprechend Gradientenbegrenzungen bei Drucka¨nderung
oder das Halten des Drucksollwertes. Sind die entsprechenden Dampfparameter erreicht, o¨ffnen
die Turbinenventile und die Umleitstationen schließen parallel dazu. Sind alle Umleitstationen
geschlossen, gilt die Startphase als beendet. U¨ber den Startvorgang kann der Solldruckverlauf
exemplarisch fu¨r den Hochdruckteil wie folgt beschrieben werden:
Phase 1 Vor dem Hochfahren der Gasturbine sind sowohl das Ventil der Umleitstation als auch
das Turbinenventil komplett geschlossen. U¨ber die Zeit kommt es durch die Wa¨rmeabgabe
des stillstehenden Wasserdampfkreislaufes und die damit verbundene Kondensation von
Dampf zu einem Druckabfall. Wa¨hrend des Hochfahrens steigt der Druck im System an.
Jedoch sind auch hier beide Ventile noch geschlossen.
Phase 2 Ist die Gasturbine synchronisiert, wird das HDU-Ventil druckgeregelt bis zu einer Stel-
lung von 80 % geo¨ffnet. Die Regelung sorgt dafu¨r, das der Druck auf dem Niveau konstant
gehalten wird.
Phase 3 Nachdem das HDU-Ventil bei einer Stellung von 80 % angelangt ist, steigt der Druck
weiter an. Hierbei wird der Gradient des Druckanstieges durch weiteres O¨ffnen oder Schlie-
ßen der HDU begrenzt. Im realen Kraftwerk erfolgt diese Gradientenbegrenzung u¨ber eine
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Spannungs- und Freilastrechnung an zahlreichen Bauteilen. Fu¨r das Modell wurde fu¨r jeden
Starttyp (Heißstart, Warmstart, Kaltstart) ein maximaler Gradient anhand von Messwer-
ten realer Starts vorgegeben.
Phase 4 Ist der Druck im HD-System bei 67 bar angekommen, beginnt das Turbinenventil
entsprechend des zula¨ssigen Gradientens zu o¨ffnen. Das HDU-Ventil hat in dieser Phase
die Aufgabe, den Druck konstant auf dem Sollwert von 67 bar zu halten. Dies geschieht
durch ein geregeltes Schließen der HDU. Die Phase ist beendet, wenn die HDU vollkommen
geschlossen und das Turbinenventil voll geo¨ffnet ist. Es erfolgt dann eine Umschaltung
von Anfahrbetrieb auf Normalbetrieb und die HDU bleibt wa¨hrend des Leistungsbetriebs
geschossen.
Die Struktur der Regelkreise ist vergleichbar zu der Druck- und Temperaturregelung der Tur-
binenumleitstationen des Kraftwerks Rostock, vgl. hierzu auch Abb. G.5.
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I Bewertungsmaßsta¨be fu¨r erho¨hte
Dynamik-Anforderungen
Die unter Kapitel 4 vorgestellten Kraftwerksmodelle sind geeignet, zeitlich und ra¨umlich ver-
einfacht aufgelo¨ste Temperaturfelder sowie Druckverla¨ufe in dickwandigen Sammlern und Wa¨r-
meu¨bertragern des Dampferzeugers zu berechnen. Am Beispiel des Sammler des U¨berhitzers 4
des Kraftwerks Rostock werden in Abb. I.1 der Verlauf des anliegenden Innendruckes, sowie die
radiale Temperaturverteilung u¨ber die Zeit dargestellt. Gut erkennbar ist der phasenverzo¨gerte
und geda¨mpfte Temperaturverlauf an der Außenseite.
a) Verlauf des Innendrucks
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Abbildung I.1: Thermische und mechanische Bauteilbeanspruchung eines Warmstarts am Beispiel des
U¨berhitzer 4 Dampfsammlers des Kraftwerks Rostock
Mittels dieser Temperatur- und Druckverla¨ufe lassen sich die aktuellen Spannungen in den dick-
wandigen Bauteilen ableiten. Die entsprechende Vorgehensweise wird im folgenden Abschnitt I.1
ausfu¨hrlich erla¨utert. Aus den so gewonnenen Spannungen werden in einem zweiten Schritt ent-
sprechend technischer Richtlinien Aussagen zur Bauteilbeanspruchung getroffen.
Um die tatsa¨chlichen Auswirkungen auf die Ermu¨dung der Bauteile abscha¨tzen zu ko¨nnen,
wird eine nachgeschaltete Auswertung des Lebensdauerverbrauchs durchgefu¨hrt, wie sie sinnge-
ma¨ß fu¨r die nachfolgende Richtlinie DIN EN 12952 in [56] beschrieben ist (siehe Abschnitt I.3).
Erga¨nzend wird ein bruchmechanisches Modell nach [4] angewandt, das das Risswachstum eines
hypothetischen axialen Makro-Risses auf der Innenseite der druckbeanspruchten Teile vorher-
sagt, vgl. Abschnitt I.4.
Insbesondere beim Anfahren ist die zula¨ssige Lasta¨nderungsgeschwindigkeit maßgeblich durch
die thermischen Belastungen der Turbinen begrenzt. In Abschnitt I.5 wird daher ein einfacher
Ansatz zur Berechnung von Spannungen in Turbinenwellen vorgestellt.
Mit diesen Mitteln ist ein quantitativer Vergleich verschiedener Kraftwerkseinsatzbedingungen
mo¨glich.
I.1 Instationa¨re Lochrandspannungen entsprechend TRD 301
Kraftwerkskomponenten, die vor 2002 in Betrieb gegangen sind, wurden nach den Technischen
Regeln fu¨r Dampfkessel [25] ausgelegt und sollen im Folgenden ebenfalls danach bewertet werden.
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Fu¨r neuere Kraftwerke ist die DIN EN 12952 bindend. In [44] werden beide Ansa¨tze miteinander
verglichen und es zeigt sich, dass die TRD deutlich konservativere Abscha¨tzungen ergibt. Im
Folgenden soll hier kurz das Berechnungsverfahren nach TRD 301 eingegangen werden, da dies
das fu¨r das Kraftwerk Rostock bindende Regelwerk ist.
Unter der Annahme, dass bei druckfu¨hrenden und temperaturbeanspruchten Bauteilen mit
Rohrabzweigungen, wie z.B. den zuvor genannten Verteilern und Sammlern, die gro¨ßten o¨rtlichen
Spannungsspitzen an den Innenseiten der Lochra¨ndern von Abzweigungen auftreten, erlaubt die
technische Richtlinie TRD 301 die Berechnung der instationa¨re Lochrandspannungen infolge
Innendruck und Wa¨rmedehnung. Fu¨r die maximale mechanische Lochrandspannung ergibt sich
σip = αmp
dm
2sb
(I.1)
mit dem mittleren Wanddurchmesser dm, der Wandsta¨rke sb. Die Formzahl αm ermittelt sich
nach
αm = αm0 + fuαb (I.2)
Hierin ist fu¨r αb = 2, 0 und αm0 = 3, 2 gewa¨hlt, entsprechend des Falles eines ausgehalsten
Grundko¨rpers. Der Unrundheitsfaktor fu bestimmt sich fu¨r eine elliptische Formabweichung
nach
fu = 1, 5
dm
sb
1 + 1−ν22
p
Eϑ
(
dm
sb
)3 U100 mit U = 10−5 (I.3)
Hierin ist Eϑ das Elastizita¨tsmodul und ν die Querkontraktionszahl. Die Lochrand-Wa¨rmespannung
ergibt sich nach folgender Formel
σiϑ = αϑ
βLϑEϑ
1− ν (ϑm − ϑi) (I.4)
mit der Formzahl αϑ = 2, 0, dem differentiellen linearen Wa¨rmeausdehnungskoeffizient βLϑ
und den Wandtemperaturen ϑm und ϑi and der Innenseite und in der Bauteilmitte. Die Ge-
samtspannung ergibt sich durch Addition der beiden Teilbeanspruchungen
σi = σip + σiϑ (I.5)
In Abb. I.2 wird fu¨r das im vorherigen Abschnitt eingefu¨hrte Beispiel des U¨berhitzers 4 Samm-
lers die instationa¨ren mechanischen und thermischen Lochrandspannungen ebenso wie die resul-
tierende Gesamtspannung gezeigt. Deutlich wird, dass der Anfahrprozess zu Beginn durch den
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schnellen Anstieg der Dampftemperaturen durch die thermischen Spannungen dominiert wird,
wobei im Gegensatz dazu der laufende Betrieb durch die mechanischen Spannungen gepra¨gt
wird.
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Abbildung I.2: Verlauf der instationa¨ren mechanischen und thermischen Lochrandspannungen und der
resultierenden Gesamtspannung am Beispiel der U¨berhitzer 4 Sammlers fu¨r einen Warm-
start
I.2 Klassierung der Lastzyklen
Der kontinuierliche Spannungsverlauf wird im folgenden in einzelne Lastzyklen zerlegt, welche
im Anschluss in Klassen unterschiedlicher Spannungsamplitude eingeteilt werden, siehe hierzu
Abb. I.3.
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Abbildung I.3: Methodik der Rainflow-Za¨hlung: Regenwasserflu¨sse zwischen Ausgangs- und Endpunkt
von Zyklen (links) und Diagramm der resultierende Lastzyklen u¨ber die Spannungsampli-
tude und Mittelspannung aufgetragen (rechts) [72]
Hierbei wird auf ein zweiparametriges Za¨hlverfahren, dem sogenannten
”
Rainflow-Counting“
zuru¨ckgegriffen [72]. Es wertet die vertikal gestellte Spannungszeitfunktion in graphischer Ana-
logie zum
”
Regenwasserfluss von Pagodendach zu Pagodendach“ aus.
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Die Za¨hlweise ergibt sich mit dem Beginn eines Lastzykluses, respektive
”
Regenwasserfluss“
an jeder Spannungsspitze. Sie fließen schra¨g abfallend in negativer oder positiver Richtung bis
eine entgegengesetzte Spitze erreicht ist, um dort senkrecht auf das darunterliegende
”
Dach“ zu
fallen und dann weiterzufließen. Der Zyklus bzw. Fluss endet, falls er auf einen von oben herab-
fließenden Fluss trifft oder falls eine gegenu¨berliegenden Spitze weiter entgegengesetzt liegt als
der Ausgangspunkt. Dies erlaubt die Erfassung der zyklisch durchlaufenen Spannungsdehnungs-
hysteresen.
Abbildung I.4: Mittelspannungskorrektur nach Haigh [72] - Einfluss der Mittelspannung σm auf die er-
tragbare Schwingfestigkeitsamplitude σA
In einem weiteren Schritt wird einen Mittelspannungskorrektur nach Haigh entsprechend
Abb. I.4 vorgenommen, um Lastzyklen mit einem Mittelspannungsanteil auf reine Wechselbelas-
tungen umzurechnen. Das Haigh-Diagramm zeigt die verringerte Spannungsamplitudentoleranz
bei steigender Mittelspannung. Die Umrechnung erfolgt mittels der Korrektur nach Gerber [72]:
σA,m =
σA
1−
(
σm
σZ
)2 (I.6)
Hierin ist σA,m die auf reine Wechselbelastung korrigierte Spannungsamplitude, welche durch
eine Wichtung der tatsa¨chlichen Spannungsamplitude σA mit dem Abstand der Mittelspannung
σm zur Zugfestigkeit σZ ergibt.
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Abbildung I.5: In Klassen eingeteilte Lastzyklen u¨ber die Beanspruchungsamplituden aufgetragen
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Nachfolgend wird der Einfluss der Oberfla¨chenrauigkeit auf die Rissbildung durch einen Kor-
rekturfaktor f3 beru¨cksichtigt. Fu¨r hochfeste Sta¨hle ergibt sich laut TRD 301 ein Wert von 1,4.
Aus diesen beiden Korrekturschritten ergeben sich fu¨r das gewa¨hlte Beispiel eine Lastzyklenver-
teilung ensprechend Spannungsamplitude wie in Abbildung I.5 gezeigt.
I.3 Lebensdauerverbrauch infolge TRD 301 und 508
Grundgedanke der Lebensdauerabscha¨tzung ist es, den Scha¨digungsbeitrag eines Lastwechsel,
welcher durch eine Spannungsamplitude σA charakterisiert wird, zu ermitteln. Gema¨ß der Wo¨h-
lerkurve kann einer Spannungsamplitude die Anzahl der Lastspiele bis zum AnrissNA zugeordnet
werden. Abbildung I.6 illustriert diesen Zusammenhang qualitativ. Der betrachtete Lastwechsel
verbraucht den 1/NA-ten Teil der Gesamtlebensdauer. Zu beru¨cksichtigen in diesem Zusammen-
hang ist der Temperatureinfluss auf die Zeitstandsfestigkeit, welcher in der Abbildung durch
zwei Wo¨hlerkurven fu¨r unterschiedliche Materialtemperaturen gezeigt wird.
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Abbildung I.6: Lebensdauerverbrauch gema¨ß Wo¨hlerlinie: Der betrachtete Lastwechsel verbraucht den
1/NA-ten Teil der Gesamtlebensdauer (aus [60], rot erga¨nzt).
Zur Ermittlung des Gesamtlebensdauerverbrauchs einer Lastperiode wird nun fu¨r alle in Klas-
sen eingeteilte Lastzyklen anhand ihrer Schwingbreite die zula¨ssige Lastwechselzahl bis zum
Anriss nˆ ermittelt. Der Zuwachs an Erscho¨pfung von nk a¨hnlichen Lastwechseln einer Lastwech-
selklasse betra¨gt dann in Prozent:
ek =
nk
nˆk
100 (I.7)
Die Gesamterscho¨pfung aus einer Reihe von Lastwechseln ergibt sich nach der linearen Scha¨di-
gungsakkumulationshypothese aus der Summe der Teilerscho¨pfungen.
Fu¨r das untersuchte Beispiel der Beanspruchungen des Sammlers des U¨berhitzers 4 wa¨hrend
eines Warmstarts ergeben sich nach der beschriebene Vorgehensweise eine Ermu¨dung fu¨r das
Bauteil von 0,002012 %, siehe Abbildung I.7.
Das Diagramm zeigt die steigende Erscho¨pfung durch die einzelnen Lastzyklen u¨ber die Zeit, zu
Beru¨cksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass Lastwechsel unterhalb der Dauerfestigkeits-
schwelle keinen Verbrauch von Lebensdauer verursachen. Somit ist dieses Berechnungsschema
geeignet fu¨r die Bewertung großer Lastzyklen, erfasst jedoch nicht das Scha¨digungspotential
kleiner Lastamplituden.
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Abbildung I.7: Kumulativer Lebensdauerverbrauch eines Sammlers wa¨hrend eines Warmstarts
I.4 Rissfortschrittsrate nach FKM-Richtlinie
Wenn vor oder wa¨hrend des Betriebs Scha¨digungen der dampffu¨hrenden Bauteile auftreten,
wird das Risswachstum vor allem durch die Ha¨ufigkeit von Lastwechseln und deren Spanne
bestimmt. Die FKM-Richtlinie
”
Bruchmechanischer Festigkeitsnachweis“ [4] zeigt auf, wie das
Risswachstum von Makrorissen aufgrund dynamischer Bauteilbelastungen abgescha¨tzt werden
kann.
Anna¨herung
nach Paris-Erdogan
Abbildung I.8: Makro-Risswachstum bei zyklischer Beanspruchung: in rot ist die konservative Abscha¨t-
zung nach Paris und Erdogan gekennzeichnet (aus [4], rot erga¨nzt)
Im Bereich stabilen Risswachstums kann das Risswachstum pro Lastwechsel dadN nach der Riss-
fortschrittsgleichung nach Paris/Erdogan berechnet werden, Abbildung I.8:
da
dN
= C∆Km (I.8)
wobei fu¨r eine allgemeine Abscha¨tzung (fu¨r Sta¨hle) der Proportionalita¨tsfaktor C = 1, 37·10−07
und fu¨r den Exponenten m = 2, 25 einzusetzen ist. Die Schwingbreite des Spannungsintensita¨ts-
Universita¨t Rostock
I.4 Rissfortschrittsrate nach FKM-Richtlinie 157
faktors ∆K ist eine Funktion des Belastungszustandes und der Geometrie des Bauteils und der
Scha¨digung. Zur Bewertung zyklischer Lastwechsel sei ein langer Oberfla¨chenriss mit einer Tiefe
0,5 mm ≤ a ≤ 0,75 s (mit der Wanddicke s) angenommen. Die Schwingbreite der Spannungsin-
tensita¨t ergibt sich fu¨r diesen Fall nach
∆K = 2
r2a
r2a − r2i
F
√
pia∆p (I.9)
F = F2 +
(
s
ri
−X2
)(
F1 − F2
X1 −X2
)
(I.10)
F1 =
1, 11432 + 0, 54228
(
a
s
)
+ 1, 5241
(
a
s
)2
+ 5, 481
(
a
s
)3
fu¨r sri ≤ 0, 1
1, 1202 + 0, 44395
(
a
s
)
+ 2, 7289
(
a
s
)2
+ 2, 5313
(
a
s
)3
fu¨r sri ≥ 0, 1
(I.11)
F2 =
1, 1090 + 1, 20110
(
a
s
)
+ 1, 9490
(
a
s
)2
+ 10, 7859
(
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s
)3
fu¨r sri ≤ 0, 1
1, 11432 + 0, 54228
(
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s
)
+ 1, 5241
(
a
s
)2
+ 5, 480
(
a
s
)3
fu¨r sri ≥ 0, 1
(I.12)
X1 =
0, 1 fu¨r sri ≤ 0, 10, 2 fu¨r sri ≥ 0, 1 X2 =
0, 05 fu¨r sri ≤ 0, 10, 1 fu¨r sri ≥ 0, 1 (I.13)
Die Gu¨te und Grenzen dieses Bewertungsmaßstabs sollen im Folgenden anhand eines ein-
fachen Beispiels verdeutlicht werden. Dazu werden wieder die charakteristischen Flanken des
Temperatur- und Druckanstiegs im U¨berhitzer 4 bei einem Warmstart bewertet.
Erga¨nzend folgt dem Anfahren ein sinusfo¨rmiges Druckschwingen im Bereich des 90-bar-
Haltepunkts mit unterschiedlichen Amplituden (was als Variation der Regelgu¨te der HDU-
Druckregelung interpretiert werden kann, vgl. Abbildung I.9).
In Abbildung I.10-a ist der ansteigende Lebensdauerverbrauch dargestellt. Die beschleunigte
Aufwa¨rmung bewirkt wieder einen erho¨hten Lebensdauerverbrauch, wa¨hrend die relativ kleinen
Druckschwankungen in beiden Fa¨llen keine zusa¨tzliche Ermu¨dung nach TRD hervorrufen. Diese
Erkenntnis spiegelt auch die Intention der TRD 301 wider - sie liefert einen rechnerischen Fes-
tigkeitsnachweis fu¨r eine bestimmte Anzahl von großen Lastwechseln. Es wird unterstellt, dass
kleine Lastwechsel keine Ermu¨dung hervorrufen.
Etwas detaillierter wird das Bild, wenn man zu Beginn des Anfahrvorgangs eine Scha¨digung
unterstellt. Wa¨hrend des Anfahrvorgangs vergro¨ßert sich der Riss merklich und weitet sich durch
die sinusfo¨rmigen Druckschwingungen kontinuierlich (siehe Abbildung I.10-b).
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Abbildung I.9: Beispiel zur Illustration der Abscha¨tzung des Risswachstums: Der Druck im U¨berhitzer 4
Austrittssammler steigt zuna¨chst an und schwingt dann um 10 bzw. 20 bar.
Dabei muss erwa¨hnt werden, dass die Rissfortschrittsgeschwindigkeit nach der FKM-Richtlinie
nur von den auftretenden Druckamplituden, nicht aber von den auftretenden Thermospannun-
gen bestimmt wird. Als qualitatives Mittel zur Bewertung kleiner Lastwechsel ist dieser Bewer-
tungsmaßstab dennoch geeignet, da die auftretenden Thermospannungen als klein gegenu¨ber den
Druckspannungen anzunehmen sind. Fu¨r An- und Abfahrvorga¨nge hingegen ist die Vorgehens-
weise weniger geeignet, da hier die Temperaturspannungen merklich zur Scha¨digung beitragen
du¨rften.
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b) Risswachstum
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Abbildung I.10: Ermu¨dung durch Druckschwankungen: Das Risswachstum steigt auch bei kleinen Druck-
schwingungen und ist somit im Gegensatz zur Ermu¨dungsrechnung nach TRD auch fu¨r
die Bewertung kleinerer Lastwechsel geeignet.
I.5 Belastung der Turbinenwellen
Neben den dickwandigen Bauteilen des Kessels sind die Turbinen stark belastet. Im Detail sind
hier das Turbineneintrittsgeha¨use, die Schaufelfu¨ße, die erste Schaufelreihe sowie die Turbinen-
welle zu nennen. Um die Beanspruchung durch Thermospannungen wa¨hrend des Betriebs zu
minimieren, wird die HD-Turbineneintrittstemperatur mithilfe der HD-Einspritzregelung kon-
stant gehalten. Beim Anfahren des Kraftwerks kommt es beim Belasten und Aufwa¨rmen der
Turbinen zu erheblichen Temperaturdifferenzen in dieser Baugruppe. Stellvertretend fu¨r alle
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Komponenten der Turbinen sei wegen ihrer relativ einfachen Geometrie die Welle als Maß fu¨r
die Beanspruchung herangezogen. Beim Durchfahren großer Lasta¨nderungen treten erhebliche
Temperaturdifferenzen in der Welle auf. Diese Temperaturdifferenzen fu¨hren zu Spannungen
im Bauteil und ko¨nnen als quantitatives Maß fu¨r die Bauteilbeanspruchung dienen. Die Bau-
teilspannungen werden vereinfacht an der Innen- und Außenfaser der Welle nach [88] und [76]
berechnet:
σri = 0
σti =
βLϑ,iEi
(1− νi)(Tm − Ti)
σai =
βLϑ,iEi
(1− νi)(Tm − Ti)
σra = 0
σta =
βLϑ,iEa
(1− νa)(Tm − Ta)
σaa =
βLϑ,iEa
(1− νa)(Tm − Ta)
(I.14)
Hierin sind βLϑ, E und ν der linearer La¨ngenausdehnungskoeffizient, das Elastizita¨tsmodul be-
ziehungsweise die Querkontraktionszahl. Es sind stationa¨re Zusta¨nde in der Welle angenommen
und der Fehler, der durch Annahme eines du¨nnen Bauteils entsteht, wird vernachla¨ssigt. In
[18] wird dieses Modell zur Bewertung der Beanspruchungen beim Anfahren einer GuD-Anlage
herangezogen.
Diese stark vereinfachte Abbildung von Bauteilspannungen la¨sst zwar keine detaillierte Analyse
dieser komplexen Baugruppe zu, dennoch kann dieses Werkzeug als Trendzeiger dienen und die
Sensitivita¨t der Baugruppe auf Zusatzbelastungen im Zuge erho¨hter Betriebsdynamik aufzei-
gen. Fu¨r ku¨nftige Untersuchungen kann das Modell hinsichtlich der genannten Vereinfachungen
erweitert und verbessert werden.
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J Beobachter Modell
J.1 Physikalische Modellierung
Dem Beobachter liegt ein vereinfachtes, thermodynamisches Modell des Einspritzku¨hlers und der
U¨berhitzerheizfla¨che zugrunde. Die Heizfla¨che wird in axialer Richtung in vier Teile diskretisiert,
jeder dieser Abschnitte besteht aus einem in den Heizfla¨chenrohren befindlichen Dampfvolumen
und der dazugeho¨rigen Wand. Jedes Volumenelement wird durch eine Energiebilanz beschrieben,
fu¨r die Rohrvolumen gilt (3.5) entsprechend Abschnitt 3.2 und fu¨r die Rohrwand (3.8), siehe
Abschnitt 3.3.
Der zwischen den Volumenelementen stattfindende Wa¨rmeu¨bergang infolge Strahlung und
Konvektion wird nach den in Abschnitten 3.5 und 3.6 beschrieben Gleichungen abgebildet. So-
mit besitzt das Modell jeweils vier gemittelte Dampf- Tfl,k und vier Rohrwandtemperaturen
Twa,k, welche den Zustandsvektor x = [Tfl,1 . . . Tfl,n Twa,1 . . . Twa,n]
T bilden. Aufgrund des
geringen Volumens des Einspritzku¨hlers werden die in ihm ablaufenden Zustandsa¨nderungen
entsprechend Abschnitt 3.8.2 als quasista¨tiona¨r behandelt, wodurch sich die Energiebilanz zu
einer algebraischen Gleichung vereinfacht. Eine graphische Veranschaulichung des Modells ist in
Abbildung J.1 gezeigt. Fu¨r ein Paar eine Fluid- und einer Rohrwandzelle sind die beru¨cksichtig-
ten Wa¨rme- und Enthalpiestro¨me veranschaulicht.
rgT
)( ,kwargaa TTA 
kwaT ,
)( TTA 
1, kwaT 1, kwaT
1,1  kflpk Tcm kflpk Tcm ,kflT ,
,, kflkwaii
1, kflT 1, kflT
Abbildung J.1: Disktretisierungschema des Beobachtermodells
Die Stellgro¨ße u fu¨r das System ist die Menge an Einspritzwasser in dem Einspritzku¨hler vor der
U¨berhitzerheizfla¨che. Die Regelgro¨ße ist die Dampftemperatur Tfl,n am Auslass des U¨berhitzers.
Weiterhin wirken auf den Prozess die Sto¨rgro¨ßen z, die Dampftemperatur vor dem Einspritz-
ku¨hler TEK,in und die Rauchgastemperatur Trg. Die Energiebilanzen fu¨r die Volumenelemente
ko¨nnen unter Verwendung der Zustandsraumdarstellung wie folgt geschrieben werden.
x˙ = A(p, T )x+ b(p, T )u+ E(p, T )z (J.1)
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Alle Koeffizienten der System- A, der Stelleingriffs- b und der Sto¨reingriffsmatrix E sind von
dem thermodynamischen Zustand abha¨ngig und infolgedessen Funktionen des Dampfdruckes
und der Dampftemperatur. Weiterhin sind der Dampfdruck und -massenstrom eine Funktion
der Kesselast. Diese Abha¨ngigkeit wird in Abbildung J.2 am Beispiel eines Koeffizienten der Sy-
stemmatrix gezeigt, welcher eine Funktion der Dampfdichte ρ, der spezifischen Wa¨rmekapazita¨t
c¯p, sowie des Dampfmassenstroms m˙EK,in ist.
Last Massen-
strom
Druck Dichte
[%] [kg/s] [bar] [kg/m3]
50 209 131 37,9
60 250 157 46,4
70 292 184 55,2
80 334 210 64,4
90 375 236 74,0
100 417 262 84,1 50 60
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Abbildung J.2: Abha¨ngigkeit der Systemparameter von der Kessellast und dem thermodynamischen Zu-
stand
Um nun eine Robustheit gegenu¨ber Sto¨rgro¨ßen und Modellunsicherheiten zu gewa¨hrleisten,
ist die grundlegende Idee des Beobachteransatzes, die auf den Prozess wirkenden Sto¨rungen zu
scha¨tzen, hierfu¨r werden die Zustandsgleichungen des Modells um zwei Integratoren fu¨r die bei-
den Sto¨rgro¨ßen, die Dampftemperatur vor Einspritzku¨hler TEK,ein und die Rauchgastemperatur
Trg erga¨nzt. Somit ist der resultierende, erweiterte Zustandsvektor
xe = [Tfl,1 . . . Tfl,n Twa,1 . . . Twa,n TSA,in Tfg]
T . (J.2)
Die Scha¨tzungen der Zusta¨nde und der Sto¨rungen erfolgen durch
[
˙ˆx
˙˜e
]
=
[
A(p, T ) E(p, T )
0 0
][
xˆ
e˜
]
+
[
b(p, T )
0
]
u+H∆y (J.3)
mittels der gemessenen Ausga¨nge des Sytems
y = [Tfl,n TSA,in]
T (J.4)
und den Differenzen ∆y zwischen den gemessenen und den gescha¨tzten Systemausga¨ngen.
Die Dynamik der Scha¨tzung der Sto¨rgro¨ßen wird durch die Beobachterversta¨rkungsmatrix H
festgelegt. Ihre Eintra¨ge werden durch eine lastabha¨ngige Polvorgabe ermittelt. Um Stabilita¨t
zu gewa¨hrleisten, mu¨ssen alle Eigenwerte zwingend negative Realteile besitzen.
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J.2 Implementierung der beobachtergestu¨tzten Regelung
Mithilfe des im vorherigen Abschnitt erla¨uterten Modells wurde ein Zustandsregler entworfen.
Die gewu¨nschte Stellgro¨ße u wird aus einer Kombination aus eines Vorsteuer- uv und einer
ru¨ckgefu¨hrten Komponente ur nach (J.5) berechnet.
u = uv − ur . (J.5)
Ein optimaler Verlauf der Stellgro¨ße kann durch die Einfu¨hrung einer quadratischen Gu¨tefunk-
tion erreicht werden, welche den Regelfehler und ein U¨berschießen der Stellgro¨ße bestraft.
J =
1
2
∫ ∞
0
(xTQx+ uTRu)dt . (J.6)
In (J.6) sind J , Q, und R das Gu¨tekriterium und die Wichtungsfaktoren fu¨r die Bewertung
des Folgeverhaltens und des Stellaufwandes. Fu¨r das Minimum von J kann eine optimale Ver-
sta¨rkungsmatrix K des Zustandsreglers ermittelt werden. Mit Hilfe der Versta¨rkungsmatrix und
der Ru¨ckfu¨hrung der Zusta¨nde des Systems x kann nun der dynamische Anteil ur der Stellgro¨ße
ermittelt werden, wie in (J.7) zu sehen.
ur = K x (J.7)
Fu¨r das Erreichen der stationa¨ren Genauigkeit, wird aus dem gewu¨nschten Sollwert w u¨ber
die Vorsteuerung die entsprechende stationa¨ren Einspritzmenge ermittelt. Hierfu¨r werden die
Modellgleichungen fu¨r den stationa¨ren Fall gelo¨st
0 = A(p, T )xs + b(p, T )us + E(p, T )z with w = Tfl,n , (J.8)
hierin ist xs der Vektor der stationa¨ren Zusta¨nde. Die stationa¨re Komponente uv der Stellgro¨ße
ergibt sich dann aus (J.9).
uv = us +K xs . (J.9)
Die Implementierung der vorgeschlagenen Reglerstruktur ist in Abbildung J.3 gezeigt. Die ge-
wu¨nschte Dampftemperatur am Austritt des U¨berhitzers wird genutzt, um die no¨tige stationa¨re
Einspritzmenge us zu ermitteln und wird dann zur stationa¨ren Komponente der Stellgro¨ße uv
weiterverarbeitet. Der dynamische Anteil ur wird mit Hilfe der gescha¨tzten Zusta¨nde xˆ und
der Versta¨rkungsmatrix K berechnet. Diese Werte werden von dem Beobachter bereitgestellt,
welcher entsprechend des hinterlegten Modells (vgl. Abschnitt J.1) die nicht messbaren Zusta¨n-
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Abbildung J.3: Aufbau der beobachtergestu¨tzten Frischdampftemperaturregelung
de im U¨berhitzer Tfl,1 . . . Tfl,n−1, Twa,1 . . . Twa,n, sowie die Rauchgastemperatur Tfg berechnet.
Die Scha¨tzung erfolgt durch den Vergleich der gescha¨tzten Dampftemperaturen vor dem Ein-
spritzku¨hler und hinter dem U¨berhitzer mit den korrespondierenden Messungen, welche sich
entsprechend der Ausgangsmatrix Cm aus dem Zustandsvektor x ergeben. Das System des
Einspritzku¨hlers und des U¨berhitzers werden hierbei durch das detaillierte Modelica Modell
abgebildet.
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